JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1

. Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

0086

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku

HH-1076-1083/V/02/2022

Datum izdavanja izvjestaja 24.02.2022
Datum prijema uzorka 15.02.2022.
Identifikacioni broj uzorka 1076-1083/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87 , PRIJEDOR
Tel:

Broj i datum podno$enja zahtjeva:

REGULISANO UGOVOROM

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razlig¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:
PODACI O UZORKU:
Naziv uzorka: VODA ZA PICE

Proizvodac/adresa:

CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR

Mjesto uzorkovanja:

DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja: 15.02.2022.
Uzorkovanje izvrsio: KLIJENT
Napomene:
Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja
1076/V Voda za piée, uzorak br.4 Bunar EB3,hlorisana voda
1077V Voda za piée, uzorak br.5 Opsta bolnica
1078V Voda za pi¢e, uzorak br.6 Rezervoar "Pasinac”
1079V Voda za pi¢e, uzorak br.7 Rezervoar "Vlagine”
1080/V Voda za pic¢e, uzorak br.8 Gomijenica, podrucna
08”Branko Copié”
1081V Voda za piée, uzorak br.9 Donja Ljubija,
poduéna OS”Mladen Stojanovié”
1082V Voda za pice, uzorak br.10 | Cejreci, OS
1083/V Voda za piée, uzorak br.11 | Hotel Prijedor

Izvjestaj o uzorku sadrZi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja ¢ine sliededi izvjestaji o

rezultatima ispitivanja:

2.

uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preu2|ma odgovornost za tacnost i p&tpunost dobijenih

informacija.

1. lzvjestaj o rezultatima fizickih, fizicko- hemijskih i hemijskih |sp|t|vanja (2)
|ZVJe§taJ o} rezultatlma mlkrobloloéklh |sp|t|vanja (2) =

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 24.02.2022.god.
ID broj: 1076-1083/V

Na osnovu Izvjestaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobioloskih ispitivanja i stru¢nog

razmatranja utvrdeno je da su uzorci ID broj 1076-1083/V

ZDRAVSTVENO ISPRAVNI

Prema propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potroSnju
(SL. Glasnik RS br. 88/17), u pogledu analiziranih fizi¢ko-hemijskih i mikrobioloskih parametara,
te se kao takva voda MOZE smatrati bezbjednom po zdravlje korisnika.

U prilogu: Izvjestaji o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobiolo3kih ispitivanja.
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Stru&no mislienje odnosi si se na analizirani uzorak. Struéno misljenje je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati isklju¢ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1
Tel: 051/491-600

0108

‘ [———— Faks: 051/216-510, 215-751
g §§§;RS E-mail: info@phi.rs.ba
_ o — Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Broj izvjestaja: H-1076/V - 1083/V/02/2022
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 15.02.2022.
Datum zavrSetka ispitivanja: 16.02.2022.
Identifikacioni broj | Naziv uzorka
1076/V Voda za pic¢e, uzorak br. 4
1077V Voda za pice, uzorak br. 5
1078/V Voda za pic¢e, uzorak br. 6
1079/V Voda za pice, uzorak br. 7
1080/V Voda za pice, uzorak br. 8
1081/V Voda za picée, uzorak br. 9
1082/V Voda za pice, uzorak br. 10
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Parametar | 1076/V|1077/V| 1078/V| 1079/V|1080/V| 1081/V| 10821V | Ferorerioe [Jouinica  Metoda
prihvwatlvjivg za oCa.
Boja <25 <25 |<25|<25|<25]|<25]|<25 P‘bmﬁbh ot UMH 053
pri?w_atljivg za
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez |Maomeaenr| - UMH 054
promjena
Mutnoca <0,02|<0,02|<0,02|<0,02|<002[<002[<002| s1 | ntu | BASENISO!
Koncentracija i
IAbe . pH BAS EN ISO
z:g?vnr:;(:;:ys?)na 740 | 763 | 746 | 762 | 7,35 | 7,45 | 7,40 | 65-95 jedinica | 10523:2013
Utro$sak KMnO BAS EN ISO
(oksidativnost) <05]<05]<05|<05]<05|<05]|<05| =5 |mgLO| g0 g
rd
Amonijum, NH,* <0,10|<0,10{<0,10|{<0,10(<0,10|<0,10({<0,10| =<0,5 mg/L 450%'YINEFY¥\|,3V;22§179
Hioridi 54 | 54 | 54 | 54 | 67 | 88 | 88 £250* | mg/L 923923320 *
rd
Nitrti, NO <0,01[<0,01/<001/<0,01|<001/<0,01|<0,01| s050" | mgr [, SVEWWZI /
rd
Nitrati, NOs 311 30 | 30 | 30 | 59 | 114 | <20 | s50" | mglL 4503-%%%223179
Elektroprovodijivost . : BAS EN
(na 20 °C) 511 | 510 522 528 527 559 608 £2500* | uScm’ 27888:2002 ¢
Trihalometani-ukupni - - - - - - 2.4 < 100%** ug/L Sggan\éngo 12;3““
rd
Hloroform - - - - - - <05 - Hg/L (-382|:\3/'2E \éV\ZI\(I)f ? *
* rd
Bromdihlormetan - - - - - - 1,2 ‘ Mo/lL eggﬂzE\é\:AzArlJf 7 .
rd
Dibromhlormetan - - - - - - 1,2 B Mg/l GSZI:\SAZE\I;V\ZA(I)E ; *
rd
Bromoform - - - - - - <05 - Ha/L GggAZE\é\:,g\(lJf 30

*Voda ne smije biti agresivna.
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati)/50+[nitriti/3<1, gdje uglaste zagrade ozna&avaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOy’) i nitrite

(NOy), pri éemu grani¢na vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za piée.

***Specifitna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

BAS ERISOISD 11028

ACCMM%;MH!L ]
L1-40-01

akreditovanog podrugja.

4 Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025
Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba
Izviestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mdgu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko se
primjenjuje, pravilo odlu¢ivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjetaja o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je izvan

; registarski broj akreditacije LI- 40-01
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2 JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duci¢a 1
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SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Identifikacioni broj | Naziv uzorka

1083/V Voda za pice, uzorak br. 11

Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost

Referentna | Jedinica Metoda
Parametar 1083/V| - - - - ) - vrijednost | mjere ispitivanja
prihvaﬂjiva} za °Co-Pt
Boja <25 - - - - - - pnoétfl:g:j;ﬁ;z ska-le UMH 053
promjena
prihvatljivz:: za
Miris Bez - - - - - S il B UMH 054
promjena
. BAS EN ISO
Mutnoéa <0,02| - - - - - - <1 NTU | 7027-1:2017 &
Koncentracija
vodonikovih jona 7,36 - - - - - - 65-95" | . dp'H' 1%?2535'\(1)500
(pH-vrijednost) fedinica '
UtroSak KMnO, BAS EN ISO
(oksidativnost) <05 | - 3 - - - ) =5 MO eae7:2002 @

- . SMEWW 23
Amonijum, NH, <0,10| - - - - - - <05 ML | 4500-NH, D:2017#
- " BAS ISO

Hioridi 6,7 - - - - - - =250 mg/L 9297:2002 ¢
- - SMEWW 237
Nitriti, NO, <0,01| - - - - - - 0,50 Mol | 4500-NO; B :2017#
. o SMEWW 231
Nitrati, NOs 6,0 - - - - - - =50 ML | 4500-NOy B:2017 @
Elektroprovodljivost . 4 BAS EN
(na 20 °C) 530 - - - - - - £2500° | WSem™ | 578855002 @
: . : SMEWW 23¢
Trihalometani-ukupni - - - - - - - <100 Hg/L 6232 B:2017 &
) . SMEWW 23
Hloroform - - - - - - - - Ha/lL 6232 B:2017 ¢
SMEWW 231
Bromdihlormetan - - - ] - - - - - ML | 6232B:2017
SMEWW 23
Dibromhlormetan - - - = - - - - HIL | 6239 B2017 @
SMEWW 23
Bromoform - - - - - - - - ML | 623282017 &

*Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [n|trat|]/50+[n|tnt1]/351 gdje uglaste zagrade oznacavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOj’) i nitrite
(NOy), pri €emu grani¢na vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

***8pecifiCna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

Utvrdene vrijednosti parametara su u granlcama‘ referentnlh vrijednosti prema Pravilniku o

zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za Jjﬁdsku potrosrug (SI glasnik RS
”%é . i
=

(‘f \,L\, .

<3 [
F 2 L
a BAS EN ISQHEE/ H
Spisak akreditovanih podru¢ja dostupan na www: bata ov:bai’ K//
lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivarija. Je sastay @ lzvjestaja o yzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Ariainiinlis | Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljudivo-u-cijlosti. Nije dozvoljgha upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko se
Li-40-01 primjenjuje, pravilo odlugivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan

akreditovanog podrugja.

PABERLOESASE | @ Metode akreditovane od strane BATA PK

:’«CC'HEHI%V!QQ
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