JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0086

E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku

HH-1940-1948/V/03/2022

Datum izdavanja izvjestaja 22.03.2022
Datum prijema uzorka 15.03.2022.
Identifikacioni broj uzorka 1940-1948/\V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87, PRIJEDOR
Tel:

Broj i datum podno$enja zahtjeva:

REGULISANO UGOVOROM

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razliéito)

Naziv: Adresa: Telefon:
PODACI O UZORKU:
Naziv uzorka: VODA ZA PICE

Proizvodad/adresa:

CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR

Mjesto uzorkovanja:

DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja: 16.03.2022

Uzorkovanije izvrsio: KLIJENT

Napomene:

Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja
1940V Voda za piée, uzorak br.2 Pecani, trznica, javna éesma
1941V Voda za pi¢e, uzorak br.3 Rezervoar "Vlacine”

1942/ Voda za pi¢e, uzorak br.4 Bunar EB3

1943V Voda za piée, uzorak br.5 Bolnica

1944/ Voda za piée, uzorak br.6 Rezervoar Hambarine

1945/ Voda za pi¢e, uzorak br.7 Jugovci, STR "Gama”

1946/ Voda za piée, uzorak br.8 Matijas PS

1947V Voda za pi¢e, uzorak br.9 Janjiéa pumpa , domacinstvc
Jovanovic¢

1948/V Voda za pice, uzorak br.10 | Gornja Ljubija, OS

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja Cine sljededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja: '

1. lzvjestaj o rezultatima fizickih, fizicko- hemijskih i hemijskih ispitivanja (2)

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja (2) :

3. Struéno misljenje na izvjestaj o rezultatima ispitivanja (1)

§tdj b u2orku odobrio:

i za higijenu

a Rudi¢ Gruji¢
ahtjeva/viasnika

uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne pr
informacija.
Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugica 1

Tel: 051/491-600 0090

Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA 1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 22. 03. 2022.
ID broj: 1940-1948/V

Na osnovu Izvjestaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja uzoraka vode i

struénog razmatranja utvrdeno je da uzorci ID broj 1940-1948/V

ODGOVARAJU

propisima ¢lana 4. stav 1i2 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku

potrosnju (Sluzbeni glasnik RS, br 88/ 17). Nalazi u prilogu stru¢nog misljenja.

=52

)?j Sluzha 7i higyeny

Struéno misljenje se odnosi na analizirani uzorak. Struéno misljenje je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe. L
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1

Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751 Oﬁ wm

E-mail: info@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU

IZVIJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA

Broj izvjestaja:

M-1940/3/2022
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 15.3.2022

Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci pri prijemu ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebrie za

pristupanje mikrobioloskoj analizi.

Datum zavr3etka ispitivanja: 21.3.2022
Br. prot. Naziv uzorka Parametar > “Ukupne *Escherichiacoli  *Broj kolonifjana  *Broj kolonija na *Enterococci *“Sulfitoredukujuée U granicama
koliformne bakterije 37°C 22°C klostridije ) referentnih
Metoda > BASEN ¢ BASEN ¢  BASEN ¢ BASEN ¢  BASEN ¢  UMMO089 vrijednosti
ISO 9308- ISO 9308- ISO ISO IS0 7899- )
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003
BASEN BAS EN
ISO 9308- ISO 9308-
1/A1:2018 1/A1:2018
Ref. vrijednost > 0 u 100ml 0 u 100mi <20 u 1mi <100 u 1mi 0 u 100ml 0 u 100 ml
1940/V  Voda za piée, uzorak br. 2 0 0 0 0 0 0 DA
1941/V Voda za piée, uzorak br. 3 0 0 0 0 0 0 DA
1942/V Voda za piée, uzorak br. 4 0 0 0 0 0 0 DA
‘943/V  Voda za pice, uzorak br. 5 0 0 0 0 0 0 DA
YV Voda za pice, uzorak br. 6 0 0 0 0 0 0 DA
' Voda za piée, uzorak br. 7 0 0 0 0 0 0 DA

\

4 Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/EC 17025; registarski broj akreditacije LI 40-01

Spisak akreditovanih podrucja dostupan na www.bata.gov.ba

jestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno. Strana 1 od 2
‘ument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskijuivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.




1946/V  Voda za pice, uzorak br. 8 0 0 0 0 0 0 DA
DA

1947/V Voda za piée, uzorak br. 9 0 0 0 0 0 0

1948/V  Voda za pice, uzorak br. 10 0 0 0 0 0 0 DA

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrognju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za pretiscene vode)
Utvrdivanje referentnih vrijednosti je izvrSeno prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za preéidéene vode)

Izvjestaj o rezultatima E@Eﬁ&.m.o&o&g
dr med. specijalista med. mikrobiologije sa
~~  parazitologijom:

" Stanka Tomié, dr med.

! 4 Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI 40-01
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www. bata.gov.ba
jestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno. Strana 2 od 2
‘kument se moZe reprodukovati i umnozZavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1

e Tel: 051/491-600
— Faks: 051/216-510, 215-751 0108
§§@RS E-mail: info@phi.rs.ba
Fated ML Web: hirs ba
SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Broj izvjeStaja: H-1940/V - 1948/v/03/2022
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 15.03.2022.
Datum zavrSetka ispitivanja: 18.03.2022.
Identifikacioni broj | Naziv uzorka
1940/V Voda za pice, uzorak br. 2
1941/V Voda za pice, uzorak br. 3
1942/V Voda za pice, uzorak br. 4
1943/V Voda za pice, uzorak br. 5
1944/V Voda za pic¢e, uzorak br. 6
1945/V Voda za pice, uzorak br. 7
1946/V Voda za pic¢e, uzorak br. 8
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna |Jedinica Metoda
Parametar 1940/V|1941/V|1942/\V/|1943/V|1944/V {1945/ | 1946/V vrijednost | mijere ispitivanja
prihvwatljivg za o
Boja <25 | <25 | <25 |<25| <25 (<25 | <25 ki) "COP] 05
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez |Pumecaiter| . UMH 054
promjena
Mutnoca 041 |<0,02| 012 | 017 | 014 |<0,02| 049 | s1 | NTu | BASENISO
Koncentracija
ITACY: . pH BAS EN ISO
Elsg?vcz;(eo&/:;g)na 723 | 751 | 729 | 732 | 7,33 | 7,36 | 7,44 | 65-95 jedinica | 10523:2013 &
Utro$ak KMnO BAS EN ISO
(oksidativnost) <05|<05]|<05|<05|<05|<05]|<05 S5 |mIL O] gu67.2002 @
) rd
Amonijum, NH,* <0,10|<0,10(<0,10|<0,10{<0,10|<0,10{<0,10| <05 mg/L 4508()MNE|-\1/:,\|{')V;223170
Hioridi 595 | <50 |<50|<50| 75 |<50|<50| <250* | mgL gzgé\gcgggo
rd
it NOS <0,01/<0,01/<0,01|<0,01<0,01/<0,01<0,01| 050 | mgn |,  SVEWWZST /
) rd
Nitrati, NO 37 | 30 | 28 | 29 | 103 | 31 | 28 | ssov | mgr |, SMEWWZST S
Elektroprovodljivost " . BAS EN
(na 20 °C) 507 | 493 | 491 485 5563 | 483 | 496 <2500 | uScm”’ 27888:2002 ¢
Trihalometani-ukupni - - <0,5 - - - - <100 | gL Gglz\aﬂzE\é\:l\zAcl) 12;3“”
rd
Hloroform - - <05 - - - - - Hg/L 632A2E\é\:l\21\(l”2 30
rd
Bromdihlormetan - - - <06 - - - - - Mg/l 682':\5”2E \I;V‘ZA(IH2 730
rd
Dibromhlormetan - - | <05 | - - - - - Hg/L ezgﬂzE\é\:,%f 73 .
- rd
Bromoform - - <06 - - - - - Ha/L GSZ'Z\BIIZE\l;\:,\ZI\CIJ12 30

*Voda ne smije biti agresivna. .
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati]/50+[nitriti}/3<1, gdje uglaste zagrade oznagavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOy) i nitrite
(NOy), pri éemu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.
***Specifiéna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

BAE BHAISOIEE Tra2s

BA

AGCHEDETAYIGY
Li-40-01

akreditovanog podrugja.

® Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025
Spisak akreditovanih podru¢ja dostupan na www.bata.gov.ba
lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotrebé U reklamne svrhe. Ukoliko se
primjenjuje, pravilo odluéivanja je definisano u UP11. Ocjena iz

; registarski broj akreditacije LI- 40-01

vjestaja o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je izvan
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1
Tel: 051/491-600

?»g Faks: 051/216-510, 215-751 0108
4 EE RS E-mail: info@phi.rs.ba
- Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Identifikacioni broj | Naziv uzorka
1947V Voda za pice, uzorak br. 9
1948/V Voda za pic¢e, uzorak br. 10

Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna | Jedinica Metoda
Parametar 1947/V|1948/V| - - - ) i} vrijednost | mjere ispitivanja
prihv'atljivg za °Co-Pt
Boja <251 <25 - - - - - p:é;%st:g:jé:ﬁz skale UMH 053
promjena
prih\/'atljivg za
Miris Bez Bez - - - - - pnoetL%sbaiggj;:;Z - UMH 054
. promjena S
Mutnoéa 0,41 |<0,02 - - - - - s1 NTU 7(!)3;‘73-13\:):700
Koncentracija
vodonikovih jona 7,45 | 7,39 - - - - - 6,5-9,5 .edpi:ca 1%;\283[52’31l ?oo
(pH-vrijednost) J :
UtroSak KMnO4 BAS EN ISO
(oksidativnost) <05]1<05] - - - - - <5 |mgLO:|  g467.2002 @
rd
Amonijum, NH,* <0,10/<0,10 - - - - - s05 mg/L 45()S()MNE|-\|I:IY3V;22§17Q
Hiloridi 6,1 | 82 - - - - - <250 | mol | 000 one
ek ME rd
Nitriti, NO <0,01|<0,01| - - - - - 0,50 mg/L 4so§-NoV2\-NBV:22%17o
» MEWW 237
Nitrati, NO; 38 | 10,3 - - - - - =50 mg/L 4503-N0‘?-’\g:2317 *
Elektroprovodijivost . g BASEN
(na 20 °C) 497 | 550 | - - - - - | 52500 | wSem™ | 27888:2002 @
d
Trihalometani-ukupni - - - - - - - <100 | pglL esggngE \évg\(l)f 73 r’
: SMEWW 237
Hloroform - - - - - - - - MOL | 6237 B:2017 @
ME rd
Bromdihlormetan - - - - - - - - . HolL 6232 \évzvgf 730
SMEWW 231
Dibromhlormetan - - - - - - - - WL | o35 |3:2o1;5 .
SMEWW 231
Bromoform - - - - - - - B Hg/L 6232 B:2017 ¢

*Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati)/50+[nitriti}/3<1, gdje uglaste zagrade oznadavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NO3) i nitrite
(NO2), pri éemu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

***Specifi¢na jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormpetes~bromodihlormetan.

Utvrdene vrijednosti parametara su
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjg

“}’ Shidha 45
v "'""II A ey
emijy
A

LASERIBUIEEINE | ¢ Metode akreditovane od strane

B A : Spisak akreditovanih podrugja dostupan® radtiwvnhatdas.
Sl lzvjestaj o rezultatima fizicko- hemusklh ispitivanja|é sastavm dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
auchraiTATiia | Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljuivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko se

TTU001 primjenjuje, pravilo odlugivanja je definisano u UP11 Ocjena izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan

akreditovanog podrucja.
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