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SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HH-1255,1257-1264/V/03/2022
Datum izdavanja izvjestaja 01.03.2022.

Datum prijema uzorka 22.02.2022.

Identifikacioni broj uzorka 1255,1257-1264/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR

Adresa: KOZARSKA br.87, PRIJEDOR

Tel:

Broj i datum podnos§enja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE
Proizvodaé/adresa: CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR
Mjesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA
Datum uzorkovanja: 22.02.2022
Uzorkovanje izvrsio: KLIJENT
Napomene:
Identifikacioni broj Naziv uzorka Mijesto uzorkovanja
1255V Voda za piée, uzorak br.1 STR"Vrbice”Nova Orlovaéa
1257V Voda za pi¢e, uzorak br.3 TR”Janjos-trans”
1258/V Voda za piée, uzorak br.4 B3/2 bunar
1259V Voda za piée, uzorak br.5 Opéta bolnica
1260/V Voda za pi¢e, uzorak br.6 Rezervoar’Barakovac”
1261/V Voda za pice, uzorak br.7 Sabirna komora —
1262/ Voda za pice, uzorak br.8 | O.Sorlovci QU 6
1263/V Voda za piée, uzorak br.9 Spotrska dvorana”Mladost” /|
1264/ Voda za pice, uzorak br.10 | 0.8 Trnopolje”

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja Cine sljededéi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

1. lzvjestaj o rezultatima fizi¢kih, fizicko- hemijskih i hemijskih ispitivanja (2)

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja (2)

3. Struéno misljenje na izvjestaj o rezultatima ispitivanja (1)
j o 'ﬂzo%ﬂp:
k Sluzbeiza higijenu

ed. Vegna Rudi¢ Grujié
\ e

uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne™pret ovornost za tacnost i potpunost dobijenih
informacija.
Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUGNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTA TIMA ISPITIVANJA

Datum: 01. 03. 2022.
ID broj: 1255, 1257-1264/V

Na osnovu IzvjeStaja o rezultatima ispitivanja uzoraka, vode za piée, identifikacioni
br.1255, 1257-1264/V od 22.02.2022. i stru¢nog razmatranja sa aspekta ispitivanih fizikalno-
hemijskih i mikrobioloskih parametara

ZADOVOLJAVAJU

Propise ¢l. 19. Zakona o hrani ( Sluzbeni glasnik RS, br. 19/17) au vezi sa ¢lanom 4. stav 112
Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SluZbeni glasnik
RS, br 88/17) i &l. 51. stav 2. Zakona o vodama ( Sluzbeni glasnik RS, br. 50/06) te se kao takva
voda MOZE smatrati bezbjednom po zdravlje krajnjih korisnika. ( nalazi u prilogu)

7

-
JEKAR SPECIJALISTA

—Bucirs
éc:/n{ed%aﬁéanka Danojevi¢
g

ijene-zdravstvene ekologije

Strugno misljenje se odnosi na analizirani uzorak. Struéno misljenje je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe. ‘ : .
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LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1

“Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751
E-mail: info@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba

0135

IZVIESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA

Broj izvjestaja:

M-1255/2/2022

Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 22.2.2022

Datum zavrietka ispitivanja:

25.2.2022

Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci pri prijemu ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 721 8:2008 potrébne za

pristupanje mikrobioloskoj analizi.

Br. prot.

Naziv uzorka

*Ukupne *Escherichia coli  *Broj kolonija na *Broj kolonija na *Enterococci *“Sulfitoredukujuée U granicama
koliformne bakterije 37°c 22°C klostridije referentnih
BASEN ¢ BASEN ¢ BASEN ¢ BASEN ¢ BAS EN UMMO089 vrijednosti
ISO 9308- ISO 9308- ISO ISO ISO 7899-
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003
BASEN BAS EN
IS0 9308- ISO 9308-
1/A1:2018 1/A1:2018
Ref. vrijednost > 0 u 100ml 0 u 100mi <20 u 1ml <100 u Iml 0 u 100ml Ou 100 ml
1255/V Voda za pide, uzorak br. 1 0 0 0 0 0 0 DA
1257/V Voda za pice, uzorak br. 3 0 0 0 1 0 0 DA
1258/V Voda za piée, uzorak br. 4 0 0 0 0 0 0 DA
1259/V Voda za piée, uzorak br. 5 0 0 0 0 0 0 DA
4 Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI 40-01
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www. bata.gov.ba .
lzvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio [zvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno. Strana 1 od 2
Dokument se moze reprodukovati i um

noZavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.



1260/V Voda za pice, uzorak br. 6 0 0 0 DA
1261/V Voda za pice, uzorak br. 7 0 0 0 DA
1262/V Voda za piée, uzorak br. 8 0 0 0 DA
1263/V. Voda za pice, uzorak br. 9 0 0 0 DA
1264/V. Voda za pice, uzorak br. 10 0 0 0 DA

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrognju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za preci
Utvrdivanje referentnih vrijednosti je izvrSeno prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vo

4 Metode akreditovane od strane BATA
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na

Izvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je s:
Dokument se moZe reprodukovati i umnozZavati iskij

prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI 40-01

Www.ba

ta.gov.ba

astavni dio [zvjedtaja o uzorku i mogu-se koristiti samo zajedno.
ucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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de namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. Glasnik R. Srpske 88/17,za pretiséene vode)
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1

: Tel: 051/491-600

&; gt Faks: 051/216-510, 215-751 0108
& | %gRS E-mail: info@phi.rs.ba
Web: ohirs ba
SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Broj izvjestaja: H-1255/V i 1257/V - 1264/V/02/2022
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 22.02.2022.
Datum zavrSetka ispitivanja: 24.02.2022.
Identifikacioni broj | Naziv uzorka
1255/V Voda za pice, uzorak br. 1
1257V Voda za pice, uzorak br. 3
1258/V Voda za pice, uzorak br. 4
1259/V Voda za pice, uzorak br. 5
1260/V Voda za pice, uzorak br. 6
1261/V Voda za pice, uzorak br. 7
1262/V Voda za pice, uzorak br. 8
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna | Jedinica Metoda
Parametar 1255/V[1257/V|1258/\V/|1259/V|1260/V |1261/V |1262/V vrijednost | miere ispitivanja
prihvatljivg za o
Boja <25|<25|<25|<25|<25|<25 | <25 |fueiaive) “Cot UMH 053
promjena
prihv'atljivg za
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez |Puciecaivez| UMH 054
promjena
Mutnoca |<0,02]<0,02|<0,02{<0,02/<0,02[<002{<0,02| st | ntu | BASENISO
Koncentracija
ane . pH BAS EN ISO
{:ﬂ?\ﬂli}(:gr:r;gt))na 720 | 742 | 7,35 7,‘37 759 | 743 | 761 | 65-95 jedinica 10523:2013 &
Utrosak KMnO BAS EN ISO
(oksidativnost) <05<05]<05|<05]<05|<05|<05| =5 |mglO:l gur0on50e
rd
Amonijum, NH,* <0,10]<0,10{<0,10|{<0,10|<0,10|<0,10|<0,10| =05 mg/L 4508()MNE1-‘|/:,\|/3V:223170
Hioridi 6,1 67 | 94 | 54 | 54 | 94 | 54 £250* | mg/lL 923/7\:82532 .
rd .
Nitriti, NO, <0,01]<0,01/<0,01]<0,01|<0,01/<001[<0,01| 050" | mgr |, SMEWWZS' /
rd
Nitrati, NOs 57 | 57 | 116 | 28 | 29 | 117.] 29 | ssov | moL |, SMEMW2S
Elektroprovodijivost " . BAS EN
(na 20 °C) 554 511 566 523 518 552 517 <2500 pScm 27888:2002 ¢
Trihalometani-ukupni - - - - 6,9 - _ < 100% ug/L SSZ'I\BAZE\éV%f?";
rd
Hloroform - - - - 1,1 - - - Ho/L 62':\3/'2[5\!;\:,%12 3 *
rd
Bromdihlormetan - - - - - 24 - - - Ha/L Gggan\é\:,gvoffb
rd
Dibromhlormetan - - - - 2,2 - - - Hg/L sszrgle \évg\(l)f ; *
rd
Bromoform - - - - 1,2 - - - Ho/L 6?:\5”25!;\:,% 12 ? *

*Voda ne smije biti agresivna.
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nltratl]/50+[mtnt|]/3s1 gdje uglaste zagrade oznaéavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOa) i nitrite
(NOy), pri €emu grani€na vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.
***Specifiéna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

BAE ERBOARE ¥ ‘4128

B AW:

ACCRERITATEOTY

L1-40-01

akreditovanog podrucja.

4 Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; reglstarskl broj akredltacue LI- 40-01
Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba

Izvjestaj o rezultatima fiziko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu ‘se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba'u reklamne svrhe. Ukoliko se
primjenjuje, pravilo odlu€ivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjestaja o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je izvan
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‘ JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
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SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Identifikacioni broj | Naziv uzorka
1263/V Voda za picée, uzorak br. 9
1264/V Voda za pice, uzorak br. 10
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna | Jedinica Metoda
Parametar 1263/V|1264/NV - - . - - vrijednost | mjere ispitivanja
prihv_atljivg za oCo-Pt
Boja <25 | <25 - - - - = | Frecontaen | skale UMH 053
promjena
prihvatljiva za
iri trosada i b
Miris Bez | Bez - - - - - | Mewbicgenin | - UMH 054
promjena
Mutnoéa <0,02| 0,30 - - - - - <1 NTU 7(??79:‘1?;:):3700
Koncentracija
vodonikovih jona 7,38 | 7,66 - - - - - 6,5-9,5" 'edpi:lica 1(332':‘283152’\(‘;1l 300
(pH-vrijednost) : :
UtroSak KMnO, BAS EN ISO
(oksidativnost) <05 | <05 - - - - - <S5 |mILO:|  g467.2002 @
rd
Amonijum, NH4* <0,10|<0,10 - - - - - <05 mg/L 450%?&%2%170
Hioridi 6,7 | <50 - - - - - s250" | mglL 923?-%33 .
MEWW 23
Nitriti, NO, <0,01[<0,01| - - - - - $050™ | mgl 450§-NOZ' B :22?)170
Kk E d
Nitrati, NO, 57 | <20 - - - - - $50 mg/L 450‘3-“:10%22317 *
Elektroprovodljivost " B BAS EN
(na 20 °C) 521 | 536 - - - - - £2500" | uSem” | 578880002 @
rd
Trihalometani-ukupni - - - - - - - < 100%** ug/L Gszigle \évg\éfg *
. SMEWW 231
Hloroform - - - - = = = = “g/L 6232 B:2017 ¢
rd
Bromdihlormetan - - - - - - - - pg/L 62,1\5,'2'5 \éV\zlY)12 73 *
SMEWW 231
Dibromhlormetan - - - - - - - - ML | 6232 B:2017
SMEWW 231
Bromoform - - - - = - - - Mg/l 6232 B:2017 ¢

* Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati]/50+[nitriti}/3<1, gdje uglaste zagrade ozna&avaju koncentracije u mg/L za nitrate (NO3) i nitrite
(NOy), pri €éemu grani¢na vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

***8pecificna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

BAS BK ISOIBE 11008

A

ACCREDITATLN
LI-40-01

BAS EN ISOIIEC 170 reglst rski broj akreditacije LI- 40-01

4 Metode akreditovane od strane BATA m .
Spisak akreditovanih podru¢ja dostupan na:www. Www.bata. gov.ba

Izvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih |sp|t|vanja je sastavni dio Izvjestaja 0 uzg Yrku i mogu ‘se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljuéivo-u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko se
primjenjuje, pravilo odluivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjestaja o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je izvan
akreditovanog podrucja.
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