JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1

Tel: 051/491-600

Faks: 051/216-510, 215-751

E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

0086

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjeStaja o uzorku

HH-457-465/\//02/2022

Datum izdavanja izvjestaja 09.02.2022.
Datum prijema uzorka 25.01.2022.
Identifikacioni broj uzorka 457-465V

PODNOSILAC ZAHTJEVA!:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87, PRIJEDOR
Tel:

Broj i datum podno$enja zahtjeva:

REGULISANO UGOVOROM

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:
PODACI O UZORKU:
Naziv uzorka: VODA ZA PICE

Proizvodac/adresa:

CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR

Mjesto uzorkovanja:

DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja: 25.01.2022.
Uzorkovanje izvrsio: KLIJENT
Napomene:
Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja
457NV Voda za pice, uzorak br.3 | "Janojs-trans”d.o.o
458/V Voda za piée, uzorak br.4 Bunar PB3
459/V Voda za pi¢e, uzorak br.5 | Opsta bolnica
460/V Voda za piée, uzorak br.6 | Rezervoar Pasinac
461NV \Voda za piée, uzorak br.7 | 0.5 Gomjenica
462/V Voda za pi¢e, uzorak br.8 Dom Zdravlja,G.Ljubija
463/V Voda za piée, uzorak br.9 Rezervoar Barakovac
464NV Voda za pice, uzorak br.10 | PS Kragulji
465/V Voda za pi¢e, uzorak br.11 | Apoteka Medicus,Kozarac

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja Cine sljedeci izvjestaji o

rezultatima ispitivanja:

1. lzvjestaj o rezultatima fizi¢kih, fizicko- hemijskih i hemijskih ispitivanja (2)

2.

Izvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja (2)
3. Struéno mislienje na izvjestaj o rezultatima ispitivanja (1

RO, WEPUBL 0
Lox

Z LU INS 7,

\\\k?\

L& u odobrio:
luz a higijenu
udi¢ Grujié

lzvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost dobijenih

informacija.

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.




REPUBLIKA SRPSKA
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

SLUZBA ZA HIGIJENU
0090

78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1
Tel: 051/232-420
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA
ISPITIVANJA

Datum: 08.02.2022.
ID broj: 457-465/V

Na osnovu IzvjeStaja o rezultatima ispitivanja uzorak, preciSé¢ene vode za pice,
identifikacioni br.457-465/V od 25.01.2022. sa aspekta strunog razmatranja rezultata
ispitivanih fizikalno-hemijskih i mikrobioloskih parametara su

HIGIJENSKI ISPRAVNI

prema ¢1.19. Zakona o hrani (Sl. glasnik Republike Srpske, br.19/17) i ¢l. 51. Zakona o vodama
(SI. glasnik Republike Srpske, br.50/06 i 62/09), a u vezi sa €l. 4. stav 1 i 2 Pravilnika o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potros$nju (S1. glasnik RS,br.88/17), te se
kao takva voda MOZE smatrati bezbjednom za potrogade sistema za javno vodosnabdjevanje.

Napomena: Prema preporukama SZO tokom pandemije je potrebno prilagoditi dezinfekciju kako
bi se obezbjedilo 0,3 - 0,5 mg/L rezidualnog hlora u vodi za pice.

i

e /W%
s )_fméd dr ptiSanka Danojevi¢,
,;h‘fgajene i zdravstvene ekologije

Stru¢no misljenj je sastavni dio Izvjes$taja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se moze reprodukovati
i umnoZavati isklju¢ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
¢ Sistem menadzmenta kvalitetom u saglasnosti sa 1SO 9001:2008
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duti¢a 1
Tel: 051/491-600

Faks: 051/216-510, 215-751 0108
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Broj izvjeStaja: H-457/V - 465/V/01/2022
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 25.01.2022.
Datum zavrsetka ispitivanja: 26.01.2022.
Identifikacioni broj | Naziv uzorka
457/V Voda za pic¢e, uzorak br. 3
458/V Voda za picée, uzorak br. 4
459/V Voda za piée, uzorak br. 5
460/V Voda za piée, uzorak br. 6
461/V Voda za piée, uzorak br. 7
462/V Voda za piée, uzorak br. 8
463/V Voda za picée, uzorak br. 9 ‘
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna | Jedinica Metoda
Parametar 457/V | 458/V | 459/V | 460/V | 461/V | 462/V | 463/V vrijednost | mjere ispitivanja
prihv'atljiva'l za o
Boja <25 (<25 |<25|<25|<25|<25| <25 o) S0P yuH o053
promjena
prih\{atljivg za
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez |"momsami| - UMH 054
promjena
Mutnoca <0,02(<0,02|<0,02|<0,02|{<0,02({<0,02| 039 | s1 | NTU | SASENISO/
Koncentracija
A " pH BAS EN ISO
\(/:g?vr:;?grllrggt))na 733 | 726 | 737 | 7,47 | 756 | 7,57 | 7,67 | 65-95 jedinica 10523:2013 4
Utro$sak KMnO BAS EN ISO
(oksidativnost) <05 |<05|<05|<05|<05]|<05|<05 €5 ImaL 02| g467.0002 @
rd
Amonijum, NH,* <0,10|<0,10{<0,10{<0,10{<0,10|<0,10|<0,10| =05 mg/L 4508()'EANEI-\|/:AIIJV:22§170
Hioridi 56 | 89 | <50 | 55 | 68 | 89 | <50 | =250 | mgl gzgl;:szclnggo
rd
Nitriti, NO, <0,01]<0,01/<0,01|<0,01{<0,01{<0,01|<0,01| <050* | mglL 4503%%\2\!\13\/32%170
rd
Nitrati, NO; 65 | <20| 32 | 31 | 66 | 11,7 | <20 | =50 | mglL 4503%%%22317 .
Elektroprovodljivost " : BAS EN
(na 20 °C) 558 652 552 555 558 576 419 < 2500 pScm'! 27888:2002 ¢
Trihalometani-ukupni 3,8 - - - - - _ < 100** ug/L GSZI:\,’AZE\!;\:I% 1273’;
rd
Hloroform <05 - - - - - - - HglL 6321;/(25 \évg\&z ? *
. rd
Bromdihlormetan 1,4 - - - - - . - Hg/L GSZH:\BAZE \évg\éf 73 *
rd
Dibromhlormetan 1,4 - - - - - - - Mg/l 62[:\3an ‘évg\(lﬂz ? *
rd
Bromoform 1,0 - - - = - - - o/l 685lé:nZE\é\:l\Zl\(l)12 73 d

* Voda ne smije biti agresivna.
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati)/50+[nitriti]/3<1, gdje uglaste zagrade oznaéavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NO3) i nitrite

(NO;"), pri éemu grani¢na vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

***Specificna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

Bag ERIBOIRE “Q?i‘x

BT O

akreditovanog podrucja.

# Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01
Spisak akreditovanih podru¢ja dostupan na www.bata.gov.ba

lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko se
primjenjuje, pravilo odlucivanja je definisano u UP11. Ocjena izvje$taja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan
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FILRA

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugica 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0108

E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Identifikacioni broj

Naziv uzorka

464/V Voda za pice, uzorak br. 10
465/V Voda za pi¢e, uzorak br. 11
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
‘ Referentna |Jedinica Metoda
Parametar 464/V | 465/V - - B - B vrijednost | mjere ispitivanja
| prihvatiiva za °Co-Pt
Boja <25 (<25 - - - - - | Feconcaenn | skale UMH 053
promjena
prihv_atljivg za
Miris Bez | Bez - - - - - |Nevebtaenn | - UMH 054
promjena N
Mutnoca 0,16 | 0,37 - - - - - <1 NTU 7(?;78-52018700
Koncentracija
A H BAS EN ISO
vodonikovih jona 7,79 7,70 - - - - - 6,5-95* | . pH ;
(pH-vrijednost) jedinica 10523:2013 ¢
UtroSak KMnO, BAS EN ISO
(oksidativnost) <05 <05 | - - - - - S5 ImgL 02| g467:2002 @
rd
Amonijum, NH.* <0,10(<0,10 - - - - - <05 mg/L 45080'Y|NE|-\|/:A[I)V:22§170
Hioridi <50 | <50 - - - ) - £250" | mglL gzgl;gégg .
sk SMEWW 23
Nitriti, NO, <0,01|<0,01| - - - - - <0,50 Mgl | 4500-NO; B 120174
. MEWW 231
Nitrati, NO; 31 | <20 - - - - - =50 mg/L 450(S)-N03' B:2017 &
Elektroprovodljivost . 4 BAS EN
(na 20 °C) 543 | 451 - - - - - <2500% | pScm 27888:2002
rd
Trihalometani-ukupni - - - - - - - < 100*** Mg/L esgl;\;an\é\-,g\(l)f 73 *
. . SMEWW 231
Hioroform - - - - - - - - HOL | 6232B:2017 @
SMEWW 231
Bromdihlormetan - | - - - - - - - HIL | 6232 B:2017 @
SMEWW 23
Dibromhlormetan - - - = = = - = IJQ/L 6232 B:2017 ¢
) SMEWW 231
Bromoform - - - - - - - - Hg/L 6232 B:2017 ¢

*Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati}/50+[nitriti}3<1, gdje uglaste zagrade oznagavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOs) i nitrite
(NOy), pri €emu grani¢na vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za piée.

***Specifiéna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhiormetan, bromodihlormetan.

BIERBEENEE | ¢ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; redi ffarski" foj

B AW,

ATCRHEBETATLNY

Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba
lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje$taja o uzorku i
Dokument se moze reprodukovati i umnozavati isklju¢ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko se

ogu se Koristiti safo zajedno

L4061 primjenjuje, pravilo odluivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjestaja o rezultatima f|2|éko -hemijskih ispitivanja je izvan
akreditovanog podrucja.
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