JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dudica 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0086
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HH-2392-2400/\//04/2022
Datum izdavanja izvjestaja 07.04.2022

Datum prijema uzorka 29.03.2022.
Identifikacioni broj uzorka 2392-2400/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87 , PRIJEDOR
Tel:

Broj i datum podnosenja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:
Naziv uzorka: VODA ZA PICE
Proizvodac/adresa: CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR
Mijesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA
Datum uzorkovanja: 29.03.2022.
Uzorkovanje izvrsio: KLIJENT
Napomene:
Identifikacioni broj Naziv uzorka Mijesto uzorkovanja
2392/V Voda za pice, uzorak br.2 "Robot”, trzni centar
2393V Voda za pice, uzorak br.3 Bunar B3/2
2394/ Voda za piée, uzorak br.4 Ljubigigi, pumpna stanica
2395V Voda za pice, uzorak br.5 Opsta bolnica
2396/V Voda za pice, uzorak br.6 Sabirna komora, rezervoar
2397V Voda za pice, uzorak br.7 Cikin polje, Dom za djecu sa
invaliditetom
2398/V Voda za pice, uzorak br.8 OS Cerjeci
2399V Voda za pice, uzorak br.9 Trnopolje, Stamenigi
2400/V Voda za pi¢e, uzorak br.10 | Gornja Ljubija, ambulanta

lzvje$taj o uzorku sadrzi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja Cine sliededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

1. lzvjestaj o rezultatima fizicko- hemijskih ispitivanja (2 )
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja (2) =7 ;5
3. Strugno mislienje na izvjestaj o rezultatima ispitivapy

2
/@‘ \
€staf o uzorkujodobrio:

h
& X 1 Sluzbe zg higijenu ]
"\D@UEd;.‘j .med. V udi¢ Grujié
Izvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Z -dtilen od podnosiots zaRgjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost dobijenih
informacija. .

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati isklju€ivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. -




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

@
78000 Banja Luka, Jovana Duci¢a 1

UZRS Tel: 051/491-600 0090
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SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 07. 04. 2022.
ID broj: 2392-2400/V

Na osnovu Izvjestaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobioloskih ispitivanja uzoraka vode i

stru¢nog razmatranja utvrdeno je da uzorci ID broj 2392-2400/V

ODGOVARAJU

propisima &lana 4. stav 112 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku

potrodnju (SluZbeni glasnik RS, br 88/17). Nalazi u prilogu stru¢nog misljenja.

17

L 2
ed. 2@?}5@}@/
spec.nigijene ‘

Struéno misljenje se odnosi na analizirani uzorak. Struéno misljenje je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljuivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe.
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~ JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dudica 1
Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751
E-mail: info@phi.rs.ba, Web: www.phirs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGLJU

0135

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA

Broj izvjestaja: M-2392/4/2022 Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci pri prijemu ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 @oﬁmﬁ:m za

Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 29.3.2022 pristupanje mikrobioloSkoj analizi
Datum zavrSetka ispitivanja: 4.4.2022
Br. prot. Naziv uzorka Parametar > “Ukupne *“Escherichia coli  *Broj kolonijana  *Broj kolonija na *Enterococci *Sulfitoredukujuce U granicama
koliformne bakterije 3r°C 22°C klostridije referentnih
Metoda > BASEN ¢ BASEN ¢  BASEN ¢ BASEN ¢  BASEN o  UMMO0RS vrijednosti
IS0 9308- ISO 9308- ISO ISO 1SO 7899-
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003
BASEN BAS EN
IS0 9308- 1SO 9308-
1/A1:2018 1/A1:2018
Ref. vrijednost > 0 u 100ml 0 u 100mi <20 u 1ml <100 u Iml 0 u 100ml Oul100ml
2392/V Voda za pice, uzorak br. 2 0 0 0 0 0 0 DA -
2393/V. Voda za pice, uzorak br. 3 0 0 0 0 0 0 DA
2394/V  Voda za pice, uzorak br. 4 : 0 0 0 0 0 0 DA
2395/V Voda za pice, uzorak br. 5 0 0 0 0 0 0 DA
2396/V  Voda za pice, uzorak br. 6 0 0 0 0 0 0 DA
4 Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI 40-01
Spisak akreditovanih podru¢ja dostupan na www.bata.gov.ba
Izvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno. Strana 1 od 2

Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.




2397/V  Voda za pice, uzorak br. 7 0 0 0 0 0 0 DA
2398/V  Voda za pice, uzorak br. 8 0 0 0 0 0 0 DA
2399/V  Voda za pice, uzorak br. 9 0 0 - 0 0 0 0 DA
2400/V  Voda za pice, uzorak br. 10 0 0 0 0 0 0 DA

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za pre€iséene vode)

Utvrdivanje referentnih vrijednosti je izvr8eno prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. Glasnik R. Srpske 88/17,za pretiicene vode)

4 Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije L1 40-01
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba

lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio [zvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umno2Zavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava

dr med. specijalista med. mikrobiologije sa

parazitologijom:

)

v
- Mr sc. Tatjana Markovi¢

-0
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugic¢a 1
Tel: 051/491-600

' : Faks: 051/216-510, 215-751 0108
: EB’ERS E-mail: info@phi.rs.ba
Web: hirs.ba
SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Broj izvjestaja: H-2392/V - 2400/V/04/2022
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 29.03.2022.
Datum zavrs$etka ispitivanja: 01.04.2022.
Identifikacioni broj | Naziv uzorka
2392/V Voda za pice, uzorak br. 2
2393/V Voda za pice, uzorak br. 3
2394/V Voda za piée, uzorak br. 4
2395/V Voda za pi¢e, uzorak br. 5
2396/V Voda za pice, uzorak br. 6
2397V Voda za pic¢e, uzorak br. 7
2398/V Voda za piée, uzorak br. 8
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna | Jedinica Metoda
Parametar 2392/V|2393/V|(2394/V|2395/V|2396/V|2397/V|2398/V vrijednost | mijere ispitivanja
prihvatljiva za o
Boja <25|<25|<25|<25|<25|<25]|<25 '”bmé,bh CoPt UMH 053
pri%vatl}ivga za
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez |"mocaine| - UMH 054
promjena
Mutnoéa <0,02|<0,02(<0,02|{<0,02|<0,02|<0,02|<0,02 <1 NTU 7(?9]81!52%18700
Koncentracija
A . pH BAS EN ISO
Elgﬂ?\?rli;(:(;/rlllljs%na 735 | 727 | 744 | 740 | 738 | 742 | 7,27 | 65-95 jedinica 105232013 &
Utrodak KMnO BASENISO
(oksidativnost) <05|<05|<05]<05]<05]<05]|<05| <5 mglOz| g467:9002 &
. rd
Amonijum, NH* <0,10(<0,10|<0,10|<0,10|<0,10(<0,10{<0,10| =05 mg/L 4508()MNE1-\|,2N1§:223170
Hioric 75 | 109 | <50 [<50| 68 | 55 | 82 | s250" | mgr | 08589
rd
Nitriti, NO. <0,01|<0,01|<0,01/<0,01/<0,01|<0,01/<0,01| =050 | mg/ 4503-%%‘9-,\(3\’:22%170
rd
i, NO 67 | 128 | 29 | 30 | 67 | 30 | <20| 550" | moL |, nas e
Elektroprovodijivost ) " ; BAS EN
(na 20 °C) 554 583 521 509 572 515 644 <2500 pScm! 27888:2002 ¢
Trihalometani-ukupni - - - - 42,6 - _ < 100%* ug/lL sszlgﬂzE\éVZ\éf;i"“
rd
Hloroform - - - - 36,4 - - B Ho/L GSZQAZE \évg\(lﬂz ; *
rd
Bromdihlormetan - - - - 2,8 - - - Ho/L Gggan \évg\cllf :;'5 *
rd
Dibromhlormetan - - - - 2,1 - - - Mg/l GSZQAZE\I;\:I%f 73 *
rd
Bromoform - - - - 1,3 - - B Hg/L Sszgan\évg\(/)f ; <

*Voda ne smije biti agresivna.
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati}/50+[nitriti}/3<1, gdje uglaste zagrade oznacavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NO3’) i nitrite

(NOy), pri &emu grani&na vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

**Specifi¢na jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

BB ER (BOIDE ¥1008

ATCREDITATIORN

L4064

akreditovanog podruéja. -

& Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01
Spisak akreditovanih podrucja dostupan na www.bata.gov.ba

lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio IzvjeStaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotrepa u reklamne svrhe. Ukoliko se
primjenjuje, pravilo odluéivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjestaja o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je izvan
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> JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
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SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ldentifikacioni broj | Naziv uzorka
2399/V Voda za picée, uzorak br. 9
2400/V Voda za piée, uzorak br. 10
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna | Jedinica Metoda
Parametar 2399/V|2400/V| - B - B - vrijednost | mjere ispitivanja
prihvatljivg za °Co-Pt
Boja <25 | <25 - - - - - p:;[g?g:jé:ﬁwz ska-le UMH 053
promjena
prihvatljiv_a za
Miris Bez Bez - - - - - "féL?S?Z,-.L:%Z - UMH 054
promjena
: D BAS EN ISO
Mutnoéa 0,21 |<0,02 - - - - - =1 NTU 7027-1:2017 ¢
Koncentracija g
vodonikovih jona 7,73 | 7,70 - - - - - 6,5-9,5" jedﬁ:ica 1!(3)?283!52,\(1)1I goo
(pH-vrijednost) :
Utro$ak KMnO;4 BAS EN ISO
(oksidativnost) <05]<05] - - - - - S5 Mol O:|  g467.9002 &
- - SMEWW 237
Amonijum, NH, <0,10|<0,10| - - - - - <05 Mg/l | 4500-NH, D:20174
— . BAS ISO
Hioridi <50 82 - - - - - <250 mglL 9297:2002 ¢
o e SMEWW 237
Nitriti, NO, <0,01{<0,01| - - - - - 0,50 Mol | 4500-NO; B :2017#
— ~ SMEWW 237
Nitrati, NO; <20 | 11,0 - - - - - =50 ML | 4500-NOy B:2017 @
Elektroprovodljivost * 4 BAS EN
(na 20 °C) 433 | 574 - - - - - $2500° | WSem™ | 573882002 @
' : : SMEWW 237
Trihalometani-ukupni | 56,3 - - - - - - <100 Hg/L 6232 B:2017 ¢
: SMEWW 231
Hioroform 46,8 - - - - - - - HOL | 6232B:2017 @
. SMEWW 234
Bromdihlormetan 57 - - - - - - - MOL | 6232B:2017 @
] SMEWW 23
Dibromhlormetan 2,8 - - - - - - - HIL | §232B:2017 @
SMEWW 231
Bromoform 1,0 - - - - - .| MWL | e232B2017 @

*Voda ne smije biti agresivna.

* Moraju se osnguratl takvi usIovn da [nItratl]/50+[mtnt|]/3<1 gdje uglaste zagrade oznaé g/L za nitrate (NOs) i nitrite

szl '3"“‘\”""“‘: 4 Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; reg‘lsta
B A Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba
| | lzvjeStaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje$taja o uzorky i mogu se koristiti samo zajedno.
accnpmiTATivd | pDokument se moze reprodukovati | umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena uplotreba u reklamne svrhe. Ukoliko se
Li-40-01 primjenjuje, pravilo odlu¢ivanja je definisano u UP11. Ocjena izvje$taja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan
akreditovanog podrucja.

' roj akreditacije LI- 40-01
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