Broj izvjestaja o uzorku HH-3565-3573/V/05/2022
Datum izdavanja izvjestaja 18.05.2022

| Datum prijema uzorka 10.05.2022.
Identifikacioni broj uzorka 3565-3573/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA:
Naziv "VYODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87, PRIJEDOR
Tel; :
Broj i datum podnosenja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razlicito)
Naziv: Adresa: Telefon:

' JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
’ INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dudciéa 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0086
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

PODACI O UZORKU:
Naziv uzorka: VODA ZA PICE
Proizvodad/adresa; CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR
Mjesto uzorkovanja. DISTRIBUTIVNA MREZA
Datum uzorkovanja: 10.05.2022.
Uzorkovanje izvrsio: KLIJENT
Napomene:
Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja
3565/V Voda za pice, uzorak br.2 | Stara kuglana
3566/V Voda za pi¢e, uzorak br.3 B3/2 bunar
3567/V Voda za pi¢e, uzorak br.4 "Janjo$ trans "d.o.0
3568/V Voda za pice, uzorak br.5 Bolnica
3569/V Voda za pi¢e, uzorak br.6 Rezervoar Pasinac
3570/ Voda za pice, uzorak br.7 Kozarac, apoteka "Medicus”
3571/V Voda za pi¢e, uzorak br.8 Domacinstvo Vukovi¢, Gomjenica
3572/V Voda za pi¢e, uzorak br.9 Kragulji PS
3573V Voda za pi¢e, uzorak br.10 | Gornja Ljubija, ambulanta

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja ¢ine sljededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

1. lzvjestaj o rezultatima fizicko- hemijskih ispitivanja (2 )
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja (2)
3. Struéno mislienje na izvjestaj o rezultatima ispitivanja

l};’ Cryx6i 33 xurvjesty ‘!;,‘;',
:4;)(‘:‘; Stusty z‘f"les{aj
oy, " NAEETHIK S
\9.’@4[ Dt scig nl

el Mb.

Zbe za higijenu::
/Ves q. di¢ Gruji¢

*Izvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preumma odgovornost za taénost i potpunost dobijenih

informacija.
BAS EROIBOAEC 57928

B A T Al O Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.qov.ba; registarski broj akredltacue LI-40-01
ACRRERITALID Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cuelosn Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe

L1-40-01



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

\ @,
. ———— 78000 Banja Luka, Jovana Dutica 1
| IIZRS Tel: 051/491-600 0090

Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

| SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUGNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 18.05.2022.god.
ID broj: 3565/V-3573/V;

Na osnovu Izvjestaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobioloskih ispitivanja i stru¢nog

razmatranja utvrdeno je da su uzorci ID broj 3565/V-3573/V;

ZDRAVSTVENO ISPRAVNI

Prema propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potroSnju
(SL. Glasnik RS br. 88/17), u pogledu analiziranih fizi¢ko-hemijskih i mikrobioloSkih parametara,
te se kao takva voda MOZE smatrati bezbjednom po zdravlje korisnika.

U prilogu: Izvje$taji o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja.

e

r sc. med. Milkica GrabeZz

Strugno misljenje odnosi se na analizirani uzorak. Stru¢no misljenje je sastavni dio lzvjeStaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno. Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u

reklamne svrhe. .
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
780600 Banja Luka, Jovana Dudica 1

Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751
E-mail: info@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU

0135

IZVIESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA

+

Broj izvjeStaja;

M-3565/5/2022

Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 10.5.2022

Datum zavrSetka ispitivanja:

16.5.2022

Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci pri prijemu ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za

pristupanje mikrobioclogkoj analizi.

Br. prot. Naziv uzorka *Ukupne *Escherichia coli  *Broj kolonijana  *Broj kolonija na *Enterococci *“Sulfiforedukujuce U granicama
koliformne bakterije 37°C 22°C klostridije referentnih
BASEN ¢  BASEN ¢ BASEN ¢  BASEN ¢  BASEN UMMO89 vrijednosti
IS0 9308- IS0 9308- ISO ISO ISO 7899-
1:2015 1:2013 6222:2003 6222:2003 2:2003
BASEN BAS EN
IS0 9308- 1SO 9308-
1/A1:2018 1/A1:2018
Ref. vrijednost > 0 u 100ml 0 u 100m! <20 u 1ml <100 u Imi 0 u 100mi 0Ou 100 ml
3565/V Voda za pide, uzorak br.2 0 0 0 0 0 0 DA
3566/V Voda za piée, uzorak br.3 ¢ 0 0 0 0 0 DA
3567/V Voda za piée, uzorak br.d 0 0 0 0 0 0 DA
3568/V  Voda za pite, uzorak br.5 it 0 0 0 0 6 DA
3569/V  Voda za pice, uzorak br.6 0 0 0 0 0 0 DA
¢ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije 1.1 40-01
Spisak akreditovanih podrutja dostupan na www.bata.gov.ba
lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio izviestaja o uzorku i mogu se Koristiti samo zajedno. Strana 1 od 2

Dokument se moze reprodukovati | umnoZavati iskijudivo u cijelosti. Nije dozvoliena upotreba u relkdamne svrhe.

—




3576/V  Voda za pice, uzorak br.7 0 0 0 0 DA
3571/V  Voda za pice, uzorak br.8 0 0 0 0 DA
3572/V  Voda za pile, uzorak br.9 0 0 0 0 DA
3573/N Voda za pide, uzorak br.10 0 0 0 0 ‘DA

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za preiséene vode)

Utvrdivanje referentnih vrijednosti je izvrieno prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro3nju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za prediséene vode)

[ B

4 Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISOAEC 1 7025; registarski broj akreditacije L1 40-01
Spisak akreditovanih pedrugja dostupan na www.bata.gov.ba

lzvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio lzviestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati | umnoZavati iskljudivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

I2¢i eStaf’o rezultatima ispitivanja ovjerava
*dr med: specijalista med. mikrobiologije sa
e et parazitologijom:

i/

c. Tatjana Markovié

b7/}
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BAS EH ISOHEC 17025

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1

Tel: 051/491-600

Faks: 051/216-510, 215-751 0108
EEKRS E-mail: info@phi.rs.ba
Web: hire ba
SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Broj izvjeStaja: H-3565/V - 3573/V/05/2022
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 10.05.2022,
Datum zavr3etka ispitivanja: 11.05.2022.
Identifikacioni broj | Naziv uzorka ]
3565/V Voda za pice, uzorak br. 2
3566/V Voda za pi¢e, uzorak br. 3
3567/V Voda za pice, uzorak br. 4
3568/V Voda za pic¢e, uzorak br. 5
3569/V Voda za pi¢e, uzorak br. 6
3570/V Voda za picée, uzorak br. 7
3571V Voda za pice, uzorak br. 8
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Parametar _|3565/V|3566/V|3567/V|3568/V|3569/V |3570/V 36711V | oenn ediniea)  Metoda
prihvatljivg za | o
Boja <25 | <25 | <25 (<25 <25 | <25 | <25 |fackive) ORI 000
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez ”:;;‘:f;é;‘eﬁﬁf - UMH 054 ¢
promjena
Mutnoca <0,02|<0,02(<0,02|<0,02|<0,02|<0,02(<0,02| <1 NTU 59287E1N253
Koncentracija
aLe . pH BAS EN ISO
zgg?vllli?eo&mg)na 714 | 7,08 | 720 | 7,33 | 7,37 | 7,62 | 7,21 | 65-95 |t | 05232013
Utro&ak KMnO BAS ENISO
oksidativnost) <05]<05|<05)<05]<05|<05]|<05| 5 ImglOy| ‘groom
rd
Amonijum, NH* <0,10(<0,10|<0,10|<0,10|<0,10(<0,10(<0,10| =05 ma/L 45%%5%:223017
Hloridi 88 | 101 | 8,1 67 | 67 | 67 | 81 $250" | mglL 9'33?;2332
A rd
Nitriti, NO, <0,01|<0,01}<0,01|<0,01[<0,01(<0,01|<0,01| <050~ | mgL 45(?3{15(%2;017
tid 2 rd
Nitrati, NOs 58 | 128 ) 59 | 29 | 29 | 22 | 59 | s50 mg/L 453('\),!5\6\2{\1813017
Elektroprovodijivost 1 " » BAS EN
(na 20 °C) 537 555 | 542 | 489 | 479 | 441 536 $2500" | pScm 27888:2002
rd
Trihalometani-ukupni - - - - - 9,3 - < 100*+* pg/L 86h2/|3EZV\éV\£g$7
rd
Hloroform - - - - - <05 - - Mo/l Sehggmgf 7
rd
Bromdihlormetan - - - - - 40 - - pg/L %'\ZII:;EZWBV\%? 7
rd
Dibromhlormetan - - - - - 3,1 - B KoL sel\ZASEZWBV\égf 7
rd
Bromoform - - - - - 2,2 - ) Ho/L ?SI\ZII:IBEZV\IIBV\Qg%3 7

*Voda ne smije biti agresivna.
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati]/50+[nitriti]/3<1, gdje uglaste zagrade ozna¢avaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOy) i nitrite

(NOy), pri emu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice,

***8pecifitna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

B A)

ACCHREDITATION
L1-40-01

akreditovanog podruéja.

< Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podrutja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
lzvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskijugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko se
primjenjuje, pravilo odlu¢ivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjestaja o rezultatima fiziCko-hemijskih ispitivanja je izvan

'
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' JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
' INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1
Sy Tel: 051/491-600
3 Faks: 051/216-510, 215-751 0108
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Identifikacioni broj | Naziv uzorka
3572IV Voda za pic¢e, uzorak br. 9
3573V Voda za pice, uzorak br. 10
! Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna |Jedinica Metoda
Parametar 3572/V|3573/V - - - - - vrijednost | mjere ispitivanja
prihvatljivg za °Co-Pt
Boja <25 (<25 - . - - S et Bl UMH 053 &
promjena
prihva!ljivg za
Miris Bez | Bez . - - - SR it B UMH 054 &
promjena
A BAS EN ISO
Mutnoca <0,02(<0,02| - - - - - s1 NTU 7027-1:2017
Koncentracija
vodonikovih jona 7,74 | 7,86 - - - - - 6,5~-9,5 'edF:rIjica ?3?2?;(;??
pH-vrijednost) ) )
Utro$ak KMnO, BAS EN SO
(oksidativnost) <05|<05]| - - - - - £S5  [mol O Tgiarn002
. . SMEWW 23
Amonijum, NH, <0,10|<0,10| - - - - - <05 MIL | 4500-NH, D:2017
- " BAS ISO
Hioridi 54 | 10,8 - - - - - <250 mg/L 9297:2002
o - SMEWW 234
Nitriti, NO. <0,01|<0,01| - - - - - <0.50 MO | 4500-NO, B :2017
[ o SMEWW 23
Nitrati, NOs 29 | 117 - - - - - < 50 MOl | 4500-NOy B:2017
Elektroprovodijivost " 4 BAS EN
(na 20 °C) 483 | 528 - - - - - <2500" | pSem 27888:2002
. . . ok SMEWW 23r
Trihalometani-ukupni - - - - - - - <100 Ho/L 6232 B:2017
SMEWW 231
Hloroform - - - - - - - - Ko/t 6232 B:2017
2 rd
Bromdihlormetan - - - - - - - - Hg/L Sé'\zﬂ:fmof 7
SME 23w
Dibromhlormetan - - - - - - - - pg/L 6“2/'32‘/\!,3\/:\4017
SME! rd
Bromoform - - - - - - - - Hg/L 6232V\Il3v:\£§ ? 7

*Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati}l/50+[nitriti}/3s1, gdje uglaste zagrade oznacavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOyY) i nitrite
(NO2), pri éemu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

***Specifitna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihiormetan.

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama refer
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potr

St
. Sapi, 42
<, My ’?

ISOYIEC 1702500 3

BASENISMELIZ & Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS Y '

B A Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba: rogiat takigrof | Kre fje LIF40-01 .

lzvjestaj o rezultatima fiziéko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio zw“&&&jid@ Ku I moguige koristiti samo zajedno.

AreREpiTaTIofl Dokument se moze reprodukovati | umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nijé dozvbljena upotreball reklamne svrhe. Ukoliko se

L1-40-01 primjenjuje, pravilo odlugivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan
akreditovanog podrugja.
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