JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1

Tel: 051/491-600 0086
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU
//

/

IZVJESTAJ O UZORKU /
' \

Broj izvjestaja o uzorku HH-3997-3998,4000-4006/V/05/2022
Datum izdavanja izvjes$taja 30.05.2022
Datum prijema uzorka 24.05.2022.
Identifikacioni broj uzorka 3997-3998,4000-4006/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA
Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87, PRIJEDOR
Tel:
Broj i datum podno$enja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razlié¢ito)
Naziv: Adresa; Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE
-| Proizvodac/adresa: CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR
Mijesto uzorkovanja; DISTRIBUTIVNA MREZA
Datum uzorkovanja; 24.05.2022.
Uzorkovanje izvrsio: KLIJENT
Napomene:
Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja
3997V Voda za pice, uzorak br.1 Bigcani TR, "Total plus”
3998/V Voda za piée, uzorak br.2 0S "Jovan Cviji¢”, Breziéani
4000V Voda za pi¢e, uzorak br.4 EB3 bunar
4001V Voda za piée, uzorak br.5 Opéta holnica
4002/V Voda za pi¢e, uzorak br.6 Rezervoar Barakovac
4003/ Voda za pi¢e, uzorak br.7 Gomjenica, domacinstvo Vukovié
Radenko
4004V Voda za pi¢e, uzorak br.8 Janji¢ pumpa, domacin Radenko
4005/V Voda za piée, uzorak br.9 Trnopolje Stamenic
4006/ Voda za piée, uzorak br.10 | Gornja Ljubija OS"Mladen
Stojanovi¢”

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvje$taja Cine sljededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

. . ) - - ‘BO JzU/,y
1. lzvjestaj o rezultatima fizicko- hemijskih ispitivanja /& v)?’\\\l\'\i\ ”E/J(,O(
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja (2)/3%: @\
3. Struéno mislienje na izvjestaj o rezultatima ispitiva 5§§(f1<)nvmmxmw-y “Jw
5 —
'O Sturba lallivj;e 'h

*Izvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/viasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost dobijenih

informacija.
BAS ENISQNEC 17018

8 A O Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; .
Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akredltacue L1-40-01
SERRIBITATIO Dokument se mozZe reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cuelostl Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
LE-40-01
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SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA 1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 30. 05. 2022.
ID broj: 3997-3998, 4000-4006/V

Na osnovu Izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja uzoraka vode i

struénog razmatranja utvrdeno je da uzorci ID broj 3997-3998, 4000-4006/V

ODGOVARAJU

propisima ¢lana 4. stav 112 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku

potrosnju (SluZbeni glasnik RS, br 88/17). Nalazi u prilogu struénog misljenja.

g/
N
Y Cnyw6a 33 xum}T
[t

R SPECIJALI?
Ghueha 2 hegfion %0 s 4 ¢
r med. Borka Kotur
specijalista higijene

Stru¢no misljenje se odnosi na analizirani uzorak. Stru¢no miljenje je sastavni dio IzvjeStaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljuivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe. . )
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
- INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0108
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjeStaja: H-3997/V, 3998/V i 4000/V - 4006/V/05/2022
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 24.05.2022.
Datum zavrSetka ispitivanja: 27.05.2022.

Identifikacioni broj | Naziv uzorka ]
3997/V Voda za pic¢e, uzorak br. 1
3998/V Voda za pi¢e, uzorak br. 2
4000/V Voda za pic¢e, uzorak br. 4
4001/v Voda za pic¢e, uzorak br. 5
4002/V Voda za pice, uzorak br. 6
4003/V Voda za pice, uzorak br. 7
4004/v Voda za pice, uzorak br. 8
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna |Jedinica Metoda
Parametar 3997/V|3998/V{4000/V|4001/V|4002/V|4003/V{4004/V vrijednost | mjere ispitivanja
prihvatljivg za o
Boja <25 | <25 | <25 |<25|<25 <25 |<25 |t 0P| ynHoss 0
pilvaliva 23
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez |"ammaen| - UMH 054 ¢
promjena
Mutnoéa 0,6 |<0,02|<0,02|<0,02| 0,21 [<002| 036 | st | Ntu | BASENSO
Koncentracija
hraclys . pH BASEN ISO
{:ﬂovnrllm:;é%na 7,33 | 717 | 7,39 | 7,45 | 7,63 | 7,34 | 760 | 65-95" | i qinica|  10523:2013
Utrosak KMnO BAS EN ISO
(oksidativnost) <05 |<05|<05]|<05]|<05]|<05]|<05 5  |mglLO, 8467:2002
rd
Amonijum, NH,* <0,10{<0,10(<0,10{<0,10/<0,10(<0,10|< 0,10 <05 mg/L. 45%?-?1‘/:{%:2;017
. R BAS ISO
Hioridi 5,4 9,4 54 54 | 6,7 6,7 | 61 <250 mg/L 9297:2002
rd
Nitrti, NO, <0,01/<0,01/<0,01/<0,01{<0,01[<0,01[<0,01| 050" | mgr |, SMEAW2S
rd
Nitrati, NOy 28 | <20| 29 | 28 | 29 | 57 | 25 | ssor | mor | o2
Elektroprovodljivost " i BAS EN
(na 20 °C) 517 688 534 533 530 586 | 519 52500 | pScm! 27888:2002
. . . . SMEWW 239
Trihalometani-ukupni - - - - - 8,9 - =100 Hg/L 6232 B:2017
rd
Hloroform - - - - - <05 - - H/L SG“ZAEZV\EIBV\;S? 7
rd
Bromdihlormetan - - - - - 3,8 - . Ho/L 86“2/|3EZV\IIBV\£§$7
rd
Dibromhlormetan - - - - - 2,9 - - Hg/L %I\ZA?EZV\I,BV\;(%? 7
rd
Bromoform - - - - - 2,2 - " hg/L 86'\2”('352\/\,8\/\;5;3 7

*Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati}/50+[nitriti}/3<1, gdje uglaste zagrade oznacavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOjy) i nitrite
(NOy), pri éemu granitna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

***Specifi¢na jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

BASENISQUECINZI & Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
B A ) Spisak akreditovanih podru¢ja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akredltacue LI-40-01 :
lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavnl dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba’u reklamne svrhe. Ukoliko se
Li-40-01 primjenjuje, pravilo odlu¢ivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjedtaja o rezultatima fizicko- hemuskm ispitivanja je izvan
akreditovanog podrudja.

ACLUREDITATIOY
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. JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
i INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugic¢a 1
Tel: 051/491-600
e Faks: 051/216-510, 215-751 0108
. éRS E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.ohi.rs. ba
SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Identifikacioni broj | Naziv uzorka
4005/V Voda za pic¢e, uzorak br. 9
4006/V Voda za pi¢e, uzorak br. 10
{ Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna | Jedinica Metoda
Parametar 4005/Vi4006/V| - - - - - vrijednost | mjere ispitivanja
prihv_atljiv:j: za °Co-Pt
Boja <25 |<25| - - - . = | st | skale UMH 053 ¢
promjena
prihvatljivg za
Miris Bez | Bez - - - - - | - UMH 054 ¢
promjena
Mutnoda <0,02(<0,02 - - - - - s NTU ?92375'\121081(;
Koncentracija )

Lo " pH BAS EN ISO
{gﬂ?vr::}(eoc}/:; jona 750 | 772 | - - - - = | 857957 | iedinica | 10523:2013
UtroSak KMnO, BAS EN ISO
(oksidativnost) <05 |<05]| - - - - - <5 ImglO:}  “gys70002

rd
Amonijum, NH¢* <0,10(<0,10 - - - - - <0,5 mg/L. 45%%/'_',5\1%:2;017
- " BAS ISO
Hioridi 6,1 8.8 - - - - - <250 mg/L 9297:2002
: : - SMEWW 234
Nitriti, NO, <0,01|<0,01] - - - - - £0,50 mgL | 4500-NO; B :2017
s SMEWW 231
Nitrati, NOs 29 | 10,7 - - - - - <50 moll | 4500-NOy B:2017
Elektroprovodljivost * . BAS EN
(na 20 °C) 532 | 609 - - - - - <2500% | pSem! 27888:2002
. . . e SMEWW 234
Trihalometani-ukupni - - - - - - - <100 Ha/lL 6232 B:2017
SMEWW 231
Hloroform - - - - - b - " Ho/L 6232»B:20%3 7
rd
Bromdihlormetan - - - - - - - - Ko/l Se“zﬂal‘zz\/\l,svggf 7
rd
Dibromhlormetan - - - - - - - - Ho/L SGI\ZII:ESEZWB)NZS;B 7
N rd
Bromoform - - - - - - - - Mg/l Sé,\zﬂgm g ? 7

*Voda ne smije biti agresivna.
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati)/50+[nitriti]/3<1, gdje uglaste zagrade ozna&avaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOy’) i nitrite
(NOy), pri ¢éemu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

***Specifi¢na jedi

Utvrdene vruednost| parametara su u granlcama refere

BAS EN ISONEC 17025

BA

ACCREDITATIOY
L1-40-01

njenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

,h vruednostl prema Pravilniku o

< Metoda nije akreditovana od strane BATA prema B S EN ISO/I};C’WO

Spisak akreditovanih podrudja dostupan na www.bata.gov. \a réglstarskl bi‘é{ akrg acije )
lzvjiestaj o rezultatima fizigko-hemijskih ispitivanja je sastavnhqﬁ; zv;thgjaé u i mogu se keristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati isklju¢ivo u cuelostL\NUe}c{@o; a upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko se
primjenjuje, pravilo odlu¢ivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjestajaoTeZultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan
akreditovanog podrugja.
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