JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1
Tel: 051/491-600
Faks: 061/216-510, 215-751 0086
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

1ZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku . | HH-4230,4231,4233-4239/\//06/2022
Datum izdavanja izvjestaja 07.06.2022,

Datum prijema uzorka 31.05.2022.

Identifikacioni broj uzorka 4230,4231,4233-4239/\V
PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR

Adresa: KOZARSKA br.87, PRIJEDOR

Tel:

Broj i datum podno$enja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE

Proizvodad/adresa: CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR

Mjesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja: 31.05.2022.

Uzorkovanje izvrsio: KLIJENT

Napomene:

Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja

4230/ Voda za piée, uzorak br.1 STR"Gama"Jugovci
42311V Voda za piée, uzorak br.2 STR"Vrbice"N.Orlovata
4233N Voda za piée, uzorak br.4 PB3 bunar
4234N Voda za pi¢e, uzorak br.5 Opsta bolnica
4235/V Voda za pi¢e, uzorak br.6 Rezervoar Vladine
4236/V Voda za piée, uzorak br.7 Peéani,pijaca
4237N Voda za pice, uzorak br.8 Trnopolje,0S
4238/V Voda za pi¢e, uzorak br.9 | Cejreci
4239V Voda za pi¢e, uzorak br.10 | Gornja Ljubija ,ambulanta

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja ¢ine sljededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

1. lzvjedtaj o rezultatima fizicko- hemijskih ispitivanja (2 )
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolodkih ispitivanja (2) s 20" }‘é%w -
3. Strugno mislienje na izvjestaj o rezultatima ispitivanja (/39 TG O

Q

.

fjgyuc

*lzvjedtaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak, Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primijen. Institut ne preuzima odgovornost za tatnost i potpunost dobijenih

informacija.
BAL EROSONEC 43538

B A T A O Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; .
Spisak akreditovanih podrucja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akredltacue L1-40-01

peeazeararionl | Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljudivo u cuelostl Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
LA



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugié¢a 1
Tel: 051/491-600 0090
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 06. 06. 2022,
ID broj: 4230-4231, 4233-4239/V

Na osnovu Izvjestaja o rezultatima fizi€ko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja uzoraka vode i

struénog razmatranja utvrdeno je da uzorci ID broj 4230-4231, 4233-4239/V

ODGOVARAJU

propisima €lana 4. stav 112 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku

potro$nju (Sluzbeni glasnik RS, br 88/17). Nalazi u prilogu struénog miljenja.

502U s
N RER S 7Y
QOGN REPY0 775
W (/'f;«O/

[«

D A / .
5. gt ra Y g”\é / (_ﬁﬂ /L/_/
‘R{\ﬁ&g . Borka Kotur
ecijalista higijene

a, BIBKARSPEC JALI?A‘

Stru¢no misljenje se odnosi na analizirani uzorak. Stru¢no miljenje je sastavni dio Izvje$taja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe. )

Strana 1 od 1



BUIAS BUIWLEPISS N Bgaliodn euafjoazop sl 11Sojafio N OAISNIRIS! HeARZOLILN | NRAOYNPOIdD) 8Z0W 88 JusuInioQ

_ LR T Y
TEVEIGIAIDY

¢ PO 1 euEnS ‘oupalez owes gusuoY as nBow | rpuozn © efersaiaz) op arises af efueAands upiscloigobiill auneynzes o feysaiaz)
eq roBejeq s eu uednisop efpnipod yiueaolpanie sesidg
10-0v 17 ofvenpane foiq pisieysiBol (57021 OIHOSE N3 SVE eword Y1V Suesls po SUBACHPONE SPOJSY ¢
va 0 0 G 0 0 0 L "9 JeIozn .nouﬂ BZBPOA - ASOETY
¥a 0 0 0 0 6 0 9 °1q Yerozn ‘1d BZBPOA  A/SETH
va 0 0 0 0 0 0 § '1q yelozn ‘A BZBPOA  AMVET
va 0 0 0 0 0 0 v 1q Yezozn ‘991 BZ BPOA  AJECTY
va 0 0 0 0 0 0 ¢ 1q Yerozn ‘9pid BZ BDOA  AJIETH
va 0 0 6 0 0 0 1 Iqerozn ‘sprd ez epopr AJOSTH
oI no TwoT n g [ ngoTs [ oz 0T o @01 0o < 3S0UpafA 1oy
8I0TTV/1 810Z:1v/1
-80¢6 OSI ~80€6 OS1
NI svd NI svd
£00%-C £00C-TTLo £00TTTTS SI0T1 $10Z°1
~6684L OSI O8I OSI ~80¢6 OSI -80€6 OSI
psoupelii O 680WINA N4 svd NH SvE NA SV NE svd NI SV < BPORY
Yitua1aal alipuysopy 44 Jol8 afuiopjeq auutojijoy
ewesiueif n aonimynpaioyng, 1330301933, eu efiuojoy foig,  euefuojoy foag, 102 eiyouaysy, audmyn, < JzjouieiRg B30z AlZeN Joud 1g
T 9E nﬁwﬂﬂ..»mumamm BHIORIARZ B (g
-¢1¢ nfLioyeioqe] n eyeaozn vwolud wme
Tz1[eUE [o3s0jo1qony ofirednysid TT0TSLE FIRLIOMOqEL T B e mmed
vz suqanod 8007:8174 DAIOSI N SV epiepuess aasfiqez nfeaefundst nuofud 1xd 1oz nw{ud ud exyesozn ofueig TTOT/O0ETIN relesgafazy forg

VUOA HIfTHES VINVALLIAST HDISOTOISOUNMIN VINLLVLTINZHY O fVLSIATAZI

€10

AISOTOIHOEMIN NI VLINVS VZ VIR OLVI0aV]

eqsrigdaasms tqem ‘eqsrydZZopa prew-i
TCL-CTT/TISO “0TS-91T/TS0 SR 009-16%/1¢0 ‘L
1 woRRn(q wueaof ‘e vived 0UO8L
IAUSLYS DITgNdad
OALSAVIUZ ONAVT VZ LOJLILLSNI
= VAONVLS VNIALSAVHUZ VNAVY

~




7 PO T BuRns

BS omwoﬂoﬁogg. ..@o& .ﬁmﬂmmou@m pow ap
eAarIar0 eftreanydst erumeynzos o feisafaz]

(2]

BLIE¥AIGIEDTY
BLUAS BULIEPSE N egaiiodn euafioazop sl 1SCElio n oAIpNIS! [TeABzZoLWN | fRACHNPOIda) szow oS ewmioeg
‘oupalez outes [suox as nBows | nyiozn o eleisalaz) oip waeises of efueads UpISOlOIGODIW BWITEYNZSI © [Rl1g3lAz) 1 Bt
eq Aol greq s eu Uednisop elpnipod wueaotipae esids a

10-0F 17 ofesipanie foiq pisieysiBol 15204 1 OINHOSI NI SVE ews:id V1yg SUBLS PO SUBACHPINE SPOjR ¢

8.

(opoa ouspsipead ez'y 1788 oysdig ¥y Wrusen) 1) niusonod nyspuli vz suslus{iureu spoa nsouaridst fousaisaeIpz o yrafaely ewraid ouesiazl of soupsilia YrnueIajel sireADIAl)

(opoa ouopgigard vz’y [/8% oysdis Y Yrusel) 1S) nfugoned wyspnl] ez cuofirafraren spoa TsouarIdst [OU2AISABIDZ O YIU[IARI] 4

va 0 0 0 0 0 0 01 "1q yelozn ‘901d RZ BPOA  A/6€TH
v 0 0 0 0 0 0 6 1q Yeiozn 9id BZBPOA  A/RETH
T 0 ~ 0 0 0 - 0 8 '1q Yeiozn ‘991d BZUPOA  AJLETY

NF\



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugic¢a 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0108

E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjeStaja: H-4230/V, 4231/V i 4233/V - 4239/V/06/2022
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 31.05.2022.
Datum zavrSetka ispitivanja: 01.06.2022.

Identifikacioni broj | Naziv uzorka .
4230/V Voda za pice, uzorak br. 1
42311V Voda za pice, uzorak br. 2
42331V Voda za picée, uzorak br. 4
4234V Voda za pic¢e, uzorak br. 5
4235/ Voda za pice, uzorak br. 6
4236/V Voda za pice, uzorak br. 7
42371V Voda za pice, uzorak br. 8
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna | Jedinica Metoda
Parametar 4230/V[4231/V|4233/V |4234/V|4235/V |4236/V 4237/ vrijednost | mjere ispitivanja
prihvptl_jivg za | o !
Boja <25 | <25 | <25|<25|<25 | <25 | <25 [rmiaive) (oM | 0556
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez |fPocsacaivez| UMH 054 ¢
promjena
Mutnoda <0,02/<0,02|<0,02{<0,02|<0,02({<0,02|<0,02| s1 NTU ?92875?25%3
Koncentracija
A . pH BAS EN ISO
vogovnr:r:o\l/:; Jona 7,26 | 729 | 714 | 737 | 759 | 7,44 | 7,63 | 65~95 |, fn | 0saa013
Utrosak KMnO, BAS EN ISO
(oksidativnost) <05]<05]|<05|<05]|<05|<05)|<05 $5  |mglL O 8467:2002
rd
Amonijum, NH' | <0,10|<0,10/<0,10/<0,10|<0,10|<0,10|<0,10| s05 | mg | ,SVERWZS
Hioridi 61 | 75 | 102 | 65 | <50 82 | 55 | =250* | mgn 92672002
rd
Nitrf, NO, <001)<0,01]<0,01|<0,01/<0,01[<001|<001| s050" | mgr |, SMEWWZS"
rd
Nitrati, NOs 2,9 56 | <20 27 | 28 | 56 | 26 S50™ | mglL 453%\/0\,:{\132:2017
Elektroprovodijivost " § BAS EN
na 20 °C) 502 550 638 521 525 572 489 <2500 pScm! 27888:2002
i ) ) e SMEWW 234
Trihalometani-ukupni | < 0,5 - - - - - - =100 Hg/L 6232 B:2017
rd
Hloroform <0,5 - - - - - b B Ho/L SGI\Z/I:;EZV\!,BV\%f 7
rd
Bromdihlormetan <05 | - - - - - - - Mg/l %ggmgf 7
rd
Dibromhlormetan <0,5 - - - - - - - Hg/lL SG'\ZA(EzVVBV\ég‘? 7
rd
Bromoform <05 - - - - - - - Hg/L %“2/I3EZWBV\£§$ 7

*Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati]/50+[nitriti/3s1, gdje uglaste zagrade oznacavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NO3) i nitrite
(NO2), pri éemu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za piée.

***Specifitna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

BRSSO Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
B A Spisak akreditovanih podru¢ja dostupan na www.bata.gov.ba: registarski broj akreditacije LI-40=01
Izvjestaj o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio izvjestaja o uzorku i mogu sé koristiti samo zajedno,
aerdrv 121190 Dokument se moze reprodukovati i umnozavati isklju&ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko se
L1-40-01 primjenjuje, pravilo odlugivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjestaja o rezultatima fiziko-hemijskih ispitivanja je izvan
akreditovanog podrugja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0108

E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Identifikacioni broj | Naziv uzorka
4238/V Voda za pice, uzorak br. 9
4239/V Voda za pice, uzorak br. 10
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna | Jedinica Metoda
Parametar 4238/V|4239/V - - - - B vrijednost [ mjere ispitivanja
prihvatljivg za °Co-Pt
Boja < 215 < 215 - h - - - pn(:;{.looébaig:jleg%z skale UMH 083 ¢
promjena
prihv~atljive.a za
Miris Bez | Bez - - - - S erilboct B UMH 054 ¢
promjena

. |
Mutnodéa <0,02<0,02 - - - - - s1 NTU ?(?2875,\]2081(7)
Koncentracija :

M H BAS EN ISO
vodonikovih jona 7,28 7,47 - - - - - 6,5-95" |. prt .
(pH-vrijednost) jedinica 10523:2013
Utrodak KMnO, BAS EN ISO
(oksidativnost) <05]<05| - - - - - S5 ML Oz “ess70002

rd
Amonijum, NH,* <0,10|<0,10 - - - - - £0,5 mg/L 45%?-%1%:2;017
Hioridi 84 | 95 - - - - - £250" | mo/lL 933?-2'3002
. SMEWW 2314
Nitriti, NO, <0,01|<0,01| - - - - - = 0,50 ML | 4500-NO; B 2017
' " SMEWW 237
Nitrati, NO <20 99 - - - - - s 50 ML | 4500-NO; B:2017
Elektroprovodljivost " 1 BAS EN
(na 20 °C) 645 | 602 - - - - - | S2500" | uSem 27888:2002
} rd
Trihalometani-ukupni - - - - - - _ < 100"+ ugiL %I\ZII:;EZV\IIBV\égi:\7
SMEWW 234
Hloroform - - - - - - - - Hg/L 6232 B:2017
SMEWW 231
Bromdihlormetan - - - - - - - - Hg/L 6232 B:2017
SMEWW 234
Dibromhlormetan - - - - - - - - Hg/L 6'\2/132 B:2017
SMEWW 234
Bromoform - - - = - - = - “g/L 6232 B:20$7

*Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitratil/50+[nitriti/3<1, gdje uglaste zagrade ozna¢avaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOg) i nitrite
(NOy), pri Cemu granitna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

***Specifiéna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlops BT

Utvrdene vrijednosti parametara su

zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjéi $nju (SI. glasnik RS br.88/17).

%,

o

RASENEZERRE O Metoda nije akreditovana od strangB; Aprjema S EN ISO/IEC

B A Spisak akreditovanih podru¢ja dostupan \a A batargoy.ba; registarski bfoj akreditacije L1-40-01
Izvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izviestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
AUCHEDIFATIO Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljen# upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko se
L1-40-01 primjenjuje, pravilo odlugivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjestaja o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je izvan
akreditovanog podrugja.
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