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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0086
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

1ZvVJ EéTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HH-4834,4836, 4838-4843/\V/06/2022
Datum izdavanja izvjestaja 30.06.2022

Datum prijema uzorka 21.06.2022.

Identifikacioni broj uzorka 4834,4836, 4838-4843/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA,

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR

Adresa: KOZARSKA br.87, PRIJEDOR

Tel:

Broj i datum podno$enja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razlicito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE

Proizvodad/adresa: CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR

Mjesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja: 21.06.2022.

Uzorkovanje izvrsio: KLIJENT

Napomene:

Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja

4834/ Voda za pi¢e, uzorak br.1 0S”Dositej Obradovi¢”
4836/V Voda za piée, uzorak br.3 TR "Janjo§”-Trans DOO
4838/V Voda za pice, uzorak br.5 | €8 Mladen Stojanovi¢” Pola/ CN-
4839V Voda za pice, uzorak br.6 Rezervoar Barakovac
4840/V Voda za piée, uzorak br.7 Sabirna komora, rezervoar
4841V Voda za pice, uzorak br.8 | 0S"Cerjeci”
48421V Voda za pi¢e, uzorak br.9 Pekara "Klas"
4843/V Voda za pic¢e, uzorak br.10 | Gornja Ljubija, ambulanta

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja €ine sljededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

1. lzvjestaj o rezultatima fizigkih, fizicko- hemijskih i hemijskih ispitivanja (2)
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja (2)
3. Struéno mislienje na izvjestaj o rezultatima ispitivanjg
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s, . Nagelnik S e za higijenu
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;" DEgei.med, Mesna Rudié Gruji¢

ak dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se prifmjenjuju na uzorak onakav kako je primlien. Institut ne"preuZima odgovornost za tadnost i potpunost dobijenih

informacija.
PAS ERISONESC 1138

B A A 0 Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; <

P IW AN Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.qov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01

Aceienivatinnl | Dokument se mozZe reprodukovati | umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
L4001 A



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Duéi¢a 1
Tel: 051/491-600 0090
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA 1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 29. 06. 2022.
ID broj: 4834, 4836, 4838-4843/V

Na osnovu Izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih i mikrobioloskih ispitivanja uzoraka vode i

strudnog razmatranja utvrdeno je da uzorak ID broj 4834, 4836, 4838-4843/V

ODGOVARAJU

propisima ¢lana 4. stav 112 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku

potro$nju (Sluzbeni glasnik RS, br 88/17). Nalazi u prilogu strucnog misljenja.
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Stru¢no misljenje se odnosi na analizirani uzorak. Stru¢no misljenje je sastavni dio Izvjestaja o uzorku.i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u

reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Duéiéa 1

Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751 O M wm

E-mail: info@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU i

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA ¢
Broj izvjestaja: M-4834/6/2022 Stanje uzoraka pri prijemn: Uzorci pri prijemu ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 21.6.2022 pristupanje obioloskoj analizi.
Datum zavrSetka ispitivanja: 27.6.2022
Br. prot. Naziv uzorka Parametar > *Ukupne *Escherichiacoli  *Broj kolonijana  *Broj kolonija na *Enterococci *Sulfitoredukujuce U granicama
koliformne bakterije 37°C 22°C klostridije referentnih
BAS EN BASEN BAS EN BAS EN BAS EN UMMO89 ¢ vrijednosti
ISO 9308- ISO 9308- ISO je) ISO 7899-
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003
BAS EN BAS EN
1SO 9308- 1SO 9308-
1/A1:2018 1/A1:2018
Ref. vrijednost > O u 100ml O u 100m! <20 u 1m! <100 u Iml 0u 100ml 0u 100 ml
4834/V  Voda za pice, uzorak br. 1 0 0 0 0 0 0 DA
4836/V  Voda za pice, uzorak br. 3 0 0 0 0 0 0 DA
_4838/V  Voda za pice, uzorak br. 5 0 0 0 0 0 0 DA
4839/V  Voda za pice, uzorak br. 6 0 0 0 0 0 0 DA
‘0/V  Voda za pice, uzorak br. 7 0 0 0 0 0 0 DA

“tode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI 40-01

“kreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba

“rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno. Strana 1 od 2
‘e moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

.




4841/V  Voda za pice, uzorak br. 8 0 : 0 0 0 0 0 DA
4842/V  Voda za pice, uzorak br. 9 0 0 0 0 0 0 DA
4843/V  Voda za pice, uzorak br. 10 0 0 0 0 0 0 DA

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro3nju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za pretiséene vode)

Utvrdivanje referentnih vrijednosti je izvrieno prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za pre

‘ode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije L1 40-01
- «reditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba
tezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
= moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

o

Ci8¢ene vode) )

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava
dr med. specijalista med. mikrobiologije sa
parazitologijom:
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1

i Tel: 051/491-600
/Y Faks: 051/216-510, 215-751 0108
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Broj izvjeStaja: H-4834/V, 4836/V i 4838/V - 4843/V/06/2022
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 21.06.2022.
Datum zavrSetka ispitivanja: 23.06.2022.
Identifikacioni broj | Naziv uzorka _
48341V Voda za pi¢e, uzorak br. 1
4836/V Voda za piée, uzorak br. 3
4838/V Voda za pi¢e, uzorak br. 5
4839/V Voda za pice, uzorak br. 6
4840/V Voda za pic¢e, uzorak br. 7
48411V Voda za pi¢e, uzorak br. 8
4842/V Voda za pice, uzorak br, 9 ‘ ,
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
‘ Referentna | Jedinica Metoda
Parametar 4834/V|4836/V|4838/V|4839/V{4840/V|4841/V|4842/V vrijednost | mijere ispitivanja
prihvatljivg za o
Boja <25 <25 | <25 |<25|<25 <25 | <25 Foaive: fk‘;,:t UMH 053 ¢
promjena
prihvatljivg za
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez P,?;L‘;i‘?g:j;,’iﬁf - UMH 054 ¢
promjena
BASEN SO
Mutnoéa 0,13 [<0,02| 0,09 | 0,18 [<0,02| 0,10 |< 0,02 <1 NTU 7027-1:2017
Koncentracija
Sl . pH BAS EN ISO
}/;g?vr:}(eo‘;/r:i;éct))na 748 | 7,36 | 743 | 765 | 7,48 | 7,20 740 | 65-95 jedinica 10523:2013
Utro8ak KMnO - BAS EN1SO
oksidativnost) <05]<05|<05|<05]|<05|<05]|<05 S5 Imoll 02 “gre72002
Amonijum, NH,* <0,10/<0,10|<0,10|<0,10/<0,10{<0,10|<0,10| =05 mg/L 45%%%;223:17
Hioridi 53 [ <50 |<50(<50| 67 | 67 | 53 | s250* | ml 933%(8)002
rd
Nitrti, NO; <0,01]<0,01/<0,01/<0,01|<0,01|<0,01|<001| s050" | mgr | , SMEWW2S"
rd
Nirati, NOx 54 | 82 | 27 | 22 | 99 |<20| 27 | ss0* | mgL |  SMEWW2SY
Elektroprovodljivost " » BAS EN
na 20 °C) 549 543 486 446 _566 625 482 £2500* | pScm” 27888:2002
rd
Trihalometani-ukupni - 8,6 - 9,0 - - - = 100™* Hg/L Sél\zﬂ:;EZV\éV\ég? 7
rd
Hloroform - <056 - <05 - - - - Ha/t %I\ZA:EZWBV\;(?‘? 7
rd
Bromdihlormetan - 3,6 - 3.7 - - - - Hg/L ' SG“ZAIEZWBV\%%
rd
Dibromhlormetan - 2,8 - 3,1 - - - B Ko/l %“2”:52%513 7
rd
Bromoform - 2,2 - 2,2 - - - - Hg/L SES“;:BEZVVBV\;S? 7

*Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati}/50+[nitriti}/3s1, gdje uglaste za

(NOy), pri éemu grani¢na vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz ur

***Specifitna jedinjenja su: hlorofor

BAS EY ISONEG 17025

BA

ACCREDITATIO
L1-40-04

edaja za pripremu vode za pide.

m, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

< Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba;
Izvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni
Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cije

registarski broj akreditacije LI-40-0%
dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
losti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko se

grade oznagavaju koncehtracije u mg/L za nitrate (NOy') i nitrite

primjenjuje, pravilo odlugivanja je definisanc u UP11. Ocjena izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan

akreditovanog podrugja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1
Tel: 051/491-600
TP e Faks: 051/216-510, 215-751 0108

Hg;RS E-mail: info@phi.rs.ba
i Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Identifikacioni broj | Naziv uzorka
4843/V Voda za picée, uzorak br. 10
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna |Jedinica Metoda
Parametar 4843V ) - - - - - vrijednost | mjere ispitivanja
prihvatljivg za °Co-Pt
Boja < 215 - = - = - = pnoe‘[looébaig:jle:iehz skale UMH 053 ¢
promjena
prihvatljivg za
Miris Bez - - - - - S i B UMH 054 ¢
promjena
Mutnoéa < 0,02 - - - - - - s1 NTU %\ZS'IENZE)SS
Koncentracija
o Jona 7,52 ) ) ) i ) - 6,5-95 jedﬁ:iica ?/(-)\gzggtl)?g
(pH-vrijednost) '
Utro$ak KMnO, BAS EN I1SO
oksidativnost) <05 | - - - - - - S8 |mgLO: Tossr0002
rd
Amentum, N <010 - ) ) ) - - <05 | mol | 4o bao17
Hloridi 5,3 - - - - - - $250" | mgil 933‘73-53002
e SMEWW 23
Nitriti, NO <0,01| - - - -] - - <050 MIL | 4500-NO; B 12017
s SMEWW 23d
Nitrati, NO, 9,2 - - - - - - < 50 Mol | 4500-NOy B:2017
Elektroprovodijivost " A BAS EN
(na 20 °C) 561 - - - - - - S 2500 | pSem 27888:2002
rd
Trihalometani-ukupni - - - - - - - < 100**+ Hg/L %I\ZA:EZWBV\%??
SMEWW 23
Hioroform - - - - - - - - Ho/L 6232 B:2017
SMEWW 234
Bromdihlormetan - - - - - - - - HQ/L 6232 B:2017
SMEWW 237
Dibromhlormetan - - - - - - - - Hg/L 6232 B:2017
SME 23
Bromoform - - " B B N B ) Mo/l 6232\/\!,3\/:\;0? 7

*Voda ne smije biti agresivna.
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati]/50+[nitriti}/3s1, gdje uglaste zagrade ozna&avaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOy) i nitrite
(NO2), pri €emu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u yodina zlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

***8pecifitna jedinjenja su: hioroform, bromoform, ditf ('1'31lﬁ\lm‘f’rj*e}gY bromodihlormetan.
8

Y WA PE/ . )
Utvrdene vrijednosti parametar. ’$§(u‘“?u ngg’éi:n;f_: a referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijénjefis.za; udski\ potrosnju (SI. glasnik RS fr.88/17)

O
Aoy Ande e f;’.lﬁ

BE BOXAID . ;//
s </ R R P2y / {11
BASENISOEEEIZ & Metoda nije akreditovana : €ma BAS EN ISO/IEC 17025/ :
B A Spisak akreditovanih podrugja dostiipah A8 Wiww bata.gov.ba; registarski brigj/akredjtacije 11-40-Q1
lzvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjeStaja o uzorkhi i mogu se koristiti samo zajedno.

ACCREDITATIO Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljuivo u cijelostl. Nije dozvoljend upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko se

Li-40-01 primjenjuje, pravilo odluivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjedtaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan
akreditovanog podrugja.
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