JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba
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SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku

HH-5159,5160,5162-5168V/07/2022

Datum izdavanja izvjeStaja

12.07.2022

Datum prijema uzorka

30.06.2022.

Identifikacioni broj uzorka

5159,56160,5162-5168V /V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87 , PRIJEDOR:
Tel:

Broj i datum podno$enja zahtjeva:

REGULISANO UGOVOROM

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razligito)

Naziv: Adresa: Telefon:
PODACI O UZORKU:
Naziv uzorka: VODA ZA PICE

Proizvodaé/adresa:

CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR

Mjesto uzorkovanja:

DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja: 30.06.2022.

Uzorkovanje izvrsio: KLIJENT

Napomene:

Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja

5159V Voda za piée, uzorak br.1 Jugovci, TR "Gama”
5160/V Voda za pi¢e, uzorak br.2 TR "Janjo§"-Trans DOO
5162/V Voda za piée, uzorak br.4 . | Bunar B3/2
5163V Voda za piée, uzorak br.5 | Opsta bolnica
5164/V Voda za piée, uzorak br.6 Rezervoar Vlagine
5165/V Voda za pi¢e, uzorak br.7 Peéani trznica
5166/V Voda za piée, uzorak br.8 Trnopolje, Stamenici
5167/V Voda za piée, uzorak br.9 G.Ljubija-ambulanta
5168/V Voda za piée, uzorak br.10 | Dom:Vukovi¢, Gomjenica

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja ¢ine sliededi izvjestaji o

rezultatima ispitivanja:

1. lzvjestaj o rezultatima fizi¢kih, fizicko- hemijskih i hemijskih ispitivanja (2)

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja (2)
3. Struéno mislienje na izvjestaj o rezultatima ispitivapier

informacija.
DAY BN ISOAEC 11038

BA <

ALLRINDIVATID
L4001

¥z,
&

®4U AN / d
34-ORESL1.med.
'“?I.z‘;g

*|zvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tagnost i potpunost dobijenih
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O Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; o

Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.qov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
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" SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 12. 07. 2022.
ID broj: 5159-5160, 5162-5168/V

Na osnovu IzvjeStaja o rezultatima fizicko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja uzoraka vode i

struénog razmatranja utvrdeno je da uzorci ID broj 5159-5160, 5162-5168/V

ODGOVARAJU

propisima ¢lana 4. stav 112 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode na}rlijenjene za ljudsku

potro$nju (SluZbeni glasnik RS, br 88/17). Nalazi u prilogu struénog misljenja.

R SPECIJALISTA
/op it

Struéno misljenje se odnosi na analizirani uzorak. Stru¢no midljenje je sastavni dio Izvje$taja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
feklamne svrhe. -
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Duci¢a 1

Tel: 051/491-600

I“E“R”g Faks: 051/216-510, 215-751 0108
j E-mail: info@phi.rs.ba
e Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Broj izvjestaja: H-5159/V, 5160/V i 5162/V - 5168/V/07/2022
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 01.07.2022.
Datum zavr$etka ispitivanja: 08.07.2022.
Identifikacioni broj | Naziv uzorka
5159/V Voda za piée, uzorak br. 1
5160/V Voda za pice, uzorak br. 2
5162/V Voda za pi¢e, uzorak br. 4
5163/IV Voda za pice, uzorak br. §
5164/V Voda za piée, uzorak br. 6
5165/V Voda za pice, uzorak br. 7
5166/V Voda za pi¢e, uzorak br. 8
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost ,
Referentna | Jedinica Metoda
Parametar 5159/V|5160/V|5162/V{5163/V|5164/V|5165/V|5166/V vrijednost | mjere ispitivanja
prihvatljivg za 0.
Boja <25 | <25 | <25 |<25|<25| <25 | <25 i) TPl 053 0
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez |Tummcaonn| - UMH 054 &
promjena
Mutnoca <0,02]<002]<0,02]<002|<0,02|<002][<002] s1 | nu | HREVED
Koncentracija H BAS EN ISO
vodonikovih jona 748 | 740 | 743 | 754 | 763 | 7,49 | 792 | 65-95" | P :
(pH-vrijednost) jedinica 10523:2013
Utro$ak KMnO BAS EN ISO
(oksidativnost) <05|<05|<05|<05|<05]|<05]<05] <5 (mglO:) g467:2002
Amonil . SMEWW 23
monijum, NH,4 <0,10(<0,10|<0,10{<0,10|<0,10(<0,10|< 0,10 <05 ML | 4500-NH; D:2017
Hioridi <50 | 6,7 10,8 54 54 81 | <50 < 250* mg/l. | BAS ISO 9297:2002
Nitriti, NO, <0,01]<0,01]<0,01|<0,01[<0,01]<0,01[<001] s050% | mgr | o=
rd
Nitrati, NO, 27 | 50 | 89 | 24 | 25 | 48 | 23 | s50™ | mol 452(“)/!51\,(\),;{\/82:3017
Elekioprovodivost | 515 | 676 | 648 | 526 | 512 | 564 | 506 | s2500° | uSem" | BAS EN 278882002
Trihalometani-ukupni - 8,4 - - - - - < 100%* Lgik S6I\2/I§2V\|/3V\£§$:
rd
Hloroform - <05 - - - - - - Mo/l SG“ZA(EZV\{BV\%? 7
rd
Bromdihlormetan - 3,6 - - - - - - Mg/L Senzngzwsvz\;gii?
rd
Dibromhlormetan - 2,7 - - - - . - Mo/l 86“2,111352\/\1/3%3? 7
rd
Bromoform - 21 - - - - - i} Hg/L %ggmgf 7

BAW

Li-40-01

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI°40-01
Izviedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se Kkoristiti samo zajedno.

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja.
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SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

[ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Identifikacioni broj | Naziv uzorka

5167/V Voda za pice, uzorak br. 9

5168/V Voda za pice, uzorak br. 10

Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost

Referentna | Jedinica Metoda
Parametar 5167/V|5168/V| - i ' i - vrijednost | mjere ispltivanja
hvatii
— R i e
| ' ) - - - - - neuobitajenih | skale UMH 053 ¢
promjena
prihvatljivg za
Miris Bez | Bez - - - - - e | UMH 054 O
promjena
. BAS EN ISO
Mutnoca <0,02|<0,02 - - - - - s NTU 7027-1:2017
Koncentracija
vodonikovih jona 7,65 | 7,57 - - - - _ 65-95" | . pH BAS E!\l ISO
(oH-vrijednost jedinica 10523:2013
Utrodak KMnOs4 BAS EN ISO
(oksidativnost) <05 |<05| - - - - - s5  |mgllO:)  “g467.2002
- - SMEWW 237
Amonijum, NH4 <0,101<0,10 - - - - - =05 Mol | 4500-NH, D:2017
Hioridi 101 | 8.1 - - - - - <250 | mg/L |BAS ISO 9297:2002
N ok SMEWW 23
Nitriti, NO. <0,01|<001| - - - - - $0.50 Mol | 4500-NO; B :2017
— - SMEWW 237
Nitrati, NO; 88 | 48 - - - - - <50 mglL | 4500-NOy B:2017
E\'Z%ggvod'ﬂ"%t 601 | 579 - - - - - <2500* | uSem! | BAS EN 27888:2002
: : ) SMEWW 237
Trihalometani-ukupni - - - - - - - <100 Hg/L 6232 B:2017
SMEWW 231
Hiloroform - - - - - - - B Mo/l 6232 B:2017
SMEWW 23%
Bromdihlormetan - - - - - - - - Hg/L 6232 B:2017
SMEWW 237
Dibromhlormetan - - - - - = - - Ha/L 6232 B:2017
SMEWW 2314
Bromoform - - - - - - - B nglL 6232 B:2017

*Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati}/50+[nitriti}3s1, gdje uglaste zagrade oznagavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOg) i nitrite
(NOy), pri &emu grani€na vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

=+Specifitna jedinjenja su: hioroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

Utvrdene vrijednosti parametara su U granj
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene

&)

ama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o

<, o
e G
N &-gnissF
BASENISQIECIIOS ¢ Metoda nije akreditovana od strane BATAprema BAS EN ISO/IEC 17025;
B A \ /\ Spisak akreditovanih podrucja dostupan na www.bata.qov.ba; registarski broj akreditacije L40-01
lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
ACCREDITATION  Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena

" Li-40-01 izvjestaja o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja.
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