L JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
! INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duéica 1
Tel: 051/491-600 0086
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HH-4395,4396, 4398-4404/\//06/2021
Datum izdavanja izvje$taja 13.06.2022

Datum prijema uzorka 07.06.2022.

Identifikacioni broj uzorka 4395,4396, 4398-4404/\V
PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR

Adresa: KOZARSKA br.87, PRIJEDOR

Tel:

Broj i datum podno$enja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razligito)

Naziv: . Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE

Proizvodaé/adresa: CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR

Mjesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja: 07.06.2022.

Uzorkovanije izvrsio: KLIJENT

Napomene:

[dentifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja

4395/V Voda za pi¢e, uzorak br.1 Jugovci, TR "Gama”
4396/V Voda za piée, uzorak br.2 TR "Janjo$”-Trans DOO
4398/V Voda za piée, uzorak br.4 Bunar B3/2
4399/V Voda za piée, uzorak br.5 Opéta bolnica
4400/V Voda za pi¢e, uzorak br.6 Rezervoar Pasinac
4401V Voda za pi¢e, uzorak br.7 Rezervoar "Hambarine”
4402/V Voda za pice, uzorak br.8 Trnopoije, OS "Cirila i Metodija”
4403/V Voda za pice, uzorak br.9 | Urije, OS"Petar Ko&i¢”
4404/V Voda za pice, uzorak br.10 | "Robot” DOO, kuhinja

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja ¢ine sljededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

1. lzvjestaj o rezultatima fizigkih, fizitko- hemijskih i hemijskih ispitivanja (2)
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja 295"}'»'.\:«\ :
3. Struéno misljienje na izvjestaj o rezuitatima ispjti aﬁfzﬁ(\ﬂf/yn\
(3 ) (/,»’J‘ R

\lg%‘i"‘?\ 1({{%\/:; \

@g Cryxtit an Xiar iy '.ﬁ-‘l';".
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Teviestaj ﬁlkcirku odobrio:
SNgcelnik SHizbe za higijenu

sci.med \/esna Rudié Grujié¢

<€ [
O Sluba gz teaneny

e i \‘
*lzvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tagnost i potpunost dobijenih

informacija.
OAS EN ISONEC 17025

8 A A 0 Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; .
+ Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.qov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
Acenrnimariait | Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati isklju¢ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

Q
Q" """""""""" 78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1
UZRS Tel: 051/491-600 0090

S A Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail; info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 13. 06. 2022.
ID broj: 4395-4396, 4398-4404/V

Na osnovu Izvjestaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobioloskih ispitivanja uzoraka vode i

strunog razmatranja utvrdeno je da uzorci ID broj 4395-4396, 4398-4404/V

ODGOVARAJU

propisima €lana 4. stav 112 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku

potro$nju (SluZbeni glasnik RS, br 88/17). Nalazi u prilogu stru¢nog misljenja.

R SPECIJALISTA -

fe e

Stru¢no misljenje se odnosi na analizirani uzorak. Struéno misljenje je sastavni dio lzvje$taja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljusivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe. .

Strana 1 od 1




REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANGCVA
INSTITUT ZA JAVNOQ ZBRAVSTVO

Tel: 0531/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751
E-mail: info@phi.rs.ba, Web: www.phirs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIIU

IZVIESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA

Broj izvjestaja:
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 7.6.2022

M-4395/6/2022

Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci pri prijemu ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za
pristupanje mikrobioloskoj analizi.

Datum zavrSetka ispitivanja: 10.6.2022
Br. prot. Naziv uzorka Parametar > *Ukupne *Escherichiacoli  *Broj kolonijana  *Broj kolonija na *Enterococci *Sulfitoredukujuce U granicama
koliformne bakterije 37°C 22°C Klostridije referentnih
Metoda > BASEN BAS EN BASEN BAS EN BAS EN UMMO08Y ¢ vrijednosti
IS0 9308- ISO 9308- ISO ISO ISO 7899~
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003
BASEN BAS EN
ISO 9308- 1SO 9308-
1/A1:2018 1/A1:2018
Ref. vrijednost > 0w 100mi 0y 100mi <20 u lml <100 u Imi 0 u 100l 0u 100 ml
4393/V. Voda za pice, uzorak br. 1 0 0 0 0 0 0 DA
4396/V  Voda za pice, uzorak br. 2 0 0 0 0 0 0 DA
4398/V  Vodazapife, uzotak br. 4 - 0 0 0 0 0 0 DA
4399/V  Voda za pice, uzorak br. 5 0 0 0 0 0 0 DA
4400/V  Voda za pice, uzorak br. 6 0 0 0 0 0 0 DA

4 WMetode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI 40-01
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba

izviestaj o rezuitatima mikrobiclo$kit: ispitivanija je sastavni dio izviesiaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati | umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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4401/V  Voda za pide, uzorak br. 7 0 0 0 0 0 0 Da
4402/V  Voda za pice, uzorak br. 8 0 0 0 0 0 0 DA

- 4403/V  Voda za pice, uzorak br. 9 0 0 0 0 0 0 DA
4404/V  Voda za pice, uzorak br. 10 0 0 0 0 0 0 DA ‘

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. Glasnik R. Srpske 88/17 za prediséene vode)
Utvrdivanje referentnih vrijednosti je izvrSeno prema Pravilnik ¢ zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za pretiséene vode)

izvie$taj o rezultatima mikrobicloskih ispitivania je sastavni

% Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI 40-01
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba
o lzviestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati | umnoZavati iskijuSive u cijslosti. Nile dozvoijena upotreba u reklamne svrhe.

Izvjeltaj o rezultatima ispitivanja ovjerava
dr med. specijalista med. mikrobiologije sa
Mmamumouomamﬂu

Stanka Tomié, dr med.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja L.uka, Jovana Duci¢a 1
Tel: 051/491-600

Faks: 051/216-510, 215-751 0108
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Broj izvjestaja: H-4395/V, 4396/V i 4398/V - 4404/V/06/2022
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 07.06.2022.
Datum zavrSetka ispitivanja: 09.06.2022.
Identifikacioni broj | Naziv uzorka )
4395/V Voda za pic¢e, uzorak br. 1
4396/V Voda za pice, uzorak br. 2
4398/V Voda za pi¢e, uzorak br. 4
4399/V Voda za pice, uzorak br. 5
4400/V Voda za pice, uzorak br. 6
44011V Voda za pice, uzorak br. 7
44021V Voda za piée, uzorak br. 8
Identifikacioni broj/ Utvrdena vrijednost
Referentna}Jedinica Metoda
Parametar 4395/V]4396/V|4398/V4399/V [4400/V|4401/V14402/V vrijednost | mijere ispitivanja
prihvatljivg za o
Boja <25 | <25 <25 | <25 | <25 | <25 | <25 [kt COPLI 000
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez |Puciataivez| UMH 054 ¢
promjena
: BAS ENISO
Mutnoca <0,02(<0,02|<0,02{<0,02|<0,02[<0,02<0,02 <1 NTU 7027-1:2017
Koncentracija
e . . pH BAS EN ISO
z/:g?vtlli}(eoc\'/:;g)na 730 | 722 |'721 | 7,35 | 729 | 744 | 7,58 | 65-95 jedinica 10523:2013
Utrogak KMnO BASENISO
(oksidativnost) <05/<05]<05)<05|<05|<05|<05| s5 |mglo,| “eri=
rd
Amonijum, NH* <0,10|<0,10|{<0,10|<0,10/<0,10|{<0,10|<0,10| =05 mg/L 45%%%:2;017
Hiorii 61 | 82 | 89 | 61 | 102 | 61 | 68 | s250* | mgL | [BASISO
rd
— <0,01]<0,01/<0,01|<0,01|<0,01|<001|<0,01| s050" | mg | , SVEWWZ
N rd
Nitrati, NO; 2,6 54 | 102 | 3,0 9,2 2,7 2,7 < 50™ mg/L 45%(“),!5\6\[:{\/52:3017
Elektroprovodljivost * R BAS EN
na 20 °C) 458 513 - 565 465 530 475 468 £2500* | pScm’ 27888:2002
. . . SMEWW 23
Trihalometani-ukupni - 8,4 - - - - - =100 Hg/L 6232 B:2017
rd
Hloroform - <05 - - - - - - Hg/l %“ZIIEZV\!IB’V\;S? 7
rd
Bromdihlormetan - 3,6 - - - - - - Mg/l Séhzﬂfmg? 7
rd
Dibromhlormetan - 2,7 - - - - - - Hg/L 36“2/|3EZWBV\£§$7
rd
Bromoform - 2,1 - - - - - - Mg/ Se'gfmg? 7

*Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati]/50+

(NOy), pri €emu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode 2a piée.
***8pecifitna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

BAS EN ISOJIEC 17025

B AWV.

ACGCHEDITATIOY
Li-40-01

akreditovanog podruéja.

< Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podrutja dostupan na www.bata.qov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
Izvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izviestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

Dokument se moZe reprodukovati i umno2avati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ukoliko se
primjenjuje, pravilo odlu¢ivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjeitaja o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je izvan

[nitriti}/3s1, gdje uglaste zagrade oznadavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOyY) i nitrite
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’ JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOQVA
‘ INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugic¢a 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0108
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Identifikacioni broj | Naziv uzorka

4403/Vv Voda za piée, uzorak br. 9

4404V Voda za pice, uzorak br. 10

Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna | Jedinica Metoda
Parametar 4403/V|4404/V - - - b - vrijednost | mjere ispitivanja
prihv'atljivg za °Co-Pt
Boja <25 | <25 - - - - - ﬁ]oéL%Zang;;:;Z skale UMH 083 ©
promjena
prihvatljivg za
Miris Bez | Bez - . - - S piviolboil I UMH 054 &
promjena
. BAS EN ISO
Mutnoca <0,02{<0,02| - - - - - s1 NTU 7027-1:2017
Koncentracija
vodonikovih jona 7,32 | 7,29 - - - - - 6,5~ 9,5 jed?:ica ?G?zgg(l)??
(pH-vrijednost) :
Utrosak KMnQOy4 BAS EN ISO
(oksidativnost) <051<05 - B - - B S5 mg/L O, 8467:2002
. N SMEWW 237
Amonijum, NH, <0,10/<0,10| - - - - - S05 | moll | 4500.NH, D:2017
— R BAS ISO
Hloridi 89 | 82 - - - - - = 250 mg/L 9297:2002
o . SMEWW 231
Nitriti, NO, <0,01|<0,01| - - - - - 0,50 Mgl | 4500-NO; B 2017
— - SMEWW 237
Nitrati, NOs 55 | 55 - - - - - = 50 MO | 4500-NOy B:2017
Elektroprovodijivost . o BAS EN
(na 20°C) 519 | 832 | - - - - T | =2500" | uSem 27888:2002
, _ : SMEWW 237
Trihalometani-ukupni - - - - - - - <100 Mg/l 6232 B:2017
SMEWW 23
Hloroform - - - - - - - i Hg/L 6232 B:2017
rd
Bromdihlormetan - - - - - - - - Ha/L %'\ZA:SEZWBV\% ? 7
SME 23
Dibromhlormetan - - - - - - - " Ha/L 6232V\I,3V:\£01 7
SMEWW 231
Bromoform - - - - - - b - Mg/l 6232 B:2017

* Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitratf[/50+[nitriti}/3<1, gdje uglaste zagrade oznagavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NO3) i nitrite
(NOy), pri éemu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za picée.

***Specifitna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

EARELSREEE O Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS )

B A 1§ A Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba; W)pmﬁ
* Izvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio 'M@Sth]'a?ﬁfdz

, a4 9Nzatku | mogu se ki

ASEREOIIATICT  Dokument se moze reprodukovati | umnozavati isklju¢ivo u cijelosti. Nije 002Voijena upotreba u re

L1-40-01 primjenjuje, pravilo odlugivanja je definisano u UP11. Ocjena izvjestaja o rezultatima fiziCko-hemij
akreditovanog podruéja.

mne svrhe. Ukoliko se

éz titi samo zajedno.
kih ispitivanja je izvan
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