JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja L.uka, Jovana Ducica 1

Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0086
E-mail: info@phi.rs.ba
Web. www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

1ZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HH-5672-5680/\V/07/2022
Datum izdavanja izvjeStaja 28.07.2022

Datum prijema uzorka 19.07.2022.
Identifikacioni broj uzorka 5672--5680/\V

PODNOSILAC ZAHTJEVA.

Naziv "vODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87 , PRIJEDOR
Tel:

Broj i datum podno$enja zahtjeva. REGULISANO UGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE

Proizvodat/adresa; CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR

Mjesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja: 19.07.2022.

Uzorkovanje izvrsio: KLIJENT

Napomene:

Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja

5672/V Voda za pi¢e, uzorak br.2 Nova Orlova¢a, STR "Vrbice”
5673V Voda za pi¢e, uzorak br.3 D. Puharska, dom. Banovi¢ M.
5674/V Voda za pice, uzorak br.4 EB3 bunar
5675/ Voda za piée, uzorak br.5 Bolhica
5676/V Voda za pi¢e, uzorak br.6 Rezervoar Viagine
5677V Voda za pi¢e, uzorak br.7 Trnopolje, zeljezni¢ka stanica
5678/V Voda za pice, uzorak br.8 | Kragulji i
5679V Voda za piée, uzorak br.9 | Pe¢ani pijaca
5680/V Voda za pice, uzorak br.10 | Gornja Ljubija, ambulanta

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno B stranica. Sastavne dijelove izvjestaja ¢ine sljededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

1. lzvjestaj o rezultatima fizicko- hemijskih ispitivanja (2 )
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja (2)

3. Struéno mislienje na izvjestaj o rezultatima ispitivanja-(
y4e
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*|zvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzoraKt‘ZamL’Jzorxak dobijen od podnosioca zahtjeva/viasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. institut ne preuzima odgovornost za tagnost i potpunost dobijenih

informacija.
Bag B ISLIET 11028
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A " A 0 Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
LA Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacijé LI-40-01
acerioratio] | Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba
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SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA 1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 27, 07. 2022,
ID broj: 5672-5680/V

Na osnovu Izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja uzoraka vode i
struénog razmatranja utvrdeno je da su uzorci ID broj 5672-5680/V

ZDRAVSTVENO ISPRAVNI

prema propisima ¢lana 4. stav 112 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za
ljudsku potronju (Sluzbeni glasnik RS, br 88/17). Nalazi u prilogu struénog miglj enja.

L “F\KAR SPECIJALISTA
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Strucno midlienje se odnosi na analizirani uzorak. Struéno misljenje je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskl
reklamne svrhe.

jugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugica 1

Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751 _ 0135
E-mail: info@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU ’

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA :

Broj izvjeStaja:

Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 19.7.2022

M-5672/7/2022 Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci pri prijemu ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za
pristupanje mikrobioloskoj analizi.

Datum zavr3etka ispitivanja: 26.7.2022
Br. prot. Naziv uzorka Parametar > *Ukupne *Escherichiacoli  *Broj kolonija na *Broj kolonija na *Enterococci *Sulfitoredukujuce U granicama
koliformne bakterije 37°C 22°C . klostridije referentnih
BAS EN BASEN BAS EN BASEN BAS EN UMMO89 ¢ vrijednosti
ISO 9308- ISO 9308- ISO ISO ISO 7899-
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003
BAS EN BAS EN
ISO 9308- ISO 9308-
1/A1:2018 1/A1:2018
Ref. vrijednost > 0 u 100ml 0u 100ml <20 u Iml <100 u 1ml 0 u 100ml 0u 100 ml
5672/V  Voda za pice, uzorak br. 2 0 0 0 0 0 0 DA
5673/V  Voda za pice, uzorak br. 3 0 0 0 0 0 0 DA
5674/V  Voda za piée, uzorak br. 4 0 0 0 0 0 0 DA
" 5675/V Voda za pice, uzorak br. 5 0 0 0 0 0 0 DA
V¥V Voda za pice, uzorak br. 6 0 0 0 0 0 0 DA
Voda za pice, uzorak br. 7 0 0 0 0 0 0 DA

~da nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
“reditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01
szultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio 1zvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
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5678/V Voda za piée, uzorak br. 8

DA

5679/V Voda za piée, uzorak br. 9

DA

5680/V  Voda za pice, uzorak br. 10

DA

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SL. Glasnik R. Srpske 88/17,za pretiséene vode)

Utvrdivanje referentnih vrijednosti je izvrieno prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro3nju (SI. Glasnik R. Srpske 88/17,za pretiséene vode) -

da nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
“reditovanih podrucja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01
“ezultatima mikrobiclo$kih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
*moze reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

/ o rezultatima ispitivanja ovjerava
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1
Tel: 051/491-600

E ““““““““““ Faks: 051/216-510, 215-751 0108
j[szS . E~-mail: info@phi.rs.ba
® Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Broj izvjestaja: H-5672/V - 5680/V/07/2022
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 19.07.2022,
Datum zavrSetka ispitivanja: 21.07.2022.
Identifikacioni broj | Naziv uzorka .
5672/V Voda za piée, uzorak br, 2
5673V Voda za pi¢e, uzorak br. 3
5674V Voda za pice, uzorak br. 4
5675/V Voda za pi¢e, uzorak br. 5
5676/V Voda za piée, uzorak br. 6
5677/V Voda za piée, uzorak br. 7
- 5678/IV Voda za pice, uzorak br. 8
' Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna | Jedinica Metoda
Parametar 5672/V|5673/V|5674/\V|5675/V|5676/V|5677/V 5678/ vrijednost | mjere ispitivanja
prihvatljivg za |
Boja <25|<25|<25|<25]|<25|<25 ]| <25 |sueeaie fk"a'[':t UMH 053 &
promjena
prihvatljive} za
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez |Tammsmen| - UMH 054 &
promjena
Mutnoéa 0,08 |<0,02|<0,02|<0,02|<0,02|<0,02|<0,02 <1 NTU 59287E1N2'Os1?
Koncentracija : .
HasiE . pH BASEN SO
Z:g?vr:.::(eoc;l:‘gjs?;a 7,36 7,43 7,47 7,48 7,57 7,65 7,81 65-95 jedinica 10523:2013
UtroSak KMnO - ' BASEN SO
(oksidativnost) <05|<05)<05]<05<05)|<05]<05 $5  |mgl.Oz|  “gue7.2002
Amonijum, NH* <0,10|<0,10|<0,10|<0,10[<0,10{<0,10|<0,10| =05 mg/L | 45%%%;2;:17
Hioridi 75 | <501]<50|<50|<50]|<50]|<50]| s250* mg/L | BAS ISO 9297:2002
Nitrti, NO2 <0,01[<0,01(<0,01[<0,01{<0,01|<0,01[<0,01| s050™ | molL | ,oMEoW2s '~
L2 E d
Nivat, Ny 46 | 67 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | s50% | mol | geo0ne eanss
Clokiobiovodiivost | 596 | 521 | 526 | 518 | 512 | 522 | 518 | =2500" | uSem |BAS EN 27888:2002
. ) . ' ' e SMEWW 237
Trihalometani-ukupni - - 2,1 - - - - <100 Hg/L 6232 B:2017
rd
Hloroform - - 2,1 - - - - - Mo/l SGI\ZAfEZV\gVng 7
d
Bromdihlormetan - - <05 - - - - - Ha/L Sel\2/I:I5£2WB)N2§$ 7
. rd
Dibromhlormetan - - <056 - - - - - Ho/L 36“2,'3EZV\I,3V\£§$7
rd
Bromoform - - <05 - - - - - Hg/L SéhZIIEZV\éV\;cz)? 7

*Voda ne smije biti agresivna.
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [n|trat|]/50+[n|tr|t|]/351 gdje uglaste zagrade oznadavaju koncentracue u mg/L za nitrate (NOz) i nitrite
(NOy), pri temu grani¢na vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

***Specifiéna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan. .

BAS ENISOAEC 17025

BA

AGCCREDITATION
14001

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podru¢ja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije Li- 40 01
Izvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavm dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo-zajedno.

Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
! REPUBLIKE SRPSKE
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SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Identifikacioni broj | Naziv uzofka
5679V Voda za pice, uzorak br. 9
5680/V Voda za pi¢e, uzorak br. 10
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna | Jedinica Metoda
Parametar 5679/V|5680/V| - - - - vrijednost | mjere ispitivanja
prihvalljivg za oCo-Pt
Boja <25 | <25 - . . - P obeion | skale UMH 053 ¢
promjena
prihvatljivg za
Miris Bez | Bez - - . - e | - UMH 054 ¢
promjena
BAS EN I1SO
Mutnoca <0,02|<0,02| - - - - - <1 NTU 7027-1:2017
Koncentracija H BAS EN ISO
vodonikovih jona 7,43 | 7,49 - - - - - | e5-95 | P _
(pH-vrijednost) jedinica 10523:2013
Utro$ak KMnO, BAS EN ISO
(oksidativnost) <05 <05 - - - - - $5  |molO:|  “g467.2002
) N SMEWW 237
Amonijum, NH, <0,10|<0,10 - - - - - <05 mg/L 4500-NH, D:2017
Hloridi 8,2 8,9 - - - - - < 250 mg/L | BAS ISO 9297:2002
. SMEWW 2314
Nitriti, NO, <0,01|<0,01| - - - - - <050 Mol | 4500-NO; B :2017
ok SMEWW 23
Nitrati, NO; 4,9 6,0 - - - - - <50 mg/l— 4500-NO5 B:2017
ﬂ:kzt?fé‘;‘md"'m 571 | 600 - - - - - $2500* | pScm | BAS EN 27888:2002
. . . _ SMEWW 239
Trihalometani-ukupni - - - - - - - 5100 Hg/L 6232 B:2017
rd
Hloroform - - - - - - - - pg/L séAZA:SEZV\I,BV\;gf 7
rd
Bromdihlormetan - - - - - - - B Mo/l SS“ZAIIBEZWBV\%? 7
rd
Dibromhlormetan - - - - - - - - pg/L S6“ZA3EZV\IIBV\£§$ 7
rd
Bromoform - - - - - - - B Hgit 86“2/|3EZWBV\£§ ? 7

*Voda ne smije biti agresivna.
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati}/50+[nitriti/3<1, gdje uglaste zagrade oznacavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOy) i nitrite

(NOy), pri éemu grani¢na vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za piée.

***Speciﬁéna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

Utvrdene vrijednosti parametara
zdravstvenoj ispravnosti vode namj

BAS EN.ISONEC 17025

BAY

ACCREDITATIO
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¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 170%5;
Spisak akreditovanih podru&ja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj pkreditacije LI-40-01
lzvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio fzvje$taja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
izvjestaja o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja.

a referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
potrodnju (SI. glasnik RS br.88/17).
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