JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dudiéa 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0086
E-mail: info@phi.rs.ba
Web. www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HH-6849/\V/09/2022
Datum izdavanja izvjestaja 06.09.2022

Datum prijema uzorka 30.08.2022.
Identifikacioni broj uzorka 6849/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA!

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87, PRIJEDOR
Tel:

Broj i datum podno$enja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razligito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE, uzorak br.11
Proizvodacd/adresa; CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR
Mjesto uzorkovanja: DONJA DRAGOTINJA, BUNAR
Datum uzorkovanja: 30.08.2022.

Uzorkovanje izvrsio: KLIJENT

Metoda uzorkovanja: -

Napomene:

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranica. Sastavne dijelove izvje$taja &ine sljededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

1. lzviestaj o rezultatima fizickih, fizicko- hemijskih i hemijskih ispitivanja (1)
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja (1)
3. Struéno misljenje na izviestaj o rezultatima ispitivan;
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*lzvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primijen. Institut ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost dobijenih

informacija.
BAZ ER IGONEC 11028

B A O Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.qov.ba; registarski broj akredltacue L1-40-01
j”«"*""”}fm Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cuelostl Nije dozvoljena upotréba u reklamne svrhe
LE-40-01
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
’ REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugica 1
Tel: 051/491-600 0090
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUGNO MISLJENJE NA I1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 06. 09. 2022.
ID broj: 6849/V

Na osnovu Izvjestaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja uzorka vode i

struénog razmatranja utvrdeno je da je uzorak ID broj 6849/V

ZDRAVSTVENO ISPRAVAN

prema propisima ¢lana 4. stav 112 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za

ljudsku potro$nju (Sluzbeni glasnik RS, br 88/17). Nalazi u prilogu stru¢nog misljenja.
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Struéno mislienje se odnosi na analizirani uzorak. Strugno misljenje je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u

rekiamne svrhe.
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LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU

IZVIESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjestaja: M-6849/V/9/2022
Voda za piée, uzorak br. 11

e e ek

Naziv uzorka:

Identifikacioni broj uzorka: 6849/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju: | 30.08.2022.

Datum zavrietka ispitivanja: 05.09.2022.
Uzorak pri prijemu ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
1 “yStanje uzorka pri prijemu: 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobioloskoj analizi. ‘
. -
| Parametar Utvrdena | Referentna | Jedinica Metoda ispitivanja N
vrijednost | vrijednost mjere

*Ukupne koliformne bakterije 0 0 100ml BAS EN ISO 9308-1:2015

*Escherichia coli 0 - 0 100ml BAS EN ISO 9308-1:2015

*Broj kolonija na 37°C 0 <20 1ml BAS EN ISO 6222:2003

*Broj kolonija na 22°C 0 <100 1ml BAS EN ISO 6222:2003 -

*Enterococci 0 0 100ml BAS EN ISO 7899-2:2003

*Sulfitoredukujuée klostridije 0 0 100 ml UMMO89 0 facd

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za pretiséene vode) "

“Jtvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene
za ljudsku potrodnju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za preticene vode). :

|
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¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; o :
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01 3
lzvjedtaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo

zajedno.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1

Tel: 051/491-600
Faks: 061/216-510, 215-751

E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

0125

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ID:6849/V

Broj izvjestaja

H-6849/v/09/2022

Naziv uzorka

Voda za pice, uzorak br.11

Identifikacioni broj uzorka 6849V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 30.08.2022.
Datum zavrSetka ispitivanja 02.09.2022.
) ‘ Utvrdena Referentna | Jedinica T
A Parametar vrijednost | _vrijednost mjere Metoda ispitivanja
. prihvatljiva za .potro%aéa i OCo_Pt
Boja <25 bez ;ﬁ:;}u;ﬁzgemh skale UMH 053 ¢
prihvatijiva za potrodata i
Miris Bez bez r;:rz})eicr‘,;jenih - UMH 054 ¢
Mutnoca < 0,02 <1 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona 0 R¥ pH .
(pH-vrijednost) 7,64 6,5-95 jedinica BAS EN ISO 10523:2013
Utro$ak KMnOs (oksidativnost) <05 <5 mg/L O2 BAS EN ISO 8467:2002
Amonijum, NH4* <0;10 <05 - mg/L SMEWW 2394500-NH3 D:2017
Hioridi <5,0 < 250 mg/L BAS IS0 9297:2002
Nitriti, NO2 < 0,01 <0,50* mg/L SMEWW 23 4500-NO»" B:2017
Nitrati, NO3 6,4 < 50* mg/L SMEWW 239 4500-NO3" B:2017
Elektroprovodijivost (na 20 °C) 420 < 2500* uSem-t BAS EN 27888:2002

* Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati]/50+[nitriti}/3s1, gdje uglaste zagrade oznatavaju koncentracije u mg/l. za nitrate (NO5) i nitrite

(NOy), pri &emu granié¢na vrijednost iznosi 0,10 mg/L. u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za piée.

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o

zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsker

BAS ENISONEC 17023

BAMW

ACCHREDITATIO
o L1-40-01

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba;
lzvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni
Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cij
izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan a

registarski broj akreditacije LI-40-01

dio Izvje$taja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
elosti. Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
kreditovanog podruéja.
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