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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1

Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0086
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjes$taja o uzorku HH-6507,6509-6516/V/08/2022
Datum izdavanja izvje$taja 24.08.2022

Datum prijema uzorka 16.08.2022

Identifikacioni broj uzorka 6507,6509-6516/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR

Adresa: KOZARSKA br.87, PRIJEDOR

Tel;

Broj i datum podno$enja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razligito)

Naziv: Adresai; Telefon:

PODACI] O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE

Proizvodaég/adresa: CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR

Mjesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja: 16.08.2022.

Uzorkovanje izvrsio: KLIJENT

Metoda uzorkovanja | cmeeeeees

Napomene:

Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja

6507/V Voda za pi¢e, uzorak br.1 Kamigani, domadinstvo |
B8509/V Voda za pite, uzorak br.3 R "Janjo8"-Trans DOO
6510V Voda za pi¢e, uzorak br.4 EB3 bunar, hlorisana voda vy
6511/V Voda za pice, uzorak br.5 | Opéta boinica N
6512/V Voda za piée, uzorak br.6 Rezervoar, Pasinac
6513/V Voda za pice, uzorak br.7 Sabirna komora
65141V Voda za piée, uzorak br.8 Gomjenica, domacinstvo Vukovic¢
6515/V Voda za piée, uzorak br.9 TR "Ljilja”,aerodromsko naselje
6516/V Voda za pice, uzorak br.10 | Cejreci, domadinstvo Drasko Muti¢

lzvjestaj o uzorku sadrZi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja &ine sliededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja: .

1. lzvjestaj o rezultatima fizikih, fizitko- hemijskih i hemusklh ispitivanja (2)

2. lzvjedtaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja

3. Stru¢no misljenje na izvjestaj o rezultatima ispiti

8 zahtjeva/vlasnika
uzorka rezuitati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut %tpunost dobijenih

informacija.
BAS BN 1SONEC 1938

B A T A O Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

A : Spisak akreditovanih podru¢ja dostupan na www.bata.qov.ba; registarski broj akredltacue LI-40-01

ALERIRYTATID Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljucivo u oljelostl Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
LI-40-01



REPUBLIKA SRPSKA
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

& SLUZBA ZA HIGIJENU 0090
&z UZRS 78000 Banja Luka, Jovana Dugica 1

SAE Tel: 051/232-420
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA
ISPITIVANJA

Datum: 23.08.2022.
ID broj: 6507-6516/V

Na osnovu IzvjeStaja o rezultatima ispitivanja uzorak, preli¥éene vode za pice,
identifikacioni br.6509,6511-6516/V od 16.08.2022. sa aspekta stru¢nog razmatranja rezultata
ispitivanih fizikalno-hemijskih i mikrobioloskih parametara u pogledu uskladenosti sa
zakonskom regulativom

ODGOVARAJU

odredbama &1.19. Zakona o hrani (Sl glasnik Republike Srpske, br.19/17) i €l. 51. Zakona o
vodama (SI. glasnik Republike Srpske, br.50/06 i 62/09), a u vezi sa ¢&l. 4. stav 112 Pravilnika o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SL glasnik RS,br.88/17), te se
kao takva voda MOZE smatrati bezbjednom za potroSade sistema za javno vodosnabdjevanje,
dok uzorci 1d/6507 i ID/6510 zbog utvrdenih indikatora svjeZe fekalne kontaminacije
(izolovani Enterococci) su NE ODGOVARAJU ¢l. 4. stav 1 i 2 Pravilnika o zdravstvenoj
ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (S1. glasnik RS,br.88/17), te se vode kao takve
NE MOGU smatrati bezbjednim za zdravlje korisnika.

Preporuka: Povecati higijensko-sanitarni nadzor nad tretmanom i dezinfekcijom kako bi se
obezbjedio vi§i nivo rezidualnog hlora u vodi distributivne mreZe, min. 0,3 - 0,5 mg/L

rezidualnog hlora u vodi za pice. :
250
* %2 LJEKAR PECIJALISTA

dc. pfed. dr Dyfanka Danojevic,

Struéno mislienj je sastavni dio |zvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati
i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. :
e Sistem menadzmenta kvalitetom u saglasnosti sa 1SO 9001:2008
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

i 78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1
@« Tel: 051/491-600
e Faks: 051/216-510, 215-751 0108
UZRS E-mail: info@phi.rs.ba
T Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjestaja: H-6507/V i 6509/V - 6516/V/08/2022
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 16.08.2022.
Datum zavrsetka ispitivanja: 19.08.2022,

ldentifikacioni broj | Naziv uzorka )
6507/V Voda za pi¢e, uzorak br. 1
6509/V Voda za pic¢e, uzorak br. 3
6510/V Voda za pi¢e, uzorak br. 4
6511/V Voda za pic¢e, uzorak br. 5
6512/V Voda za pic¢e, uzorak br. 6
6513/V Voda za pi¢e, uzorak br. 7
6514/v Voda za pice, uzorak br. 8
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna |Jedinica Metoda
Parametar 6507/V|6509/V|6510/V|6511/V|6512/\V|6513/V|6514/V vrijednost | mjere ispitivanja
prihvatljivg za
Boja <25 | <25 | <25 <25 | <25 <25 | <25 |tz CoPLL 0630
promjena
prihvatljivg za
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez |Maomaenn| - UMH 054 O
promjena
Mutnoéa <0,02(<0,02{<0,02{<0,02{<0,02{<0,02|<0,02| =1 NTU %\575925?
Koncentracija
o " pH BAS EN ISO
\(/:g?vf:::(:(;/r:ho]s(t))na 7,97 7,57 7,60 7,58 7,59 7,43 7,46 6,5-9,5 jedinica 10523:2013
Utro$ak KMnO ; BAS EN ISO
(oksidativnost) <05|<05|<05]<05]|<05]<05|<05| 5 mglO: “gye7.9002
rd
Amonijum, NH,* <0,10(<0,10(<0,10|<0,10|<0,10|<0,10|<0,10| =05 mg/L 45%'(\)/'.[15\1%?2:3017
Hloridi <501 62 55 | 62 | <50 83 | 6,9 | =250* | mglL |BASISO 9297:2002
Nitit, NO <0,01[<0,01]<0,01]<0,01[<001[<001]<001] sog0~ | mon | L SYEEMZ
o SMEWW 237
Nitrati, NO; ] 2,5 4.1 | 24 24 24 6,5 4,7 =50 mg/L 4503,![\103- B:2017
ElektroErovodIleost 495 562 504 | 498 | 495 | 599 | 551 $£2500* | uScm' | BAS EN 27888:2002
(na 20 °C)
. R . . SMEWW 23
Trihalometani-ukupni - 8,7 - - - - - <100 Ha/L 6232 B:2017
) rd
Hloroform - <05 - - - - - o Ho/l SS“ZII:ISEzWBV\ég??
rd
Bromdihlormetan - 3.7 - - - - - - WL %'\ZA:SEZV\IIBV\;(?? 7
rd
Dibromhlormetan - 2,8 - - - - : T Mg/l SGI\ZA:SEZV\IIBV\%??
rd
Bromoform - 2,2 - - - - - B Wg/lL SSIXI:SEZV\IIBV\;S? 7

*Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [n|trat|]/50+[n|tr|t|]/3s1 gdje uglaste zagrade ozna&avaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOy) i nitrite
(NO5), pri éemu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L. u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

**Specifitna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

BASENISONECUOZ & atoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
B A Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
lzvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavm dio Izvje$taja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
ACCREDITATION  Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
Li-40.01 izvjetaja o rezultatima fiziko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podru¢ja.
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BAS EN ISOAEC 17028

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1
! @ Tel: 051/491-600
P —— Faks: 051/216-510, 215-751 0108
4 HgRS E-mail; info@phi.rs.ba
B Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Identifikacioni broj | Naziv uzorka
6515/V Voda za pice, uzorak br. 9
6516/V Voda za piée, uzorak br. 10
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna |Jedinica Metoda
Parametar 6515/V|6516/V| - - - 3 " | vrijednost | mjere ispitivanja
prihvatljivg za °Co-Pt
Boja <25 |<25]| - - - - - |Mevctcaenn | ke | UMH083 0
promjena
prihvatljivg za
Miris Bez | Bez - - - - - | - UMH 054 ¢
promjena
Mutnoéa <0,02|<0,02 - - - - - s1 NTU ?9287_E1N2:)S;C7)
Koncentracija
vodonikovih jona 7,59 | 7,37 - - - - - | 85-95" jedpi:ica ?’8?25%??
(pH-vrijednost) )
Utrosak KMnO, BAS EN ISO
oksidativnost) <05|<05]| - - - - - S8 Mgl Ozl “g457.2002
rd
Amonijum, NH," <010/<010| - - - - - 05 | mal | o0 ni baot7
Hloridi <5,0 8,9 - - - - - < 250* mg/l. | BAS 1SO 9297:2002
- SMEWW 231
Nitriti, NO, <0,01|<0,01| - - - - - = 0,50 Mgl | 4500-NO; B :2017
ok SMEWW 231
Nitrati, NO; <20|<20| - - - - - <50 Mg/l | 4500-NOy B:2017
:Enlgkztl('lo‘?g))vodljivost 493 670 - - - - - £2500% | uScm™ | BAS EN 27888:2002
rd
Trihalometani-ukupni 8,9 - - - - - - s 100" Ha/lL SS“ZIIISEZWBV\;gi3 7
SMEWW 234
Hloroform <05 - - - - - - - KoL 6232 B:2017
SMEWW 231
Bromdihlormetan 3,8 - - - - - - - Hg/L 6232 B:2017
SMEWW 231
Dibromhlormetan 2,9 - = = = - = - “g/L 6232 B:2017
SME 234
Bromoform 2,2 - - - - - - i Mg/l 6232WBV:\£01 7

*Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati}/50+[nitritil/3s1, gdje uglaste zagrade oznadavaju koncentracije u mg/L. za nitrate (NO3) i nitrite
(NOy), pri ¢emu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

***$pecifitna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o

zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene.. a-litpisky potrodnju (SI. glasnik RS br.88/17).

0-320'7,
N NREPLISH
) @@1‘(\1\ qufg\

~ w0 33
Q Coyxba 32 iy
; AATapy XCHAL >
lfrzi Q canuTap 57
‘;"6‘ Suha 73
ganitarmy hiemijl

6-BATA ptenid BAS EN ISO/IEC 17025; .
B A Spisak akreditovanih podrucja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
lzvjeStaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

ACERERITATION  Dokument se moze reprodukovati | umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena

L1-40.01 izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrudja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1
Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU ;

E-mail: info@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba

0135

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA .

Broj izvjestaja:

M-6507/8/2022

Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 16.8.2022

Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci pri prijemu ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za

pristupanje mikrobioloskoj analizi.

Datum zavrSetka ispitivanja: 19.8.2022
Br. prot. Naziv uzorka Parametar > *Ukupne *Escherichiacoli  *Broj kolonija na *Broj kolonija na *Enterococci *Sulfitoredukujuce U granicama
koliformne bakterije 37°C 22°C klostridije referentnih
BAS EN BAS EN BAS EN BASEN BAS EN UMMOS9 ¢ vrijednosti
ISO 9308- 1SO 9308- ISO ISO ISO 7899-
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003
BAS EN BAS EN
ISO 9308- ISO 9308-
1/A1:2018 1/A1:2018
Ref. vrijednost > 0u 100ml 0 u 100ml <20 u Iml <100 u 1ml 0 u 100mi 0 u 100 ml
6507/V Voda za pice, uzorak br.1 0 0 5 10 1 0 NE
6509/V  Voda za piée, uzorak br.3 0 0 0 0 0 0 DA
6510/V Voda za pice, uzorak br.4 0 0 10 15 2 0 NE
6511/V  Voda za pice, uzorak br.5 0 0 0 0 0 0 DA

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podrucja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01

Izviestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljucjvo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
(

x
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6512/V

DA

6513/V

DA

6514/V

DA

6515/V

DA

6516/V

Voda za pice, uzorak br.6 0 0 0
Voda za pice, uzorak br.7 0 0 0
Voda za pice, uzorak br.8 0 0 0
Voda za pice, uzorak br.9 0 0 0
Voda za pice, uzorak br.10 0 0 0

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro¥nju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za pre

C1SCene vo!

Utvrdivanije referentnih vrijednosti je izvr§eno prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za pretiscene vode)

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podrudja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01

Izvjestaj o rezultatima mikrobioloSkih ispitivanja je sastavni dio Izviestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

Dokument se mozZe reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
{

*

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava
dr med. specijalista med. mikrobiologije sa
parazitologijom:

Vi

Mr sc. Tatjana Markovié
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