JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0086
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku A HH-6112,6114-6120/V/08/2022
Datum izdavanja izvjestaja 09.08.2022

Datum prijema uzorka 02.08.2022.

Identifikacioni broj uzorka 6112,6114-6120/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR

Adresa: KOZARSKA br.87 , PRIJEDOR

Tel:

Broj i datum podno$enja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka; VODA ZA PICE

Proizvodad/adresa: CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR

Mijesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja: 02.08.2022.

Uzorkovanje izvrsio: KLIJENT

Metoda uzorkovanja

Napomene:

identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja

6112V Voda za pi¢e, uzorak br.3 STR"Janj$ trans”
6114/ Voda za pi¢e, uzorak br.5 | Opsta bolnica
6115V Voda za piée, uzorak br.6 Rezervoar Barakovac
6116/V Voda za piée, uzorak br.7 Rezervoar Hambarine
B6117/V Voda za pice, uzorak br.8 Gradska trznica , cafe "Nais”
6118V Voda za pice, uzorak br.9 "Matijasi”, pumpna stanica
8119V Voda za piée, uzorak br.10 | Pekara "Klas"
6120/V Voda za pice, uzorak br.11 | Stameniéi "Trnopolje”

|zvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja Cine sljedeci izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

1. lzvjestaj o rezuitatima fizickih, fizicko- hemijskih i hemijskih ispitivanja (2)
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo&kih ispitivanja (2)
3. Strugno mislienje na izvjestaj o rezultatima ispitivanjgA4R. ;7

a higi ,;.enu
/med. Rudié Gruji¢
*lzvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na Ispitivam u y bijen od p afodijca zahtjeva/vlasnika -
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne govornost za taénost 1 potpunost dobijenih
informacija.

DAL BRISOAES 13085
B A Q Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.qov.ba; registarski broj akreditacije LI -40-01
accrisiratiod | Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cuelost| Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
L4901




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dutiéa 1
Tel: 051/491-600 0090
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail; info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 09. 08. 2022.
ID broj: 6112, 6114-6120V

Na osnovu Izvjestaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja uzoraka vode i

struénog razmatranja utvrdeno je da su uzorci ID broj 6112, 6114-6120/V

ZDRAVSTVENO ISPRAVNI

prema propisima &lana 4. stav 11 2 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za

ljudsku potro¥nju (SluZbeni glasnik RS, br 88/17). Nalazi u prilogu stru¢nog misljenja.

R SPECIJA?STA
f

j O Qlep 7

)r med. Borka Kotur

Strugno misljenje se odnosi na analizirani uzorak. Struéno misljenje je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati isklju€ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe. '
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1

Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751
E-mail: info@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU

0135

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIV ANJA SERIJE VODA

M-6112/8/2022
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 2.8.2022

Broj izvjeStaja:

Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci pri prijemu ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za

pristupanje mikrobioloskoj analizi.

Datum zavrSetka ispitivanja: 8.8.2022
Br. prot. Naziv uzorka Parametar > *Ukupne *Escherichia coli  *Broj kolonija na *Broj kolonija na *Enterococci *Sulfitoredukujuce U granicama
koliformne bakterije 37°C 22°C klostridije referentnih
Metoda > BASEN BAS EN BAS EN BAS EN BAS EN UMMO89 vrijednosti
ISO 9308- ISO 9308- IS0 ISO 1SO 7899-
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003

BAS EN BAS EN

ISO 9308- ISO 9308-

1/A1:2018 1/A1:2018

Ref. vrijednost > 0 u 100ml1 0 u 100ml1 <20 u Iml <100 u Iml 0 u 100ml Ou 100 ml
6112/V  Voda za pice, uzorak br. 3 0 0 0 0 0 0 DA
6114/V. Voda za piée, uzorak br. 5 0 0 0 0 0 0 DA
6115/V Voda za piée, uzorak br. 6 : 0 0 0 0 0 0 DA
6116/V  Voda za piée, uzorak br. 7 0 0 0 0 0 0 DA
Aﬁ ¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
. “wisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01 Strana 1 od 2

~$taj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

“ant se moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. —
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6117/V Voda za piée, uzorak br. 8 0 . 0 0 0 0 0 DA

6118/V  Voda za piée, uzorak br. 9 0 0 0 0 0 0 DA
6119/V  Voda za piée, uzorak br. 10 0 0 0 0 0 0 DA
6120/V  Voda za piée, uzorak br. 11 0 0 0 0 0 0 DA

Moy or

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro3nju (SL. Glasnik R. Srpske 88/17,za pretiitene vode)

Mew «

Utvrdivanje referentnih vrijednosti je izvr$eno prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za pretiséene vode)

tatima ispitivanja ovjerava
ista med. mikrobiologije sa
azitologijom:

A

Aﬂ ¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podrudja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01
‘o&taj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
“ent se moze reprodukovati i umnozavati isklju¢ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751

E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

0108

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjestaja: H-6112/V i 6114/V - 6120/V/08/2022
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 02.08.2022.
Datum zavr$etka ispitivanja: 05.08.2022.

Identifikacioni broj

Naziv uzorka

uzorak br.

6112V Voda za pice, 3
6114V Voda za pice, uzorak br. 5
6115/V Voda za piée, uzorak br. 6
6116/V Voda za pi¢e, uzorak br. 7
61171V Voda za pi¢e, uzorak br. 8
6118/V Voda za pice, uzorak br. 9
6119V Voda za piée, uzorak br. 10
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna | Jedinica Metoda
Parametar 6112/V|6114/V|6115/V{6116/V{6117/V|6118/V|6119/V vrijednost | mjere ispitivanja
prihvaﬂjivg za oCn.
Boja <25 | <25|<25|<25|<25|<25| <25 |owkeive) COPL) 053 0
promjena
’ prihvatljivg za
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez |Sammsaenn| - UMH 054 ¢
promjena
‘ BASEN ISO
Mutnoca <0,021<0,02(<0,02|<0,02|<0,02| 0,13 |<0,02 <1 NTU 7027-1:2017
Koncentracija
Trae . pH BAS EN ISO
zgg?\:\rlig)&/:ys%na 746 | 742 | 756 | 7,32 | 743 | 751 | 7,46 | 65-95 jedinica 10523:2013
Utro$ak KMnO BASENISO
(oksidativnost) <05} <05|<05]<05]|<05]<05]|<05 $5  [mollO:|  “g457:2002
Amonijum, NH,* <0,10{<0,10(<0,10|<0,10|<0,10|<0,10|<0,10 <05 mg/L ‘ 45%&%%:223:17
Hloridi <50 |<50]| 54 | 6,1 6,7 54 6,7 < 250* mg/L | BAS ISO 9207:2002
Nitrti, NO <0,01]<0,01]<0,01[<0,01[<0,01[<0,01|<001| sos0~ | mg | ,SMEWW2ZS
rd
hivatl, NO>__ <20| 59 | 25 | 7,2 | 47 | 26 | 25 | =sso+ | mgn | RV
plokiopiovediivost | 566 | 500 | 511 | 604 | 607 | 546 | 517 | s2500° | uScm |BAS EN 27888:2002
. . T SMEWW 231
Trihalometani-ukupni - - 9,4 - - - - <100 Hg/L 6232 B:2017
rd
Hloroform - - <0,5 - - - - - Hg/L Se“znfmg? 7
rd
Bromdihlormetan - - 4.1 - - - - B Mg/l ?5'\2”:’[:52\,\,8\,\;gi3 7
rd
Dibromhlormetan - - 3,1 - - - - - Hg/L SSI\ZABI‘EZV\I%(%??
rd
Bromoform - - 2,2 - - - - B Mo/l Sshz,lfmg? 7

* Voda ne smije biti agresivna.
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati)/50+[nitritiy3<1, gdje uglaste zagrade oznadavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOy’) i nitrite

(NOy), pri &emu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

**Specifitna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

BAS ENISONEC 17026

BA

ACCREDITATION
L1-40.-01

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40- 01
Izvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavnl dio Izvje$taja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Oc;ena
izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja.
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™ JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
: INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
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SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Identifikacioni broj | Naziv uzorka
6120/V Voda za pi¢e, uzorak br. 11
N Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
) ‘ Referentna [Jedinica Metoda
Parametar 6120/V| - - - - i} " | vrijednost | mjere ispitivanja
prihvatljivg za °Co-Pt
Boja <25 - . - - - S Ll IR UMH 053 ¢
promjena
prihvatljiva za
Miris | Bez - - - - - S Lshcaboct IR UMH 054 ¢
promjena
Mutnoda < 0,02 - - - - - - s1 NTU ?9237-E1N2!)S1C7’
Koncentracija
(pH-vrijednost) ) ’
Utro$ak KMnO4 : : BAS EN ISO
(oksidativnost) <05 | - - - - - - S5 ImolO:|  “g4e7:9002
. ) R SMEWW 237
Amonijum, NHq <0,10| - - - - - - =05 ML | 4500-NH, D:2017
Hloridi <5,0 - - - - - - < 250* mg/L | BAS ISO 9297:2002
rd
i, MO <001 - - - ~ - - =050 | mol 45(?8{15‘6\,2\!\/82:3017
. E 234
Nitrati, NOs 2,6 - - - - - - =50 m/L 453%@3:301 7
Elektroprovodijivost * A .
o |paz0°c) 504 - - - - - - <2500" | pSem | BAS EN 27888:2002
d
Trihalometani-ukupni - - - - - - - < 100™* Mg/l %’ggmgf;
. rd
Hloroform - - - - - - - } Hg/L %hggmgf 7
SMEWW 234
Bromdihlormetan - - - - - - - - Ho/L 825 B2017
) SME rd
Dibromhlormetan | - | - - - - |- - - Ho/L 6“;32%5‘? 7
(]
Bromoform - - - - - - - - polt %l\zllgmg? 7

* Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati}/50+[nitritil/3<1, gdje uglaste zagrade oznadavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOy) i nitrite
(NOy), pri &emu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

***Specifitna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnlh vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku ju (Sl. glasnik RS bf.88/17).

Slzbaza
sanitamu hcmuu

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA pre
Spisak akreditovanih podru¢ja dostupan na www.bata. gistarski broj akreditacije L1-40- 01

Izvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavm dio Izvje$taja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati isklju¢ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
izvjestaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja.

BAS ENISONEC 17025

BA

ACOHSPIYATI(H
11.40.01
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