JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

0086

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku

HH-5916-5925/08/2022

Datum izdavanja izvjestaja 03.08.2022.
Datum prijema uzorka 26.07.2022.
Identifikacioni broj uzorka 5916-5925/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87 , PRIJEDOR
Tel:

Broj i datum podnos$enja zahtjeva:

REGULISANO UGOVOROM

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razliéito)

Naziv: Adresa: Telefon:
PODACI O UZORKU:
Naziv uzorka: VODA ZA PICE

Proizvodaé/adresa:

CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR

Mjesto uzorkovanja:

DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja: 26.07.2022.

Uzorkovanje izvrsio: KLIJENT

Napomene:

Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja

5916/V Voda za pi¢e, uzorak br.1 Jugovci, TR "Gama”
50171V Voda za pice, uzorak br.2 TC Robot-delikates
5918/V Voda za pice, uzorak br.3 Bunar B3/2
5919/V Voda za pi¢e, uzorak br.4 TR"Janj$ trans”
5920/V Voda za pi¢e, uzorak br.5 Opsta bolnica
59211V Voda za piée, uzorak br.6 Rezervoar Pasinac
5922/V Voda za piée, uzorak br.7 Na$§ dom”Enea”Kozarusa
5923/V Voda za pi¢e, uzorak br.8 TR"Total plus"Bis¢ani
5924/ Voda za pi¢e, uzorak br.9 PS Matijasi
5925/V Voda za piée, uzorak br.10 | Pozoriste Prijedor

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja &ine sljededi izvjestaji o

rezultatima ispitivanja:

1. lzvjestaj o rezultatima fizi€kih, fizicko- hemijskih i hemijskih ispitivanja (2)
2. lzvjes$taj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja (2)

3. Struéno misljenje na izvjestaj o rezultatima ispitivanja (1)
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Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akredltacue L1-40-01
Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u CIJE|OStl Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe

ff



' JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
4 )

78000 Banja Luka, Jovana Dugic¢a 1

HZRS Tel: 051/491-600 0090
LI\ Faks: 051/216-510, 215-751

E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SqusA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 03. 08. 2022,
ID broj: 5916-5925V

Na osnovu Izvjestaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja uzoraka vode i

stru¢nog razmatranja utvrdeno je da su uzorci ID broj 5916-5925/V

ZDRAVSTVENO ISPRAVNI

prema propisima &lana 4. stav 112 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za

ljudsku potrodnju (Sluzbeni glasnik RS, br 88/17). Nalazi u prilogu stru¢nog misljenja.
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Struéno mislienje se odnosi na analizirani uzorak. Strugno misljenje je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati | umnozZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe. '
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dug¢iéa 1
Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751
E-mail: info@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba

0135

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU ’

IZVIESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA :

Broj izvjeStaja:

M-5916/8/2022

Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 26.7.2022

Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci pri prijemu ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za

pristupanje mikrobioloZkoj analizi.

Datum zavrSetka ispitivanja: 2.8.2022
Br. prot. Naziv uzorka Parametar > *Ukupne *Escherichiacoli  *Brojkolonijana  *Broj kolonija na *Enterococci *Sulfitoredukujuce U granicama
koliformne bakterije 37°C 22°C klostridije referentnih
Metoda > BASEN BAS EN BAS EN BASEN BAS EN UMMO89 ¢ vrijednosti
ISO 9308- ISO 9308- ISO ISO I1SO 7899-
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003
BAS EN BAS EN
1SO 9308- ISO 9308-
1/A1:2018 1/A1:2018
Ref. vrijednost > 0 u 100ml 0 u 100ml1 <20 u 1ml <100 u 1ml 0 u 100ml 0u 100 m!
5916/V. Voda za piée, uzorak br. 1 0 0 0 0 0 0 DA
5917/V. Voda za pice, uzorak br. 2 0 0 0 0 0 0 DA
5918/V  Voda za pice, uzorak br. 3 i ' 0 0 0 0 0 0 DA
5919/V Voda za pi¢e, uzorak br. 4 0 0 0 0 0 0 DA
‘ada nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
- “editovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01 Strana 1 od 2

“tatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

*a reprodukovati i umnoZavati isklji**vo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. —.




5920/V Voda za piée, uzorak br. 5 0 0 0 0 0 DA
5921/V Voda za piée, uzorak br. 6 0 0 0 0 0 DA
5922/V Voda za piée, uzorak br. 7 0 0 0 0 0 DA
5923/V Voda za piée, uzorak br, 8 0 0 0 0 ' 0 ) DA
5924/V Voda za piée, uzorak br. 9 0 0 0 0 0 _ DA
5925/V Voda za piée, uzorak br. 10 0 0 0 0 0 DA

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro3nju
Utvrdivanje referentnih vrijednost

“~toda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

(S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za pretiscéene vode)

i je izvr§eno prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode nam

“veditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba: registarski broj akreditacije LI 40-01

~ultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mo
“*e reprodukovati i umnozavati isklju®0 u cijelosti.

gu se koristiti samo zajedno.

Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

ijenjene za ljudsku potro3nju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za pretidéene vode)

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava
gije sa
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1
Tel: 051/491-600
——— Faks: 051/216-510, 215-751 0108

[JZRS

E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjestaja: H-5916/V - 5925/V/07/2022
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 26.07.2022.
Datum zavr§etka ispitivanja: 28.07.2022.

Identifikacioni broj | Naziv uzorka

5916/V Voda za piée, uzorak br. 1-
5917/v Voda za piée, uzorak br, 2
5918/V Voda za pi¢e, uzorak br. 3
5919/v Voda za piée, uzorak br. 4
5920/V Voda za piée, uzorak br. 5
5921/V Voda za piée, uzorak br. 6
5922/v Voda za piée, uzorak br. 7
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna [Jedinica Metoda
Parametar 5916/V|5917/V(5918/V (5919/V|5920/V 5921/V 5922/ vrijednost | miere ispitivanja
prihvatljivg za ]
Boja <25 <25 |<25|<25|<25|<25|<25 oot | sopl | UMH 083 0
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez el I UMH 054 ¢
promjena
Mutnoéa <0,02/<0,02/<0,02(<0,02(<0,02|<0,02]< 002 =1 NTU %2375%81?
Koncentracija 1
T aslje . pH BAS EN ISO
vog?v'::'}(e%vr:?)gt))na 711 | 715 | 7,25 717 | 7,26 | 7,31 7,56 | 65-95 Jedinica 10523:2013
Utro$ak KMnO, . BAS EN ISO
oksidativnost) <05/<05|<05|<05|<05|<05(<05]| =5 Mgl 02| “e467:2002
) . SMEWW 231
Amonijum, NH, <0,10(<0,10{<0,10(<0,10(< 0,10 < 010(<0,10| =05 MIL | 4500-NH; D-2017
Hloridi ~ 54 6,0 54 | <50/ 6,8 6,0 | <50 | <250 mg/L | BAS ISO 9297:2002
NIt NO, “0.071]<001/<001]<001|<001/<0,01]<001| <050~ | mor |  SMEWW2S
2rd
Nirati NO; 26 | 49 | 78 | 47 | 26 | 28 | 27 | ss0~ mg/L 453&5\6\,3\{\/;3017
nazoi " | 530 [ 570 | 589 | 84 | 499 | 480 | 533 | =aeem BSem! | BAS EN 27688:2002
. : : SMEWW 239
Trihalometani-ukupni | 8 9 - - - - - - <100 Hg/L 6232 B:2017
rd
Hloroform <06 - - - - - - - Ko/t %ZAEEZV\IB\/;&? 7
rd
Bromdihlormetan 3,9 - - - - - - T Hg/L %gfmﬁ 7
rd
Dibromhiormetan 2,9 - - - - - T } Ha/L S6|\2/II;EZV\II3V\£§;3 7
rd
Bromoform 2,1 - - - - h - N Mo/t SGZA:EZV\!,BV\;(?? 7

* Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati)/50+[nitriti}/3<1, gdje uglaste zagrade oznadavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOy) i nitrite
(NO2), pri &emu grani&na viijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

***8pecifitna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

MASENSQECYIE 6 Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
B A A Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.qov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01

lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se Kkoristiti samo zajedno. =

ACCREDITATION  Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskijugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
L1-40.01 izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja.
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) JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
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SLUZBA zA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
ldentifikacioni broj | Naziv uzorka
5923/v Voda za pice, uzorak br. 8
| 5924V Voda za piée, uzorak br. 9
5925/v Voda za pice, uzorak br. 10
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna [Jedinica Metoda
Parametar 5923/V(5924/V|5925/v| . - - " | vrijednost | mjere ispitivanja
prihvatljiva za °Co-Pt
Boja <25 | <25 (<25 . - - i sperrtlen ckale UMH 053 ¢
promjena
prihvatljivg za
Bez | Bez | Bez - - - |- ﬂ‘:f[,f,i?g;;ﬁ;z L UMH 054 ¢
promjena
BAS EN I1SO
<002/<002/<002| - - - - s NV | 702712017
Koncentracija
L * pH BAS EN ISO
vodf)vr:g(e%vrllgé%na 733 | 7,37 | 7,20 - - - L T | 8895 | dinica 10523:2013
Utrosak KMnO BAS EN1SO
oksidativnost) <05]<05|<05| - - - - S5 MO0 Mmooy
. . SMEWW 237
Amonijum, NH, <0,10(<0,10] < 0,10 - - - - <05 mg/L 4500-NH, D:2017
Hloridi <5,0 6,8 <5,0 - - - - < 250* mg/l. | BAS ISO 9297:2002
rd
NIt NO, <0,01/<0,01]<001| . - - T | sos0 | men | SMEWWRS
i . SMEWW 231
Nitrati, NO, | 26 | 26 | 47 - - - - s 50 MO | 4500-NO; Bi2017
i‘:"zt6°fé‘)"’°d""’°5t 538 ! 526 | 589 - - - - S2500* | pScm' | BAS EN 278882002
. . ; - SMEWW 237
Tnhalometam-ukupm - - - - - L - - <100 g/l 6232 B:2017
rd
Hioroform - - - - - - - } Hg/L %ZAIEZV\IQV\;: 13 7
rd
Bromdihlormetan - - - - - - - - Hg/L Sél\zﬂfz‘/\évgg? 7
rd
Dibromhlormetan - - - - - - - B Ho/L %gﬂfz\/\évggf 7
rd
Bromoform - - - - - - - B Hg/L Ssr\ZA:;EZV\IIBV\ég ? 7

Utvrdene vrijednosti parametara sy
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenje

BAS ENISONEC 17025
Sl E R YARs 17028

ACCREDITATION
Li40.01

n ;

U granicama referentnih vrijednosti
otrosnju (SI. glasnik RS b

prema Pravilniku o

r.88/17).
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