JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducdic¢a 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
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SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

HH-6839, 6841-6848/V/09/2022
06.09.2022

30.08.2022.

6839, 6841-6848/V

Broj izvjeStaja o uzorku
Datum izdavanja izvjestaja
Datum prijema uzorka
Identifikacioni broj uzorka

PODNOSILAC ZAHTJEVA!

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87 , PRIJEDOR
Tel:

Broj i datum podno$enja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:
PODACI O UZORKU:
Naziv uzorka: VODA ZA PICE

CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR
DISTRIBUTIVNA MREZA

Proizvodaé/adresa:
Mjesto uzorkovanja:
Datum uzorkovanja: 30.08.2022.
Uzorkovanje izvrsio: KLIJENT

Metoda uzorkovanja: -

Napomene:

Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja
6839V Voda za pi¢e, uzorak br.1 Brezicani’Savi Mix"}, -
6841/V Voda za pi¢e, uzorak br.3 Nova Orlovaga, STR™'Vrbinje”
6842/ Voda za pi¢e, uzorak br.4 Bunar EB3, hlorisana voda
6843/V Voda za piée, uzorak br.5 Opéta bolnica
6844/V Voda za pi¢e, uzorak br.6 Rezervoar Viagine
6845/V Voda za pi¢e, uzorak br.7 | Ljubija, ambulanta
6846/V Voda za pice, uzorak br.8 | OS”Dostitej Obradovi¢”
6847/V Voda za pice, uzorak br.9 | OS "Petar Kogi¢”

6848/ Voda za pi¢e, uzorak br.10 | "Kami¢ani”, domacinstvo

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja Cine sliededi izvjestaji o

rezultatima ispitivanja:

1. lzvjestaj o rezultatima fizickih, fizicko- hemijskih i hemijskih ispitivanja (2)-
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo8kih ispitivanja (2)

3. Struéno misljenje na izvjestaj o rezultatima ispitivanja (1)

*|lzvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na isp
uzorka rezuitati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen.
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DA ENIBOALE 120188

B A,

&f(ﬁfﬂ!f’&fil}

R TC

180" ’Z[/ \
‘S)(‘\I\VM RE/J

orku odobrio:

MNagelnik SlyZzbe za higijenu

Q.;mm

O Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akredltacue L!-40-01
Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cuelostl Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe

sna Rudié Grujié



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

\ @,
g 78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1
IJZ,RS Tel: 051/491-600 0090
e Faks: 051/216-510, 215-751

E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUGNO MISLJENJE NA 1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 06. 09, 2022,
ID broj: 6839, 6841-6848/V

Na osnovu Izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih i mikrobioloskih ispitivanja uzoraka vode i

struénog razmatranja utvrdeno je da su uzorci ID broj 6939, 6841-6848/V

ZDRAVSTVENO ISPRAVNI

prema propisima &lana 4. stav 1i2 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za

ljudsku potro$nju (Sluzbeni glasnik RS, br 88/17). Nalazi u prilogu struénog mislj enja.

| e, L L7

Strugno midljenje se odnosi na analizirani uzorak. Strucno misljenje je sastavni dio lzvje$taja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u

reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1
Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751 0135
E-mail: info@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU
| IZVIESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA

Broj izvjestaja: M-6839/9/2022 Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci pri prijemu ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za

Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 30.8.2022 pristupanje mikrobioloSkoj analizi.

Datum zavrsetka ispitivanja: 5.9.2022
Br. prot. Naziv uzorka Parametar > *Ukupne *Escherichiacoli  *Broj kolonija na *Broj kolonija na *Enterococci *Sulfitoredukujuce U granicama
koliformne bakterije 37°C 22°C klostridije referentnih
Metoda > BAS EN BAS EN BASEN BAS EN BAS EN UMMO089 ¢ vrijednosti
ISO 9308- ISO 9308- ISO ISO ISO 7899-
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003

BAS EN BAS EN

ISO 9308- ISO 9308-

1/A1:2018 1/A1:2018

Ref. vrijednost > 0 u 100ml < 0ul00ml <20 u iml <100 u 1ml 0 u 100ml 0u 100 ml

6839/V  Voda za piée, uzorak br. 1 0 0 0 0 0 0 . DA
6841/V  Voda za pice, uzorak br. 3 0 0 0 0 0 0 DA
6842/V  Voda za pice, uzorak br. 4 . 0 0 0 0 0 0 DA
6843/V  Voda za pie, uzorak br. 5 0 0 0 0 0 0 DA
6844/V  Voda za piée, uzorak br. 6 0 0 0 0 0 0 DA -

Jﬁ ¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
- “aisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01 Strana 1 od 2
“3taj o rezultatima mikrobiolo3kih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
*nt se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. —.



| 6845/V Voda za piée, uzorak br. 7 0 0 0 DA
6846/V Voda za piée, uzorak br. 8 0 0 0 DA
6847/V  Voda za piée, uzorak br. 9 0 0 0 DA
6848/V Voda za piée, uzorak br. 10 0 0 0 DA

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za Jjudsku potro3nju (S1. Glasuik R. Srpske 88/17,za pre
Utvrdivanje referentnih vrijednosti je izvr$eno prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro3nju (SL. Glasnik R. Srpske 88/17,za pre

Aﬂcﬂ ¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Soisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov ba; registarski broj akreditacije LI 40-01
“~$taj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
“ent se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

CiS¢ene vode)

N
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dug¢i¢a 1
Tel: 051/491-600

T B Faks: 051/216-510, 215-751 0108
HgRS E-mail: info@phi.rs.ba
m— Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjeStaja: H-6839/V i 6841/V - 6848/V/09/2022
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 30.08.2022.
Datum zavr$etka ispitivanja: 02.09.2022.
| ldentifikacioni broj | Naziv uzorka ‘

6839/V Voda za pi¢e, uzorak br. 1

6841/V Voda za piée, uzorak br. 3

6842/V Voda za pice, uzorak br. 4

6843/V Voda za pic¢e, uzorak br. 5

6844/V Voda za piée, uzorak br. 6

6845/V Voda za piée, uzorak br. 7

6846/V Voda za pice, uzorak br. 8

Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Parametar  |B839/V|6841/V|6842/V|6843/V 68441V |8845/V|68461V| e e | "t ioparia
prihva(ljivg za | o !
Boja <25|<25|<25|<25|<25|<25| <25 [piaiver) (COPLY 066
promjena
prihvatljivt_a za
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez |fucimcaitez| . UMH 054 ¢
promjena |

Mutnoca <0,02|<0,02(<0,02{<0,02|<0,02(<0,02|<0,02| s1 | Nu | BASENISO
Koncentracija : )

Niracs .| pH BAS EN ISO
Elgg?vn'rlij!?c;/r:r;é?)na 718 | 744 | 743 | 746 | 767 | 7,55 | 7,38 | 65-95 jedinica 10523:2013
Utro$ak KMnO » BAS EN 1SO
(oksidativnost) <05)|<05)<05|<05]<056]<05|<05]| <5 |mglO:| “giaron0

rd
Amonijum, NH 1<0,10/<0,10|<0,10[<0,10|<0,10{<0,10|<0,10| =05 | mgr | ,SMEWW2"
Hioridi 8,2 6,8 5,5 6,1 5,5 82 | 6,1 $250* | mg/l |BASISO 9297:2002
Nitt, NO, <0,01[<0,01]<0,01|<0,01[<0,01{<0,01<0,01| 050 | mon | ,SMENWZS"
rd
Nitrati, NOs <20 45 | 24 | 23 | 26 | 61 | 44 | =50 | mgl 453&5‘6\2{\/52:3017
e gubeodivost | 643 | 587 | 534 | 528 | 526 | 595 | 583 | s2500* | pSem ! [BAS EN 27888:2002
. . . SMEWW 237
Trihalometani-ukupni - - <0,5 - - - - <100 _ bolL 6232 B:2017
: rd
Hloroform - - <05 - - - - - WL %gfmgf 7
rd
Bromdihlormetan - - <05 - - - - B K/l SGI\ZAIISEZV\I,BV\.I’ZS%
rd
Dibromhlormetan - - <05 - - - - - W/ %h;;mgf 7
rd
Bromoform - - <05 - - - T B Mg/l SGZI:BEZV\IIBV\;(?;S 7

* Voda ne smije biti agresivna.
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [n|trat|]/50+[n|tr|t|]/351 gdje uglaste zagrade oznacavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOj’) i nitrite
(NO2), pri &emu grani&na vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za piée.
***Specifi¢na jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

BAS ENISONEC 17025

BAW

ACCREDITAYIOY
11-40.01

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akredltacue LI-40 01
lzvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavnl dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati |skljué|vo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
izvjiestaja o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podruéja.
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N JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

’ REPUBLIKE SRPSKE

: 78000 Banja Luka, Jovana Dugcic¢a 1
Tel: 051/491-600

E"”ﬁgﬁ”s Faks: 051/216-510, 215-751 0108

E-mail; info@phi.rs.ba

T Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Identifikacioni broj | Naziv uzorka
6847/V Voda za pice, uzorak br. 9
6848/V Voda za pi¢e, uzorak br. 10
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
: i Referentna |Jedinica Metoda
9 Parametar 6847/V|6848/V| - - - ' - vrijednost | mjere ispitivanja
. prihvatljiva za °Co-Pt
Boja <25 | <25 - . - - = |Febgaenn | skale UMH 053 ¢
promjena
prihvatljivg za
Miris Bez | Bez - - - - SR Lot sl B UMH 054 ¢
promjena
BAS EN 1SO
Mutnoéa <0,02|<0,02| - - - - - s1 NTU 7027-1:2017
Koncentracija :
vodonikovih jona 7,46 | 7,76 - - - - _ 6,5-9,5* | . dp_H_ I%\Es,zghé(lﬁg
(pH-vrijednost) jedinica :
Utro$ak KMnO, BAS EN ISO
(oksidativnost) <05]<05| - - - - - S5 |mohO:|  “gas7.2002
.. + SMEWW 234
Amonijum, NHy <0,10|<0,10} - - - - - <05 maL | 4500-NH, D:2017
Hioridi ' 6,8 55 - - - - - s 250* mg/L | BAS ISO 9297:2002
. ' - SMEWW 23¢
Nitriti, NO <0,01{<0,01| - - - - - | S050™ | mall | 4500-NO; B :2017
I - SMEWW 23"
Nitrati, NOs 45 | 24 - i - - s 50 Mol | 4500-NO, B:2017
agkztrooeéc))vodljlvost 586 531 - - - - - <2500* | pScm | BAS EN 27888:2002
. . . . SMEWW 23
Trihalometani-ukupni - - - - - - - <100 Ho/L 6232 B:2017
. 3 SMEWW 231 -
Hloroform - - - - - - = - IJQ/L 6232 B:2017
' SMEWW 231
Bromdihlormetan - - - - - - - - Mg/l 6232 B:2017
‘ SME! 234
Dibromhlormetan - - - - - - - - Hg/L 6232‘/%,:\;017
: SME! 231
Bromoform - - - - - - - B Hg/L 6232\/\1,3\{\;01 7

* Voda ne smije biti agresivna. :

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitratil/50+[nitritil/3<1, gdje uglaste zagrade ozna&avaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOy) i nitrite
(NOy), pri gemu grani¢na vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice. .
**Specifitna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o

zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljud $hju (SI. glasnik RS br.88/17).
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BASENISQIEEISZ O Metoda nije akreditovana od strane BATA prefifd BAS ENASO/IEC 17025: '
B A Spisak akreditovanih podrucja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
; Btuliat lzvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjetaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Accheoiravio Dokument se moZe reprodukovati | umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
LI-40-01 izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja. ‘
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