f JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dudica 1

Tel: 051/491-600

Faks: 051/216-510, 215-751

E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

0086

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku

HH-7235-7243/\//09/2022

Datum izdavanja izvjes$taja 19.09.2022.

Datum prijema uzorka 13.09.2022.
Identifikacioni broj uzorka 7235-7243/\V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87, PRIJEDOR
Tel.

Broj i datum podno$enja zahtjeva:

REGULISANO UGOVOROM

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razligito)

Naziv: Adresa: Telefon:
PODACI O UZORKU:
Naziv uzorka; VODA ZA PICE

Proizvodad/adresa:

CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR

Mjesto uzorkovanja:

DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja:

13.09.2022.

Uzorkovanje izvrsio:

KLIJENT

Metoda uzorkovanja:

Napomene:

[dentifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja
7235/V Voda za pi¢e, uzorak br.2 Pecani pijaca (KT)
7236/V Voda za pi¢e, uzorak br.3 Vlagina rezervoar(KT)
7237V Voda za pi¢e, uzorak br.4 EB1 Bunar (KKT)
7238/ Voda za piée, uzorak br.5 Bolnica (KT)
7239V Voda za pi¢e, uzorak br.6 Hambarine rezervoar
7240/V Voda za pi¢e, uzorak br.7 Jugovié¢i, STR "Gama” (KT)
7241V Voda za pi¢e, uzorak br.8 Matijasi P.S(KT)
7242/ Voda za pice, uzorak br.9 Jovanovi¢ Radojka, j. pumpa (KT)
7243V Voda za pice, uzorak br.10 | OS”Leskare’(KT)

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja Gine sljededi izviestaji o

rezultatima ispitivanja:

1. lzvje$taj o rezultatima fizickih, fizicko- hemijskih i hemijskih ispitivanja (2)
2. lzvje$taj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja (2)

3. Struéno mislienje na izvjesdtaj o rezultatima ispitivanja

*lzvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

§§ C“‘/—lzv( gstag

= Tawn*Naceld 10

e e ?p)‘; ):V/
ukagrku odobrio:
luzhe za higijenu

nha Rudié Gruji¢

obijen od podnoswca zahtjeval/vlasnika

uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. institut ne preuzima odgovornost za ta&nost i potpunost dobijenih

informacija.
BAL BN ISOMES $7928

8 A O Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podrucja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akredltacue LI-40-01

&i’(lliﬂ!}'“ﬁ}u

L4061

Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljuéivo u cuelostl Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1
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Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

0090

STRUCNO MISLJENJE NA 1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 19. 09. 2022.
ID broj: 7235-7243/V

Na osnovu Izvjestaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobioloskih ispitivanja uzoraka vode i

stru¢nog razmatranja utvrdeno je da su uzorci ID broj 7235-7243/V

ZDRAVSTVENO ISPRAVNI

prema propisima ¢lana 4. stav 1 i 2 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za

ljudsku potro$nju (SluZbeni glasnik RS, br 88/17). Nalazi u prilogu struénog misljenja.

R jPEny/ISTA
/ e

7

Strugno mislienje se odnosi na analizirani uzorak. Struéno misljenje je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljuCivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u

reklamne svrhe.
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BAS EN ISOAEC 17028
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duci¢a 1
Tel: 051/491-600

¥ Faks: 051/216-510, 215-751 0108
4 HZRS E-mail; info@phi.rs.ba
mm— Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Broj izvjestaja: H-7235/V — 7243/V/09/2022
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 13.09.2022.
Datum zavr$etka ispitivanja: 16.09.2022.
Identifikacioni broj | Naziv uzorka ,
7235/V Voda za piée, uzorak br. 2
7236/V Voda za piée, uzorak br. 3
7237V Voda za piée, uzorak br. 4
7238V Voda za pic¢e, uzorak br. 5
7239V Voda za pice, uzorak br. 6
7240/V Voda za pice, uzorak br. 7
7241V Voda za pic¢e, uzorak br. 8
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Parametar  |7235/V|7236/V|7237/V|7238/V| 72301V | 7240V | 72411V | e dooeR e
prihvatljlvg za | o g
Boja <25 |<25|<25|<25|<25|<25| <25 |poieaite fk‘;l':t UMH 053 &
promjena
prihvatljivg za
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez |Toumemenn| - UMH 054 &
promjena
BAS EN ISO
Mutnoda <0,02|<0,02(<0,02|<0,02(<0,02|<0,02|<0,02 <1 NTU 7027-1:2017
Koncentracija :

T " pH BAS EN ISO
z/:ﬂ?\;\rli?:&/:;é%na 732 | 765 | 745 | 7,30 | 7,39 | 7,55 | 7,77 | 65-95 jedinica 10523:2013
Utro8ak KMnO BAS ENISO
(oksidativnost) <05|<05|<05|<05|<05|<05]|<05| s65 mglOa| “gs7900,

rd
Amonijum, NH* <0,10{<0,10|<0,10{<0,10(<0,10|<0,10{<0,10| =05 mg/L 45%%{%%:223017
Hioridi 6,8 9,5 8,9 6,8 55 55 6,8 < 250* mg/L | BAS ISO 9297:2002
Nitrt, NO; <0,01]<0,01[<0,01[<001[<0,01[<001[<0,01| sos0 | mgr | SVEWWZF

rd
Nirat N0 25 | 51 | 34 | 23 | 56 | 25 | 24 | ssor | moL | ,ooeOWES
agoieyodvest | 597 | 546 | 537 | 541 | 605 | 539 | 541 | s2500* | uScm |BAS EN 27888:2002
Trihalometani-ukupni - 9,6 - - - - - < 100™ Ho/L sé“;:fmg? ;

rd
Hioroform - | <05 - - - - - - Hg/L Ss'\zn:fmg? 7

rd
Bromdihlormetan - 4,1 - - - - - ) Mg/l 863'\2”:5'-:'2\/\,8‘,\2g;3 7

rd
Dibromhlormetan - 3,2 - - - - - - Mg/l 86“2"3EZWBV\£§$7

rd
Bromoform - 2,3 - - - - " - WL SBRZAIIBEZV\I,BV\;S??

BAT

ACCREDITATIO

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; .
Spisak akreditovanih podrudja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
Izvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvje$taja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja.
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’ JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

k ‘ 78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1
QY Tel: 051/491-600
[—— Faks: 051/216-510, 215-751 0108
. UﬁRS E-mail: info@phi.rs.ba
T m— Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Identifikacioni broj | Naziv uzorka
7242V Voda za piée, uzorak br. 9
7243V Voda za pic¢e, uzorak br. 10
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna | Jedinica Metoda
Parametar 7242|7243V | - - ) - " | vrijednost | mjere ispitivanja
prihvatljivq ;.a °Co-Pt
Boja < 215 < 215 - - - - - pnoetL%iaig:jleni?\z skale UMH 053 ¢
promjena
prihvatljivg za
Miris Bez | Bez - - - - S Lt sclceicl I UMH 054 ¢
promjena
BAS EN 1SO
Mutnoca 0,10 {<0,02| - - - - - s1 NTU 7027-1:2017
Koncentragcija
ntracije Caee | pH BAS EN ISO
zgﬂoallr:g:; Jona 729 | 760 | - - - - - | 65-95" | odinica | 10523:2013
Utrogak KMnO; i BAS EN ISO
(oksidativnost) <05 ]<05| - - - - S5 |mglLO:|  “gua7.9002
> , SMEWW 237
Amonijum, NH," <0,10[<0,10| - - - - |- s05 ML | 4500-NH, D:2017
Hioridi 6,1 8,2 - - - - - $250* | mg/L | BASISO 9297:2002
- ” - SMEWW 237
Nitriti, NO; <0,01{<0,01| - - - - - 0,50 Mol | 4500-NO; B :2017
T ” SMEWW 237
Nitrati, NOs 22 | 53 - - - - - <50 Mol | 4500-NOy B:2017
a:kzt{)°§g;"°d""’°5‘ 537 | 603 - - - - - <2500* | pScm' | BAS EN 27888:2002
. ) . SMEWW 237
Trihalometani-ukupni - 11,1 - - - - - =100 Ho/L 6232 B:2017
SMEWW 237
Hioroform - | <08 - - - - - - Mg/l 6232 B:2017
SMEWW 239
Bromdihlormetan - 47 - - - - - - Hg/L 6232V\|,3V:\£o17
MEWW 237
Dibromhiormetan - 3,8 - - - - - - Mo/l 86232 13:2013 7
SMEWW 239
Bromoform - 2,6 - - - - - - Mg/t 6232 B:2017

* Voda ne smije biti agresivna.
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati]}/50+[nitritiy3s1, gdje uglaste zagrade oznadavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOy) i nitrite
(NOy), pri &emu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

***8pecifitna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlgrmetan.

Utvrdene vrijednosti parametara su u granic
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljug;

vrijednosti prema Pravilniku o
glasnik RS br.88/17).

ovjerill hemijski 2 na;j,tiéari: :
A y vy OF g . :
CU“Z("‘ e el
QAT IO Aap
SASERSIESLEZ & Metoda nije akreditovana od strane BATA pre B 17025;

B A A Spisak akreditovanih podru¢ja dostupan na www.bata.gov:Ha; rski broj akreditacije LI-40-01
Izvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio zvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
AGCREDITATIO Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
L1-40-01 izvjestaja o rezuitatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja.
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