JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1

Tel: 051/491-600 0086
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

1ZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HH-7656,7657,7659-7665/\V/10/2022
Datum izdavanja izvjeStaja 03.10.2022.

Datum prijema uzorka 27.09.2022.

Identifikacioni broj uzorka 7656,7657,7659-7665/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR

Adresa: KOZARSKA br.87 , PRIJEDOR

Tel:

Broj i datum podnosgenja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE

Proizvodaé/adresa: CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR

Mjesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja: 27.09.2022.

Uzorkovanje izvr$io: KLIJENT

Metoda uzorkovanja: -

Napomene:;

ldentifikacioni broj Naziv uzorka Mijesto uzorkovanja

7656/V Voda za pice, uzorak br.1 Bi$¢ani, Total plus (KT)
7657/V Voda za pice, uzorak br.2 Kami¢ani(KT)
7659/V Voda za pice, uzorak br.4 EB3 Bunar (KKT)
7660/V Voda za pice, uzorak br.5 Bolnica (KT)
7661/V Voda za pide, uzorak br.6 Barakovo rezervoar(KKT)
7662/ Voda za pice, uzorak br.7 Pedani,pijaca (KT)
7663/V Voda za pice, uzorak br.8 | 0.S”Branko Copi¢” ,Kokin Grad(KT)
7664/V Voda za piée, uzorak br.9 0.S"Jovan Cviji¢"Brezi¢ani (KT)
7665V Voda za pice, uzorakbr.10 | Dom:Vukovié,Gomjenica(KT)

Izvjestaj o uzorku sadrZi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja &ine sljededi izviestaji o
rezultatima ispitivanja;
1. lzvjestaj o rezultatima fizi€kih, fizitko- hemijskih i hemijskih ispitivanja (2)
2. lzvjes$taj o rezultatima mikrobiolo$kin ispitivanja (2)
3. Struéno misljenje na izvjestaj o rezultatima ispitivap SEIU A
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*lzvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uz =Za-uZorak dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika

yzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za ta&nost i potpunost dobijenih
Iur}fspermsau?l!&ms

B A A 0 Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
< R Spisak akreditovanih podrucja dostupan na www.bata.qov.ba; registarski broj akreditacije L1-40-01

AGCUERITATIO Dokument se moZe reprodukovati i umnoZzavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
Li-40-01



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKA SRPSKA

78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1
Tel: 051/232-420 0090
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www. phirs. ba

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 03. 10. 2022. god.

Na osnovu lzvjeStaja o rezultatima fizicko-hemijskih, mikrobioloskih ispitivanja i stru€nog

razmatranja utvrdeno je da su uzorci ID brojevi 7656-7657/V i 7659-7665

ZDRAVSTVENO ISPRAVNI

prema propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju
(Sluzbeni glasnik Republike Srpske br: 88/17), u pogledu analiziranih fizi€ko-hemijskih i
mikrobiolo$kih parametara, te se kao takva, voda moZe smatrati bezbjednom po zdravlje
potroSaca.

U prilogu: Izvjestaji o rezultatima fizi€ko-hemijskih i mikrobioloskih ispitivanja.

“1U NS
RE FUB[,; 76N
P V

)
Uy
o a f}‘(
A s T
/“"

\\(5\

Stru¢no misljenj je sastavni dio IzvjeStaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati
i umnoZavati isklju€ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
¢ Sistem menadzmenta kvalitetom u saglasnosti sa 1SO 9001:2015
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1
Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU

E-mail: info@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba

0135

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA

Broj izvjestaja:

M-7656/9/2022

Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 27.9.2022

Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci pri prijemu ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za
pristupanje mikrobioloskoj analizi.

Datum zavrSetka ispitivanja: 30.9.2022
Br. prot. Naziv uzorka Parametar > *Ukupne *Escherichiacoli  *Broj kolonija na *Broj kolonija na *Enterococci *Sulfitoredukujuce U granicama
koliformne bakterije 37°C 22°C klostridije referentnih
Metoda > BAS EN BASEN BAS EN BAS EN BAS EN UMMO89 vrijednosti
ISO 9308- ISO 9308- ISO ISO I1SO 7899-
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003

BAS EN BAS EN

ISO 9308- ISO 9308-

1/A1:2018 ‘ 1/A1:2018

Ref. vrijednost > 0u 100ml 0 u 100ml <20 u Iml <100 u 1ml 0 u 100ml 0Ou 100 ml
7656/V Voda za pice, uzorak br. 1 0 0 10 5 0 0 DA
7657V Voda za piée, uzorak br. 2 0 0 10 10 0 0 DA
7659/V  Voda za pice, uzorak br. 4 0 0 5 5 0 0 DA
7660/V  Voda za pice, uzorak br. 5 0 0 20 10 0 0 DA
7661/V  Voda za pice, uzorak br. 6 0 0 10 15 0 0 DA
7662/V  Voda za pice, uzorak br. 7 0 0 15 10 0 0 DA
)
J/F ¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podrudja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije L1 40-01 Strana 1 od 2

\zvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
‘okument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.




766s7===v3da za pice, uzorak br. § 0 0 10 5 0 0 DA
7664/V  Voda za piée, uzorak br. 9 0 0 5 5 0 0 DA
7665/V  Voda za pi€e, uzorak br. 10 0 0 5 10 0 0 DA

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro3nju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za preci¥éene vode)

Utvrdivanje referentnih vrijednosti je izvrieno prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za pregis€ene vode)

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava
. specijalista med. mikrobiologije sa
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ﬁqﬂ ¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podrudja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01 . Strana 2 od 2
. ‘zvjestaj o rezultatima mikrobioloSkih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
’ ~kument se moze reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dutic¢a 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0108
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Broj izvjestaja: H-7656/V, 7657/V i 7659/V — 7665/V/09/2022
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 27.09.2022,
Datum zavrSetka ispitivanja: 29.09.2022,
Identifikacioni broj | Naziv uzorka
7656/V Voda za pice, uzorak br, 1
76571V Voda za pic¢e, uzorak br, 2
7659/v Voda za pi¢e, uzorak br. 4
7660/V Voda za pic¢e, uzorak br. 5
7661/V Voda za pice, uzorak br. 6
7662/V Voda za pice, uzorak br. 7
7663/V Voda za pice, uzorak br. 8
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna [Jedinica Metoda
Parametar 7656/V|7657/V|7659/V|7660/V|7661/V|7662/V|7663/V vrijednost | mjere ispitivanja
prihvatljivg za | g
Boja <25 <25 <25 |<25|<25 <25 <25 |Mlolaaive: gk‘;,';t UMH 053 ¢
Mirls Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez Rewobitdenn | - UMH 054 ¢
promjena
Mutnoca 0,13 |<0,02|<0,02(<0,02(<0,02|<0,02|<0,02| =1 NTU %287.!51':\‘2:)%
Koncentracija
dabos " pH BAS EN ISO
vog?vr:?eoc;/:; Jona 769 | 786 | 758 | 7,54 | 7,81 | 7,58 | 7,44 |e5-95 | BH | BOSEN e
‘(’,‘,:gi,aa';h’f,',‘m‘ <05 <05|<05|<05|<05|<05|<05| s5 |mgLo,| PASENISO
Amonijum, NH,* <010(<0,10|<0,10(<0,10{<0,10|<0,10[<0,10| =05 mg/L 45%%%:223:17
Hioridi 6,9 6,2 6,9 6,2 6,9 6,2 7.6 < 250* mg/l. | BAS ISO 9297:2002
Nitriti, NO, <0,011<0,01]<0,01|< 0,01{<0,01|< 0,01|<0,01| =0,50* mg/L 453:)\?5%2:3317
rd
Niat, NO 25 | 23 | 24 | 23 | 21 | 45 | 43 | ssov | mgL |  SWEWWEHS
ﬂz'g[ffgi‘md'”"m 480 | 550 | 488 | 476 | 450 | 524 | 520 | =2500* | uScm” | BAS EN 27888:2002
. . . . SMEWW 23
Trihalometani-ukupni 94 - - - - - - <100 Ho/L 6232 B:2017
rd
Hloroform <05 - - - - - - B Hg/L %|\2A3EZWBV\£(‘)213 7
- rd
Bromdihlormetan 4,1 - - - - - - - Hg/L S(SI\ZA:’I;EzV\IIBV\égf 7
d
Dibromhlormetan 3.1 - - = - - - B Hg/L 86“2,];2\/\!/3\,\;3? 7
1d
Bromoform 2,2 - - - - = - B Hg/L %ygmgf 7

BAS EN ISO/IEC 17026

BA

ACCREDITATIO
Li-40-01

© Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba;
lzvjestaj o rezultatima fizigko-hemijskih ispitivanja je sastavni
Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati isklju¢ivo u cij
izvjestaja o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja jeizvan a

registarski broj akreditacije LI-40-01
dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

elosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
kreditovanog podrugja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1
Tel: 051/491-600
EJ#RS Faks: 051/216-510, 215-751 0108

j A E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Identifikacioni broj | Naziv uzorka
7664/V Voda za piée, uzorak br. 9
7665/V Voda za pice, uzorak br. 10

Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna | Jedinica Metoda
Parametar 7664/V|7665/V - - - - B vrijednost | mjere ispitivanja
prihvatljivg za oCo-Pt
Boja <26 <25 - - - - - pnoe:[fbaiggjleg;z skale UMH 053 ¢
promjena
prihvatljivg za
Miris Bez Bez - - - - - pnoetL%g;;g:j:agiehz - UMH 054 ¢
promjena
BAS EN ISO
Mutnoéa <0,02|<0,02| - - - - - s1 NTU 7027-1:2017
Koncentracija :
vodonikovih jona 7,36 | 7,59 - - - - - 65-9,5" |, de' ?ﬁgzgg(l)?g
(pH-vrijednost) Jodiica '
Utro$ak KMnO4 BAS EN ISO
(oksidativnost) <051<05| - - - - - S5 [moLO:|  “g467.2002
- - : SMEWW 237
Amonijum, NH, <0,10|<0,10| - - - - - 205 ML | 4500-NH, D:2017
Hloridi 8,3 8,2 - - - - - < 250~ mg/L | BAS ISO 9297:2002
— . — SMEWW 237
Nitriti, NO, <0,01}{<0,01| - - - - - 0,50 Mol | 4500-NO; B :2017
— - SMEWW 237
Nitrati, NOs <20 | 4,1 - - - - - =50 Mol | 4500-NOy B:2017
%Zkztgoggvodh'vosf 637 | 537 - - - - - $2500* | uScm | BAS EN 27888:2002
, : : SMEWW 237
Trihalometani-ukupni 2,2 - - - - - - <100 Hg/L 6232 B:2017
. SMEWW 231
Hloroform <06 - - - - - - - o/t 6232 B:2017
. SMEWW 2314
Bromdihlormetan <0,5 - - - - - - - Ho/L 6232 B:20$7
SMEWW 231
Dibromhlormetan <05 | - - - - - - - M/l 6232 B:2017
SMEWW 23¢
Bromoform 2,2 - - - - - - - Ho/L 6232 B:2017

* Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [n|trat|]/50+[n|tntl]/351 gdje uglaste zagrade oznaéavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOa) i nitrite
(NOy), pri éemu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice. .

***Specifitna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

Utvrdene vrijednosti parametara s //lﬂ(bf?gﬁﬁa a referentnih vruednostl prema Pravilniku o
Sk

zdravstvenoj ispravnosti vode namij -gjené\(za ud otrosnju (Sl. glasn RS br.88/17).
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BAS EN ISONEC 17025

B A Izv1eétaj o rezultatima fiziéko- hemusklh |sp|tlvanja je sastavnl le Izvleétaj o uzorku i mogu se konstm samo zajedno.
ACCRERIIATION  Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije ddzvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
Li40-01 - jzvjestaja o rezuitatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrudja.
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