JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dudida 1

Tel: 051/491-600

Faks: 051/216-510, 215-751

E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

0086

1ZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku

HH-7107-7114,7116/V/09/2022

Datum izdavanja izvje$taja

15.09.2022.

Datum prijema uzorka

08.09.2022.

Identifikacioni broj uzorka

7107-7114,7116/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv

"VODOVOD" PRIJEDOR

Adresa:

KOZARSKA br.87, PRIJEDOR

Tel:

Broj i datum podno$enja zahtjeva:

REGULISANO UGOVOROM

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:
PODACI O UZORKU:
Naziv uzorka: VODA ZA PICE

Proizvodad/adresa:

CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR

Mjesto uzorkovanija:

DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja:

08.09.2022.

Uzorkovanje izvrsio:

KLIJENT

Metoda uzorkovanja:

Napomene:
Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja

7107V Voda za pi¢e, uzorak br.2 Podru¢na O.S"Petar
Kogi¢"Puharska

7108/ Voda za piée, uzorak br.3 B3/2 bunar

7109V Voda za pice, uzorak br.4 P.S Kragulji

7110V Voda za piée, uzorak br.5 Opéta bolnica

7111V Voda za pice, uzorak br.6 Sabirna komora

71121V Voda za piée, uzorak br.7 JU "Dom za osobe sa invaliditetom”

7113/V Voda za pice, uzorak br.8 Trnopolje,Stamenici

7114/ Voda za piée, uzorak br.9 G.Ljubija,ambulanta

7116/V Voda za pice, uzorak br.11 | Podruéna 0.8"B.Copic"Gomjenica

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja ¢ine sliededi izvjestaji o

rezultatima ispitivanja:

1. lzvjestaj o rezultatima fizickih, fizitko- hemijskih i hemijskih ispitivanja (2)
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja (2)
3. Struéno mislienje na izvjestaj o rezultatima ispitivanja (1)

*lzvietaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitival
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primijen. Inst

informacija.
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0 Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;,

Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata,gov.ba; registarski broj akreditacije L1-40-01
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoliena upotreba u rekiamne svrhe
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STRUGNO MISLJENJE NA I1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 14.09.2022.god.
ID broj: 7107-7116/V

Na osnovu Izvjedtaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobioloskih ispitivanja i stru¢nog

razmatranja utvrdeno je da su uzorci ID broj 7107-7116/V

N

ZDRAVSTVENO ISPRAVNI

Prema propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potroSnju

(S1. Glasnik RS br. 88/17), u pogledu analiziranih ﬁziéko-hemij skih i mikrobiologkih parametara,

te se kao takva voda MOZE smatrati bezbj ednom po zdravlje korisnika.

U prilogu: Izvjestaji o rezultatima fizitko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja.
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Stru&no misljenje se odnosi na analizirani uzorak. Stru€no misljenje je sastavni dio 1zvjestaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u

reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Duci¢a 1

Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751 0135
E-mail: info@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU
IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA
Broj izvjeStaja: M-7107/9/2022 Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci pri prijemu ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 8.9.2022 pristupanje mikrobioloSkoj analizi.
Datum zavr3etka ispitivanja: 12.9.2022
Br. prot. Naziv uzorka Parametar > “Ukupne *Escherichiacoli  *Broj kolonija na *Broj kolonija na . *Enterococci *Sulfitoredukujuce U granicama
koliformne bakterije 37°C 22°C klostridije referentnih
Metoda > BAS EN BAS EN BAS EN BAS EN BAS EN UMMO8Y ¢ vrijednosti
1SO 9308- ISO 9308- ISO ISO ISO 7899-
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003
BAS EN BAS EN
ISO 9308- ISO 9308-
1/A1:2018 1/A1:2018
Ref. vrijednost > 0 u 100ml 0 u 100mi1 <20 u'lml <100 u 1mi 0 u 100ml 0u 100 ml
7107/V. Voda za pice, uzorak br. 2 0 0 0 . 0 0 0 DA
7108/V  Voda za pice, uzorak br. 3 0 - 0 0 0 0 0 DA
7109/V Voda za pice, uzorak br. 4 0 0 0 0 0 0 DA
7110/V  Voda za pice, uzorak br. 5 0 0 0 0 0 0 DA
“11/V  Voda za pice, uzorak br. 6 0 0 0 0 0 0 DA
' Voda za pice, uzorak br. 7 0 0 0 0 0 0 DA
- *ada nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
\reditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01 Strana 1 od 2

-ezultatima mikrobiolokih ispitivanja je s7~*avni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedro.

*moze reprodukovati i umnoZavati isklj._.vo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe,.
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7113/ V Voda za pice, uzorak br. 8 0 0 0 0 0 0 DA
7114/V Voda za pice, uzorak br. 9 0 0 0 0 0 0 DA
7116/V  Voda za pice, uzorak br. 11 0 0 0 0 0 0 DA

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. Glasnik R. Srpske 88/17,za pretiicene vode)
Utvrdivanje referentnih vrijednosti je izvrieno prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za pretiicene vode)

Izvjedtaj o rezultatima ispitivanja ovjerava
dr med. specijalista med. mikrobiologije sa
parazitologijom:

4
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Stanka Tomi¢, .mq med.

a2 “ada nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
‘reditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01 Strana 2 od 2
-ezultatima mikrobioloskih ispitivanja je s7avni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajec~.
*moZe reprodukovati i umno2avati isklj...vo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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BAS EN ISONEC 17025

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1
Tel: 051/491-600

———— Faks: 051/216-510, 215-751 0108
4§ HERS E-mail: info@phi.rs.ba
" Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Broj izvjestaja: H-7107/V - 7114/V i 7116/V/09/2022
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 08.09.2022,
Datum zavrSetka ispitivanja: 09.09.2022.
Identifikacioni broj | Naziv uzorka ,
7107V Voda za piée, uzorak br. 2
7108/vV Voda za piée, uzorak br. 3
7109/V Voda za piée, uzorak br. 4
7110/V Voda za piée, uzorak br. 5
711NV Voda za pice, uzorak br. 6
7112V Voda za piée, uzorak br, 7
7113V Voda za piée, uzorak br, 8
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Parametar | 7107/V|7108/V| 7100V |7110NV| 7111V |7112/v| 7113V | Foieonna [ Jecinea) - Metoda
prihvatljiva za N
Boja <25 (<25 |<25|<25]<25]|<25| <25 |l Sk‘;',zt UMH 053 ¢
promjena
prihvalljivg za
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez p,?;[j;ﬁg:j'eﬁﬁ,z . UMH 054 ¢
promjena
Mutnoca <0,02{<0,02{<0,02(<0,02|<0,02{<0,02|<0,02 st NTU EOAZS7-E;N2:)S1(7)
Koncentracija .
shilori . pH BAS EN ISO
{:g?vnrli}(:(;/[:l;g)na 746 | 746 | 7,74 | 743 | 726 | 745 | 7,74 | 65-95 jedinica 10523:2013
Utrogak KMnO : BASENISO
(oksidativnost) <051<05,<05]<05|<05]<05|<05| =<5 | mglLO; B467:2002
Amonijum, NH,* <0,10{<0,10|<0,10|<0,10{<0,10(<0,10|<0,10| s05 mg/L 45%%%:223017
Hloridi <50| 7,4 54 | <50 6,7 54 | <50 | =250 mg/L | BAS ISO 9297:2002
Nitriti, NO <0,01/<0,01|<0,01|<0,01<0,01]<0,01|<0,01| s050™ | mglL 45(?3{15‘(,)\,2\-’\{32:%17
rd
Nitrat, NG 23 | 63 | 23 [ 23 | 44 | 28 | 23 | ssov | moL | VEWRH
51'2"2%°58"°d"“’°3t 554 | 619 | 549 | 544 | 597 | 550 | 543 | s2500* | uScm |BAS EN 27888:2002
: . . SMEWW 239
Trihalometani-ukupni - - - - 12,4 - - =100 HalL 6232 B:2017
rd
Hloroform - - - - 3,9 - - - Mg/l %“z’lfmg ? 7
rd
Bromdihlormetan - - - = 3,6 - i ) Hg/L %’\;:SEZV\I,BV\QS%
rd
Dibromhlormetan - - - - 2,7 - - - KoL %“21152\’\1’3\,\./2313 7
rd
Bromoform - - - - 2,1 - - - o/l 86“2/‘3?2\,\1/3\/\.,23 ? 7

*Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati]/50+([nitriti}/3<1, gdje uglaste zagrade oznatavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOs) i nitrite
(NO>), pri &emu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

**Specifiéna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

BA

ACCREDITATIO
L140-01

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; .
Spisak akreditovanih podrudja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja.
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BAS ENISONEC 17025

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0108

E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Identifikacioni broj | Naziv uzorka
7114V Voda za pic¢e, uzorak br. 9
7116/V Voda za pice, uzorak br. 11
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna | Jedinica Metoda
Parametar 7114|7116V - - - - - vrijednost | mjere ispitivanja
prihi/atljivg za °Co-Pt
Boja <25 (<25 - - | - - - eioneaenn | skale UMH 053 ¢
promjena
prihvatljiva} za
Miris Bez | Bez - - . - S Lvhaalbo ol B UMH 054 ¢
promjena
) BAS EN ISO
Mutnoca <0,02(<0,02| - - - - - 1 NTU 7027-1:2017
Koncentracija
o lona 7,55 7,34 ) ) ) ) B 6,5-9,5" jed‘?rl;iica ?35?2?;(')??
(pH-vrijednost) )
Utro$ak KMnO, i BAS EN ISO
(oksidativnost) <05]<05| - - - - - S8 |mgLO: “asg7.0002
.. . ) SMEWW 230
Amonijum, NH, <0,101<0,10| - - - - - 505 Mgl | 4500-NH, D:2017
Hioridi 8,1 54 - - - - - < 250* mg/L | BAS ISO 9297:2002
. ’ ' . wx SMEWW 231
Nitriti, NO; <0,01]<001) - - - - | 50807 | mol | 4500NO; B 2017
I . SMEWW 2314
Nitrati, NO, 6,0 | 44 - i - - < 50 Mol | 4500-NOy B:2017
a:'g{,°fg;"°d"“’°5t 613 | 587 - - - - - <2500* | uScm |BAS EN 27888:2002
. ) . . SMEWW 237
Trihalometani-ukupni - - - - - - - <100 Hg/L 6232 B:2017
SMEWW 234
Hioroform - - - - - - - - HglL 6232 B:2017
. SMEWW 23"
Bromdihlormetan - - - - - - - - Mg/l 6232 B:2017
. SMEWW 234
Dibromhlormetan - - - - - - - - HQ/L 6232 B:2017
SMEWW 231
Bromoform - - - - - - - - Ko/l 6232 B:2017

*Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitratil/50+[nitriti}/3<1, gdje uglaste zagrade oznaéavaju koncentracije‘u mg/L za nitrate (NOy’) i nitrite

(NO2), pri éemu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.
***Specifigna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o

zdravstvenoj ispravnosti vode namijenje
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VU INST
AEPURL,

B A Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba: registarski broj/a
Izvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

ACCREDITATION  Dokument se moe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena

L1-40.61 izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja.
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