JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

& 78000 Banja Luka, Jovana Dudica 1
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%} rs RS E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjeStaja o uzorku HH-8014-8019/V/10/2022
Datum izdavanja izvjestaja 25.10.2022

Datum prijema uzorka 12.10.2022.
Identifikacioni broj uzorka 8014-8019/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv__ "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87, PRIJEDOR
Tel;

Broj i datum podnosenja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE

Proizvodad/adresa: ) CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR

Mjesto uzorkovanija: DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja: 12.10.2022.

Uzorkovanje izvrsio: INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO RS

Metoda uzorkovanja: BAS EN ISO 5667-1:2008, BAS EN I1SO 5667-3:2019,

, BAS EN 1SO 19458:2008, BAS EN ISO 5667-5:2007
Napomene: PERIOICNI PREGLED \)_/ ’

Identifikacioni broj L Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja
8014/V Voda za pice, uzorak br.2 Rezervoar Pasinac
8015/V Voda za piée, uzorak br.3 Bolnica Prijedor
8016/V Voda za pi¢e, uzorak br.4 Rezervoar Donja Dragotinja
8017/V Voda za piée, uzorak br.5 Dom zdravlja-ambulanta,Gornja

Ljubija -

8018/V Voda za pi¢e, uzorak br.6 Dvorana Miadost
8019/V Voda za pi¢e, uzorak br.7 Super Kort,Kozarac

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja &ine sljededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

1. lzvje$taj o rezultatima fiziCkih, fizi¢ko- hemijskih i hemijskih ispitivanja (2)

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja (2)

3. Stru¢no misljenje na izvjestaj o rezultatima ispitivanja (1)

JZU/NS N
S REPyy /‘/,\
R N z,f

*lzvje$taj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut

informacija.
BAL BN ISORMEC oz

B A A O Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.qov.ba; registarski broj akreditacije.LI-40-01
AL 'v“"‘””“m Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije do;voljena upotreba u reklamne svrhe

LI-40-01



REPUBLIKA SRPSKA
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA - o
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

@ SLUZBA ZA HIGIJENU 0090
. 78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1
‘g }:}__ém..R.S Tel: 051/232-420

Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba .

STRUGNO MISLJENJE NA [ZVJESTAJ O REZULTATIMA

ISPITIVANJA

Datum: 25.10.2022.
ID broj: 8014-8019/V

Na osnovu Izvjeitaja o rezultatima ispitivanja uzorak, preciSéene vode za pice,
identifikacioni br.8014,8016-8019/V od 12.10.2022. sa aspekta strucnog razmatranja rezultata
ispitivanih fizikalno-hemijskih i mikrobioloskih parametara u pogledu uskladenosti sa

zakonskom regulativom
ODGOVARAJU

zahtjevima ¢1.19. Zakona o hrani  (Sl.glasnik Republike Srpske, br.19/17) i €l. 51. Zakona o
vodama (S1. glasnik Republike Srpske, br.50/06 i 62/09), 2 u vezi sa &l 4. stav 112 Pravilnika o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (S. glasnik RS,br.88/17), te. se
kao takva voda MOZE smatrati bezbjednom za potro¥ade sistema za javno vodosnabdjevanje,
dok uzorak pretiéene vode iz distributivne mreZe identifikacioni br.8015/V od 12.10.2022. je
ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN zbog utvrdenih indikatora fekalne kontaminacije (izolovani
su Enterococci, poveéan broj bakterija na 22°C i 37°C). ' U

Preporuka: 1z terenskih mjerenja se uotava da je nivo rezidualnog hlora u vodi za pite zadovoljavajuci
(0,3 - 0,5 mg/L), ali isto tako da su vrijednosti za temperaturu vode 13,6°C kada se moZe desiti da uslijéd
topline vode dode do pobudivanja bakterija iz biofilma u cjevovodu, te s preporucuje da se ponovi
ispitivanje i kao parametar ispita totalni organski ugljenik (TOC) vz navedene parametre. Istovremeno je
potrebno provjeriti da li su se na terenu provodili neki radovi na cjevovodu, kvarovi ili priklju¢ivanja
novih objekata koji su mogli biti uzrokom sekundarne kontaminacije vode za pice.
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W3- caiifed/dr Dusgya Danojevi,
Y Aer speehigljene | zghavstvene ekologije

Strugno misljen;j je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati
i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. ,
e Sistem menadzmenta kvalitetom u saglasnosti sa 1SO 9001:2008
. 4
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
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. Tel: 051/491-600
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SLU?BA ZA HIGIJENU

0270

1ZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj izvjeStaja

HH-8014-8019/V/10/2022

Identifikacioni broj uzorka 8014-8019/V
Naziv uzorka Voda za pice
Datum uzorkovanja 12.10.2022.
Datum zavrsetka lzvjestaja 13.10.2022.

Uslovi okoline

p)

:I‘\A‘Il"etoda uzorkovanja/konzervisanja

ISO 19458:2008, BAS EN SO 5667-5:2007

BAS EN ISO 5667-1:2008, BAS EN ISO 5667-3:2019, BAS EN

Komentar o uzimanju uzorka

(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.) S'unéano
MJERENJA NA TERENU
Rezidua . . . .
Identifi Temperatura Temperatura dezinfekcionog Rezidualni | Reziduain
. . Jed. Metoda hlor hlor Metoda
kacioni broj | Naziv uzorka Utvrdena Referentna miere ispitivanja sredstva Referentna Jed ispitivanja
uzorka vrijednost vrijednost (rezidualni hior) viijednost mjere
80141V Voda za pice, 132 - °C SMEWW 231 0,39 01- 0,5 mg/L BASENISO
< uzorak br.2 2550 B:2017 7393-2:2019
] (AN
80151V Voda za pice, 13,6 - °C SMEWW 23+ 0,31 01- 05 mg/L BASENISO
Beodag | veorakbr3 2550 B:2017 7393-2:2019
8016/V Voda za pice, 16,4 - °C SMEWW 231 0,29 01- 05 mg/L BASENISO
e Q{P . uzorak br.4 2550 B:2017 7393-2:2019
80171V Voda za pice, 16,6 - °C SMEWW 23 0,22 01- 05 mg/L. BAS ENISO
T o | uzorakbrs 2550 B:2017 7393-2:2019
) 8018/V Voda za pice, 171 - °C SMEWW 23 0,31 0,4- 05 mg/L BASENISO
p&( M@ﬂ\ uzorak br.6 2550 B:2017 : 7393-2:2019
8019V < Voda za pice, 16,7 - °C | SMEWW 23¢ 0,32 01- 05 mg/L BASEN SO
,149,, J; uzorak br.7 2550 B:2017 7393-2:2019
/ Metode dostupne na zahtjev klijenta

Ocjena rezultata ispitivanja:

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodpj

GAS ENASDIES 1702

BAJ

ACCRERITATIONY
s

L1-40-01

&

0 Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/NEC 17025;

Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba

Izvjestaj o uzorkovanju i rezuitatima mjerenja na terenu je sastavni dio
samo zajedno. Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u

u reklamne svrhe. Ocjena
podrugja.

Stranal od 1

Ad

lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti
“cijelosti.Nije dozvoljena upotreba

Izvje$taja o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je izvan akreditovanog

I pe—



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1
Tel: 0561/491-600

———— Faks: 051/216-510, 215-751 0108
EEERS E-mail; info@phi.rs.ba
— Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Broj izvjestaja: H-8014/V - 8019/v/10/2022
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 12.10.2022.
Datum zavr$etka ispitivanja: 19.10.2022.
Identifikacioni broj | Naziv uzorka

8014/V Voda za pice, uzorak br. 2

8015/V Voda za pi¢e, uzorak br. 3

8016/V Voda za pi¢e, uzorak br. 4

8017IV Voda za pi¢e, uzorak br. 5

8018/V Voda za pic¢e, uzorak br. 6

8019/V Voda za pice, uzorak br. 7

?VS /X) Identnﬂkg&i%n‘i)br?j\'l Utvrdeﬁi; vr_ijedr)\/os%,
Parametar  (8014/V/|8015/V|8016/Y(8017/v|8018/V|8019/V ] R I
R prihvatljivg za | g
Boja <25 |<25|<25|<25]|<25]|<25 Lpersioid S,&,Zt UMH 053 ¢
promjena
prihvalljivg za
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | - UMH 054 ¢
promjena

Mutnoéa <0,02(<0,02|<0,02| 0,25 |<0,02| 0,18 s1 NTU ?(';\2875N2|OS1C7)
Koncentracija :

NIraclje , . pH BAS EN ISO
\(/:S?vnrli;(eo‘;/rl‘l;gt)?a 7,89 | 7,51 8,02‘ 748 | 7,36 | 7,73 6,5-9,5 jedinica 10523:2013
Utro$ak KMnO. BAS EN ISO
(oksidativnost) <05)|<05]<05]<05)|<05]<05 S5 |mgLO:|  “g467:2002

.. . SMEWW 239
Amonijum, NH, <0,10(<0,10|<0,10(<0,10|<0,10|<0,10 505 ML | 4500-NH, D:2017
Hloridi 55 | 68 | <50| 75 | 68 | 55 $250" | mglL 92072002
Nitriti, NO, <0,01{<0,01|<0,01{<0,01(<0,01|<0,01 $0,50™ | mgll 453395&\-/\{32:3:17
Nitrati, NO5 <20} 20 | 52 | 34 | 37 |<20 £50™ | moll 45%&5‘,(\),:{\’32:3;17
Gvozde, Fe <50 [ <50 | <50 | <50 [ <50 | <50 <200 ug/L 353{',’?;’!";:28?7
Mangan, Mn <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 <50 | pol o 50
Elektroprovodljivost " . BAS EN
(08 205C) 611 | 617 | 459 | 648 | 431 | 595 $2500* | pSem | ool o n02
Ostatak poslije ’ SMEWW 2392540
parenianaj05oc | 332 | 272 | 243 | 327 | 286 | 294 / mgiL By
Trihalometani-ukupni 9,4 9.1 8,5 9,9 9,2 9,8 < 100"+ ug/L SME%%?: 6232
Hloroform <05 |<05|<056}|<05)|<05]|<05 - Hg/L SMEV\IIBV:\;S?: 6232
Bromdihlormetan 41 4,0 3,7 4,2 3,9 4,4 - Ha/L SMEV\IIBV:\;(%?: 6232
Dibromhlormetan 3,1 2,9 2,7 3,4 3,0 3,2 - Hg/L SMEWBV-\.'Izg?: 6202
Bromoform 2,2 2,2 2,1 2,3 2,3 2,2 - Ha/L SME%S?: 6202

BAS EN ISOAEC 17025

BA

ACCREDITATIO
L4001

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025
Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akredltacue LI-40 01
Izvjestaj o rezultatima fizi€ko-hemijskih ispitivanja je sastavnl dio IzvjeStaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
izvie$taja o rezuitatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podru&ja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1
Tel: 051/491-600

E ZRS Faks: 051/216-510, 215-751
] E-mail: info@phi.rs.ba
h o Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

0108

* Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati}/50+[nitriti}/3<1, gdje uglaste zagrade oznadavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOy) i nitrite
(NO;), pri gemu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

»+Spacifiéna jedinjenja su: hioroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (Sl. glasnik RS br.88/17).

J
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BABEWISOIECAINZE o, Motoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
B’ Aﬁ Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
ibyhatte lzvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
e Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljuivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
- L1-40-01 izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Du¢ic¢a 1
Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751

E-mail: info@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU

0135

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA

3roj izvjeStaja: M-8014/10/2022

datum prijema uzoraka u laboratoriju: 12.10.2022

pristupanje mikrobioloskoj analizi.

Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorei pri prijemu ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne Nm

Jatum zavrSetka ispitivanja: 17.10.2022 u
Br. prot. Naziv uzorka Parametar > *Ukupne *Escherichiacoli  *Broj kolonija na *Broj kolonija na *Enterococci *Sulfitoredukujuce U granicama
koliformne bakterije 37°C 22°C klostridije referentnih
Metoda > BAS EN BAS EN BAS EN BASEN BASEN UMMO89 ¢ vrijednosti
ISO 9308- ISO 9308- ISO 1SO ISO 7899-
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003
BASEN BAS EN
ISO 9308- ISO 9308-
1/A1:2018 1/A1:2018
Ref. vrijednost > 0 u 100ml 0 u 100ml <20 u Iml <100 u Iml 0u 100ml 0u 100 ml
014/V  Voda za pie, uzorak br. 2 0 0 0 0 0 0 DA
015/V  Voda za piée, uzorak br. 3 0 0 1 1 0 NE
016/V Voda za pice, uzorak br. 4 0 0 0 0 0 DA
N
¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov:ba; registarski broj akreditacije LI 40-01 Strana 1 od 2

(

izviestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio lzviestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnozZavati mmx:cmmko u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. .



801°7/V Voda za pice, uzorak br. 5 0 0 0 0 0 0

DA
8018/V  Voda za piée, uzorak br. 6 0 0 0 0 0 0 DA
8019/V  Voda za pice, uzorak br. 7 0 0 0 0 0 0 DA

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. Glasnik R. Srpske 88/17,za pre&iiéene vode)

Utvrdivanje referentnih vrijednosti je izvreno prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za pretiscene vode)

IzvjeStaj o rezultatima ispitivanja ovjerava
dr med. specijalista med. mikrobiologije sa
parazitologij om:

£

AT

Mr sc. Tatjana Markovié

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podru&ja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01 Strana 2 od 2
Izviestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio lzvje$taja o uzorku i mogu se Koristiti samo zajedno.

Dokument se moZe reprodukovati i umnoZzavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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