JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dudiéa 1

Tel: 051/491-600 0086
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjeStaja o uzorku HH-8263,8265,8267-8272/\//10/2022
Datum izdavanja izvjestaja 31.10.2022.

Datum prijema uzorka 25.10.2022.

Identifikacioni broj uzorka 8263,8265,8267-8272/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv . "VODOVOD" PRIJEDOR

Adresa: KOZARSKA br.87, PRIJEDOR

Tel:

Broj i datum podno$enja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: » . VODA ZA PICE
Proizvodad&/adresa: CENTRALNI VODEOVOD PRIJEDOR
Miesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA
Datum uzorkovanja: 25.10.2022.
Uzorkovanje izvrsio: KLIJENT
Metoda uzorkovanija: -
Napomene:
Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja
8263/V Voda za pi¢e, uzorak br.1 0S"Jovan Cviji¢",Brezitani
8265/V Voda za pice, uzorak br.3 TR"Janjos-trans”
8267/V Voda za pice, uzorak br.5 Opéta bolnica
8268/V Voda za pice, uzorak br.6 Sabirna komora
8269/V Voda za piée, uzorak br.7 | Hambarine OS
8270/ Voda za piée, uzorak br.8 Rezervoar Viagine
8271V Voda za pi¢e, uzorak br.9 PS Kragulji
8272V Voda za pi¢e, uzorak br.10 | Stameniéi, Trnopolje

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 8 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja Cine sljedeci izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

1. lzvjestaj o rezultatima fizickih, fizitko- hemijskih i hemijskih ispitivanja (2)

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja (2)

3. Stru¢no mislienje na izvjestaj o rezultatima ispitivanja£4;

; RZ’J::déprio:

e za higijenu

sna Rudié Grujié¢

*|zvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/viasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tatnost i potpunost dobijenih

informacija.
DAS ENISONEC 47048

8 A U A O Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; )

% Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.qov.ba; registayski broj akreditacije LI1-40-01

ACGREBITATIO Dokument se moze reprodukovati | umnoZavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
Li-40-01 ’
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Ducic¢a 1

I}'ZRS Tel: 051/491-600

b ninabmuant Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

0090

STRUCNO MISLJENJE NA I1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 31. 10. 2022.
ID broj: 8263, 8265, 8267-8272/V

Na osnovu Izvjestaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobioloskih ispitivanja uzoraka vode i

struénog razmatranja utvrdeno je da su uzorci ID broj 8263, 8265, 8267-8272/V

ZDRAVSTVENO ISPRAVNI

prema propisima ¢lana 4. stav 112 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za

ljudsku potro$nju (Sluzbeni glasnik RS, br 88/17). Nalazi u prilogu stru¢nog misljenja.

H
KAR SPECIJALISTA
<5

Strugno mislienje se odnosi na analizirani uzorak. Struéno misljenje je sastavni dio lzvje$taja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelpsti. Nije dozvoljena upotreba u

reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNC ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugica 1

Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751 0135
E-mail: info@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU
IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA
Broj izvjeStaja: M-8263/10/2022 Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci pri prijemu ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 25.10.2022 pristupanje mikrobioloSkoj analizi.
Datum zavrSetka ispitivanja: 28.10.2022 .
Br. prot. Naziv uzorka Parametar > *Ukupne *Escherichiacoli  *Broj kolonija na *Broj kolonija na *Enterococci *Suffitoredukujuce U granicama
koliformne bakterije 37°C 22°C klostridije referentnih
Metoda > BAS EN BAS EN BAS EN BAS EN BAS EN UMMO089 ¢ vrijednosti
ISO 9308- ISO 9308- ISO ISO ISO 7899-
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003
BAS EN BAS EN
ISO 9308- ISO 9308-
1/A1:2018 1/A1:2018
Ref. vrijednost > 0 u 100ml 0 u 100mi <20 u Iml <100 u Iml 0 u 100m] G u 100 mi
8263/V  Voda za pice, uzorak br.1 0 0 0 0 0 0 DA
8265/V  Voda za pice, uzorak br.3 0 0 0 0 0 0 DA
8267V Vodazapice, uzorak br.5 - 0 0 0 0 0 0 DA
8268/V  Voda za pice, uzorak br.6 0 0 ‘ 0 0 0 0 DA
/.,
¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01 Strana 1 od 2

| lzviestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio Izvje$taja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
‘TATIOR | Dokument se moze reprodukovati | umnozavati isklji*o u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. -




8269/V ,<oam za pice, uzorak br.7 0 0 0 0 DA
8270/V  Voda za pice, uzorak br.8 0 0 0 0 ~ pa
8271/V Voda za piée, uzorak br.9 0 0 0 0 . DA
8272/V. Voda za pie, uzorak br.10 0 0 0 0 DA

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za preiséene vode)
Utvrdivanje referentnih vrijednosti je izvr$eno prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. Glasnik R. Srpske 88/17,za pre

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

| Spisak akreditovanih podrucja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije Lt 40-01
Izvjesta] o rezultatima mikrobiolo3kih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se Koristiti samo zajedno.

—mr | DOKUMeENt s& moZe reprodukovati i umnoZzavati isklju®» u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

-

CiS¢ene vode)

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava
dr med. specijalista med. mikrobiologije sa
parazitologijom:

Mr sc. Tatjana Markovié
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BAS ENISONEC 17025

BAY

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1
Tel: 051/491-600

Y Faks: 051/216-510, 215-751 0108
UZRS E-mail; info@phi.rs.ba
rm— Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Broj izvjestaja: H-8263/V, 8265/V i 8267/V — 8272/VI10/2022
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 25.10.2022.
Datum zavr3etka ispitivanja: 26.10.2022.
Identifikacioni broj | Naziv uzorka )
8263/V Voda za pic¢e, uzorak br, 1
8265/V Voda za piée, uzorak br. 3
8267/V Voda za piée, uzorak br. 5
8268/V Voda za pi¢e, uzorak br. 6
8269/V Voda za pic¢e, uzorak br. 7
8270/V Voda za pic¢e, uzorak br. 8
8271V Voda za piée, uzorak br, 9
ldentifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna |Jedinica Metoda
Parametar 8263/V|8265/V|8267/V|8268/V|8269/V|8270/V8271/V vrijednost | mjere ispitivanja
prihvalljivg za o
Boja <25 |<25|<25|<25|<25]|<25| <25 |fuoeaie ggl':t UMH 053 ¢
promjena
prihvatljivg za
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez |fuiiiaenn| - UMH 054 &
promjena
BAS EN ISO
Mutnoca < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 <1 NTU 7027-1:2017
Koncentracija i
Taslje . pH BASENISO
zlgg?\?rli}(:gglgt))na 722 { 737 | 752 | 739 | 7,34 | 766 | 7,92 | 65-95 Jedinica 10523:2013
Utro§ak KMnO 1 BASEN ISO
(oksidativnost) <05|<05)|<05|<05|<05]|<06|<05| =5 |mglO:| “gsa7007
rd
Amonijum, NHg* <0,10{<0,10|<0,10/<0,10/<0,10|<0,10(<0,10| <05 | mgl 4596%%:223017
Hioridi 89 | 68 | <50]| 75 8,9 6,8 55 < 250* mg/L | BAS ISO 9297:2002
Nitrt, NO, <0,01/<0,01|<0,01(<0,01|<001|<0,01[<001| so50 | mor |, SMEAW23 ~
rd
Nirati, NO; <20 | 44 | 23 | 64 | 59 | 26 | 23 | <50 | molL 453(?%?9?2017
Elektroprovodiivost | g5 | 564 | 520 | 584 | 580 | 520 | 515 | s2500* | uScm |BAS EN 27888:2002
(na 20 °C) j ) )
. . . - SMEWW 23"
Trihalometani-ukupni | 8,4 - - - - - 9,6 <100 oL 6232 B:2017
rd
Hioroform <05 -. - - - - [ <05 - HolL 862"325"%”;”23137
rd
Bromdihlormetan 36 - - - - - 4.1 - HolL %gngmg??
rd
Dibromhlormetan 2,7 - - - - - 3,2 - Hg/L SG“ZAI'BEZV\{BVY'Z(%? 7
rd
Bromoform 2,1 - - - - - 23 B Hg/L Sehzllismgf 7

ACCREDITATI O
L1-40-01

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podru&ja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40 01
lzvjeStaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavm dio lzvje$taja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

Dokument se moze reprodukovati i umnozZavati |skljué|vo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe Ocjena
izvjeStaja o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podruéja

Strana 1 od 2




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
i 78000 Banja Luka, Jovana Dutica 1
’ - Tel: 051/491-600
S Faks: 051/216-510, 215-751 0108
EJ&RS E-mail: info@phi.rs.ba
moTmmm Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Identifikacioni broj | Naziv uzorka
8272V Voda za piée, uzorak br. 10
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
) Referentna | Jedinica Metoda
Parametar 8272NV| - - - ' . " | vrijednost | mjere ispitivanja
. prihvatljivg za | o Co-Pt
Boja <25 - - . - - - | Peitaenn | skl UMH 053 ¢
promjena
prihvalljivg za
Miris Bez - - - - - - || - UMH 054 ¢
promjena
BAS EN ISO
Mutnoca <0,02| - - - - - - $1 NTU 7027-1:2017
Koncentracija
o o 787 - ) ) B B B 6.5-9,5% 'ed‘?l:lica ?G?Zgg(l)?g
(pH-vrijednost) ! )
Utro$ak KMnQ, BAS EN ISO
(oksidativnost) <05 | - - - - - - s5  |mgLO:|  “g467.2002
. . SMEWW 2314
Amonijum, NH, <0,10| - - - - - - <05 ML | 4500-NH, D:2017
Hioridi 6,1 - - - - - - < 250* mg/L | BAS ISO 9297:2002
I - SMEWW 231
Nitriti, NO. <0,01| - - - - - - <0,50 ML | 4500-NO; B :2017
i - SMEWW 2314
Nitrati, NOs 24 - - - - - - <50 ML | 4500-NOy B:2017
agggoggvoduwost 513 - - - - - - | 's2500* | usem* |BAS EN 27888:2002
, . . e ) SMEWW 234
Trihalometani-ukupni - - - - - - - =100 Mg/l 6232 B:2017
SMEWW 234
Hioroform - - - - - - - - HolL 6232 B:2017
SMEWW 231
Bromdihlormetan - - - - - - - - Ho/L 6232 B:2017
MEWW 23
Dibromhlormetan - - - - - - - - Mg/L 86232 B:20137
SMEWW 234
Bromoform - - - - - - - - ML 6232 B:2017

* Voda.ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati}/50+[nitriti}/3s1, gdje uglaste zagrade ozna&avaju koncentracije u mg/l za nitrate (NOy’) i nitrite
(NOy), pri éemu granitna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

**Specifitna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

e

4” " .M\\\ . 0] .
Utvrdene vrijednosti parametara su u grafie; ?noa%ﬁéjé) ntnih vrijednosti prema Pravilniku o

zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene z% %Ifcgd‘s:}(u pq}trﬁéﬁﬁ})_ﬂ(SI. glasnik RS br.88/17).
(A Cprygratii 6 AN /

BAS ENI1SONEC 17028

BA

a:écn:'e&'m\_ﬁb
o E440.01

Han W coneapsy gy R{_)ey ‘

RS .
ERARY l/

A RS ENASONEC17026; ,

Spisak akreditovanih podru¢ja dostupan na www. \t‘a;gowkﬁ‘; registarski broj akreditacije L1-40-01

lzvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvje$taja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena

izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podruéja.
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