JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugica 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0086
E-mail: info@phi.rs.ha
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HH-9387/\V//12/2022
Datum izdavanja izvjestaja 20.12.2022

Datum prijema uzorka 13.12.2022.
Identifikacioni broj uzorka 9387/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA: _

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87, PRIJEDCR
Tel:

Broj i datum podnosenja zahtjeva: REGULISANO UGOVCOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA {ako je razliéite)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE, uzorak br.10
Proizvodad/adresa: CENTRALNI VODOVOD CRNO VRELO
Mjesto uzorkovanja: REZERVOAR GORNJA LAMOVITA
Datum uzorkovanja: 13.12.2022

Uzorkovanje izvrdio: KLIJENT

Metoda uzorkevanja: -

Napomene:

lzvjedtaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja Gine sljededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

1. lzvjedtaj o rezultatima fizicko- hemijskih ispitivanja (1)
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolodkih ispitivanja (1)
3. Strugno misljienje na izvjestaj o rezultatima ispit-\i{(@"ring(Jﬂ:;w,
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“|zvjesta] o uzorku i rezultati ispitivanja se ocdnose same na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjevalviasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak anakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tagnost i potpunost dobijenih

informacija.
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O Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN 1SOQ/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
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78000 Banja Luka, Jovana Duéiéa 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

0090

STRUCNO MISLJENJE NA 1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 20, 12, 2022,
ID brqi: 9387/V

Na osnovu Izvje$taja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobiolodkih ispitivanja uzorka vode i

struénog razmatranja utvrdeno je da je uzorak ID broj 9387/V

ZDRAVSTVENO ISPRAVAN

prema propisima &lana 4. stav 112 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za

ljudsku potrodnju (SluZbeni glasnik RS, br 88/17). Nalazi u prilogu stru¢nog misljenja.

N

‘J"\ kY

- “1,JEKAR SPECIJALISTA

!

L o,

~/ Dr med. Borka Kotur

specijalista higijene

Struéno misljenje se odnosi na analizirani uzorak. Struéno mi§ljenje je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se
koristili samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati | umnoZavati isklju€ive u cijélosti. Nije dozvoljena upotreba u

reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

D" Mﬁwg: 78000 Banja Luka, Jovana Dufiéa 1 0088

. Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751
oo E-mail: infog@phirs.ba Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGLIU

IZVIESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjeitaja: M-9387/V/12/2022

. Voda za piée, uzorak br. 10
Naziv uzorka:

Identifikacioni broj uzorka: 9387/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju: | 13.12.2022.

Datum zavr$etka ispitivanja: _ 16.12.2022,

Uzorak pri prijemu ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC -

Stanje uzorka pri prijemu: 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiologkoj analizi.

Parametar Utvrdena | Referentna | Jedinica Metoda ispitivanja
i vrijednost | vrijednost mjere
i ) 3y
| *Ukupne koliformne bakterije 0 0 100mt BAS EN ISO 9308-1:2015
‘ BAS ENISO 9308-1/A1:2018
{ *Hscherichia coli 0 0 100ml  BAS ENISO9308-12015 77
| BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
*Broj kolonija na 37°C 0 <20 - Iml BAS EN IS0 6222:2003 -
" *Broj kolonija na 22°C 0 <100 Iml BAS EN TS0 6222:2003
*Enterococe] it 0 100ml BAS EN IS0 7899-2:2003
*Sulfitoredukujuce Kostridije 0 0 100ml  UMMO89 o ..

i~ Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za prediséene vode)
Utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene

'za ljudsku potrosnju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za pretiséene vode). .
;quomena

' Izvjeﬁaj o rezultatima ispitivanja ovjerava_
dr med. specijalista med. mikrobiologije sa: -
_ 'parazitoIOjjjomz

" Mr sc. Tatjana Markovic¢

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih pedrucja dostupan na www .bata.gov.ba; registarski broj akredltacue LI 40-01 R
Izvjesta] o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni d|o lzvjedtaja o uzorku i mogu se koristiti samo o
zajedno. b
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail; info@phi.rs.ba

Web: Www.phi.rs ba

SLUZBA za SANITARNU HEMiy
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE vOopA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FlZléKO-HEMlJSKlH ISPITIVANJA

_mj izvjestaja _-QSSTNM 2/2022
IEMN_oda Za pice, uzorak br.19
ldentifikacion; broj uzorka

Datum Prijema uzorka g laboratoriju
\m_

Utvrdena Referentna Jedinica fee L
. prihvatijiva zg patrofaga ¢ OCO_Pt
m-%
bez neuobigajenh
Promisnig |
Koncentracija vodonikovih jona pH
[edinicg

0125

H-vri'eanSt BAS EN is0 10523:2013

Utrosak KMno, (oksidativnost) mnm BAS EN ISO 84672007
Mmmm
o o Tt
T
e smije bitj a . ) . o

Moraju se O8igurati takvi usioyj gga [nitrati]/ﬁO-l-[nitriti]ISs1, gdje
(NO2), pri gemy granigna vrjj Lra  gdlje

Utvrdene Vrijednosti Parametara sy | granicama referentnih vrijednosti Prema  Prayilniky 0
zdravstvenoj ispravnosti vode hamijenjene z4 ljudsky Potrosnju (si, glasnik RS

¢ Metoda nije akreditovang od strane BATA Prema BAS EN ISonEC 17025

1
*

Spisak akreditovanih podrugja dostupan na Www bata, ov.ba; registarskj broj akreditacije Li-40-01
fizicko- orku i mogu

lzviestaj o rezultatima hemijskih ispitivanja Je sastayni dio lzvjestaja o uzork e koristiti samo Zajedno.
. Dokument sg moZe reprodukovai; j UmnoZavati iskljugivo y cifelost;, Nije dozvoljeng Upotreba y reklamne svrhe, Oclena
L4007 izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskin ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja,
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