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SLUZBA ZA HIGIJENU
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IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvje$taja o uzorku HH-166-171///01/2023
Datum izdavanja izvjestaja 17.01.2023

Datum prijema uzorka 12.01.2023.
Identifikacioni broj uzorka 166-171/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA;
Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87, PRIJEDOR
Tel;
Broj i datum podnosenja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razliéito)

Naziv: Adresa: Telefon:
PODACI O UZORKU:
Naziv uzorka: VODA ZA PICE

CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR
DISTRIBUTIVNA MREZA

Proizvodaé/adresa:
Mjesto uzorkovanja:
Datum uzorkovanja: 12.01.2023.
Uzorkovanje izvraio: KLIJENT

Metoda uzorkovanja: -

Napomene:
Identifikacioni broj Naziv uzorka Mijesto uzorkovanja
166/V Voda za pice, uzorak br.5 Bolnica "Mladen Stojanovié”
187/ Voda za pice, uzorak br.6 Rezervoar Hambarina

168/V Voda za piée, uzorak br.7
169/V Voda za pi¢e, uzorak br.8
170V Voda za piée, uzorak br.9 Dom:Jove$,G.Petrov Gaj
1711V Voda za pi¢e, uzorak br.10 | Gornja Ljubija,ambulanta
lzvjestaj o uzorku sadr2i ukupno 6 stranica, Sastavne dijelove izvjestaja &ine sljededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

Dom:Vukovié, Gomjenica
Dom:Banovié¢,Brezigani

1.1zvjestaj o rezultatima fizikih, fiziéko- hemijskih i hemijskih ispitivanja (2)
2.|zviestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja (2)
3.Struéno misljenje na izvjestaj o rezultatima ispitivanja {1}

——
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*lzvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo nha ispitivani uzorak. ‘zora’lé"dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakay kako je primlien. nstitut ne preuzima odgovornost za tadnost i potpunost dobijenih

informacija.
BAS BISOMEG $r08y

BAW,
ALEREOITATIN
Li-40-01

0 Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www, bata.qov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe
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SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCGNO MISLJENJE NA I1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 17, 01, 2023, .
ID broj: 166-171/V

Na osnovu Izvjedtaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja uzoraka vode i

struénog razmatranja utvrdeno je da su uzorci ID broj 166-171/V

ZDRAVSTVENO ISPRAVNI

prema propisima ¢lana 4. stav 112 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za

ljudsku potro¥nju (Sluzbeni glasnik RS, br 88/17). Nalazi u prilogu stru¢nog misljenja.

T LJEKAR?;ICIJALISTA
, borop &

%) Drmed. Borka Kotur
S specijalista higijene
oA

AT, 7
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Stru&no misljenje se odnosi ha analizirani uzorak. Struéno migljenje je sastavni dio izvjestaja o uzotku i mogu se
korisiiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati | umnozavati iskljucivo u cijglosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe. ‘
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
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ww.‘wwwm 78000 Banja Luka, Jovana Dugisa 1
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LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA

Broj izvjestaja: M-166/1/2023 Stanje uzoraka pri prijemu; Uzorci pri prijemu ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za

pristupanje mikrobiolodkoj analizi.

Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 12.1.2023

Datum zavrictka ispitivanja: 16.1.2023 .
Br. prot. Naziv uzorka Parametar > *Ukupne *Escherichiacoli  *Broj kolonija na *Broj kolonija na *Enterococci *Sutfitoredukujuce U granicama
koliformne bakterije 37°c 2°C Hlostridije referentnih
Metoda > BAS EN BAS EN BAS EN BASEN BAS EN UMMO89 ¢ vrijednost
1SO 9308- ISQO 9308- ISO ISO ISO 7899-
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003

BASEN BAS EN

1SO 9308- IS0 9308-

1/AL1:2018 1/A1:2018

Ref. viijednost > 0u 100ml 0 u 100ml <20 u lml <100 u 1ml O u 100ml 01100 ml

166/V Voda za pice, uzorak br.5 0 0 0 0 0 0 DA
167/V Voda za pice, uzorak br.6 0 0 0 1] 0 0 DA
168/V Voda za pice, uzorak br.7 : 0 0 0 . 0 0 0 DA

N

¥ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISOHEC 17025; )
Spisak akreditovanih podrucja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01 Strana 1 od 2
1zvjestaj o rezultatima mikrobiolo3kih ispitivanja je sastavni dio [zvjedtaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljufivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.



figanny ST

169/V Voda za pice, uzorak br.§ 0 0 10 60 0 0 DA
176/V Voda za pice, uzorak br.9 0 0 0 0 0 0 DA
17UV Voda za pice, uzorak br.10 0 0 0 0 0 0 DA

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SL. Glasnik R. Srpske 88/17,za pretidéene vode) .
Utvrdivanie referentnih vrijednosti je izvrieno prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SL. Glasnik R. Srpske 88/17,za preiitene vode)

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava
dr med. specijalista med. mikrobiologije sa
wgmﬁo_ﬁwu .

Stanka Tomié, dr med.

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISONEC 17025;

Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01 Strana 2 od 2
lzviestaj o rezultatima mikrobioloskik: ispitivanja je sastawni dio lzvjeStaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

Dokument se moZe reprodukovati | umnoZavati isklji *vo u cijelosti. Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja L.uka, Jovana Duéiéa 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0108
EZRS E-mail: inffo@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SI:UiBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjestaja: H-166/V - 171/Vi01/2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 12.01.2023.
Datum zavrSetka ispifivanja: 13.01.2023.

Identifikacioni broj | Naziv uzorka B
166/V Voda za pice, uzorak br. 5
167V Voda za pice, uzorak br..6
168/V Voda za pice, uzorak br. 7
169V - | Voda za piée, uzorak br. 8
170/V " | Voda za piée, uzorak br. 9
171V Voda za piée, uzorak br. 10
Identifikacioni broj f Utvrdena vrijednost N
Referentna |Jedinica Metoda
Parametar 166/ | 167/ | 1681V | 169/V | 170V | 171V - viljednost | mjere ispltivanja
prihvatljiva za
. ibez| °Co-Pt
Boja <25 |<25|<25| <25 <25[<25| - [|WRESE N UMH 053 ¢
. romjena
: pri%vatljlvr; za
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez - | - UMH 054 ¢
promiena
Mutnota <0,02<002[<002{<002[<002]<002] - [ =1 [ w | EESENEO
Koncentracija :

I " pH BAS EN ISO
Ef:gitlrli}(:;rl‘r;é%na T,ZQ 7.1 ‘1 7,08 | 703 | 748 | 7,39 - 6,5-19,5 jedinica 105232013
Utrosak KMnQ - ; : BAS EN ISO
(oksidativnosty | <05 1 <051 <05) <05 | <05 <05 - 5 |mal O\ “gug7.0002

R rd
Amonijum, NH,* <0,10:<0,10|<0,10|{<0,10({<0,10|<0,10| - =05 mg/L 45%%11.%1%:2;017
Hloridi <50 | 89 8,9 10,2 | 6,1 9,5 - < 250* mg/L | BAS ISO 9297:2002
N No: | <001[<0,01]<001]<001]<001[<001| - [ sosow | mgr | SMEAWITT
Nitrati, NOs 29 | 156 | 103 [<20| 26 | 123 | - [ ssor | mor |  SVEWWZF
ﬁ:kzt[j"ﬁ’é‘;""d”i‘m“’t 524 | 578 | 581 | 653 | 494 | 551 - <2500* | uScm | BAS EN 27888:2002
Trihalometani-ukupni - 8,7 - - 8,3 - - < 100+ ugil E‘él\zﬂ?l’iz\l\ls\l\;g?;
Hloroform - - <05 - - 1,0 - - - Ha/lL %r\élgzvgv;g? ;
Bromdihlormetan - 2.0 - - 2,7 - - ) Mg/l %ggmg‘? ;
Dibromhlormetan - 2.0 - - 1,9 - - - Mgl Senzne',izwsvggf:
Bromoform - 2,7 ~ - 27 - - B Mg/l Sénzngzwsmf?g ? :

* Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [mtrat|1150+[n|tr|t|]l3S1 gdje uglaste zagrade oznadavaju koncentracije u mg/L za nitrate {NQ3?) i nitrite
(NO), pri emu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.,

**Spacifitna Jedinjenja su: hioroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan,

BASENISORSSMME ¢ Motoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17024
B A Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01
lzviestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Accaen ‘."."T'.". Dokument se moZe reprodukovati | umnoZavati iskljugivo u cljelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
| HRA0-01 - jzyjedtaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podruéja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
_ REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1
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SI:UiBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABCRATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (Sl. glasnik RS br.88/17).

BASENISGIECIMZ & Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17028

B A A Spisak akreditovanih podrudja destupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akredltacue L|-40-01
ot 1zvjestaj o rezultatima fiziCko-hemijskih ispitivanja je sastavni dic 1zvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

ATGAREILATION  Dokument se moze repredukovati | umnoZavati iskljudivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena

E+a0.01 izvieStaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja.
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