JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
* REPUBLIKE SRPSKE
78000 Bar;_j:;‘L;sk&;.;avggg Duciéa 1
Faks: 051/216-510, 215-751 0086
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

1ZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HH-9734,9736-9744/\//01/2023
Datum izdavanja izvjestaja 03.01.2023

Datum prijema uzorka 27.12.2022.

[dentifikacioni broj uzorka 9734,9736-9744/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA.

Naziv "ODOVOD" PRIJEDOR

Adresa; KOZARSKA br.87, PRIJEDOR

Tel:

Broj i datum podnogenja zahtjeva: REGULISANO UGOVORCM
PODACIH O VLASNIKU UZORKA {ako je razliéito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE

Proizvodaé/adresa; CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR

Mjesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja: 27.12.2022.

Uzorkovanje izvrsic: KLIJENT

Metoda uzorkovanja: -

Napomene:

Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja
9734/ Voda za pi¢e, uzorak br.1 Komunalno, Puharska
9736/V Voda za pide, uzorak br.3 Bunar B3/2, hlorisana voda
9737/ Voda za piée, uzorak br.4 PB3 Bunar, hlorisana voda
9738/ Voda za piée, uzorak br.5 | Opsta bolhica
97391V Voda za pi¢e, uzorak br.6 Rezervoar "Vladine"
9740/ Voda za piée, uzorak br.7 Tukovi, STR " Zeljo”
97411V Voda za pi¢e, uzorak br.8 Djeéiji vrti¢ "Bnambi", Kozarac
97421V Voda za pide, uzorak br.9 Gornii Olovei, OS
9743/ Voda za pice, uzorak br.10 | GornjA Ljubija, ambulanta
9744V Voda za piée, uzorak br.11 | Kafe "Avantura”, aerodromsko -
naselje

izviedtaj o uzorku sadrZi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja ine sliededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

1. lzvjedtaj o rezultatima fizi¢kih, fiziCko- hemijskih i hes
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja {242

3. Struéno mislienje na izvjestaj o rezuitatima ispitiy g‘fg%) e ey \"z &)\J\/
CfEw Gl\ﬂ‘f‘,“f,,lzvje'étaho uzorbOuZ‘. obrio:
S e DEAEaInik Sluzbe Za higijenu
¢ . Dt gii.ned. Vesn, c\%udié Grujié

yir
; ’Aﬁﬂ&ggﬁﬁ\‘g&‘ ffen od podnosiaga zahtjgvalvlasnika

*|zvjedtaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani ‘
\\@p ornost za tadnost i Potpunost dobijenib

uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut

informacija.

] Lol
B A A O Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

E: _ 8pisak akreditovanih podrucja dostupan na www. hata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
sseuseinanion | Dokument se moze reprodukovati | umnoZavati iskljugive u cijelosti. Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe
o Li-g0.0%



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNG ZDRAVSTVO
: REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1

Tel: 051/491-800 0090

Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA I1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 03. 01. 2023.
ID broj: 9734, 9736-9744/V

Na osnovu Izvjestaja o rezultatima fizi€ko-hemijskih i mikrobioloskih ispitivanja uzoraka vode i

stru¢nog razmatranja utvrdeno je da uzorci ID broj 9734, 9736-9744/V

ODGOVARAJU

propisima ¢lana 4. stav 112 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku

potrodnju (SluZbeni glasnik RS, br 88/17). Nalazi u prilogu strutnog miilj enja,

G fe?'if”éoLJ\FKAR S/PECIJAL}STA
g%,g}?‘ - Mm 2, G \.‘ e (’Z/ )//
—== %" Dr med. Borka Kotur

- Sl /e L IL
L s

\a 4 specijalista higijene

1
\ Fy

@/ﬂjdd N o /
M fer - 00> g

Strugno millenje se odnosi na analizirani uzorak. Struéno mislienje je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se

koristiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljugivo u gijefosti. Nue dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugic¢a 1
Tel: 051/491-600

Faks: 051/216-510, 215-751

E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

0108

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjes$taja: H-9734/V, 9736/V — 9744/V/12/2022
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 27.12.2022.
Datum zavr$etka ispitivanja: 29.12.2022.

Identifikacioni broj

Naziv uzorka

Voda za pic¢e, uzorak br. 1

9734V
9736/V Voda za pie, uzorak br. 3
9737V Voda za piée, uzorak br. 4
9738/V Voda za piée, uzorak br. 5
9739/V Voda za piée, uzorak br. 6
97401V Voda za piée, uzorak br. 7
TN Voda za picée, uzorak br. 8
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna |Jedinica Metoda
Parametar  19734/V|9736/V|9737/V|9738/V|9730/V|9740NV 9741V | Feiotrine 1 “Sin o ivana
prinvatljiva za o
Boja <25 <251<25|<25[<25|<25| <25 |y ;‘;,Z‘ UMH 053 ¢
promjena
prihvatljiv_a za
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez ",f’;[f;g;;ﬁ;‘ . UMH 054 ¢
promjana
Mutnota <0,02[<0,02(<0021<002[<002[<0,02(<002] st | nu | BE3ENS0
Kancentracija
niracl]: .1 pH BAS EN ISO
‘(’;El?\:'li?eoc\i’rllr;é?)na 721 | 714 | 700 | 724 | 7688 | 7,31 | 7,65 | 65-985 jedinica 10523:2013
Utrosak KMnO BAS EN IS0
(oksidativnost) <05 |<05|<05|<05|<05]|<06|<05 5 |mglO, 8467:2002
Amonium, NH? | <0,10[<0,10]<0,10{<010{<0,10[<0,10]<0,10| sos | mgr | ,M=AMZE
Hloridi <50 | 61 82 | <50 | <50|<50]|<50| <25 | mgL |BASISO 9207:2002
Nitit, NOs <0,01]<0,01[<0,01|<001]<001]<001[<0,01| s050" | mor | soonmoreosor
L rd
Nitrati, NOs 76 [/115) <20 | 35 | 34 | 112 ] 33 | ssor | mon | Rl
celiprovodiivost | 627 | go2” | 688 | 573 | 564 | 505 | 564 | <2500° | uScm” |BAS EN 27885:2002
) . . SMEWW 237
Trihalometani-ukupni - - <0,5 - - - 7,3 <100 Hg/L 6232 B:2017
nd
Hioroform - - <05 - - - <05 ' Hg/L SsnznaEz%g? 7
rd
Bromdihlormetan - - <05 - - - 26 - ugiL %“;52%313 7
d
Dibromhlormetan - - <06 - - - 2,0 - Hg/L %“2“:52%3?7
rd
Bromoform - - <0,5 - - - 2,7 ) Mg/t %h;;%g?'i

*Voda ne smije biti agresivna.
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati/50+[nitriti}/3s1, gdje uglaste zagrade oznatavaju kencentracije u mg/L za nitrate (NOy) I nitrite
{NQy), pri temu granitna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.
***Specifitna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

Mﬁm— ¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 1702;

BAWY

ACCREDITATIO
Li-40-01

Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije Ll—40 01
lzviestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavm dio lzviestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

Dokument se moze reprodukovati i umno2avati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe, Ocjena
izvjedtaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrudja.
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1JZRS

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNQ ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducicéa 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail; info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

0108

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Identifikacioni broj

Naziv uzorka

9742V Voda za pice, uzorak br. 8
9743V Voda za pice, uzorak br. 10
9744/vV Voda za pi¢e, uzorak br. 11
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna | Jedinica Metoda
Parametar 97421V |9743/V|9744/V| . - - - vrijednost | mjere ispitivanja
prihvatl]ivgza oCo-Pt
Boja <25|<25|<25| - - - Feuotitaonn | skale UMH 053 ¢
promiena
prihvatiiva za
Miris Bez | Bez | Bez - - - e | - UMH 054 ¢
promjena
Mutnoca <0,02|<0,02|<002] - - . - s1 NTU A
Koncentracija :
vodonlkovih jona 754 | 749 | 7,32 - - - - 6,5-9,5" 'ed?::ca ?ggzggcﬁ?
(pH-vrijednost) ] . )
Utro$ak KMnO, BAS EN ISO
(oksidativnost) <05 <05 |<05| - - - - SS  |malO:|  “gsa7:9002
rd
Amonijum, NH,* <0,10(<0,10{<0,10 - - - - $0.5 mgil 4530:\)”.?4%:223017
Hioridi <50 | <50 ]| <50 - - - - < 250* mg/L | BAS |SO 9297:2002
Nitriti, NO. <0,01{<001{<0,01| - - - - £0,50™ | mgl 453%02- B2017
Nitratl, NOs 36 | 88 | 36 | - - - - $50™ | mgiL 452&2?3?301 7
(En*gkggffg;"“'i“’%‘ 564 | 585 | 576 - - - - £2500* | uSem? |BAS EN 27888:2002
]
Trihalometani-ukupni - - - - - - - < 100% pgiL SGHZASEZWBW'Z(???
rd
Hioroform - - - - - - - - Mofl Ssnzfmg-??
rd
Bromdihlormetan - - - - - - - - HglL %"2"52"‘{,":‘533,
Dibromhlormetan - - - - - - - - HolL 56|\2n32 B:2C2\‘? 7
nd
Bromoform - - - - - - - - MgiL SSHZII;EZV\!BV\ég$ 7

*Voda ne smije biti agresivna,
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitratil/50+[nitriti}/3s1, gdje uglaste zagrade oznadavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NO3) i nitrite

(NOy), pri €emu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pide.
**Specifiéna jedinjenja su: hioreform, bromoform, dibromhiormetan, bromodihlormetan.

BAE EN 1BONEC17025

BA

'L1-40-01

Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata, gov BEidgistabek

Izviedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaj
Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljuivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
izvjestaja o rezultatima fizitke-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja.

aouzorkui

gu se koristiti samo zajedno.
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