JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duéiéa 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0086
E-mail: info@phi.rs.ba
Web. www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HH-617,621-626/V/02/2023
Datum izdavanja izvjestaja 14.02.2023

Datum prijema uzorka 07.02.2023.
Identifikacioni broj uzorka 617 ,621-626/\/
PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa; KOZARSKA br.87, PRIJEDOR
Tel:

Broj i datum podnosenja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:
Naziv uzorka: VODA ZA PICE
Proizvodad/adresa: CENTRALN{ VODOVOD PRIJEDOR
Mjesto uzorkovanja: | DISTRIBUTIVNA MREZA
Datum uzorkovanja: 07.02.2023.
Uzorkovanje izvr$io: KLIJENT
Metoda uzorkovanja: -
Napomene;
Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja
617/ Voda za pic¢e, uzorak br.1 OS "Petar Kogig"
821/ Voda za pice, uzorak br.5 Opéta bolnica
622/ Voda za pite, uzorak br.6 Rezervoar "Vlagine"
623V Voda za pice, uzorak br.7 Rezervoar "Hambarine”
624V Voda za piée, uzorak br.8 Domadinstvo Stamenic —
625/V Veda za pi¢e, uzorak br.9 Pekara "Klas"”
626/ Voda za pice, uzorak br.10 | Apoteka "Farm"”

lzvijestaj o uzorku sadrZi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvjedtaja Cine sljededi izviestaji o
rezultatima ispitivanja:

1.1zvjestaj o rezultatima fizickih, fizicko~ hemijskih i hemijskih ispitivanja {2)
2.1zviestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja (2) =
3.5trugno mislienje na izvjestaj o rezultatima ispitivafis
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“lzviestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobilen od podnosioca zahtjeva/viasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primlijen. Institut ne preuzima odgovornost za tagnost i potpunost debijenih
informacija.
BAE BN SIS S
B A T A 0 Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17026;
17y Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba; registars’f(i broj akreditacije LI-40-01
dhurapitaris®l | Dokument se moZe reprodukovali i umnozavati iskljudivo u cijelosti. Nije dozvoliena upotreba u reklamna svihe
Li-40-01



REPUBLIKA SRPSKA
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

) SLUZBA ZA HIGLJENU

UZRS 78000 Banja Luka, Jovana Dutica 1

2 e Tel: 051/232-420

Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

STRUGNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA
ISPITIVANJA

0090

Datum: 13.02.2023.
ID broj: 617, 621-624/V, 625-626/V

Na osnovu Izvjedtaja o rezultatima ispiti\lzanja uzorak, prediS§éene vode za pice,
identifikacioni br.617, 621-623/V, 625-626/V od 07.02.2023. sa aspekta strunog razmatranja
rezultata ispitivanih fizikalno-hemijskih 1 mikrobioloskih parametara su

HIGIJENSKI ISPRAVNI

prema ¢1.19. Zakona o hrani (SL. glasnik Republike Srpske, br.19/17) i &l. 51. Zakona o vodama
(S]. glasnik Republike Srpske, br.50/06 i 62/09), a u vezi sa &l. 4. stav 112 Pravilnika o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (51 glasnik RS,br.88/17), te se
kao takva voda MOZE smatrati bezbjednom za potroSale sistema za javno vodosnabdjevanje,
dok uzorak identifikacioni br.624/V je HIGIJENSKI NEISPRAVAN zbog mutnoée i ne
zadovoljava istoimeni Pravilnik. | .

Preporuka: Potrebno je uvrditi razloge neispravnosti i otkloniti uzroke mutnoce, obzirom da
vode koje su mutne ne smiju da se hioriu zbog nastanka nus produkata dezinfekcije
trihalometana koji su kancerogeni.

LT PEKAR SPECIJALISTA.
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Struéno midlien] je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati
i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe.
o Sistem menadzmenta kvalitetom u saglasnosti sa 1SO 9001:2008»
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
- 78000 Banja Luka, Jovana Dugica 1

s Tel: 051/491-600

- T Faks: 051/216-510, 215-751 0108
gfﬁRS - E-mail: info@phi.rs.ba

' Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORLJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjestaja: H-617/Vi 621/V - 626[\”02!2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 07.02.2023.
Datum zavrSetka ispitivanja: 10.02.2023.

Identifikacioni broj | Naziv uzorka _
6171V Voda za pice, uzorak br, 1 .
621V Voda za pi¢e, uzorak br. 5
622/V Voda za pice, uzorak br. 8
623V | Voda za pice, uzorak br. 7
624V Voda za pice, uzorak br. 8
625/V Voda za pi¢e, uzorak br, 9
626/V Voda za pic¢e, uzorak br. 10
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna | Jedinica Metoda
Parametar B617/V | 821V | 622/ | 623/V | 8241V | 625/V | 626/V vrijednost | miere ispitivania
prihvailjiv? za
Boja . . <25 | <25 | <25 | <25 25 | <25 | <25 |romieaive] COPL o050
i . promjena
’ : prihvatljiv;a za
Miris - Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez |Puotecaitezf UMH 054 ¢
premjena
: ' BASENISO
Mutnocéa < 0,02 < 0,02 0,12 < 0,02 1,89 < 0,02 < 0,02 =1 NTU 7027-1:2017
Kancentracija i
1 TAUIE " pH BASEN ISO
E’:g?vrlli}‘:c}frlrlysct’)na .7'24 | 733 | 766 | 741 | 758 | 759 | 7.29 | 65-95 jedinica 10523:201%
Utro$ak KMno BASENISO
oksidativost) <05|<05<Q5|<05|<05|<05|<05| s5 |mylo,| “garo
. rd
Amonijum, NH,* <0,10|<0,10|<0,10(<0,10]<0,10{<0,10{<0,10| =05 mg/L 45%%%;2;017
Hloridi <50 | <50 |<50} 67 |<50|<50] < 5,0 | =250* mg/l | BAS ISO 9297:2002
J - - ] ;
Nitrt, NO <001{<0,01|<0,01|<001(<0,01/<001]<0,01| s0s0" | mgr | ,SMEWWZF ~
rd
Nitrati, NO 80 | 35 | 32 | 111 | 23 | 33 | 54 | ssor | mor | SVEWWZH
Elektroprovodijivost 580 | 546 552 505 | 494 | 550 586 | =2500% | nScm? |BAS EN 27888:2002
na 20 °C) ‘ o . .
- . . s PP, SMEWW 237
Trihalometani-ukupni - 6,2 b - - 6.2 - =100 Hgrl. 6232 B:2017
. rd
Hloroform - <06 - - - <05 - - WL %l';/lgl\ggg? 7
. rd
Bromdihlormetan | - 1.8 - - - 17 - - g/l SGI\ZH:E’L’BW“Q(??T
rd
Dibromhlormetan - 1,7 - - - 1,8 - - Ha/L %“;52%33 7
. [T+
Bromoform - 2,7 - - - 27 - N Hg/L Ssnggmg f 7

*Voda ne smije biti agresivna. o : : )

** Moraju se osigurati takvi uslevi da [nitratil/50+[nitritiy3<1, gdje uglaste zagrade oznacavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOg) i nitrite
(NO-), pri Semu granitna vrijednost iznosi 6,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pite.

***Specifidna Jedinjenja su: hlorofarm, bromofom, dibromhlormetan, bromodihlormetan. :

DASERECIEEEE O Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025 ‘ :
B A Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata gev.ba; registarski broj akreditacije LI1-40-01
st izvieStaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku | mogu se koristiti samo zajedno.
ZCCRERIIAIST  Dokument se moZe reprodukovati | umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
4001 - jzyjedtaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja Je izvan akreditovanog podrugja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
ANSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

o 78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1

: — Tel: 051/491-600

g Faks: 051/216-510, 215-751 o108

EjéiRS E-mail; info@phi.rs.ba

o Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Utvrdena vrijednost mutnoce za uzorak 624/V nije u granici referentne vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. glasnik RS br.88/17).

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorke 617/V, 621/V-623/V i 625/V-626/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku

potrosnju (SI. glasnik RS br.88/17).

Rezultate ovjerili Hemijski analiti¢ari:
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BASENSSRRERE O Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17028/ :
BA Spisak alreditovanih podrugja dostupan na www.bata gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
sttt Izviestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
AcerroivaTiofl  Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe, Ocjena
L4807 izvieStaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja. '
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