JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dudic¢a 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 Qo086

E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ha

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku

HH-796,798-805/V/02/2023

Datum izdavanja izvjestaja

21.02.2023.

Datum prijema uzorka

14.02.2023.

Identifikacicni broj uzorka

796,798-805/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA,

Naziv : "WVODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87, PRIJEDOR
Tel:

Broj i datum podnogenja zahtjeva:

REGULISANO UGOVOROM

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:
PODACI O UZORKU:
Naziv uzorka: VODA ZA PICE

Proizvodad/adrasa:

CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR

Mjesto uzorkovanja:

DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja:

14.02.2023.

Uzorkovanje izvrsio:

KLIJENT

Metoda uzorkovanija:

Napomene,

Identifikacioni broj Naziv uzorka Mijesto uzorkovanja
796/V Voda za pi¢e, uzorak br.1 | 0.8"Branko Copi¢”
798/ Voda za piée, uzorak br.3 | G.Orlovci,0.S
799V Voda za piée, uzorak br.4 B3/2 bunar
800V Voda za pi¢e, uzorak br.5 OCpéta bolnica
8011V Voda za pice, uzorak br.6 Rezervoar Padinac
2021V Voda za pi¢e, uzorak br.7 G.Ljubija,ambulanta
803/V Voda za pi¢e, uzorak br.8 | TR"Gama"Jugovci
504N Voda za piée, uzorak br.9 Vrii¢"Bambi'Kozarac
805/V Voda za pice, uzorak br.10 | 0.5 Gomjenica

tzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja Sine sljededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

1.1zvjestaj o rezultatima fizi¢kih, fiziko~ hemijskih i hemijskib-tspitt
2 1zvjestaj o rezulfatima mikrobiolo8kih ispitivanja (2)
3.Struéno misljenje na izvjestaj o rezultatima ispitivan)

*lzvjedtaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primlien. Institut ne preuzima odgovornost za tagnost i potpunost dobijenih

informagija.
BAE BN ISOREC 1F0ES
B A T A { Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISQ/IEC 17025;
L h Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.qov.ba; registarski broj akreditacije Li-40-01
ACERIOITALIE Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskijudive u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Duéica 1

UZRS Tel: 051/491-600 0090

St Faks: 051/216-510, 215-751
! E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA 1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 20, 02. 2023,
ID broj: 796, 798-805V

Na osnovu Izvjestaja o rezultatima fiziko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja uzoraka vode i

strucnog razmatranja utvrdeno je da su uzorci ID broj 796, 798-805/V

ZDRAVSTVENO ISPRAVNI

prema propisima €lana 4. stav 1i2 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za

ljudsku potrosnju (Sluzbeni glasnik RS, br 88/17). Nalazi u prilogu stru¢nog misljenja.

SPECIJALISTA
gnf‘\ A
é}?(’é’g Cllymmmlmﬁéi
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Struéno misljenje se odnosi na analizirani uzorak. Struéno midljenje je sastavni dio fzvieStaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se mozZe reprodukovati | umnozavati iskljuGivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1
Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751 0135
E-mail: info@phi.rs.ba, Web:; www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU
IZVIESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA

Broj izvjeStaja: M-796/2/2023 Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci pri wEmmE ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 vcadvua za
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 14.2.2023 pristupanje obioloskoj analizi.
Datum zavrSetka ispitivanja: 17.2.2023
Br. prot. Naziv uzorka Parametar > *Ukupne *Escherichiacoli  *Brojkoloniiana  *Broj kolonija na *Enterococei *Sulfitoredukujuce U granicama
koliformne bakterije 3r°c 22°C klostridije E..mazsm__
Metoda > BAS EN BAS EN BAS EN BASEN BAS EN UMMOS9 O vijednosti
ISO 9308- 1S0O 9308- 180 ISO ISO 7899-
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003
BAS EN BAS EN
ISO 9308- IS0 9308-
1/A1:2018 1/A1:2018
Ref. viijednost > 01 100ml 0 u 100ml <201 1ml <100 u 1ml 01 100ml 0u 100 ml
796/V Voda za piée, uzorak br. 1 0 0 0 0 0 0 DA
798/V Voda za pice, uzorak bt. 3 0 0 3 0 0 0 ’ DA
799/V Voda za piée, uzorak br. 4 : 0 0 0 0 0 0 DA
800/V Voda za pice, uzorak br. 5 0 - 0 0 0 0 0 DA
2017V Voda za pice, uzorak br. 6 0 : 0 0 0 0 0 DA
[02/V Voda za pice, uzorak br. 7 0 1] 0 0 0 0 DA

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podrucja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01

viestaj o rezultatima mikrobioloSkih ispitivanja je sastavni dio 1zviestaja o uzorku | mogu se koristiti samo zajedno.
“went se moZe repredukovati | umnozavati isklju®>o u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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Voda za pi¢e, uzorak br. 8 0 G 0 0 0

0 DA
804/v Voda za piée, uzorak br, 9 0 ¢ 0 0 0 0 DA
805/ v Voda za pie, uzorak br, 10 0 0 0 0 0 0 DA

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za pretiséene vode)

Utvrdivanje referentnih vrijednosti je izvrSeno prema Pravilnik o zdravstvenoi ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. Glasnik R. Srpske 88/17,za prefidene vode)

\.@.%meow% tatima ispitivanja ovjerava
q%.m.nmm ) mm\m& e med. mikrobiologije sa
Cryasa ay m&w&smomw om:
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¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; N

Spisak akreditovanih podruja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01 Strana 2 od 2
Izvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio Izviestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

Dokument se moZe reprodukovati | umnozayati iskliucivo u cijelosti, Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
JINSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducic¢a 1
Tel: 051/491-600
gy Faks: 051/216-510, 215-751 0108

H RS E-mail: info@phi.rs.ba ,
Web: www.phi.rs.ba

SMPI&.UZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZﬁLTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjestaja: H-796/V i 798/V - 805/v/02/2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 14.02.2023.
Datum zavr$etka ispitivanja: 16.02.2023.

ldentifikacionl broj | Naziv uzorka * L
1 796/V Voda za piée, uzorak br. 1 _
798/V Voda za pice, uzorak br: 3 =

i 799V Voda za pice, uzorak br. 4

800/V - | Voda za pice, uzorak br. 5

8011V Voda za pice, uzorak br. 6

8o2/v Voda za pi¢e, uzorak br. 7
: 803/V Voda za piée, uzorak br. 8 -
: ldentifikacioni brej / Utvrdena vrijednost { Crepar
: Referentna |Jedinica Metoda
Parametar 796/V | 798/V | 799/V | 800/V | 801/V | 802/V | 803V vrijednost | mjers ispitivanja
prirwatljivg za o

Boja t: <25 | <25 |'<25 |'<25 | <25 | <25 | <25 |Frestsivez) "COPLL 0536
i L . . .- , - promjena
Bl " o pn’hvalljivg za
Mirls - . | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez |Taoiataivez| . UMH 054 ¢

promjena

|Mutnoca <0,02(<0,02(<0,02|<0,02|<0,02{<002|<0,02| s1 | Nty | BASENISO
Koncentracija ‘ ‘ ' ' '

: TLrEci/a .| pH BAS EN ISO
::I?I?\R'Ii;(eogrl\zéct’)na 737 | 772 | 784 | 744 | 752 | 755 | 7,44 | 65-95 jedinica 10523:2013
UtroSak KMnO BAS EN ISO
(oksidativnost) <05]<05]<05|<05|<05|<05]|<05| =5 |mglO:l Tpuaronp

o

Amonjum, NH* | <0,10[<0,10{<0,10[<0,10|<0,10{<0,10|<0,10| =05 | mgr | , SMEWWZ"

Hioridi 7.6 62 | 96 62 ! <50]| 82 8,2 s250* | mg/L |BASISO 9297:2002
rd

Nitt, NO; <0,01]<0,01[<06,01]<001[<0,01|<001[<0,01] s0s0~ | mor | ,SVEWWZT
” SMEWW 237

Nitrati, NO, . 7,5 2.5 13,2 2,5 2,4 10,7 26 50 mgn— | 4500-NO5 B:2017

oo iy cvost | 585 | 544 | 590 | 579 | 577 | 616 | 573 | s2500" | psem |BAS EN 27888:2002
. ) ) SMEWW 237
Trihalometani-ukupni - - - 6,2 - - " <100 ko/L 6232 B:2017
. rd

Hioroform: - - - <06 - - - - Hg/L SGI;I:IBEZWBV\égiT
A . E rd
Bromdihlormetan - - ‘? 1,8 - - - ) Ha/L SGHZAEZVVBV\;S‘? 7

rd

{Dibromhlormetan - - - 1,7 - - - - Mg/l %r\zn??mg? 7

rd
Bromoform - - - 27 - - - - Ko/l sé“;fmg%

*Voda ne smije biti agresivna.
** Maraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati)/50+[nitritil’3s1, gdje uglaste zagrade oznasavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NO3) i nitrite
{NQy), pri é&emu graniéna vrijednost iznosi 0,10 my/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu

]
fjsf
BASENSORR B & Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
B . A A Spisak akreditovanih podrudja dostupan na www,bata.gov.ba; registarski broj akreditacife LI-40-01
k . lzvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku | megu se koristiti samo zajedno.
AEeReMTATION  Dokument se moze reprodukevati i umnoZavati iskljudivo u cijetosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe, QOcjena
£1.40.01 . izvieStaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrudja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja l.uka, Jovana Dugi¢a 1

S i Tel: 051/491-600
¥

—— Faks: 051/216-510, 215-751 0108
EgﬁiRS E-mail: info@phi.rs.ba
'''''''''''''''' Web: www,phi.rs.ba

S\-LUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORILJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

i

ot

Identifikacioni broj | Naziv uzorka "
804/V Voda za pice, uzorak br. 9
805/V Voda za piée, uzorak br. 10
— - v
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
. Referentna | Jedinica Metoda
Parametar 804/V | 805/V - B B - B vrijednost | mjere ispitivanja
prinvatljiv_a za °Co-Pt
Boja <25(<25| - -] - - - et | skale | UMH 0530
i promjena
prihvatljivg za
Miris Bez | Bez - - - - || - UNMH 054 ¢
i promjena
' BASEN1S0
Mutnoéa 0,76 |<0,02| - - - - - 51 NTU 7027-1:2017
Koncentracija
vodonikovih fona 7,61 7,35 - - - - - 65-95" | dp'H' ?ﬁ?zgr;é?:?
{(pH-vrijednost) jecinica :
Utro$ak KMnO, ; BAS EN ISO
(oksidativnost) <05 <05 - - - - - S5 moLO:| “ass72002
) N SMEWW 239
Amonijum, NH, <0,10|< 0,10 - - - - - %05 mg/L 4500-NH; D:2017
Hloridi <50 69 | - - - - < 250* mg/l. | BAS ISO 8297:2002
! ! I:y
_— - SMEWW 234
Nitriti, NO, <0,011<0,01] - - - - - < 0,50 Ml | 4500-NOy B 2017
— . SMEWW 237
Nitrati, NO, <2,0| 83 - - - - - 50 Mgl | 4500-NOs B:2017
lﬂ:ggogégvoduwost 516 | 617 - - - - - <2500* | uScm' | BAS EN 27888:2002
. . , Ak SMEWWY 231
Trihalometani-ukupni 67 - - - - - - <100 Hg/L 6232 B:2017
SMEWW 23
Hioroform <05 | - d - - - - - HglL 6232 B:2017
f rd
Bromdihlormetan 2,2 - b - - - - - Hg/L Sﬁr\zn;mwvgg? 7
. SME ra
Dibromhlormetan 18 | - - - - - - i Mo/l 6232%513 7
: SMEWW 231
Bromoform 27 - - - - - - - kgL 6232 B:2017

*Voda ne smije biti agresivna,

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitratiy50+[nitritiy3<1, gdie uglaste zagrade oznadavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOy) | nitrite
{NOy), pri éemu graniéna vrijednost [znasi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.- ’
***Specificna jedinjenja su: hloroform, brcomofom},i dibromhlormetan, bromedihlormetan.

Utvrdene vrijednosti parametarai sU u grafigana raferentnih vrijednosti prema Pravilniku o

zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene & Qﬁ;’\ U (SI. glasnik RS br.88/17).
o j oy 27 \\Rezultate ovjerili hemijski
S i

= -5
[ Swipas g
BAS ENISONET 17025 sarfare ey 805
BAIENBORRINE & Mstoda nije akreditovana od strane :v- rema BAS-EN/ ;

B- A; Spisak akreditovanih podrudia dostupan \'@u_ ata.guith .é'gistarski broj akreditagiie LI-40-0

o - lzvjeStaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitvafid J€8edbavnt dio lzviestaja o uzorku | mogu se kéfistitl samo zajedno.
SEERERIIATION  Dokument se moze reprodukovati | umnoZavati isKIIEIVG u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u pklamne svrhe. Ocjena
LE40-01" - lzvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovaneg podrugja.
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