JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dudica 1
Tel: 051/491-600
'Faks: 051/216-510, 215-751 0086
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjeStaja o uzorku HH-1431,1433-1438/\//03/2023
Datum izdavanja izvjestaja 20.03.2023.

Datum prijema uzorka 14.03.2023.

Identifikacioni broj uzorka 1431,1433-1438V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv “VODOVOD" PRIJEDOR

Adresa; KOZARSKA br.87, PRIJEDOR

Tel:

Broj i datum podnosenja zahtjeva: REGULISANGC UGOVOROM
PODAC! O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv; Adresa; Telefon:

PODAC! O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE
Proizvodaé/adresa: CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR
Mjesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA
Datum uzorkovanja: 14.03.2023.
Uzorkovanje izvrdio; KLIJENT
Metoda uzorkovanja; -
Napomene:
Identifikacioni broj Naziv uzorka Mijesto uzorkovanja
1431V Voda za pice, uzorak br.3 | Tr"Janjo§”
1433V Voda za pie, uzorak br.5 Opsta helnica M. Stojanovié
1434/ Voda za pi¢e, uzorak br.6 Rezervoar sabirne komore
1436/ Voda za pi¢e, uzorak br.7 JU"Dom za lica sa invaliditetom”
1436/V Voda za pite, uzorak br.8 Trnopolje Stamenici
1437V Voda za piée, uzorak br.9 G.Ljubija,ambulanta
1438/ Voda za pice, uzorak br.10 0.8 Cikote
Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno B stranica. Sastavne dijelove izvjestaja ¢ine sljededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja: =2, ,,“;*

1. lzvjestaj o rezultatima fizitko- hemijskih ispitivanja (2) /‘kc’u s ’"‘}f,f

2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja (2) (Ss*;o
3. Struéno misljenje na izvjesta) o rezultatima ispitivan; f1 T et s ey
e Izvles,taj
"‘”'1 :*“"’*"'N"d‘é":%

*|zvjesta] o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tatnost i potpunaost dobijenih

informacija.
AR B 16 s

BA’

ACLNEORTATION
[T

Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN iISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.qov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
Dokument se moZe reprodukovati | umnozZavati iskljuéivo u cljelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugica 1
Tel: 051/491-600 0090
Faks: 051/216-510, 215-751
} E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA I1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 2@, 03, 2023,

ID broj: 1431, 1433-1438/V

Na osnovu Izvjestaja o rezultatima fizigko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja uzoraka vode i

struénog razmatranja utvrdeno je da su uzorci ID broj 1431, 1433-1438/V

ZDRAVSTVENO ISPRAVNI

prema propisima ¢lana 4. stav 112 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za

ljudsku potrodnju (Sluzbeni glasnik RS, br 88/ 17). Nalazi u prilogu struénbg misljenja,

- Q&;;\é@?/fned. Borka Kotur

-obxespecijalista higijene

Strucno miglienje se odnosi na analizirani uzorak. Strugno misljenje je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se
koristitt samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljuivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe, ,
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1
Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751 01 35
E-mail: info@phi.rs.ba, Web: Www.phi.rs.ba :

F>NOW>HOE.; ZA SANITARNU Eﬁﬂﬂo_wHOrOQEd
IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA

Broj izvjestaja: -1431/3/2023 Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci pri prijemu ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 14.3.2023 Pristupanje mikrobioloskoj analiz;.
Datum zavrietka ispitivanja: 17.3.2023

- — a - - N - - - - . . l|li/|/l|‘,||;1
Br. prot. Naziv uzorka Parametar > *Ukupne *Escherichia coli *Broj kolonijana *Broj kelonija na *Enterococci *Suifitoredukujuce

U granicama
keliformne bakterije 37°c 22°C kiostridije referentnih
Metoda > BAS EN BAS EN BAS EN BASEN BAS EN UMMO39 o Vrijednosti
ISO 9308- ISO 9308- ISO 1SO IS0 7899-
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003
BAS EN BASEN
1SO 9308- ISO 9308-
1/A1:2018 1/AT:2018
Ref. vrijednost > 0 u 100ml "~ 0ul00mi <20 u lml <100 u 1ml 0 u 100m] 0u 100 m!
R — PO e —_—
1431V Vodaza Ppice, uzorak br. 3 0 0 0 0 0 0 DA
N f’ffrﬁl[lﬂfl]]f’ﬁ - -_
1433/V Vodaza pi€e, uzorak br. 5 0 0 0 0 0 0 DA
— f!gl{{lfl.[ﬂfflIfli.llffﬁljlf’lfl-fl.iJIr
1434/V  Vodaza pice, uzorak br. 6 0 0 0 0 0 0 DA
i‘[flj!f;fjffj.fffa .
1435/V  Vodaz Pice, uzorak br, 7 0 0 0 G 0 0 DA
- -— — flifflg;{f — T — —
1436/ oda za pie, uzorak br. § 0 0 0 0 0 0 DA

y ¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN [SO/IEC 1 7025;
& X Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01

I lzviestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorky i mogu se Koristiti samo zajedno. Strana 1 od 2
, Dokument se moze reprodukovati i umnezavati iskljugive u cijelosti, Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe.
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PR Voda za piée, uzorak br. 9 0 0 0 0 0 0 DA
1438/V  Voda za pice, uzorak br. 10 0 0 0 0 o 0o - DA

-_—
* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (S1. Glasnik R. Srpske 8871 7,24 precistens vode)

Utvrdivanje referentnih vrijednosti je izvréeno prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsky potrosnju (S1. Glasnik R. Stpske 88/17,7a prediscene vode)

LTI
Y * ¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

.p _ w_u_.mmxmxﬂm%gma: podruéja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije Lt 40-01 Strana 2 od 2
1 1zviedtaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio izviestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
- ; Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskijudivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1
Tel: 051/491-600

#  Faks: 051/216-510, 215-751 . 0108
E-mail: info@phi.rs.ba '

Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjestaja: H-1431/V i 1433/V - 14}381\!!03!2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 14.03.2023.
Datum zavr$etka ispitivanja: 15.03.2023.

Identifikacioni broj § Naziv uzorka
1431V Voda za pi¢e, uzorak br. 3
1433V Voda za pi¢e, uzorak br. §
1434/V Voda za pice, uzorak br, 6
1435/V Voda za pi¢e, uzorgk br. 7
1436V | Voda za pi¢e, uzofak br. 8 .
1437V | Voda za piée, uzorak br, 9
14381V Voda za pice, uzorak br. 10
Identifikacionl broj / Utvrdena vrijednost
‘ ; , ‘wao.n 7| Referentna | Jedinica Metoda
Parametar  |1431/V|1433/V|1434/V|1435/V{1436/V| 1437/V{ 1438/ | (et 81 Toe? | ispitivanja
IR ’ prihvatijiva za o -
Boja <25 | <25|<25|<25| 25 | <25 | <25 |mrekiase) "COPUL yyhos3 0
= promjena :
. : . B i prihvatijiva za
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez |Tamemn| - UMH 054 ¢
) promjena
Mutnoca 1020|012 {<002|<002] 10 [<002] 031 | st | nu | 3ESENEO
Koncentracija :

SNracijz _ Caes | PH BAS EN ISO
\(f:govnrllreo;rl]gjs%na 718 |.7.25 | 7,24 | 7,34 | 7,43 | 740 | 741 | 85-95" |joginica | 10523:2013
Utrogak KMnQ, - . . BASEN ISO
(oksidativnost) <05 <05|<05]<05]<05]<05)<05| <5 |mglO:] “g57:9002

— o
Amonjum NH¢ < 0,10|<0,10|</10|<010|<0,10|<0,10|<0,10| 05 | moL Ao, Doat7
Hioridi | 87 |<50| 88 | 61 | <50 88 6,1 £250* | mg/l |BAS ISO 9267:2002
g R . . rd
Nitrt, NO2 <0,01]<0,01[<0,01|<0,01]<0,01|<0,01|<0,01| 5050~ | mol | o No boaoi17
: _ -
Nitrati, NO; 62 | 25 | 11,8 25 |<20| 108 | 26 s50™ | mgl 45%3‘“-5@52:3017
Hlektoprovadifvost | 49 | 471 | 525 | 446 | 369 | 499 | 485 | <2500" | pSom’ |BAS EN 27689:2002
Trihalometani-ukupni - 6,1 s 6,3 - - - 'S_100*‘f’".‘_'. Hg/L %gg%g?;
w d
Hloroform ' - <05 - | <05 - - i o Mol | Séggmg‘?'i
. rd
Bromdihlormetan - 1,7 - 1,8 - - - - Ha/L %“;52%3?7
. rd
Dibromhlormetan - N7 - 1.8 - - - i Mg/ %I\ZIIEZWB)NZS;B?
£
Bromoform - 2.7 - 2,7 " T Hg/L %gdsEmg??

* Voda ne smije biti agresivna. - Y '\
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [n|trat|]l50+[n1tr|t|]l3s1 gdje uglaste zagradé ozna aVa]u kencentracue u mg/L za nitrate - (NO3) i nitrite
{NO,:pri Gemu graniénia veijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku |z/uredaja 28" prlpremu \IO e za pice.

***Specifitna jedinjenja su: hloroform, bromoforrﬁ dibromhlormetan, b;;omgdlhlormétan \
Utvrdene vrijednosti parametara. su u granicam referenfhlh

e
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za lJudsI%y, btrosr’uu (s, wglasnlk RS br.88/1

Rezulfg,te ovijerili hem 5
1O

: - y Darerf
BALENGMEIAE O Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; ~ . /7
B. A Spisak akreditovanih podru&ja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacig

fGgu se kofistiti samo zajedno,
lamne svrhe. Ocjena

Bt lzviestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavni die lzvjestaja o uzoriu i
AGCRERITATION  Dokument se moZe reprodukqv’atl i umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u rg

LE-40-D1 izvjedtaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja.
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