JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banfa Luka, Jovana Ducica 1

Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-757 0086
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

[ZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjeStaja o uzorku HH-947,949-957/\//02/2023
Datum izdavanja izvjestaja 28.02.2023

Datum prijema uzorka 21.02.2023.

Identifikacioni broj uzorka 947 ,949-957V
PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv “VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87, PRIJEDOR
Tel:

Broj i datum podnodenja zahtjeva. REGULISANO UGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli€ito)

Naziv. Adresa: Telefon:

PODACI C UZORKU.

Naziv uzorka: VODA ZA PICE

Proizvodat/adresa: CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR

Mijesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja: 21.02.2023.

Uzorkovanje izvréio; KLIJENT

Metoda uzorkovanja: -

Napomene: .

Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkevanja
947V Voda za piée, uzorak br.1 0S8 "Deasnka Maksimovi¢' (KT)
949/V. Voda za pi¢e, uzorak br.3 "Janjo§ doo (KT)
950/V Voda za pice, uzorak br.4 EB2 bunar, dezinfikovana voda
951/V Voda za pi¢e, uzorak br.5 Bolnica "dr Mladen Stojanovi€” (KT)
952N Voda za pice, uzorak br.6 Barakovac rezervear
953/V Voda za piée, uzorak br.7 Sabirmma komora rezervoar (KT)
954/ Voda za pite, uzorak br.8 Trnopolje, domacinstvo
Stameni¢(KT)
955/V Voda za piée, uzorak br.9 Dvorana "Mladost"(KT)
56/ Voda za piée, uzorak br.10 | Aerodromsko naselje
"Avantura”(KT)
957N Voda za pice, uzorak br.11 | Apoteka "Medikus"”, Kozarac (KT)
|zvjedtaj o uzorku sadrzi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove /;v'eétaua gine sljededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja: e el e

1. lzvjedtaj o rezultatima fizi€ko- hemijskih ispitivanjg (2
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja 2) :
3, Strucno misljenje na izvjestaj o rezultatima |sp|t|yanja ()" i r
i 5 Izvles a ;o uz odobrio:
. Nacefnlk Sluzbg za higijenu
: ¢ a Rudlc Grujié

*lzvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosmca zahtjevaiviasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tagnost i potpunost dobijenih
informacija.
DAL BN IEDNEC 4
B A A 0 Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
g Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije L1-40-01

AGERALBITALID Dokument se mo2e reprodukovat! | umnoZavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Duéica 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phirs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

0090

STRUCNO MISLJENJE NA I1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 28, 02. 2023,
ID broj: 947, 949-957/V

Na osnovu Izvjetaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja uzoraka vode i

struénog razmatranja utvrdeno je da su uzorci ID broj 947, 949-957/V

ZDRAVSTVENO ISPRAVNI

prema propisima ¢lana 4. stav 1 12 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za

ljudsku potro$nju (SluZbeni glasnik RS, br 88/17). Nalazi u prilogu struénog misljenja.

specijalista higijene

Struéno misljenje se odnosi na analizirani uzorak. Struéno miljenje je sastavni dio izvjestaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati i umnozZavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u

reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Duci¢a 1
A Tel: 051/491-600
&  Faks: 051/216-510, 215-751 0108
ggZRS - E-mail: info@phi.rs.ba
T Web: www.phirs.ba
SEUiBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA I_SPITIVANJE VODA
1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Broj izvjestaja: H-947/V 1 949/V - 957///02/2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 21.02.2023.
Datum zavr$etka ispitivanja: 23.02.2023.
| ldentifikacioni broj | Naziv uzorka _
9471V Voda za piée, uzorak br. 1
949/v Voda za pi¢e, uzorak-br. 3
- 980/V . | Voda za piée, uzorak br. 4
951/V | Voda za pice, uzorak br. 5
952/V Voda za pi¢e, uzorak br. 6
953V Voda za pi¢e, uzorak br. 7
954/V Voda za pi¢e, uzorak br. 8 o
B Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednos_t ) _ _ y
' ‘ Referentna J:edfnlca Metoda
Parametar | 947/V | 949/V. | 95Q/V | 961/V | 962/V | 983/V | 954V | | iodinost | mjere | ispitivanja
& prihvatljiv:_a za
Boja | <25 | <25 | <25 [<25|<25| <25 | <25 |RioEEi) TP 650
. . premjena
: : : prihvatljivg za
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez "rf’;[f;i‘:g:i;ﬁ;z - UMH 054 0
premjena : ‘
Mutnoéa 0,356 1<002]<0,02<0,02|<0,02|<0,02| 094 | s1- | NU Z027-12017
Koncentracija : :
niracls . pH BAS EN IS0
r:g?vr::}‘:&’:;js?;]a . 7119 ., 7,24 7,:;):0 7,24 7,93 . 7,31 . 7,63 6|5‘_9|5 jadinica - 105232013
Utrosak KMnO g | = BAS EN1SO
(Oksidativnost)4 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 <5 ng'L 0O: 8467:2002
rd
Amonijum, NH,* < 0-,107 <0,10|< 0.,10 <0,10{<0,10|<0,/10(<0,10| =05 mg/L 45%%%%:223017
Hloridi _ -‘5,5_ | 55 | <50 | 55 | <50]| 89 | <50 | =250 mgiL | BAS ISO 9207:2002
X — ) ]
Nitrt, NO,. <0,01(<0,01(<0,01{<0,01|<0,01]<0,01|<0,01| <050 | mgr | oVEIMZ
rd
Nitrati, NOs 69 | 7.0 2,5 24 | 27 | 135 | <20 =5 | mgl 45(833115\3’:{\’3?3017
by VoSt | 521 | 502 | 465 | 429 | 463 | 507 | 387 | s2500% | pSom" | BASEN 278882002
: : : — EPPP N SMEWW 237
Trihalometani-ukupni - 47 - - - - - <100 Hg/L- 6232 B:2017
.- B rd
Hloroform - <05 - - - - - S Mo/l 86“21152%337
; ; - - ) d
Bromdihlermetan - 2,9 - - - - - R wall _ %n;.'fzmgNzgf'f
. E\M\M rd
Dibrorhlormetan e 1,8 - - - - - - Mol S6“2/132 B:2§$7
E‘M\M [
Bromoform - - | <06 K - - - - R Ko/l %'\2/132 B:2§$’t‘

*Voda-ne smije biti agresivna. .

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati)/50+[nitriti}/3=1, gdje uglaste zagrade oznaéavaju koncentracije u mglL za nitrate (NOa) i nitrite
(NO3), pri éemu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vadi na iziasku iz uredaja za pripreriu vode za pice,

**Specifitna jedinjenja su: hloroform, bromoform dibromhlormetan, bromodihlormetan..

BASENISOMCU ¢ Matoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025

8 A Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.qov.ba; registarski broj akreditacije L1-40- 01

lzvje$taj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavm dio lzvjeStaja o uzorku | mogu se koristiti samo zajedno.

AvemEDITATION  Dokument se moZe reprodukovati | umno2avati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvaljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
‘H-40-01 izvjestaja o rezultatima fizitkoshemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNQ ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duci¢a 1

. Tel: 051/491-600
o ——— Faks: 051/216-510, 215-751 o108
EjffiRS i E-mail: info@phi.rs.ba
“““““““““““ “"” i Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Identifikacioni broj | Naziv uzorka
955/vV Voda za pi¢e, uzorak br. 9
956/V Voda za piée, uzorak br. 10
.. 957V | Voda za pice, uzorak br.. 11
Identifikacjoni broj / Utvrdena vrijednost
Ny . Referentna [Jedinica Metoda
Parametar 955/V | 956/V | 957V - - - - vrijednost | mjere ispitivanja
- : prlhv_atljivg za °Co-Pt
Boja <25 |<25|<25| - - - e Reimtaenin | skale UMH 053
promjena
S ] ) prihlvalljivg za )
Miris "Bez | Bez | Bez - - - S Lvviciibecd B UMH 054 ¢
: : : . - : promjena
BAS EN ISO
Mutnota- - ‘ <0,02| 0,19 0,%7 - - - - =1 NTU 7027-1:2017
Kongentracija - - |- & :
vodonikovih jona 724 |- 7,31 | 7.41 - - - - 6,5-9,5 jedﬁgca Eggzg%?g
{pH-vrijednost). o ) '
Utros$ak KMnOy : ‘ BAS EN ISO -
(oksidativnost) <05 |<05]|<05]| - - - - I L I T
. N ) SMEWWY 234
Amonijum, NH, <0,10(<0,10|<0,10 - - - - S05 ML | 4500-NH, D:2017
Mioridi 55 <50 1| <50 - - - C - < 260 mgfl. | BAS ISO 9297:2002
. : : . SMEWW 23"
Nitriti, NO; <0,01|<0,01|<001| - - - - <050 Mgl | 4500-NO; B :2017
— 1= _ — - SMEWW 23°
Nitrati, NOs | 7| 22 | <20 - - - - <50 Mol | 4500-NOy B:2017
:Enlgkggggvoduwost 493 | 479 | 378 - - - - | =2500* | uSem? |BAS EN 27888:2002
i | i T oo | o SMEVWW 237
Trihalometani-ukupni - - - - - - - <100 Ho/lL 6232 B:2017
. o . SMEWW 239
Hioroform - -t - - - - - s el 6232 B:2017
: o SMEWW 237
Bromdih!ormetan - - - - - - .- LT ‘ Mg/l _ 6232 B:2017
. g p SMEWwW 23M
Dibromhlormetan - |- L - - | - - - oL 6232 B:2017
SMEWW 23
Bromoform - - |- - - - - - ug/lL 6232 B:2017

*Voda ne smije biti agresivna. . .

** Moraju se csigurati takvi uslovi da [nitratil/50+[nitriti}/3s1, gdje uglaste zagrade oznadavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOs") i nitrite
(NOz}, pri Eemu granitna vrijednost iznosl 0,10 mg/L u vodi na izlasku Iz uredaja za pripremu vode za pice.

***Specifi¢na jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan. :

Utvrdene vrijednosti. parametara su u granic
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljyd

§Q g

Shba sa
S, Ce Bepsip) S O
,

Mw ¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA ‘
BA A\ Spisak akreditovanih podrudja dostupan na Nitarddly yabista : ‘
T Izvjestaj o rezultatima fizitko-hemljskih ispitivana j& Sastayies lzvietaja ¢ uzerku | mbgu se koristiti samo zajedno.
preliroiranie  Dokument se moze reprodukovati | umno2avati iskiugivo u cijelost, Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
LE40-01 lzvieStaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrudja.

# ‘ '
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