JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dudida 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751

0086

E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku

HH-1613,1615-1621/V/03/2023

Datum izdavanja izvjestaja

30.03.2023

Datum prijema uzorka

21.03.2023.

Identifikacioni broj uzorka

1613,1615-1621V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KQOZARSKA br87, PRIJEDOR
Tel:

Broj i datum podno$enja zahtjeva:

REGULISANO UGOVOROM

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razligito)

Naziv; Adresa; Telefon:
PODACI C UZORKU:
Naziv uzorka; VODA ZA PICE

Proizvodat/adresa:

CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR

Mjesto uzorkovanja:

DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanija:

21.03.2023.

Uzorkovanije izvrsio:

KLIJENT

Metoda uzorkovanja:

Napomene:
Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja

1613/V Voda za piée, uzorak br.3 UR "QObalg”

1815/ Voda za piée, uzorak br.5 Opéta bolnica

1616/V Voda 73 pice, uzorak br.6 Rezervoar "Hambarine™

1617V Voda za piée, uzorak br.7 Janji¢ pumpa

1818/ Voda za piée, uzorak br.8 Apoteka "Medicus", Kozarac

1619/ Voda za pite, uzorak br.9 Podr. OS "Miaden Stojanovié”,
Gornja Ljubija

1620/V. Voda za pi¢e, uzorak br.10 | Pumpna stanica, Kragulji

1621/V Voda za pice, uzorak br.11 | "Stara kuglana”

lzvjestaj o uzorku sadrZi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izviestaja dine sljededi izvjestaji o

rezultatima ispitivanja:

1.1zvjestaj o rezultatima fizickih, fizitko- hemijskih i hemijg|
2.1zvjesta] o rezultatima mikrobiolo§kih ispitivanja (2)
3.Stru¢no miglienje na izvjestaj o rezultatima ispitivanj

*lzvjedtaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobljen od podnosioca zahtjeva/viasnika

uzorka rezultatf se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tadnost i potpunost debijerih

informacija. -
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0 Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEG 17025;

Spisak akreditovanih pedrutja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
Dokument se moZe reprodukovati | umnozavati iskljucive u cijelosti. Nije dozvoijena ‘upotreba u reklamne svrhe




REPUBLIKA SRPSKA
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVQ

@ SLUZBA ZA HIGIJENU

HZRS 78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1
AT Tel: 051/232-420

_Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail; info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA
ISPITIVANJA

0090

Datum: 29.03.2023,
ID broj: 1613.1615-1621/V

waw r

Na osnovu Izvje¥taja o rezultatima ispitivanja uzorak, preti¥éene vode za pice,
identifikacioni br. 1613/V, 1615-1621/V od 21.03.2023. sa aspekta strunog razmalranja
rezultata ispitivanih fizikalno-hemijskih i mikrobioloskih parametara u pogledu uskladenosti sa
zakonskom regulativom -

ODGOVARAJU

zahtjevima ¢1.19, Zakona o hrani (SI. glasnik Republike Srpske, br.19/17) i ¢l. 51. Zakona o
vodama (Sl glasnik Republike Srpske, br.50/06 i 62/09), a u vezi sa &l. 4. stav'1 12 Pravilnika o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (Sl glasnik RS,br.88/17), te se
kao takva voda MOZE smatrati bezbjednom po zdravlje krajnjih korisnika.
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Sanka Danojevié,

avstvene ekologije

Struéno misljenj je sastavni dio lzvjedtaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati
i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
* Sistem menadzmenta kvalitetom u saglasnosti sa 1SO 9001:2008
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R JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Barnja Luka, Jovana Dugica [
Tel: 051/491-6G0 Faks: 051/216-510, 051/215-751
E-mail: info@phi.rs.ba, Web: www.phirs.ba

0135

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU
IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA

Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci pri prijemu ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za

M-1613/3/2023
Datum prijema uzoraka o laboratoriju: 21.3.2023 pristupanje mikrobiotoskoj analizi. .

Broj izvjeStaja:

Datum zavrsetka ispitivanja: 24.3.2023
Br. prot. Naziv uzorka Parametar > *Ukepne *Escherichiacoli  *Broj kolonija na ,..*ma_. kolonija ra *Enterococci *Sulfitoredukujuce c..maanmam
koliformne bakterije 3r°c 22°¢ Kostridije referentnih
Metoda > BAS EN BAS EN BAS EN BASEN BASEN UMMOSS ¢ vrijednost
[SO 93068~ 1SO 9308- ISO SO IS0 7899-
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003

BAS EN BAS EN

150 9308- 1SO 9308-

1/A1:2018 1/A1:2018

Ref. vrijednost > 0 u 100ml 0 u 100ml <20 u Iml <100 u lml 0 u 100ml 0a 1006 ml

1613/V Voda za piée, uzorak br. 3 0 0 0 0 0 0 DA
1615/V  Voda za piée, uzorak br. 3 0 0 0 0 0 0 DA
1616/V  Voda za pice, uzorak br. 6 0 . 0 0 0 0 0 DA
1617/V Voda za pice, uzorak br. 7 0 0 0 0 0 0 DA
1618/V  Voda za pice, uzorak br. 8 0 0 15 10 0 0 DA

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01

Izviesta] o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio 1zvje$taja o uzorku | mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljudivo u cijelosti. Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe.
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1619V ® voda 72 piée, vzorak br. 9 0 0 0 0 0 0 DA
1620/V  Voda za piée, uzorak br, 10 0 0 0 0 0 0 DA
1621/V  Voda za pice, uzorak br. 11 0 0 0 0 0 o 0 DA

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro&nju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za preiSéene vode)

Utvedivanje referentnih vrijednosti je izvrieno prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za {judsku potrodnju {S1. Glasnik R. Srpske 88/17,7a preiiéene vode)

lzvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava
dr med. specijalista med. mikrobiologije sa
_parazitologijom:

Mr sc. Tatjana Markovi¢

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/EC 17025;

Spisak akreditovanih podrudja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije L1 40-01 Strana 2 od 2
: Izvjestaj o rezultatima mikrobicloskih ispitivanja je sastavni dio 1zvjestaja o uzorku | mogu se koristiti samo zajedno.

vt Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskfjuivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u rekiamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duciéa 1

Tel: 051/491-600
e ———" #  Faks: 051/216-510, 215-751 0108
EB Z;RS E-mail: info@phi.rs.ba
- Web; www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjeStaja: H-1613/V i 1615/V - 1621/v/03/2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 21.03.2023,
Datum zavrSetka ispitivanja: 24.03.2023.

Identifikacioni broj | Naziv uzorka

1613/V Voda za pi¢e, uzorak br. 3
1615/V Voda za pice, uzorak br. 5 . -
1616/V Voda za pice, uzorak br. 6
1617V Voda za pice, uzorak br, 7

- 1618/V. | Voda za pite, uzorak br. 8
1619/ . | Voda za piée, uzorak br. 9
1620/V Voda za pi¢e, uzorak br, 10

Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost -
p ‘ Referentna | Jedinica Metoda

Parametar 1613/V{1615/V/|1616/V 1617V [1618/V[1619/V 1820/ vrijednost | mijere " jspitivanja

prih\:atlii_vs_n za I _

Boja <25 | <25|<25|<25| 25 [<25 | <25 [P ORIy
S : promjena -
. . = prihvatljivg: za
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez |Pioiaaibez) UMH 054 ¢
promjena
Mutnoca <0,02]<0,02|<0,02|<0,02]| 0,19 |<0,02[<0,02| =1 NTU 7027122017
Koneentracija - S ’

TTaLl: _ o~ | PH BAS EN ISO
\(f;ﬂf»;;}(;&f;rgjs%na ,?,36 7 742 1 771 7,81 768 | 7,73 | 7,81 | 6,5 975 jedinica 10523:2013
Utrodak KMnO, ) : BAS EN ISO
(oksidativnost) <05|<051<05]<05|<05{<05|<05]| =5 |mghOy| guanne

= (]
Amonijum, NH,* <0,10/<010|<0;10{<010[<0,10{<0,10[<0,10| =05 | mgL | ,ooW2d
Hioridi 68 | <50| 68 |<50|<50]| 68 |<50] =250° mg/L | BAS ISC 9297:2002
rd
Nitriti, NO, - <0,011<0,01<0,01|<0,01/<0,01|<0,01/<0,01| s050" | mglL 453&5‘3’2‘-,\:32:2017
Nitrafi, NO; 69 | 26 | 117 | 29 | 23 | 96 | 27 | ssov | mon |  SMEWWZS
a:grooggvod'nth 506 | 483 | 528 | 485 | 450 | 500 | 473 | 2500 | uScm' |BAS EN 27888:2002
) — _
Trihalometani-ukupni 714 - ,,-F - - 41 1 - S 1 00**.* pglL 86[\2A3EZVVBV\£§137
. rd
Hioraform <05 - - - - <05 - o | Mgl Sénzngz%g? 7
. rd
Bromdihlommetan 2,3 - - - - 1,6 - - ugiL SBHZASEZWBYVzg%
rd
Dibromhlormetan 2'33 . - - - - <05} - - Mo/l SéI;lE?I’EZWBV\;éS?
- rd
Bromofarm 2,8 - - - - 26 - i KoL %]\ZASEWBV\;C?? 7

*Voda ne smije biti agresivna. - .

** Moraju se osigurati takvi usiovi da [nitratfl/50+[nitriti}/3<1, gdje uglaste zagrade oznagavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOy) i nitrite
{NOz), pri'éemu grani€na vrifednost iznosi 0,10 fig/L u vodi na iziasku iz uredaja za pripremu vode xa pice.

***Specifiéna jedinjenja su: hloroferm, bromoform, dibromhlormetan, bromedihlormetan.

BASEMISORRTE & Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
B A Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
L lzvieStaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanfa Je sastavni dio lzvjetaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
reerinitatiol  Dokument se moze reprodukeVati | umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
L1-40-01 izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja. .
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

" . o INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

' REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1
Tel: 051/491-600

Faks: 051/216-510, 215-751 0108
E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

SLUEBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ldentifikacioni broj | Maziv uzorka

1621/ Voda za pice, uzorak br. 11

: . Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost -
T ‘ ] . Referentna |Jedinica Metoda
; Parametar ~ [1621/V| - - - N B vrijednost | mjere ispitivanja
. prihvattiivg za oCo-Pt
Boja < 2:5 - E - - - - T;L?baigsj;:ﬁf skoa-le UMH 053 ¢
i . promjena
. | pritwatliva za o
Miris Bez - - - - - - Pr?;[;%ﬁg:iéﬁgxz - UMH 054 ¢
premen BAS EN ISO
Mutnoda j<002). - | - . - - i R I NTU 7027-1:2017
Koncentracija - . 1 B
vodonlcovitjona | 7,38 | - | - | - | - | - | - |es-os | PR 808 ENASO
{pH-vrijednost) . ' : i
Utrosak KMnQy BAS EN ISO
(oksidativnost) <05] - - - - - - R e
. - . EVWWY 237
Amonijum, NH, < 0,10 - - - - - - 505 mg/L 45%KNVHV3V\E):;017
Hloridi ‘ 6|1 - - - - - - < 250* .mg!L BAS I1SO 9297:2002
wx SMEWW 23
: Nitriti, NO; <001 - - - - - - p - | %080 | mal | 4s00.NOs B 2017
i } i : x o SMEWW 234
: Nitrati, NO 6,9 - - - - - - s 50 Mol | 4500-NOy B:2017
: Elektroprovod|jivost . " - .
J (na 20 °C) _ 494 - - - - - - | 5.2_500 2 uScm™? | BAS EN 27888:2002
' - . rd
Trihalometani-ukupri - - s - - - - 21007 [ pgiL %“zngmgf 7
- . SMEWW 239
Hioroform - - - - - - - hglL 6232 B:2017
SMEWWY 231
Bromdihlormetan - - - - - - - - Mol 6232 B:2017
SMEWW 23
Dibromhlormetan - - - - - - - - Hglt 6232'B:2017
| . _ SMEWW 237
| Bromoform - - - - - - - - Hg/L 6232 B:2017

| * Voda ne smije biti agresivna. o .
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitratil/50+[nitritil/3<1, gdje uglaste zagrade oznatavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NO3) | nitrite

(NO7?), pri emu granicna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.
***Specifiéna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan., :

Utvrdene vrijednosti parametara su u_granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijepigfi®zagindsku potrodnju (SI. glasnik RS br.88/17).
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BARENISGISREE ¢, Metoda nije akreditovana od " BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; )
B ) A A Spisak akreditovanih podrudja dostupan na www bata.gov.ba; registarski broj akreditacije L!-40-01
" lzvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio (zvje&taja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno,
AceursitATION  Dokument se moze reprodukovati | umnozavati iskljudivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
081 jzvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja. ' ' )
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