JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duéica 1

Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0086
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HH-1973,1974, 1977,1978,1980-1983/\//04/2023
Datum izdavanja izvjestaja 12.04.2023

Datum prijema uzorka 06.04.2023.

Identifikacioni broj uzorka 1973,1974, 1977,1978,1980-1983/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR

Adresa: KOZARSKA br.87 , PRIJEDOR

Tel: :

Broj i datum podnosenja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razligito) .

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE
Proizvodad/adresa: CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR
Mjesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA
Datum uzorkovanja: 06.04.2023,
Uzorkovanje izvrsio: KLIJENT
Metoda uzorkovanja: -
Napomene:
Identifikacioni broj Naziv uzorka Mijesto uzorkovanja
1973V Voda za piée, uzorak br.1 TR”Gama”Jugovci
1974V Voda za piée, uzorak br.2 B3/2 bunar
1977 Voda za piée, uzorak br.5 Opéta bolnica
1978/V Voda za pi¢e, uzorak br.6 Rezervoar "Barakovac”
1980/V Voda za pi¢e, uzorak br.8 Pecéani, O8 "Dositej Obradovi¢”
19811V Voda za piée, uzorak br.9 | OS "Branko Copié”
1982V Voda za piée, uzorak br.10 | Apoteka "Medicus”, Kozarac
1983V Voda za pi¢e, uzorak br.11 gomjenica, podruéna OS"'Branko
opi¢”

Izvjestaj o uzorku sadrZi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvjeStaja &ine sljededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

1.1zvjestaj o rezultatima fizickih, fizi€ko- hemijskih i hemijskih ispitivanja (2)
2.lzvjedtaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja (2)
3.8truéno midljenje na izvjestaj o rezultatima ispitivanja (

=%

e RINY/d
.y i N ', W .
*zvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitiva -ﬁ“uf%\_ﬁrgy. Za u;@jﬁ&k‘t}ﬁéuen od podnostgca zahtjeva/vlasnika

uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Insti \gq-ﬁr'%i;\ﬁiﬁ'@m‘a,gﬁvornost za ta&nost i potpunast dobijenih
e ‘-—-‘-‘?‘,l.;w""-

informacija. -
DS BN sgﬁ 49428
B A ‘ i O Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

. | Spisak akreditovanih podrucja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
seerisiranadl [ Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe
Li-dg-01 ,




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

e I 78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1

HZRS Tel: 051/491-600 0090

Faks; 051/216-510, 215-751
E-mail; info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA 1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 11. 04. 2023.
ID broj: 1973-1974, 1977-1978, 1980-1983/V

Na osnovu Izvjedtaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja uzoraka vode i

strucnog razmatranja utvrdeno je da su uzorci ID broj 1973-1974, 1977-1978, 1980-1983/V

ZDRAVSTVENO ISPRAVNI

prema propisima &lana 4. stav 112 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za

ljudsku potro¥nju (Sluzbeni glasnik RS, br 88/ 17). Nalazi u prilogu struénog misljenja.
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oy P07l

ig“med. Borka Kotur

""""" o .a . . aa
e, S SPecijalista higijene
=S

%o G 2
N ATy A
) 2/ /'({,/ i éQ\\ .—\’/f

Ny T

G g it S

L OMSN

Struéno miglienje se odnosi na analizirani uzorak. Strugno mislienje je sastavni dio izvjestaja o uzorku | mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati | umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe, :
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugica 1

Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-5 10, 051/215-751
E-mail: info@phi.rs ba, Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGLIU

0135

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERLIE VODA

Broj izvjestaja: M-1973/4/2023 Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci pri prijemu ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za
Datum prijema nzoraka u laboratoriju: 6.4.2023 pristuapanje mikrobioloskof analizi.
Datum zavrSetka ispitivanja: 10.4.2023
Br. prot. Naziv uzorka Parametar > *Ukupne *Escherichia coli *Broj kolonija na *Broj kolonija na *Enterococci *Sulfitoredukujuce U granicama
koliformne bakterije 37°C 22°C Klostridije referentnih
Metoda > BAS EN BASEN BAS EN BASEN BASEN UMMO89 vrijednosti
ISO 9308- IS0 9308- ISO ISO ISO 7859-
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003
BASEN BAS EN
IS0 9303- IS0 9308-
1/A1:2018 1/A1:2018
Ref. viijednost > 0 u 100m] 0 u 100mt =20u1ml <100 n 1ml 0u 100ml 0u 100 ml
1973/V  Voda za piée, uzorak br.1 0 0 0 0 0 0 DA
1974/V  Vodaza pide, uzorak br2 0 0 0 0 0 0 DA
1977/V. Voda za pice, uzérak br.5 0 0 0 0 0 0 DA
1978/V  Vodaza pice, uzorak br.6 0 0 0 0 0 0 DA
E
¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
“isak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01 Strana 1 od 2

“8taj o rezultatima mikrobiolozkin Ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Tent se moZe reprodukovati | umnozavati iskljucive u cijelosti, Nije dozvoljena upctreba u rekiamne svrhe,




dwt,f
Voda za piée, uzorak br.8 0 0 0 0 0

1980/V DA
1981/V  Vodaza pice, uzorak br.9 0 t] 0 0 0 DA
1982/V. Voda za pide, uzorak br.10 ] 0 0 0 0 DA
1983/V. Voda za piée, uzorak br.11 0 0 0 . 0 0 DA

wew oy

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro3nju (SL Glasnik R. Srpske 88/ 17,za prei¥éene vode)

Utvrdivanje referentnih vrijednosti Je izvrSeno prema Pravilnik o zdravstvenoj

% Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Nisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01

“staj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio lzviedtaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

“ent se moze reprodukovati i umnozavati iskljuivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (S1. Glasnik R. Srpske 88/1 7,za pretiséene vode)

Izvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava

“Ti~drmed. specifalista med. mikrobiologije sa

parazitologij om:

L/

Mr sc. Tatjana Markovié
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOCVA
INSTITUT ZA JAVNQ ZDRAVSTVO
! REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Duciéa 1
Tel: 051/491-600

0108

Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba
‘ SiUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA 1SPITIVANJE VODA .
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Broj izvjestaja: H-1973/V, 1974/V, 1977/V, 1978/V i 1980/V - 1983/v/04/2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 06.04.2023,
Datum zavrSetka ispitivanja: 07.04.2023,
Identifikacioni broj | Naziv uzorka
CM973INV Voda za pice, uzorak br.1-
1974/V Voda za pice, uzorak br. 2
1977V Voda za pice, uzorak br. 5
1978V Voda za piée, uzorak br. 6
1980/V - Voda za pice, uzorak br. 8
1981/V - [-Voda za pice, uzorak br. 9
19821V Voda za pice, uzorak br. 10
| Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost . -
‘ ; N Referentna | Jedinica Meatoda
Parametar | 1973/V11974/V|1977/V|1978/V| 1980/V| 1981/ | 1982/v| Smnn Joainea) - Heteda,
c ) : | : . prih_vatljivgza O pi
Boja <25 (<25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 [T Gort | uMHoss o
o ) ] ] = pr;T;:jt’evr:za — -
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez "ﬁ;ﬁfg;;;ﬁﬁf - UMH 054 ¢
Bromjena
Mutnoca <002[<0,02|<002|<002[<002/<0,02(<0,02{ =1 | Nty | BASENISO
Kencentracija ' .
centracij: i Cgae i pH  BASENISO
o e | 706 | 766 | 740 | 760 | 715 | 70 | 761 |es-ox | Bl | SEEN
Utrosak KMriQ ~ BAS EN ISO
(oksidativnost) - <05]<05|<05]<05|<05]<05|<05; <5 |mglo| g
rd
Amonijum, NH,* <010 <0,10 <010}<010/<0,10/<0,10/<0,10| =05 mg/l. 45%1[\3'“_%%,223017
Hioridi <50 10,9 | <50 | <50 7,5 6,8 | <50 | s250* | mglL |BASISO9297:2002
; g d
Nitrt, NO; |<001|<0,01/<001|<001|<0,01<0,01[<001| s0s0" | mgn |, SMEWW23"
- . . . [}
NiratiNO: | 29 (127 ) 28 | 28 | 72 | 78 | 25 | ssov | mor 4500N0; Br2017
a2 o0y oSt | 472 | 536 | 4BO | 515 | 517 | 502 | 486 | <2500 | pScm! | BAS EN 27888:2002
. o ' 1 O - SMEWW 237
Trihalometanj-ukupni - 1,4 - - - - - 5100 il 6232 B:2017
. rd
Hloroform - <0,5 - - - - - T Mg/t Sslf'zn:’?mg‘? 7
5 ]
Bromdihlormetan - 1,4 - - - - - - MgiL %gnéemg? 7
rd
Dibromhlormetan - 14 - - - - - - kgL Sar:\znfmg?'i
[
Bromoform - 1,4 - - - - . - gL Sega?m;ﬁ 7

* Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati]l50+[nitriti]lss1, gdje uglaste zagrade cznadavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOg3) i nitrite

(NOZ}, pri €emu granina vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pie.
“*Specifitna jedinjenja su: hioroform, bromoform, dibromhlormetan, bremodihlormetan.

BAS EN IBOAEC 17028

BAW,
hC_.CBl.GITATIQn
1.40-81

$ Metoda nije akreditovana
Spisak akreditovanih padrudja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
laviestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorky | mogu se koristiti samo zajedno.

Dokument se moze repradukovati i umnoZavati iskjjudivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
izviestaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskin ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja.

i

Lt

d strane BATA prema BAS EN ISO/EC 17025;
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e - JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
] 78000 Banja Luka, Jovana Dudica 1
L Tel: 051/491-600" o
RO ’ Faks: 051/216-510, 215-751 0108
&RS E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ha

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZIEKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ldentifikacioni broj | Naziv uzorka w

1983/v Voda za pice, uzorak br, 11

- -

- - .

identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost =
T ; _ Referentna |Jedinica Metoda
Parametar 1083/V| - - N - " | vrijednost | mjere ispitivanja
. . . prihvalljiv:; za 9Co-Pt
Boja <25 - - - - - T breetbod skale UMH 053 ¢
) promjena
o : - ’ pr_ihv'atijivg za
Miris | Bez | - - - - - - eenitionn | - UMH 054 &
_ R L ) . : | promjena
Mutnoéa . ... . |<Q002| - | < - - - o =1 1.NTU | EQZS}ENZES}?
Koncentraciia ek
P B . : M - BASENISO
vodenikovih jona 7,05 | - - - - - - 65-95" [ BY .
Hovrijednost) ‘ : . . jedinica 10523:2013
UtroSak KMnO, : BAS EN ISO
oksidativiost) <051 - | - y - e =5 MO ass7002
Amonijum, NH,* <010 - | - - - - - £05 mg/L 45803{5\,:%52;017 '
Hioridi |1 75 | - - - - - | - | s250* | mgL |BASISO9207:2002
; - SMEWW 231
Nitriti, NO, <001f - B - - - - | =050 ML | 4500-NO; B 2017
- : : _ ) — " - SMEWW 231
Nitrati, NO |72 - - - - - - S50 MO | 4500-NOs B:2017
Iilsl%ogg):vodlﬁvost 513 - - - - - - $2500° | uScrn | BAS EN 27888:2002
. , L i -
Trihalometani-ukupni | - - - - - - - 21007 1 pgiL 861\2/|3EZV\QA£6?? 7
. ‘ ‘ _ T SMEWW, 237
Hloroform - " - - - - - e Hg/L 6232 B:2017
T SMEWW 257
Bromdinlormetan | - - - - - - - T oL 6232 B:2017
- ) SMEWW 23
Dibromhiormetan - - = N - T T HgiL 6232 B:2017
o } SMEWW 237
Bromoform - . - - - - - © | kgl 6232 B:2017

*Voda na smije biti agresivna. . . . o . o _—
** Moraju se osigurati takvi uslovi da {nitratil/50+[nitrit/3s1, gdje uglaste zagrade oznadavaju kencentracije u mg/L za nitrate (NOs'} i nitrite
(NGy7), pri €emu granicna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pide. ‘
***Specifiénajedinjenja su: hloroform, bromoform, dibremhlormetan, bromodihlormetan. .

Utvrdene vrijednosti ‘parametara su u granicama seferentnih  vrijednosti prema Pravilniku o

zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsk 'éét\wénju. Shglasnik RS/MHI.88/17). -
o : 3 i oAl Smy‘skingnalitiéari:

/ j‘lgjf;g/f /! .

<SS

. ' o o \%@H@:f‘f'\*w’i\‘t o
BASENISOIECANZS - o Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BASEN 180VIEC 17026;

B A Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije Li-40-01 '

‘ {zviedtaj o rezuitatima fizigko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorky i mogu se koristiti samo zajedno.
pecuenitatod Dokument se moze reprodukovati | umnozavati Iskljugivo u cijelosti. Nij¢ dozvoliena-upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
Li-40-51 izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja. ' o
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