JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dudiéa 1

Tel: 051/491-600 0086
Faks: 051/216-510, 215-751

RS E-mail: info@phi.rs.ba

v Web: www.phi.rs. ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HH-1272-1277/N\/03/2023
Datum izdavanja izvjestaja 15.03.2023

Datum prijema uzorka 07.03.2023.
Identifikacioni broj uzorka | 1272-1277/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87 , PRIJEDOR
Tel,

Broj i datum podno$enja zahtjeva; REGULISANO UGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razliéito)

Naziv; Adresa: Telefon:

PODACI O UZCRKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE

Proizvodaé/adresa: CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR

Mjesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja: 07.03.2023.

Uzorkovanje izvrsio: KLIJENT

Metoda uzorkovanja: -

Napomene:

Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja

1272 Voda za pice, uzorak br.5 QOpéta boinica
1273V Voda za piée, uzorak br.6 Rezervoar Pasinac
12741 Voda za pi¢e, uzorak br.7 Gomijenica domadcinstvo Vukovié
1275/ Voda za pice, uzorak br.§ Gornja Ljubija, ambulanta
1276/ Voda za pie, uzorak br.9 Pumpna stanica, Kragulji
1277V Voda za pi¢e, uzorak br.10 | Apoteka "Medicus”, Kozarac

lzvjestaj o uzorku sadréi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvjest Kozarac aja &ine sljededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja;

o0
1.1zvjestaj o rezultatima fizi¢ko-~ hemijskih ispitivanja (2) /% &\G
2.1zvjestaj o rezultatima mikrobicloskih ispitivanja (2) /)
3.8truéno mislienje na izvjedtaj o rezultatima ispitivanja

Mz
g o

\umaiz‘\“ ssg

*lzvjeStaj o vzorku | rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/viasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tagnost i potpunost dobijenih
mformac ija.
I TR 1RO Tieas
8 T A 0 Mmetoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
*Lh 3 g | Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije L1-40-01
sesreiTatiog | Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljudive u cijelosti. Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe
Li-4004%




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Duéica 1
Tel: 051/491-600 0090
Faks: 051/216-510, 215-751
" E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA I1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 14. 03. 2023.
ID broj: 1272-1277/V

Na osnovu Izvjestaja o rezultatima fiziCko-hemijskih i mikrobioloskih ispitivanja uzoraka vode i

struénog razmatranja utvrdeno je da su uzorci ID broj 1272-1277/V

ZDRAVSTVENO ISPRAVNI

prema propisima ¢lana 4. stav 1 i 2 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za

ljudsku potro¥nju (SluZbeni glasnik RS, br 88/17). Nalazi u prilogu struénog misljenja.

SPECIJALISTA
JU'?-M,‘//

r med. Borka Kotur

specijalista higijene

Struéno migljenje se odnosi na analiziranf uzorak. Struéno midljenje je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno. Dokument se moZe reprodukovati | umnoZavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
rekltamne svrhe.

Strana | od t



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugica 1
Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751 : O135
E-mail: info@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs,ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGLIU
IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERLJE VODA

Broj izvjeStaja: M-1272/3/2023 Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci pri prijemu ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za

Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 7.3.2023 pristupanje mikrobioloSkoj analizi. -

Datum zavrSetka ispitivanja: 13.3.2023
Br. prot. Naziv uzorka Parametar > *Ukupne *Escherichiacoli  *Broj kolonija na *Broj kolonija na *m_..»m._.‘ononnm *Sulfitoredukujuée . ) U granicama
koliformne bakterije 37°C 2rC klostridije referentnih
Metoda > BAS EN BASEN BAS EN BAS EN BAS EN UMMO089 ¢ vrijednosti
ISO 9308- 1SO 9308- 1SO ISO IS0 7899-
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003
BAS EN BAS EN
IS0 9308- ISO 9308-
1/A1:2018 1/A1:2018
Ref. viijednost > 0 u 100ml 0u 160ml <20 v iml =<i00u iml 0 u 100mi Ou 100 ml
1272/V  Voda za piGe, uzorak br. 5 0 0 0 0 0 0 DA
1273/V Voda za pice, uzorak br. 6 0 0 0 0 0 0 DA
1274V Voda za pice, uzorak br. 7 0o 0 0 0 0 0 DA
1275/V Voda za pice, uzorak br. 8 0 0 0 0 0 0 DA
TERISCHEG $7075 |

Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01
W@ | [zvjedtaj o rezultatima mikrobiolodkih ispitivanja je sastavni dio |zviestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
MIATEOR] Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

e w ¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
p‘ }” Strana 1 od 2




1276/V. Voda za pife, uzorak br. 9 0 .0 0 0 0 0 DA

1277V Voda za pice, uzorak br. 10 0 0 0 0 0 0 DA

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrognju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za pregii¢ene vode)
Utvrdivanje referentnih vrijednosti je izvrieno prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro3nju (SL. Glasnik R. Srpske 88/17,za pretiséene vode)

Izvjesta} o rezultatima ispitivanja ovjerava
. ..,%Ena/.mvoommmmﬂm med. mikrobiologije sa
; parazitologijom:

Al

anka Tomié, dr med.

Al ot G i
o BORANT

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
| mv_mmx mxaa;gm_”__: UonE@.m Qmﬁcﬂm:.am é.amﬂm.moﬁcmu qom:mwma._a broj akreditacije El LO-E. . ) . Strana 2 od 2
lzviestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio 1zvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

_ Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u rekiamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO'

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dutiéa 1

Tel: 051/491-800

pEm— Faks: 051/216-510, 215-751 0108
EEERS E-mail: info@phi.rs.ba
TT—— Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISP_ITIVANJA
Broj izvjestaja: H-1272/V - 1277/V/03/2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 07.03.2023.
Datum zavrdetka ispitivanja: 09.03.2023.
Identifikacioni broj | Naziv uzorka
1272V Voda za piée, uzorak br. 5
12731V Voda za pice, uzorak br. 6
12741V Voda za pice, uzorak br. 7
1275V Voda za pice, uzorak br. 8 -
_1276/V. . | Voda za pice, uzorak br. 9
1277V Voda za piée, uzorak br, 10
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Parameter _|12721V|1273/V 1274V 1276|1276V | 12771v| - [Refersntna | iapde
. ) ) _ . prihvvailjtvg za P
Boja <25 <25 <25 | <25 <25 | <25 | . [momens) 0P| 00
. . . - promiena -
. . pr‘:hval!jivg za :
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez - et | - UMH 054 ¢
promjena
Mutnoca <0.02|<002|<002| 014 [<002[<002] - [ s1 | w | EASENEO
Koncentracija ‘ .
tracl]s _ «1 pH BAS EN ISO
iodorikoin Jone 7,32 |. 740 783 | 739 | 7,74 | 764 | - |65- 95 [ obiica| o iSC
Utrogak KMnO, = | - BAS EN SO
(oksidativrost) <05 <05 <05|<05|<05]|<05| - S5 |mILO:|  eiszon0n
. . rd
Amonijum, NH,* <0,10/<0,10 .< 0,10{<0,10( < .0,10 <010 - =05 Mg/ 4580245\!%:22301?
Hioridi 55 | <50 75 75 | <50 <50 - £250* | mgi | BAS ISO 9297:2002
- p . wd
Nitt, NO <001<001]<001]<0,01/<001/<001] - | sos0v | mgr |  SHEWWZ -
f rd
Nitrati, NOs 24 | 25 | 86 | 106 | 25 | 24 | - =907 | mat 4533’15‘(’)\3{\’3?23017
E]':‘g[)°fg;"°d"“’°3t 500 | 498 | 517 | 528 | 499 | 4871 52500 | uSem | BAS EN 27888:2002
Trihalometani-ukupni - 6,5 - - . . _ ‘5100,‘;3, 1 woL %l;ﬂ;ﬂé\l\é g;ar;
rd
Hloroform - <05 - - - - - - kgL %hzﬂfzmg? 7
nard
Bromdihlommetan - 2,0 - - - - - : Mo/l %gg%g ? 7
. rd
Dibromhlqrmetan - 1 ,_8 '(}ﬁ- - - - - B bl Ssréﬂfszvggf 7
7 d
Bromoform - 2,7 - - - - - - Ho/L %I\ZA;V\EV\%?T

" Voda ne smije bitl agresivna,

** Moraju se osigurat takvi uslovi da
(NQ7}, pri Eemu graniéna vrijednost i
***Specifitna jedinjenja su: hlorofor

BAS EY 13018017029

Aé_(;iu::i'luno

b+ i
L1-408-01

5y

[nitrati}/50+[nitriti/3<1, gd

je uglaéte zagrade oznaéavaju koncentracije u mg/t za nitrate (NO;")-i nitrite

< Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS NISONEC 17
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.goy ba’ @ﬁ
lzviestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni di

Dokument se moZe reprodukovati | umnoZavati iskljuéivo u cijelostr.
izvje$taja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditov
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iznosi 0,10 mg/l u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice,
m, bromoform, dibromhiormetan, bromodihi

Utvrdene ' vrijednosti parametara’ su u granicama refep
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potr

iy B
- Ul ;—.

’*%._\

ukorkl

liedbzvslEna upotreba u
anog podrudja,

i mogu se khristiti samo zajedne.
eklamne svrhe. Ogjena
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