JAVNA ZDRAVSTVENA USTANCVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dudida 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 C086

E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku

HH-2055-2062/V/04/2023

Datum izdavanja izvjestaja 20.04.2023.
Datum prijema uzorka 11.04.2023.
Identifikacioni broj uzorka 2055-2062/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br87, PRIJEDOR
Tel:

Broj i datum podnosenja zahtjeva;

REGULISANO UGOVOROM

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razliito)

Naziv: Adresa: Telefon:
PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka; VODA ZA PICE

Proizvodad/adresa: CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR

Mjesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja: 11.04.2023.

Uzorkovanije izvrsio: KLIJENT

Metoda uzorkovanja:

Napomene:

Identifikacioni broj Naziv uzorka Mijesto uzorkovanija
2055/ Voda za piée, uzorak br.3 FPekara Klas
2056/ Voda za pice, uzorak br.4 Bunar B3/2
2057V Voda za pice, uzorak br.5 Opéta bolnica
2068/ Voda za pice, uzorak br.6 Rezervoar Padinac
2059V Voda za piée, uzorak br.7 Dom zdravlja Ljubija
2060/V Voda za pi¢e, uzorak br.8 0.5"Jovan Cviji¢"Cikote
2061V Voda za pi¢e, uzorak br.9 Vriic"Bambi'Kozarac
2062/V Voda za pice, uzorak br.10 | 0.5"Branko Copi¢”

lzviestaj o uzorku sadrzi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvje$t Kozarac aja &ine sliededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

1.1zvjesdtaj o rezultatima fizicko- hemijskih ispitivanja (2)
2.|zvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja (2)
3.8truéno misljenje na izvjestaj o rezultatima ispitivanja (1)
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*lzviestaj o Uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorake
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. institut ne preuzima cdgovornost za tagnost i potpunost dobijenih
informacija.

Ay BN GORES 11005
{ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Y
B A J | Spisak akreditovanih podruja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
reeRspivariosy | Dokument s@ moZe reprodukovati | umnoZavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1
Tel: 051/491-600 0090
= Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail; info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 20. 04. 2023.
ID broj: 2055-2062/V

Na osnovu IzvjeStaja o rezultatima fizicko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja uzoraka vode i

stru¢nog razmatranja utvrdeno je da su uzorci ID broj 2055-2062/V

ZDRAVSTVENO ISPRAVNI

prema propisima ¢lana 4. stav 1 i 2 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za

ljudsku potro$nju (SluZbeni glasnik RS, br 88/17). Nalazi u prilogu struénog migljenja.
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Stru¢no misijenje se odnosi na analizirani uzorak. Struéno misljenje je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cqelostl Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

o REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Du&iéa 1
) Tel: 051/491-600
TErr Ty O Faks: 051/216-510, 215-751 0108
Eg ERS E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

5LUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA iSPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZIEKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjestaja: H-2055/V - 2062/V/04/2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 11.04.2023.
Datum zavrsetka ispitivanja: 12.04.2023.

Identifikacioni broj | Naziv uzorka

2055/V. | Voda za piée, uzorak br. 3
2056/V Voda za pice, uzorak br. 4
2057V Voda za pic¢e, uzorak br, 5
20581V Voda za pice, uzorak br. 6
2059V . | Voda za pite, uzorak br. 7
2060V - | Voda za piée, uzorak br. 8
20611V Voda za pide, uzorak br. 9

Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost

Parametar  |2055/V|2056/V/|2057/V|2058/V/|2059/V|2060/v[2061/v | Referentna lJedinical — "Wetoda

vrijednost | mjere ispitivanja
. . . prihvailjiw_a hza Co-Pt
Boja <25 | <25 <25 | <25 | 25 | <25 | <25 [Feaien) "COP L 053 6
- - - . promjana : :
. . prihvatljivg za
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez [Pumteaiber| UMH 054 ¢
- promjena

Mutnota |<002)<002)<0,02)<002)<0,02; 0,18 | 080 | s1 | nty [ BASENED

Koncentracija

ntrac - .| pH BAS EN ISO
Efgﬂ?‘m}?;;u%na 740 | 714 | 7.36 | 747 | 743 | 7,40 | 7,41 | 65-95 jedinica | 10523:2013

ouscatinosy’ | <05 | <05 [ <05 <05] <05 <05 <05| =5 |mano,| SASENEO
Amonijum, NH,* <0,10|<0,10|<0,10] < 0,10(<0,10|<0,10{<0,10| =05 mg/L 45%%5%?23&7
Htoridi <50 89 [<50|<50| 89 |<50]|<50| 5250 | mglL |BASISO 92072002
tri], N { " SMEWW 237
Nitritl, NO, <0,01)<0,01|<0,01{<0,01{<0,01{<0,01|<0,01| s050~ | mon 4500-NO; B :2017
Nitrat, NO; 24 1125 | 24 25 | 108 | 28 | <20 ss0 mgiL SMEWW 23"

4500-NO; B:2017

azoo "t | 443 | 485 | 436 | 450 | 482 | 439 | 399 | =250 | psem’ |BAS EN 278852002

Trihalometani-ukupni ‘_6,3 - - - - - - = 1.00‘*** Hg/L %ngmg? :
Hioroform <05 = - - - = - ' " Ko/l SBI}‘ZASEZWBV\;EZJ‘IS :
Bromdihlormetan 1 8 - - - N - - Ho/L Ssl\éléEZV\éV\;gf ';'d
Dibromhlormetan 1,8 - - - - e " HgiL Sér‘ZABEZWnggf?M
Bromoform 2,7 - - - - - - T HglL SSI\ZnIiEzwgvzgf'r/d

*Voda ne smije biti agresivna,

** Moraju se osigurati takvi usiovi da [nitratif50+[nitriti}/3=1, gdje uglaste zagrade oznacavaju koncentracije u mg/L za nitrate '(NOy) i nitrite
(NG, pri éemu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredsja za pripremu vode za pide.

***Specifitna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan,

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; ..

Spisak akreditovanih podru&ja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
lzviedta] o rezultatima fizidko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio. Izvie$taja o uzorku i mogu se koristiti same zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati isklfuivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
izvjedtaja o rezultatima fizigko-hemijskin ispitivanja je izvan akreditovanog podrudja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA _
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
L ' REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Du&ica 1
4 Tel: 051/491-600
TrrrT o Faks: 051/216-510, 215-751 0108
E}ZRS E-mail: info@phi.rs.ba
Tmm—— Web: www,phi.rs.ba
SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
1ZVJESTAJ O REZULTATIMA F IZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
ldentifikacioni broj | Naziv uzorka
2062/v Voda za piée, uzorak br. 10
) Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
i : Referentna | Jedinica Metoda
Parametar 2062/ " - - - - B vrijednost | mjere ispitivanja
prihvatljiv_a za %Co-Pt
Boja <25 | - - - - - S b B UMH 053 &
promjena
. . pn‘hvalljiv_a 2a
Miris Bez - - - - - S Rl B UMH 054 ¢
) . promjena :
BAS EN ISO
Mutnoca <0,02| - - - - - - 1 NV | - 7027-1:2017
Koncentracijz ’

NLraclj: : «.1 PpH BAS EN ISO
voﬂf)vr:lijlzmgé%na 7,52 - - - - ) - 6.5-95 jedinica 10523:2013
Utrodak KMnO, BAS ENISO

oksidativnost) <05 | - - - - - - =5 MO0 Cgisrionmm

) N . : : SMEWWY 237
Amonium, N, <0,10| - - - - - - <05 | ML | 4500.NH, D2017
Hloridi 6,8 - - - - - - < 250* mg/L | BAS ISO 9297:2002

- SMEWW 237
Nltrltl, NOz < 0,01 - = = = = = 5 0:50 mg”— 4500-N02' B 2017
- : " SMEWW 231
Nitrati, NO, 7,2 - - - - |- - S0 | MO | 4500-NOs Bo2017
i':’g?fg;""d”""’s‘ 472 - - - - - - <2500 | pScm | BAS EN 27888:2002
) G
Trihalometani-ukupni 7.2 - - - - - - 1007 1 ugil 86“2”:'352%5? 7
SMEWW 237
Hioroform <05 | - - : - - - - koL 6232 B:2017
. SM 237
Bromdihlormetan 21 | - - - - - - § KoL szfzmgv:zm?
EWW 237
Dibromhlormetan 2,3 - - e - - i HolL %nanng\éOf 7
M 234
[Eromoform 2, 8 - - - - B - B Ho/L L:‘E’iz:;EZ\I\'I{%V:\;01 7

*Voda ne smije biti agresivna,
** Moraju se osigurati takvi usiovi da
(NO2), pri ¢emu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlaskuy iz uredaja za | pripremu vode za pice.
***Specifiénajedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodi ’l;qrfitj_g‘taln.f"‘jw.

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicamg,_

zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsk L pot

(54 w00 Rezultate'ovjerill
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SIS & Metoda nife akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEG 17025;
B‘; A Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarsk] broj akreditacije LI-40-01

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljuGivo u cijelosti.
izvjestaja o rezuitatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podruéja,

[nitrati]!50+[n|'triti]l:351, gdje uglaste zagrade oznadavaju konbentracije umg/L za nitrate (NQy) i nitrite

ferentnih- -vrjjednosti prema  Pravilniky o
ro$nju (SI: glasnik RS br.88/17).
emijski analiti¢ari:

lzviedtaj o rezultatima fizidko-hemijskih ispitivanja je sastavni dig Izviestaja o uzorku i mogu se Koristiti samo zajedrio,
Nife dozvoljena upotreba u rekiamne svrhe. Ocjena
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