JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banfa Luka, Jovana Dudica 1

Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0086

; E f RS ‘ E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HH-2235-2242/\//04/2023
Datum izdavanja izvjestaja 26.04.2023.

Datum prijema uzorka 20.04.2023.
Identifikacioni broj uzorka 2235-2242N

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87 , PRIJEDOR
Tel,

Broj i datum podnosenja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE
Proizvodad/adresa: CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR
Mjesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA
Datum uzorkovanja: 07.02.2023.
Uzorkovanje izvrsio: KLIJENT
Metoda uzorkovanja: -
Napomene:
|dentifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja
2235/ Voda za piée, uzorak br.3 Vladine rezervoar
2236V Voda za pi¢e, uzorak br.4 EB3 bunar, hlorisana voda
2237V Voda za pi¢e, uzorak br.5 Bolnica
22381V Voda za pi¢e, uzorak br.6 Hambarine rezervoar
2239/V Voda za pi¢e, uzorak br.7 | Gomijenica O.S.
2240 Voda za piée, uzorak br.8 D. Ljubija O.8.
2241V Voda za pice, uzorak br.9 | Cejreci O.S.
22421V Voda za pice, uzorak br.10 | Trnapolie Stamenici

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja &ine sljededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

t.1zvjestaj o rezultatima fizi¢kih, fizitko- hemijskih i hemijskih ispitivanja (2)
2.1zviestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja (2) JE—

3.Struéno mislienje na izvjestaj o rezultatima ispitivan] ’@5\3 ,'f,’!i iin o
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*lzviedtaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzoraMa—uﬁrak dobijen od podnosioca zahtjevalvlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za taénost | potpunost dobijenihk

informacija.
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Q Metoda hije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
Dokument se mozZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nile dozvoljena upotreba u reklamne svrhe




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
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SLUZBA ZA HIGIJENU

0090

STRUCNO MISLJENJE NA 1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 26. 04. 2023.
ID broj: 2235-2242/V

Na osnovu IzvjeStaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja i stru¢nog

razmatranja utvrdeno je da uzorci vode, pre¢iséena voda, ID broj 2235-2242/V

ODGOVARAJU

prema propisima &lana 4. stav 12 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za

ljudsku potrognju (Sluzbeni glasnik RS, br 88/17) te se kao takva voda MOZE smatrati

bezbjednom za potrogage. Nalazi u prilogu stru¢nog migljenja.
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Strugno midlienje se odnosi na analizirani uzorak. Struéno misljenje je sastavni dio |zvje$taja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u

reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugida 1

Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751 . 0135
E-mail: info@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGLIU

IZVIESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERLIE VODA

Broj izvjeStaja:

M-2235/4/2023

Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 20.4.2023

Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci pri prijemu ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/TEC 7218:2008 cog.o_u:a za
pristupanje mikrobioloskoj analizi.

Datum zavretka ispitivanja: 24.4.2023
Br. prot. Naziv uzorka Parametar > *Ukupne *Escherichiacoli  *Brojkolonijana  *Broj kolonija na *Enterococci *Sulfitoredukujuce U granicama
keliformne bakterije 3rc 2°C klostridije referentnih
Metoda > BAS EN BAS EN BASEN BASEN BAS EN UMMO89 ¢ vrijedniosti
ISO 9308- ISO 9308- ISC ISO IS0 7899-
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003
BAS EN BAS EN
ISO 9308- ISO 9308-
1/A1:2018 1/A1:2018
Ref. vrijednost > 0u 100ml 0 u 100ml =20 u iml =100 u 1ml 0 u 100ml 01100 ml
2235/V  Voda za piée, uzorak br. 3 0 0 0 0 0 0 DA
2236/V Voda za pice, uzorak br. 4 0 0 0 0 0 0 DA
2237/V  Voda za pice, uzorak br, 5 0 0 0 0 0 ¢ DA
2238/V  Voda za pite, uzorak br. 6 0 0 0 0 0 0 DA
2239/V  Voda za pide, uzorak br. 7 0 0 0 0 0 0 DA

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije 11 40-01 Strana 1 od 2
Izviestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni n_o Izviestaja o uzorku | mogu se koristiti samo zajedno.

Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati _mx__:n_su u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.




2240/V  Voda za pi€e, uzorak br. 8§ 0 0 0 0 0 0 : DA

2241/V  Voda za pice, nzorak br. 9 0 0 0 0 0 0 DA

2242/V  Voda za pi¢e, uzorak br, 10 0 0 0 0 0 0 DA

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (Sl. Glasnik R. Srpske 88/17,za preti¥éene vode)
Utvrdivanje referentnih vrijednosti je izvrSeno prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SL Glasnik R. Srpske 88/17,za pretiscene vode)

Izvjedtaj o rezultatima ispitivanja ovjerava
dr med. specijalista med. mikrobiologije sa
- parazitologijom:

W

Mr sc. Tatjana Markovié

BAW

CTREBITATION

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN 1ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podrudja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01

lzviestaj o rezulfatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio [zvjedtaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljucive u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugica 1
Tel: 051/491-6800

i e ks: 051/216-510, 215-751 0108
EEZRS e Es-ngail: infgéphi.rs.ba

Web: www.phi.rs ba

BLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izv]jestaja: H-2235/V - 2242/V/04/2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 20.04.2023.
Datum zavr3etka ispitivanja: 24.04.2023.

ldentifikacioni broj | Naziv uzorka

{pH-vrijednost)

- 2235V Voda za pice, uzorak br. 3
2236/V Voda za piée, uzorak br. 4
2237V Voda za pice, uzorak br. 5
2238V Voda za piée, uzorak br. 6
2239V Voda za pi¢e, uzorak br. 7
2240/v Voda za piée, uzorak br. 8
2241V Voda za piée, uzorak br. 9
identifikacioni broj f Utvrdena vrijednrost
Parametar _|2236/V| 2236/ 2237/V|2238/V| 22301V | 22401V | 224 1/v | {oiorontna Jedinieal - etods
prihvattjivg za | o ]
Boja <25 |<25|<25 <25 25 | <25 | <25 |Mimisaice fk‘;,':t UMH 053 ¢
. : promjena
prihvatljiva za
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez ",?;L‘fb?g‘:jgﬁ,‘;z - UMH 054 ¢
promjena
Mutnoca <0,02]<0,02{<0,02(<0,02|<0,02/<0,02[<0,02| <1 NTU %\287'511“239%?
Koncentracija _
vodonikovih jona 762 | 728 | 7256 [ 720 | 714 | 7,39 | 7,18 | 65-95 | _PH BAS EN ISO

jedinica 10523:2013

UtroSak KMnO,
(cksidativnost)

<05|<05[<05|<06|<05|<05|<05] s5 |mgLo| BASENEO

Amonijum, NH;*

<0,10/<0,10/<010|<0,10|<0,10|<0,10|<0,10| so5 | mgr | , SVENW2T

Hiorid) 54 | 54 | <50 88 | 81 | 94 | 101 | s250* | mglL |BAS SO 9297-2002
— ” SMEVWW 237
Nitrit], NO, <0,01]<0,01|<0,01/<0,01|<0,01|<0,01|<0,01{ 050" | mg 4500-NO; B :2017
. SWEWW 239
Nitrati, NO, 28 | 28 | 28 | 80 | 67 | 101 | <20 | ss50 MY | 4500-NO5 B:2017

Fr::kzt:’ogg)wodulvost 816 | 514 | 513 | 549 | 547 | 562 | 639 | <2500 | uScm' |BAS EN 27888:2002
: - : ' ‘ SMEWW 257
Trihalometani-ukupni - <0,5 - - - - - 100 Ko/l §232 B:2017
: SMEWW 237
Hioroform - | <05 | - - - - - - HolL 6232 B:2017
SMEWW 237
Bromdihlormetan - [ <05 - - - - - - Mol 232 B.9017
SMEWW 23"
Dibromhlometan - | <08 - - - - - - Mg/l 6232 2017
SMEWW 237
Bromoform - [ <05 - - - - - - Mg/ 6232 B:2017

*Voda ne smije biti agresivna. .

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitratily50-+[nitriti}/3s1, gdje uglaste zagrade oznadavaju kencentracije u mg/L za nitrate (NOy) I nitrite
(NGy), pri temu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

**Specifitna jedinjenja su: hloreform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan,

BAE EM I80/IEC 17025
»\_gggnfa'ﬁ‘é'fé&jjc{.
FRERER 020 11 By B

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; '
Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www. bata.qov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
lzvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio IzvjeStaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljugive u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u rekiamne svrhe. QOcjena
izvieStaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podruéja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
> INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duéica 1
e Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0108
EZRS E-mail: info@phi.rs.ba
T Web: www phi.rs.ba
SLﬁiBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
identifikaclonl broj | Nazlv uzorka
2242V Voda za pic¢e, uzorak br. 10
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
. Referentna |Jedinica Metoda
Parametar 2242V i " T ” - - vrijednost | mjere ispitivanja
) prihvatliivg za oo ‘Pt
Boja <25 ]| - - - - - - e | skale UMH 053 ¢
) promjena
prihvatl]ivg za
Miris Bez - - - - - .| | - UMH 054 ¢
pramjsna

Mutnoca 0,32 - - - - - - =1 NTU goAZSTI-;INzgSﬁ
Koncentracija :

AL " pH BAS EN ISO
vodonikovih jona 7,59 - - - - - = | 85795 | edinica 10523:2013
{pH-vrijednost)

Utrogak KMnQy, BAS EN 1SO
{oksidativnost) <05 | - - - - - - €5 1mglL O, 8467:2002 _
Amonijum, NH; -~ | <0,10| - - - - - - <05 mgiL 45%%%:223017
Hloridi 6,1 - - - - - - < 250 mg/L | BAS IS0 9297:2002
i SMEWWY 231
Nitriti, NO; (<001} - - - - - - < 0,50 M | 4500-NO; B :2017
ok SMEWW 231
Nitrati, NO; 2,5 - - - - - - <80% | mall t 4500-NOg B:2017
;Er::kztszg)"md“i"”t 525 - - - - - - <2500* | pScm' | BAS EN 27888:2002
rd
Trihalometani-ukupni - - - - - - . < 100+ LgiL sz‘zllsl.EZ\J’VB\:"\;g?7
EWyy 231
Hioroform - - - - - - - B HgiL séhzll32 B:2017
EWWY 231
Bromdihlormetan - - - - - - - - Mg/l %I\L;ISZ B‘:20137
B rd
Dibromhlormetan - - - - - - - B bo/L SSI\ZIISEZWBV\QS‘? 7
SMEWW 234
Bromoform - - - - - = - - kg/l 6232 B:2C21$ 7

*Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitratil50+[nitriti}/3<1, gdje uglasts zagrade cznatavaju koncentracife u mg/l za nitrate (NO3) | nitrite
(NOy}, prf €emu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pide. .

***Specifitna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormet

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama refe gé”ﬁgh Wru\ednostl rema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku p -o,, fql’f \11§k RS

S

B N e & Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISOAEC 17025;
B A A Spisak akreditovanih podrudja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akredltacue LI-40-01
T T lzvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavm dio lzvjedtaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedne.
ACTRERITATION  Dokument se moze reprodukovati | umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe Ocjena
SOLE4D01 - zvjedtaja o rezultatima fizigko-hemijskih ispitivanja je fzvan akredﬂovanog podruéja.
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