JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1

Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 2156-751 0086
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HH-3253-3254,3256-3263/\//06/2023
Datum izdavanja izvjestaja 13.06.2023.

Datum prijema uzorka 06.06.2023.

Identifikacioni broj uzorka 3253-3254,3256-3263/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA.:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR

Adresa: KOZARSKA br.87 , PRIJEDOR

Tel,

Brgj | datum pedno$enja zahtjeva: REGULISANO UGCVORCM

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZCRKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE

Proizvodad/adresa: CENTRALNI VCDOVCD PRIJEDOR

Mjesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja: 06.06.2023.

Uzorkovanje izvrsio: KLIJENT

Metoda uzorkovanja: -

Napomene:

Identifikacioni broj Naziv uzorka ‘ Mjesto uzorkovanja

3253/ Voda za pi¢e, uzorak br.1 Brezicani OS
3254N Voda za pi¢e, uzorak br.2 B3/2 dezinfikovana voda
3256/ Voda za pice, uzorak br.4 EB3 bunar sirova voda
3267V Voda za pi¢e, uzorak br.5 Bolnica
3258/ Voda za pice, uzorak br.6 Barakovac rezervoar
3259V Voda za piée, uzorak br.7 Sabirna komora B2
3280/ Voda za pice, uzorak br.8 Pedéani pijaca
3261/V Voda za piée, uzorak br.9 | Desanka Maksimovié OS
3262/V Voda za pi¢e, uzorak br.10 | Gornji Orlovci 05
3263/ Voda za pi¢e, uzorak br.11 | Trnopoelje Stameniéi

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja &ine sljededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

1.1zvjesdtaj o rezultatima fizikih, fiziko- hemijskih i hemijs i-ispitivanja (2)

2.|zvjestaj o rezultatima mikrobiolo&kih ispitivanja (2) ég’i\‘ig_;,{fff{fffu?,
3.3truéno misljenje na izvjestaj o rezultatima ispitivanjgi( 1) B " :
:?zi?.,. U taj o uZo }0 obrio:
25 U7 Nadelnik Slazbk za'higijenu
G med. Viesna Rudié Gruji¢

L it DS ER

h:; - O %) Ay g
*lzvjesta) o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani ui‘a-\%_,«:;r ‘,fa',‘l':léﬁxr\éiﬁdobijen ed podnosioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakayv kako je primfjen. Institut ne p'ranima‘&ﬁEovomost za tadénost | potpunost dobijenih

informaciia.
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0 Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba, registarski broj akreditacije LI|-40-01
Dokument se moZe reprogukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u rekiamne svrhe




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Duéi¢a 1

Tel: 051/491-600 0090

¥ Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phirs.ba
SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA 1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 13. 06. 2023.god.
ID broj: 3253-3254, 3256-3263/V

Na osnovu [zvjeStaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja i struénog

razmatranja utvrdeno je da su uzorci ID broj 3253-3254, 3256-3263/V, preiséena voda

ODGOVARAJU

propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro3nju (SL
Glasnik RS br. 88/17), u pogledu analiziranih mikrobiologkih i fizi¢ko-hemijskih parametara.
Voda navedenog vodnog objekta se MOZE smatrati bezbjednom za potrogade.

U prilogu: Izvjedtaji o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobiolo$kih ispitivanja.

- Drmed. Borka Kotur
- specijalista higijene

Struéno mislienje se odnosi na analizirani uzorak. Struéno misljenje je sastavni dio |zvje$taja o uzorku i mogu se
keristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati | umnoZavati iskljudivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe. .-
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- JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugica 1
Tel: 051/421-600

““““““““ P Faks: 051/216-510, 215-751 0108
HERS E-mail: info@phi.rs.ba
T—— Web: www.phi.rs.ba
Sl:UiBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Broj izvjestaja: H-3253/V, 3254/V | 3256/V - 3263/VI06/2023
Datum prijema uzoraka u lahoratoriju: 06.06.2023.
Datum zavr3etka ispitivanja: 09.06.2023.
Identifikacioni broj | Naziv uzorka
T 3283 Vod4a za pide, uzorak br. 1
32541V Voda za pice, uzorakbr. 2
3256/V Voda za pic¢e, uzorak br. 4
32571V Voda za pi¢e, uzorak br. 5
3258/V Voda za piée, uzorak br. 6
3259V Voda za pice, uzorak br. 7
3260/V Voda za pice, uzorak br. 8
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost .
| oy . ;| Referentna | Jedinica Metoda
Parametar | 3253/V|3254/V|3256/V|3257/V|3258/V|3250/V|3260/v| Erine | Jekniea) | Melode
. . prihvetljiva za 0.
Boja <25 <26 <25 |<25| 25 | <25 | <25 |furiaibe ‘g:;,':t UNH 053 ¢
., 3 . promjﬂ R .
] : prihvatiiva za
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez |“ammcam| - UMH 054 ¢
: promjena
Mutnota <0,02|<0,02|<002|<0,02| 046 |<0,02]|<0,02| =1 | nru | BASENISO
Koncentracija :
ntrac: - .| pH BAS EN ISO
Y:ﬂf’v‘}}}‘;‘,’:;g{'a 724 | 714 71 ) 757 [ 746 | 716 | 7,02 | e5-es | AR GORED RS
Utro$ak KMnO. ) ;| . : BAS EN ISO
(oksidativnost) $<05]<05]<05|<05]|<05|<05|<05] =<5 |mglOs| “guerone
. rd
Amonijum, NH,* <010|<0,10(|<0,10|<0,10|<0,10(<0,10{<0,10| =05 | mglL '45%%%:22?017
Hloridi 88 | 88 |<50|<50|<50]| 67 6,7 <250* | mg/L |BAS ISO 8297:2002
Nitriti. NO, <0,01]<0;01[{<0,01|{<0,01|<0,01|<0,01|<0,01| <050~ | mgr 45(?3’_‘,5&‘."53;17
rd
Nitratl, NOs <20 52 | 25 | 25 | <20 40 | 74 | sso* | mgl 450000 Era17
e 0oy oSt | 602 | 553 | 510 | 507 | 450 | 540 | 539 | 2500 | pscm |BAS EN 27886:2002
. . ) SMEVW 231
Trihalometani-ukupni - - <0,5 - - 6,3 - =100 Mg/l 6232 B:2017
T rd
Hleroform - - <05 - - <058 | - .o pafl. SSI'\ZIIEI‘EZWSI\;(Z)? 7
Bromdihformetan - - | <05 - - 1.8 - - kgl %lgsz B:zc?ii 7
. rd
Dibromhlormetan - - <0,5 - - 1,8 - - g/t SshznsEzWByvzg??
rd
Bromoform - - <05 - - 2,7 - - Hg/L Ssl\zngmg‘? 7

*Voda ne smije biti agresivna,
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitratiy50+[nitriti}f3<1, gdje uglaste zagrade oznadavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOjy?) i nitrite
(NQ7), pri &éemu graniéna vrijednost fiznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pi¢e. '
***Specifitna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhiormetan, bromodihlormetan..

BAS_E" 1SONEC 17025
NECREGITAYIO
TLEAD

< Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISQAEC 17025; .
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www bata.qov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
izvjedtaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izviestaja o uzorku i mogu se koristitl samo zajedno,

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijetosti. Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrudja.
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L : JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

R - INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO -
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duéiéa 1
Tel: 051/491-600

FTRTY O Faks: 051/216-510, 215-751 0108

gEﬁRS E-mail: info@phi.rs.ba

T Web: www.phi.rs.ba

SEUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZIEKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Identifikacioni broj | Naziv uzorka
32611V Voda za pi¢e, uzorak br. 9
32621V Voda za piée, uzorak br. 10
3263/ Voda za pice, uzorak br, 11
| S Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
o : _ Referentna | Jedinica Metoda
Pal_'am_et_al‘ 3261V 3262/ 3263V - - o= - vrijednost mjere ispitivanja
prihvailjivg za °Co-Pt
Boja <25|<25(<25/| - - = |- |Teocdenn | skale | UMHO083 0
promjena
. prihvatljivg za
Miris | Bez | Bez | Bez - - - S Losprviiiocd IS UMH 054 ¢
: promjana -,
BAS EN ISO
Mutnoca <0,02(<0,02{ 0,56 - - - - | =1 NTU 7027-1:2017
Konecentracija
niracys - e | pH BAS EN 1SO
vog?vnrljreo;:; éct))na 7.04 { 726 | 7,38 - - - = 8595 | iedinica 10523:2013
UtroBak KMnO, . BAS EN IS0
oksidativnost) <051 <05}<05| - - - - <S5 ML O Tgiarong2
" N S an : ' SMEWW 237
Amonijum, NH, <0,10{<0,10|<0,10{ - - - -~ | s0S ML | 4500-NH; D:2017
Hioridi 5.4 54 | <5,0 - - -] - $250* | mg/L |BAS ISO 9297:2002
o - SMEWW 239
Nitriti, NO, <0,01(<0,01[<0,01| - - - - s 0,50 ML | 4500-NO; B 2017
- - SMEWW 237
Nitrati, NO; 73 | 25 | <20 - - - - =50 ML | 4500-NOy B:2017
:Enlzkztgoeg;vodljlvost 538 | 511 459 - - - - £2500" | yScm | BAS EN 27888:2002
) ) . SMEWW 239
Trihalometani-ukupni - - - - - - - =100 Ho/L 6232 B:2017
' o SMEVWY 23°
Hioroform - - - ] - - - - - Ho/L 6232 B:2017
. ] EVWY 237
Bromdihlormetan | - - - - - - - Ho/L Ssl\zn:%z B:2§$7
) EVWW 237
Dibromhiormetan - - - - - - - - g/l Ssngn3pwgv:\£01 7
SMEWW 237
Bromoform - - - - - - - - WgiL 6232 B:2017

* Voda ne smije biti agresivna,

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitratil/50+[nitritiV3<1, gdje uglaste zagrade oznagavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NO=) i nitrite
{NOx), pri éemu grani¢na vrijednost iznosi 0,10 mg/l. u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice, .
***Specifi¢na jedinjenja su: hleroform, bromoform, dibromhiormetan, bromaodihlormetan.

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti -prema_ﬁ, Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SI. glasnik RS brg8/17y. =
Rezultate ovjerili hemijski analiti¢ari:

. . Coeindy SN
e e O Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; cRRIAL
B _ A Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.dov.ba; registarski broj akreditacije LI-46-01

Izvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvieétaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati | umnoZavati iskljuivo u cijelosti. Nije dozvoliena upotraba u reklamne svrhe. Ocjena
LI-40-01- . izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrudja.

ACCREDITATION
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNQ ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Duica 1
Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU

E-mail: info@phi.rs.ba, Web: www.phi,rs.ba

0135

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA

Broj izvjestaja:

Datum prijema uzoraka n laboratoriju: 6.6.2023

M-3253/6/2023

Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci pri prijemu ispunjavaju zahijeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za
pristupanje mikrobiolo$koj analizi. )

Datum zavr3etka ispitivanja: 12.6.2023
Br. prot. Naziv uzorka Parametar > *Ukupne *Escherichiacoli  *Broj kolonija na *Broj kelonija na *Enterococci *Sulfitoredukujuce U granicama
koliformne hakterije 37°C 22°C klostridije referentnih
Metoda > BASEN BAS EN BAS EN BASEN BASEN UMMO89 ¢ vrijednosti
IS0 9308- 1SO 9308~ 1SO SO ISO 7899-
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003

BASEN BAS EN

1SO 9308- ISO 9308-

1/A1:2018 1/A1:2018

Ref, vrijednost > 0u 160ml 0 u 100ml <20 u 1ml <1006 u Iml 0u 100ml 0ul00ml
3253/V. Voda za piée, uzorak br. 1 0 0 0 0 0 ¢ DA
3254/V  Voda za piée, uzorak br. 2 0 0 0 0 0 0 DA
3256/V  Voda za pice, uzorak br. 4 0 0 0 0 0 0 DA
3257/V  Voda za pide, uzorak br. 5 0 0 0 0 0 0 DA
3258/V  Voda za pice, uzorak br. 6 0 0 G 0 0 0 DA
3259/V  Voda za pice, uzorak br. 7 0 0 0 0 0 0 DA
3260/V  Voda za pice, uzorak br. 8 0 0 0 0 0 0 DA
32601/V  Voda za piGe, uzorak br. 9 0 0 0 0 ¢ 0 DA
¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01 Strana 1 od 2

Izvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio [zvieStaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati | umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.



irﬂ!lJ
3262/V. Voda za pice, uzorak br. 1¢ 0 0 0 0 0 0 . DA

3263/V  Voda za pice, uzorak br. 11 0 0 0 0 0 0 DA

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potroZnju (S1. Glasnik R. Stpske 88/17,za prediséene vode)
Utvrdivanje referentnih vrijednosti je izvr$eno prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potroznju (SL Glasnik R. Srpske 88/17,za prefi¥cene vode)

IzvjeStaj o rezultatima ispitivanja mﬁ.@.ﬁm

dr-med. specijalista med. mikrobiologije sa
; arazitologijom: B
3 \\ i

i)

ari€, dr med.

. Bojan Bk

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podrudja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01 Strana 2 od 2
Izvjesta] o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio lzvjeStaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

Dokument se moZe reprodukovati | umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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