JAVNA ZDRAVSTVENA USTANGY
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVS

REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1),

Tel: D51/491-600
Faks: 051/216-510, 215-757
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

0086

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjes§taja o uzorku

HH-3602/\/06/2023

Datum izdavanja izvjeStaja 28.06.2023.
Datum prijema uzorka 20.06.2023.
Identifikacioni broj uzorka 3602/V i

PODNOSILAC ZAHTJEVA: Wil
Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR: i .
Adresa: KOZARSKA br.87 , PRIGEBDOR
Tel: T

Broj i datum podno3enja zahtjeva:

REGULISANO UGOVOR

PODACIH O VLASNIKU UZORKA (gko je razligito)

Naziv:

Adresa:

Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka:

VODA ZA PICE, uzorakl|h

2

Proizvodad/adresa:;

CENTRALNI VODOVOD.-GRNO VRELO

Mjesto uzorkovanja:

OMARSKA — OSNOVNA SKOLA

Datum uzorkovanja:

20.08,2023,

Uzorkovanje izvrsio:

KLIJENT

Metoda uzorkovanja:

Napomene;

Izvjedtaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranica. Sastavne dijelove izvje

rezultatima ispitivanja:

1. lzZvjedtaj o rezultatima fizitko- hemijskih ispitivanja (1)

2. lzvjesdtaj o rezultatima mikrobiolo8kih ispitivanja (1)
3. Struéno mislienje na izvijestaj o rezultatima ispitivan)

*lzvjedtaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika

gine sljededi izvjestaji o

uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakayv kako je primfjen. Institut ne preuzima adgovernost za tadnest | poipunost dobijenih

informacija.
BAY fh 1500l rrazs

BAW:

ACLHLIBITAT IO

Q Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN [SO/IEC 17025;
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Duéiéa 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/218-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

0090

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 27. 06. 2023,
iD broj: 3602/V

Na osnovu Izvjestaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja i strutnog

razmatranja utvrdeno je da uzorak vode, predidéena voda, ID broj 3602/V

ODGOVARA

prema propisima &lana 4. stav 112 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za

ljudsku potrodnju (SluZbeni glasnik RS, br 88/17) te se kao takva voda MOZE smatrati

bezbjednom za potrodafe. Nalazi u prilogu strugnog midljenja.
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Dr med. Borka Kotur
specijalista higijene

Strutne mislienje se odnosi na analizirani uzorak. Struéno misljenje je sastavni dio |zvjestaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati | umnoZavati iskljudive u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u

reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

o i 78000 Banja Luka, Jovana Dugica 1 0088
RS Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 351/215-751
DA E-mail: info@phi.rs.ba Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIIU

IZVJESTAJ O REZULTAT]NIA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjeStaja: M-3602/V/6/2023

Voda za pice, uzorak br. 12

Naziv uzorka:

Identifikacioni broj uzorka: 3602/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju: |20 06.2023.

Datum zavr§etka ispitivanja: 26.06.2023.
. . . Uzorak pri prijemu ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
Stanje uzorka pri prijemu: 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiologkoj analizi.
¥
! Parametar Utvrdena Refel‘entna Jedinica Metoda ispitivanja
. vrijednost | vrijednost mjere
*Ukupne koliformne bakterije 0 0 100ml BAS EN ISO 9308-1:2015
*Escherichia coli 0 Q 100ml BAS EN ISO 9308-1:2015 P
I *Broj kolonija na 37°C 0 =20 Imi BAS EN IS0 6222:2003 .
. *Broj kolonija na 22°C 0 <100 1t BAS EN IS0 6222:2003 o
*Enterococei 0 0 100ml ~ BAS ENISO 7899-2:2003 Lo q
i *Sulfitoredukujuée klostridije 0 Q 100 ml TUMMOR9 ¢

T e 9

3 Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrognju (SI. Glasnik R. Srpske 88/17,za preélééenc vode)

iUtvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namgen_]ene o
'za ljudsku potroinju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za preciicene vode).

iNapomena.
1

: ,IZV)estaJ o rezultatima ispitivanja OV]eI‘an
o dr med specuahsta med. IllIkI’Ob]OlOgl_]e sa
: ! parazﬁologljom P

e

R 5
- Bojan Bukari¢, dr med.

BAS EN BOJEG 17825

' IBAY
H ABOREB_H"»\]EO
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¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; ' o
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije L) 40-01
Izvjedtaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo
2ajedno.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duéié¢a 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0125

E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

[ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID:3602/V

Broj izvjestaja

H-3602/\//06/2023

Naziv uzorka

Voda za piée, uzorak br.12

Identifikacioni broj uzorka 3602/
Datum prijema uzorka u laboratoriju | 20.06.2023.
Datum zavrsetka ispitivanja 22.06.2023.
. Utvrdena . Referentna | Jedinica o
- Parametar vrijednost vrijednost miere Metoda ispitivanja
Boi 25 prih;atljivezab %:!roé_;iai °Co-Pt ‘
OJa < s . gz grglgjeln;am ] ska[e UMH 053 O
prihvatljiva za potrodada i
Miris -Bez -|. bez nauchitzjenin - UMH 054 ¢
J promjena
Mutnoca <002 | - =1 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona QW pH ' i
(pH-vrijednos) 7,58 6,5~9,5 edinica BAS EN ISO 10523:2013
Utrodak KMnQ4 (oksidativnost) <05 5 mg/L Oz BAS EN IS0 8467:2002
Amonijum, NHa* <0,10 <05 S mg/l. |  SMEWW 23" 4500-NHs D:2017
Hioridi 6,1 : 250" mg/L "~ BAS SO 9297:2002
Nitriti, NO2- <0,01 <0,50" | mglL | SMEWW 23" 4500-NOy B:2017
Nitrati, NOs o 3,0 S50 mg/L | SMEWW 23" 4500-NOs B:2017
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 410 £ 2500* MScm- BAS EN 27888:2002

*Voda ne smije biti agresivna.

** Maraju se osigurati takvi uslovi da [nitratil/50+[nitriti}/3<1, gdje uglaste zagrade oznagavaju koncentraclje u mg/L za nitrate (NOy) i nitrite
(NO7), pri femu granitna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pide.

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro&nju (St. glasnik'RS br.88/17).

EAENBRESIE O Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
B;Ag Spisak akreditovanih pedrudfa dostupan na www .bata.goy.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01

A W fzvjedtaj 0 rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvieStaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno,
ACCREDNTATID Dokument se moze reprodukovati | umnoZavati iskljugivo u cijelosti, Nije dezveliena upctreba u reklamne svrhe. Ocjena

- HRE0T L jzvjedtaja o rezultatima fizidko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja.
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