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SLUZBA ZA HIGIJENU

1ZVJESTAJ O UZORKU

REPUBLIKE SRPSKE i
78000 Banja Luka, Jovana Dudiciit

0086

Broj izvjestaja o uzorku

HH- 3947/V/07/2023

Datum izdavanja izvjestaja 20.07.2023.
Datum prijema uzorka 04.07.2023.
Identifikacioni broj uzorka 3947/

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

"VoDOvoD" PRIJED

Naziv '
Adresa; KOZARSKA br.87,,
Tel:

Broji datumgpodnoéenja zahtjeva:
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razlidito)
Naziv: Adresa:

PODACI © UZORKU:
Naziv uzorka:
Proizvodacd/adresa:
Mjesto uzorkovanja:
Datum uzorkovanja: 04.07.2023,
Uzorkovanje izvrsio: KLIJENT
Metoda uzorkovanja: -
Napomene:

VODA ZA PICE, uzor
CENTRALNI VODOV
CRKVA BRVNARA, O

1zvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 2 stranica. Sastavne duelove
rezultatima |SF|t|vanja

1. lzwesfnajorezultatima fizitko- hemijskih ispitivanja (1

*lzvjedtaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primijen. Institut ne preuz

informacija.
BAS EREOES F1a18

O Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS E

wSp:sak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov
it ‘n“f‘”“f“’w iDokument se moZe reprodukovati | umnoZavati fskljUCIVO u cije
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bijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
ovornost za tadnost | potpunost dobijenih

17025;
ki bro] akreditacije LI-40-01
yavoliena upotreba u reklamne svrhe
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SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA 1D:3947/V
Broj izvjestaja H-3947/\//07/2023
Naziv uzorka Voda za pi¢e, uzorak br.13
Identifikacioni broj uzorka 39471V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 04.07.2023.
Datum zavréetka ispitivanja - | 07.07.2023.

Utvrdena Referentna | Jedinica TP
Parametar vrijednost | vrijednost mjere Metqda Ispitivanja
. . ;. |prihvatiiva za potrodadai| OCn-Pt
{Boja ‘ <25 oo | bem z::nn.'::;iaajenzh skale UMH 053 ¢
prihvatijiva za potrodaéa i

Miris Bez - bez g:;;?;iaaienih - UMH 054 ¢
Mutnoéa <0, 02 =1 | NTU BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih-jona: | .- | AR alEw pH ey "
(pH-vrijednost) 7 80 656-95 jedinica BAS EN ISO 10523:2013
Utrosak KMnOa (oksidativnost) <0,5 =5 mg/L Oz BAS EN ISO 8467:2002
Amonijum, NHa* <0,10 <05 mg/L | SMEWW 2314500-NHs D:2017
Hioridi .- _ <50 < 250% mg/L BAS ISO 9297:2002
Nitriti, NO2 - <0,01 < 0,50 mg/l | SMEWW 23 4500-NOz B:2017
Nitrati, NOa § 3,9 < 50* my/L SMEWW 239 4500-NOs" B:2017
Elekiroprovodljivost (na 20 °C) 457 = 2500* yScm-! BAS EN 27888:2002

*Voda ne smije biti agresivna.
** Maraju se osigurati takvi uslovi da [n|trat|].'50+[nitr|t|]:'351 gdje uglaste zagrade oznaéavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOs’) i nitrite

(NOZ), pri &emu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz ure@aja za pripremu vode za piée.

Ut\}rdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednost] préma-PraviIniku 0
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (Sl. glasnik Rg br.88/17)."
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BASERIBOEECLNE & Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
B; A . Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akredltacue LI-40-01
o T Izvjedtaj o rezuitatima fizi¢ko-hemijskih ispitivanja je sastavm dio 1zviestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
ACCREDITATIY Dokument se mozZe reprodukovati | umnoZavati iskljudivo u ciiefosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrie. Ocjena
U001 jzyvjedtaja o rezultatima fizitko-hemijsidh ispitivanja je izvan akreditovanog podrudja.
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