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SLUZBA ZA HIGIJENU | i
| :

1ZVJESTAJ O UZORKU

0086

Broj izvjestaja o uzorku

AH-4144-41490V/0

Datum izdavanja izvjestaja 20.07.2023. ' [fALERE
Datum prijema uzorka 11.07.2023. | ‘
Identifikacioni broj uzorka 4144-4149N

PODNOSILAC ZAHTJEVA: "

Naziv "“VODOVOD" PRIJEDE ‘
Adresa: KOZARSKA br.87 , P F
Tel: !

Broj i datum podnogenja zahtjeva;

REGULISANO UGOV( i

Naziv:

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razligito) i |‘=

Adresa:

Telefon:

PODACI O YZORKU;

Naziv uzarka:

VODA ZA PICE Il i

Proizvodad/adresa:

CENTRALNI VODOW{

Mjesto uzorkovanja:

DISTRIBUTIVNA MRE H

Mjesto uzorkovanja

ne

:jubija — ambulanta

- apoteka Medicinar

ihi — domacinstvo Banovac

Datum uzorkovanja: 11.07.2023. o |
Uzorkovanjelizvrgio: KLIJENT Lo
Metoda uzorkovan;a - \
Napomene: ! |
Identifikacioni broj Naziv uzorka |
“4144N Voda za piée, uzorak br5 |
4145/ Voda za pice, uzorak br6 | i
4146 Voda za pice, uzorak br.7 | I[l
4147V Voda za pi¢e, uzorak br.§ la
41481V Voda za piée, uzorak br.9 |HHEGHEES
4149/ Voda za pice, uzorak br.10 8

|lzvjestaj o uzorky sadrzi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvfg

rezultatima ispitivanja:

1.1zvjestaj o rezultatima fizickih, fiziCko- hemijskinh i hemijskih | n
2.lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja (2) ‘ | ‘
3.8truéno misljenje na izvjestaj o rezultatima ispist 7

*lzvjedtaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzordk
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne; pre|

informacija
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{ metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN

Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov. i
Dokument se moze repredukovati i umnoZavati isk!judivo u cijele
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANQVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1

UZRS Tel: 051/491-600 0090

T . Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rg.ba

SLUZBA zA HIGIJENU

| STRUCNO MISLJENJE NA 1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 20. 07, 2023.
ID broj: 4144-4149/V

Na osnovu IzvjeStaja o rezultatima fizicko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja i struénog

razmatranja utvrdeno je da uzoraka vode, preti3¢ena voda, ID broj 4144-4149/V

ODGOVARAJU

prema propisima ¢lana 4. stav 1 i2 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za
ljudsku potrodnju (Sluzbeni glasnik RS, br 88/17) te se kao takva voda MOZE smatrati

bezbjednom za potroade. Nalazi u prilogu struénog misljenja.

LJEKARSPECIJALISTA
4
rjt) 7%‘?/ b :

Dr med. Borka Kotur
specijalista higijene

Struéno midljenje se odnosi na analizirani uzorak. Struéno migljenje je sastavni dio lzvjestaja o uzorku | mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati | umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Duiéa 1 -
Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751 o ﬁwm
E-mail: info@phi.rs.ba, Web: www.phi.ts.ba :

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGLIU
IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERLIE VODA

Broj izvjeStaja: M-4144/7/2023 Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci pri prijemu ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 11.7.2023 pristupanje mikrobiolo3koj analizi.

~ Datum zavr3etka ispitivanja: 18.7.2023 .
_
_ Br. prot. Naziv uzorka Parametar > *Ukupne *Escherichiacoli  *Broj kolonija na *Broj kolonija na *Enterococci *Sulfitoredukujuce U granicama
“ koliformne bakterije 3r°c 22°C . klostridije referentnih
Metoda > BAS EN BAS EN BASEN BAS EN BAS EN UMMOZ9 ¢ vrijednosti
IS0 9308- ISO 9308- IS0 ISO ISO 7899-
1:2015 ) 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003
BAS EN BAS EN
IS0 9308- ISO 9308-
1/A1:2018 1/A1:2018
Ref. vrijednost > 0 u 100ml 0Ou 160ml <20 u Iml <100 u 1ml 0 u 100ml 01100 ml
4144/V  Voda za pice, uzorak br.5 0 0 0 0 0 0 DA
4145/V  Voda za pice, nzorak br.6 0 0 0 0 0 0 DA
4146/V  Voda za pice, uzorak br.7 0 0 0 0 0 0 DA

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podrudja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01 Strana 1 od 2
Izviestaj o rezultatima mikrobiolo8kih ispitivanja je sastavni dio izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

Dokument se moZe reprodukovati | umnoZavati iskljucivo u cifelosti. Nije dezvoljena upotreba u reklamne svrhe.

REDETATIOY
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4147/V  Voda za piée, uzorak br.§ 0 0 5 0 0 0 DA

4148/V  Voda za pice, uzorak br.9 0 0 0 0 0 0 DA

4149/V  Voda za pi€e, vzorak br.10 0 0 0 0 0 0 DA

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro3nju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za prediSéene vode)
Utvrdivanje referentnih vrijednosti je izvrSeno prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (Sl. Giasnik R. Srpske 88/17,za pretiicene vode)

Izvjeitaj o rezultatima ispitivanja ovjerava
drm pecijalista med. mikrobiologije sa

@mw‘wuhw W@wmmﬁﬂo_o ijom:

AN
t \m\\.\/ M

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01 Strana 2 od 2
Izvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio IzvieStaja o uzorku | mogu se koristiti samo zajedno.

Dokument se mozZe reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe.

REDETATEIOY



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja L.uka, Jovana Dugica 1

; Tel: 051/491-600
T Faks: 051/216-510, 215-751 0108
SZRS E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjestaja: H-4144/V - 4149/V/07/2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 12.07.2023.
Datum zavrSetka ispitivanja: 13.07.2023.

ldentifikacioni broj‘ Naziv uzorka .
4144 | Voda za pice, uzorak br. 5
4145V Voda za piée, uzorak br. 6
41481V Voda za pice, uzorak br. 7
4147V Voda za piée, uzorak br. 8
4148V ‘Voda za pi¢e, uzorak br. 9
4149V Voda za pi¢e, uzorak br. 10
Identifikacionl broj / Utvrdena vrijednost _
raramatar|ataan]a1a5n] 4146 147V a1aeVaragn] o [Relerentna)dednien) | vans
i prihva’il}ivell‘ za | o i :
Boja <25 | <25 | <25 [<25|<25| <25 - Ptp:‘ffa'b" Cobtl ummosso
. prihvatljiw_a za
Miris Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez B Lol B UMH 054 ¢
) promiena
BAS EN 150
Mutnoéa <0,02(<0,02|<0,02|<0,02|<0,02|<0,02| - =1 NTU 7097.1:2017
Koncentracija
NIracl): S Y pH - BAS EN ISO
\(f::?\m;(:;;};]sfzfa 7,42 7,70 7,66 7,55 7,21 7,60 - 61? -95 jedinica 10523:2013
Utrosak KMnO BAS EN1SO
(oksidativnost) <06 |<05|<05|<05]<05]<05 - s5 |mglO:|  “geg7.0002
. rd
Amonijum, NH4* <0,10]<0,10{<0,10{<0,10{<0,10|<0,10} - =05 mg/L 453021[5"::’“9?3017
Hloridi - 55 9,5 10,9 | 6,1 95 | <50 - < 250* mg/L | BAS IS0 9297:2002
rd
Niit, NOz <001]<001]<0.01]<001]<001[<001| - | soso™ | mat | sasonoy 62017
. rd
Nitrati, NQ, 2,3 7,1 7‘9 2,2 < 210 2'1 _ . < 50** mg“_ 4533{5\,0\,:{\!82'3017
'(Er::kzt{]°?g;"°d""'°5t 541 | 586 | 600 | 545 | 648 | 538 '<2500* | uSem” | BAS EN 27888:2002
Trihalometani-ukupni’ - 46 - - 3,0 - - < 100* p.g.'L %RZII:ISE;\{WBZ(%?;
rd
Hloroform - <0,6 - - <05 - - - | wel Se“znfmg??
o
Bromdihlormetan - 22 - - 1,5 - - - o/l SSI\ZIISEZV'\{BV\;S?_/
. rd
Dibromhlormetan - 24 - - 1,5 N - B KoL Sshélgmg??
" i ]
Bromoform - <0,5 - - <03 - " - W/l sel\g%g??

*\oda ne smije biti agresivna. . . ‘
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati]/50+[nitriti}/3<1, gdje uglaste zagrade oznaéavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NO3) i nitrite
{NO;), pri demu grani&na vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vede za pice, ‘
**Snacifitna jedinjenja su: hioreform, bromoform, dibromhlormetan, bromedihlormetan,

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnin vrijednosti prema

zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za |j/ \s;l&"ﬁ gpju (SI. glasnik RS br.88/17

it
A WA REL YOSNR ey . an
_(_;,J\%;J.\\ ﬁz%?/\ ezultate ovjerili hemijskifz
,_“J;l‘{f[ wip Y

avilniku o

e ALY Loty
¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN 15Q
Spisak akreditovanih podrugja dostupan naiidy batdyby ba; reé‘n
lzvjestaj o rezultatima fizigko-hemijskih ispitigariy |& sastavil dib.f2ye
1 Dokument se moze reprodukovati i umnoZa t‘%%lmgy%‘pﬁ’el =)
L0t T jzvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitiv ;
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