JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE ‘
78000 Banja Luka, Jovana Dudida 1

Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0086

RS E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HH-4281-4297/V/07/2023
Datum izdavanja izvjestaja 26.07.2023.

Datum prijema uzorka 18.07.2023.
Identifikacioni broj uzorka 4291-4297/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA.

Naziv "VODOVODR" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87, PRIJEDOR
Tek

Broj | datum podnogenja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razii¢ito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE

Proizvodad/adresa: CENTRALNI VODOVQOD PRIJEDOR

Mijesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja: 18.07.2023.

Uzorkovanije izvrdio: KLIJENT

Metoda uzorkovanja: -

Napomene;

Identifikacioni broj , Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja

4291V Voda za piée, uzorak br.5 Bolnica
4292/ Voda za pie, uzorak br.6 Viadine rezervoar
4293V Voda za piée, uzorak br.7 Str Tadi¢ Nova Crlovada
4294V Voda za pite, uzorak br.8 Kragulji, pumpna stanica
4295/ Voda za pi¢e, uzorak br.9 Kami&ani, domadinstvo Nukic
4298/ Voda za pi¢e, uzorak br.10 | Hambarine, ambulanta
42971V Voda za pi¢e, uzorak br.11 | Dvorana Miadost

lzvijestaj o uzorku sadr2i ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove izvjedtaja Cine sljededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

1.1zvjestaj o rezultatima fizickih, fizicko- hemijskih i hei bjs |spitivanja (2)
2 |zvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ISpltI\lahj 0
3.5truéno misljenje na izvjestaj o rezultatima is
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*lzvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se cdnose samo na ispitivani uzorak, Za uzorak dobijen od podnosicca zahtjeva/viasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost dobijenih

infermacija.
BEE EH IBOMES §7508

8 A { Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI1-40-01
ACEREGITAE(D Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cuelostl Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
L-40-07



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

)
78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1

Tel: 051/491-800 0090
H_’Z_,,B_S_ Faks: 09511216-510, 215-751 '

E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

STRuéNo MISLJENJE NA 1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 26. 07, 2023.
ID broj: 4291-4297/V

Na osnovu Izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih i mikrobiolokih ispitivanja i struénog

razmatranja utvrdeno je da uzorci vode, precid¢ena voda, ID broj 4291-4297/V

ODGOVARAJU

prema propisima ¢lana 4. stav 1 i 2 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za
ljudsku potrognju (Sluzbeni glasnik RS, br 88/17) te se kao takva voda MOZE smatrati

bezbjednom za potrodale. Nalazi u prilogu struénog misljenja.

JEKAR SPECIJALISTA
vic,

Dr med. Borka Kotur
specijalista higijene

Strugno misljenje se odnosi na analizirani uzorak. Struéno misljenje je sastavni dio Izvie$taja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se mose reprodukovati i umnozavati iskljudivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dutica 1

Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751
E-mail: info@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba o H um
LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU
IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA
Broj izvjeStaja: M-4291/7/2023 Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci pri prijemu ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 18.7.2023 pristupanje mikrobioloskoj analizi.
Datum zavrSetka ispitivanja: 24.7.2023 .
Br. prot. Naziv uzorka Parametar > *Ukupne *Escherichiacoi  *Brojkolonilana  *Broj kolonija na *Enterococci *Sulfitoredukujuce U granicama
. koliformne bakterije 37°C 22°C Klostridije referentnih
Metoda > BAS EN BAS EN BAS EN BAS EN BAS EN UMMOS9 & vrijednosti
ISO 9308- ISO 9308- ISG ISO ISO 7899-
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003
BAS EN BAS EN
IS0 9308- iSO 9308-
1/AT:2(18 1/A1:2018
Ref. vrijednost > 0w 100ml 0u 100ml <20 u lml <100 u 1ml 0u 100ml G u 100 ml
4291/V  Voda za pice, uzorak br. 5 0 0 0 0 0 0 DA
4292/V. Voda za pice, uzorak br. 6 0 0 0 0 0 0 DA
4293/V  Voda za pide, uzorak br. 7 0 0 0 0 0 0 DA
¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025:
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01 Strana 1 od 2

Izvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio Izvje$taja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukeovati i umnozavati isklju®vo u cijelosti. Nife dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.




DA

4294/V  Voda za piée, uzorak br. § 0 0 0 0 0 G

4295/V  Voda za pie, uzorak br. 9 0 0 0 0 0 0 DA
4296/V. Voda za pice, uzorak br. 10 0 0 0 0 0 0 DA
4297/V  Voda 7za pide, uzorak br. 11 0 0 0 0 0 0 DA

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za pregi$éene vode)
Utvrdivanje referentnih vrijednosti je izvrSeno prema Pravilnik o zdravsivenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potronju (SL. Glasnik R. Srpske 88/17,za preciiéene vode)

. Izvje3taj o rezultatima ispitivanja ovjerava
dr med. specijalista med. mikrobiologije sa
parazitologijom:
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¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
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Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01
lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio Izviestaja o uzorku | mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati | umnoZavati iskljusvo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1

Tel: 051/491-600 )
T Ty O Faks: 051/216-510, 215-751 0108
E}ZRS E-mail: info@phi.rs.ba
- Web: www.phi.rs.ba

S§1 UZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZIEKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izviestaja: H-4291/V - 4297/V/07/2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 18.07.2023,
Datum zavrSetka ispitivanja: 21.07.2023.

Identifikacion] broj | Naziv uzorka

4291/vV Voda za piée, uzorak br. 5
4292V Voda za piée, uzorak br. 6
4293V Voda za piée, uzorak br. 7
42941V Voda za pite, uzorak br. 8
4295V Voda za piée, uzorak br. 9
4296/V Voda za piée, uzorak br. 10
42971V Voda za pide, uzorak br, 11

Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost

Referentna [ Jedinica Metoda
Parametar  |4291/V|42021V|4203/V| 42941V | 42051V | 42061V 4207/ | heorein Jeaincal  Mefods
_ — . 1 ] L prihvatijiva za ) “dm
Boja | <25 <25 |<25| <25 | 25 | <25 | <25 [roickie) (COP 00 o
: promjena
B R : - . prihvatljivg za
Miris | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez |imistaivez) UMH 054 &
) promjena X
Mutnota <0,02]<0,02|<002]<002[<0,02[<0,02]<002| =1 | nw | BASENIO
Kencentracija
nirac: : .| pH BAS EN IS0
\(::g?‘?rlj;og:;é%na 7,82 | 7,53 | 7,50 | 7.87 | 7,85 | 7,24 | 7,80 | 85-95 | [t 10523;2013
Utrosak KMnO ' BAS EN 1SO
(oksidativnost) <05]<05|<05|<05|<05]|<05|<05]| =<5 |mglO,| ‘gl
rd
Amonjum, NH < 0,10|<0,10<0,10|<0,10(<0,10|<0,10|<0,10| =05 | mgr | ,SMEWWZF
Hioridi 67 | <50 61 |<50{<50] 101 | 67 £250* | mg/L | BASISO 9297:2002
rd
Nitrt, NO3 <001]<001|<0,01|<001|<0,01|<001(<0,01| sos0 | mg |, SVEWWZF
. rd
Nitrati, NOg 2,3 2,3 48 24 | <20 80 47 < 50" mgiL SMEWW 23

_ ‘ 4500-NOy B:2017
e 2000y MMost | 4g5 | 487 | 520 | 510 | 480 | 552 | 534 | <2500 | psem' | BAS EN 27888:2002

Trihalometani-ukupni - - - - - 11,4 - <100 | gl SehélISEZV\IBV\ég‘?;
Hioroform - - - - - <05 - - HolL ssnznffmg‘? '7"
Bromdihlormetan - - - - - | 34 - - HglL %"é'?z“év‘égf?
Dibromhlommetan - - - - - 3.8 - - Hg/L 861\2@'\{!\;/\;{2)13, :/d
Bromoform - = - v T 4,2 - B HolL SGI\ZASEzV\{BV\;(??;

*Voda ne smije biti agresivna. . ‘
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitratil/50+[nitriti}3<1, gdje uglaste zagrade oznatavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NO3?) i nitrite
{NO2), pri éemu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode ice.
"*8pecifitna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibremhlormstan, bromodihlormetan. Pty 3
Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentn;ﬁ@{yrl jednost

o,
‘ I prema

zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrognju (Sf.‘glashik RS br.88/17)
Rezultate ovjerili hemijgki

T

o~ €17025; KT (51
8 A Spisak akreditovanih podruja dostupan na www.bata.gov.ba; registarsk?‘tiroj=,akred'itacije LIE40-01
OSSN Izviestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio {zviestaja o-uzofku.i mogu se koristitf samo zajedno.
poerebiTATIZl  Dokument se moZe reprodukovati | umnozZavati iskljusivo u cijelosti. Nije dozvoljenia upotreba u reklanfne svrhe. Ogjena
- REAOBTT L pviedtaa o rezultatima fizidke-hemiskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrudia.

BAS NGt O Motoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC
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