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1ZVJESTAJ O UZORKU

]

Broj izvjestaja o uzorku

HH-3939-3944/V/0§

i 0086

Datum izdavanja izvjeétaja 20.07.2023. i _
Datum prijema uzorka 04.07.2023. A ilinens ||
Identifikacioni broj uzorka 3939-3944/V il g
ke 1l
PODNOQSILAC ZAHTJEVA: A '
Naziv "vODOVOD" PRIJEDOJRI |
Adresa: KOZARSKA br.87 , P_. DR
Tel: 1
Broj i datum podnogenja zahtjeva: REGULISANO UGOVCD1 (il e
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razlidito) {1l ;)
Naziv: Adresa: F | i'i Telefon:
il
_ A
PODACI O UZORKU,
Naziv uzorka; VODA ZAPICE it
Proizvodat/gdresa: CENTRALNI VODOWV( DOR
Mijesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MRE! 1
Datum uzorkovanja: 04.07.2023. Bl %
Uzorkovanje izvr§io: KLIJENT Jill ‘

Metoda uzorkovanja:

Napomene; j
Identifikacioni broj Naziv uzorka !
3939/V Voda za pige, uzorak br.5 |
3840V Voda za pic¢e, uzorak br.6
341V Voda za piée, uzorak br.7 |
3942/V Voda za pi¢e, uzorak br.8 |
3843V Voda za pice, uzorak br9 |f
3044 Voda za pi¢e, uzorak br.10

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove |zv1

rezultatima ispitivanja:

1.lzvjesta

uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je pnm i

informacija.
A EN S0GEE 11040

BAW:

AGERTDITATIOY

LRGSR

o rezultatima fizi¢kih, fizitko- hemijskih i hemijskii;‘i*
2.|zvjestaj o rezultatima mikrobiotoskih ispitivanja (2) :
3.Strucnomisljienje na izvjestaj o rezultatima ispitivanja (1)

nstltut ne:preﬂ

0 Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EI\I

Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.qov.
:Dokument se moZe reprodukovati i umnczavati isklju€ivo u cijelo

!IMjesto uzorkovanja
Bolnica

Jdar Pasinac

n

jjca, domacdinstve Vukovic

ko
gai, domacinstvo Joves
ama, Jugovei

i, idomacinstvo Muti¢ Drasko

Eine sliedadi izvjestaji o

taj o uzoru edobrio:
Inik Sluzbe/ga higijenu
med V@a Rudlc Grujié

ébuen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
!Eomost za tacénost i potpundst dobijenih

r§k| broj akreditacije LI-40-01
. :{cvoljena upotreba u reklamne svrhe
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STRUCNO MISLJENJE NA 1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 17, 07, 2023.
ID broj: 3939-3944/V

Na osnovu Izvjedtaja o rezultatima fizicko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja i strugnog

razmatranja utvrdeno je da uzorci vode, pre¢iSéena voda, ID broj 3939-3944/V

ODGOVARAJU

prema propisima &lana 4. stav 1i 2 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za

ljudsku potrosnju (Sluzbeni glasnik RS, br 88/17) te se kao takva voda MOZE smatrati

bezbjednom za potrofade. Nalazi u prilogu struénog misljenja.

-LJEKAR S?CIJALISTA

“ ! A
AN @ A,
”.’.‘fz:‘ﬁu-wm:a‘?c
e oasSt

Dr med. Borka Kotur
specijalista higijene

Strugno mislienje se odnosi na analizirani uzorak. Stru&no migljenje je sastavni dio IzvieStaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u

reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVOQO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Duéica 1 .
. 0135

Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751
E-mail: info@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU

IZVIESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA

Broj izvjeStaja:

M-3939/7/2023 Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci pri prijemu ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za
pristupanje mikrobiologkoj analizi.

Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 4.7.2023

Datum zavrietka ispitivanja: 12.7.2023 .
Br. prot. Naziv uzorka Parametar > *Ukupne *Escherichiacoli  *Brojkolonfjana  *Broj kolonija na *Enferococci *Sulfitoredukujuce U granicama
) koliformne bakterije 37°C 22°C klostridije referentnih
Metoda > BASEN BAS EN BASEN BASEN BAS EN UMMO089 ¢ vrijednosti
ISO 9308- ISO 9308- ISO ISC ISO 7899-
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003
BAS EN BAS EN ,
1SO 9308- ISO 9308-
1/A1:2018 1/A1:2018
Ref. viijednost > 0 u 100ml 0u 100ml <20 u Iml <100 u Imi 0 u 100ml ¢ u100ml
3939/V  Voda za pide, vzorak br.5 0 0 0 0 0 0 DA
3940/V  Voda za pice, uzorak br.6 0 0 0 0 0 0 DA
3941/V  Voda za pice, uzorak br.7 0 0 .o 0 0 0 DA
N | ¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; :
N ‘ Spisak akreditovanih podrucja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01 Strana 1 od 2

Izviestaj o rezultatima mikrobiolo3kih ispitivanja je sastavni dio 1zviestaja o uzorku | mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se mozZe reprodukovati i umnocZavati iskljuci>— 4 cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.



3942/V  Voda za piée, uzorak br.§ 0 0 0 0 0 0 DA

3943/V  Voda za pice, vzorak br.9 0 0 0 0 0 0 DA

3944/V  Voda za pice, uzorak br.10 0 0 0 0 0 0 . DA

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vede namijenjene za ljudsku potro3nju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za pretiScene vode)
Utvrdivanje referentnih vrijednosti je izvrieno prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potronju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za pretiséene vode)

IzvjeStaj o rezultatima ispitivanja ovjerava
dr med. specijalista med. mikrobiologije sa
parazitologijom:

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/EC 17025; , .
‘ - Spisak akreditovanih pedrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije L1 40-01 . Strana 2 od 2
|zviedtaj o rezultatima mikrobicloskih ispitivanja je sastavni dio 1zviestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze repradukovati | umnozavati iskl[jué: - u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. -



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1 -
' Tel: 051/481-600
‘ Faks: 051/216-510, 215-751 0108
E}ZRS E-mail; info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

1IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjestaja: H-3939/V - 3944/V/07/2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 04.07.2023.
Datum zavrSetka ispitivanja: 07.07.2023.

Identlfikacioni broj | Naziv uzorka
" 3939/V Voda za piée, uzorak br. 5
3940/V Voda za piée, uzorak br. 6
3941V Voda za piée, uzorak br. 7
3942/V Veoda za pice, uzorak br. 8
3943V Voda za pice, uzorak br. 9
3944/v Voda za pice, uzorak br. 10
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
s A AR P P ; Referentna | Jedinica Metoda
Parametar 3939/V[3940/V|3941/V|3942/V| 3943/ |3044N| - vrijednost | mjere ispitivanja
BT H N R - B prihvalljiva za og ;Pt 4-:
Boja <25 | <25 | <25 <25 <25|<25| - |moesee S0t umHoss o
: promijena :
o 1 BN PRI prihvatljiva za
Miis Bez | Bez | Bez.| Bez | Bez | Bez | . |Micdstaivez) . UMH 054 ¢
: e : promjena
: o BAS EN ISO
Mutnoca <0,02|<0,02|<0,02| 0,14 |<0,02(<0,02| - <1 NTU 7027-1:2017
Koncentracija i
sl " pH BAS EN ISO
}rgg?‘z’;;(:;:;g)na 735 | 745 { 777 (771 | 7,37 | 8,00 - 6,5-95 jedinica 10523:2013
iy <05 | <05|<05|<05|<05|<05]| - <5 [mglLoy| BRSENISO
N . ‘ . SMEWW 23
Amonijum, NH, <010|<0,10(<0,10|<0,10|<0,10]< 0,10 - =05 mg/L 4500-NH; D:2017
Hloridi <50 | <50| 62 |<50{<501| 83 - £ 250* mg/L | BAS ISO 9297:2002
_— ' e SMEWW 23™
Nitriti, NO: - <0,01|<0,01|<0,01{<0,01}<0,01|<0,01| - 0,50 mIL | 4500-NO; B :2017
_— . . _ - SMEWAWY 237
Nitrati, NO; ] 2,1 2,5 58 | <2,0|: 26 f2,0 - 550 | WQIL 4500-NOy B:2017
ﬁ:‘gg’.‘,’é‘;"°d"“’°5t 525 | 524 |-534 | 473 | 513 | 622 £2500* | uScm |BAS EN 27888:2002
i j- i - - - . I SMEWAW 237
Trihalometani-ukupni .1.8 . B - 6,2 - < 100 . Hgn__ 6232 B:2017
. | SMEww 231
Hioroform <05| - - - - | <05 - - Mol 6232 B:2017
. SMEWWY 23T
Bromdihtormetan <05 | - - - - 1,6 - - o/l 6232 B:2017
, L B j - SMEWW 231
Dibromhlormetan 1.8 - - 1.8 - byl 6232 B:2017
: SMEWWY 237
Bromoform <05 | - - - - 28 - - HglL 8232 B:2017

* Voda ne smije biti agresivna.
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati}/50+[nitriti}/3<1, gdje uglaste zagrade oznadavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOs) i nitrite
{NO>’); pri Z&emu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vods za pice.-

***Specifitna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlp AR

Shertan ru
% ik bieaay

ceRrpanil Dokument se moze reprodukovati | umnoZavati iskljuéivo u cijelGS e dozvoljena upotreba u reflamne ‘svrhe, Qcjena
CLH001: jzvjedtaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja Je lzvan akreditovanog podrugja.
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