JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba
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SLUZBA ZA HIGIJENU

1ZVJESTAJ O UZORKU

HH-4693,4696-4703/V/08/2023
14.08.2023.

08.08.2023.

4693,4696-4703/V

Broj izvje$taja o uzorku
Datum izdavanja izvjestaja
Datum prijema uzorka
Identifikacioni broj uzorka

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDCR
Adresa: KOZARSKA br.87, PRIJEDOR
Tel:

Broj i datum podnoSenja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razligito)

Naziv: Adresa: Telefon:
PODACI O UZORKU:
Naziv uzorka; VODA ZA PICE

Proizvodac/adresa:
Mjesto uzorkovanja;
Datum uzorkovanja; (08.08.2023.
Uzorkovanje izvrsio: KLIJENT

Metoda uzorkovania: -

CENTRALNI VODOVOD PRIJEDOR
DISTRIBUTIVNA MREZA

Napomene:

Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja
46931V Voda za pice, uzorak br.1 Kragulji PS Veliko Palangiste
4696/V Voda za piée, uzorak br.4 EB3 bunar — Hlorisana voda
4697/ Voda za pife, uzorak br.5 0. bolnica
46981V Voda za pice, uzorak br.6 Rezervoar Pasinac
4699/ Voda za piée, uzorak br.7 Rezervoar sabirna komora B2

bunar
47000V Voda za pi¢e, uzorak br.8 | Donja Ljubija OS
4701V Voda za pi¢e, uzorak br.9 Janjo$ trans doo Tukovi
47021V Voda za pi¢e, uzorak br.10 | Prodavnica Gama Jugovci
4703V Veda za pi¢e, uzorak br.11 | Gomjenica dom. Vukovié

Izvjedtaj o uzorku sadrzi ukupno € stranica. Sastavne dijelove izvjedtaja &ine sliedeci izvjestaji o

rezultatima ispitivanja;

2. Izv;eétaj o rezultatima mnkrobloloskih |sp|t|vanja {2)
3.Struéno midlienje na izvjestaj o rezultatima ispitivany

*lzvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzoraki:Z & dobijen od podnos|oca zahtjeva/viasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzerak onakav kako je primlen. Institut ne preuzm‘:a odgovornost za tacnost i potpunost dobijenih

infarmagija,
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O Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISOQ/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podrudja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije L1-40-01
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati isklju&ivo u cuelostl Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Duéic¢a 1 :

Tel: 051/491-600 : 0090

Faks: 051/216-510, 215-751 :
E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPI TIVANJA

Datum: 14. 08. 2023,
ID broj: 4693, 4696-4703/V

Na osnovu IzvjeStaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja i struénog

razmatranja utvrdeno je da uzorci vode, pre¢i¥cena voda, ID broj 4693, 4696-4703/V

ODGOVARAJU

prema propisima €lana 4. stav 1 i2 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za
" Jjudsku potrodnju (SluZbeni glasnik RS, br 88/17) te se kao takva voda MOZE smatrati

bezbjednom za potrofage. Nalazi u prilogu struénog misljenja.
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Struéno mislienje se odnosi na analizirani uzorak. Struéno misljenje je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljuivo u cijelosti. Nije dozvoljena upétreba u
reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Duti¢a }
Tel: 051/491-600 Faks: 053/216-510, 051/215-751 _ 0135
E-mail: info@phi.rs.ba, Web: www.phirs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU

1ZVIESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA

Broj izvjeitaja: M-4693/8/2023 Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorei pri prijemu jspunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/TEC 7218:2008 potrebne za
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 8.8.2023 pristupanje mikrobiolosko] anzliz!
Datum zavrSetka ispitivanja: 11.8.2023
Br. prot. Naziv uzorka Parametar > *Ukupne *Egehetichiacoli  *Broj kolonija na *Broj kolonija na *Enterococci *Sulfitoredukujuce U granicama
. koliformne bakterije 37°c 2°C klostridije referentnih
Wetoda > BASEN BAS EN BAS EN BAS EN BASEN TUMMORS O vrijednost
IS0 9308- 1SO 9308- 1SO 150 1SO 7899-
1:2015 1:2015 62222003 62222003 2:2003
BASEN BAS EN
IS 9308- ISO 9308-
1/A1:2018 1/A1:2018
Ref. vrijednost > 0u 100ml 0 u 100ml <201 lml <100 u 1ml 0 u 100ml 0u100ml
4693/V  Voda za pice, uzorak br. 1 0 0 0 0 0 0 DA
4696/V  Voda za piée, uzorak br. 4 0 0 0 0 0 0 DA
4697/V  Voda za pice, uzorak br. 5 0 0 0 0 ¢ 0 DA
4698/V  Voda za pie, uzorak br. 6 0 0 0 0 0 0 DA
4699/V  Voda za pice, uzorak br. 7 0 0 0 0 0 0 DA

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISONEC 17025;

Spisak akreditovanih podrucja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije Lt 40-01

[zviestaj o rezultatima mikrobialoskit ispitivanja je sastavni dio lzvjedtaia o uzorku i mogu s& koristiti sama zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnozavatiist’  ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u rekiamne svih .
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4700/V  Voda za pice, uzorak br. 8 0 0 0 0 0 0 DA

4701/V  Voda za piée, uzorak br. 9 0 0 0 0 G 0 DA
4702/V  Voda za pice, uzorak br. 10 0 0 0 0 0 0 DA
4703/V  Voda za piée, uzorak br. 11 0 _ 0 0 0 0 o DA

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro¥nju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za pretiséene vode)
Utvrdivanje referentnih vrijednosti je izvrSeno prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za preciiéene vode)

e P

iﬁunmﬁﬁunm ispitivanja ovjerava
. specidlista med. mikrobiologije sa
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¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01

Izvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cijglosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duti¢a 1
Tel: 051/491-600

e —— Faks: 051/216-510, 215-751 0108
;ﬁZRS E-mail; inffo@phi.rs.ba
m— Web: www.phi.rs ba
BLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Broj izvjestaja: H-4693/V, 4696/V - 4703/V/08/2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 08.08.2023.
Datum zavrSetka ispitivanja: 10.08.2023.
Identifikacioni broj | Naziv uzorka
4693/ Voda za pice, uzorak br. 1
4696/V Voda za _piée, uzorak br._ 4
46971V Voda za piée, uzorak br. 5
4698/V Voda za pi6e, uzorak br. 8 -
4699/V Voda za pide, uzorak b_r. 7.
4700/V Voda za pi¢e, uzorak br. 8
47011V Voda za pice, uzorak br, 9
Identifikacioni broj / Utvrdena'vrijednqst ‘ .
Parametar 146931V |4696/V[4697/V|4698/V |4699/V [4700NV |4701/V| Ferorerina | Jediniea) - Metoda
- . - . prihvatijiva za - :
Boja <25 |<25|<25|<25]| 25 | <25 | <25 |hamsaie fk"al':t UMH 053 ¢
promjena
. prihva'tljlvg za
Miris  Bez | Bez | Bez.| Bez | Bez | Bez | Bez |Tiincenn| - UMH 054 ¢
y DI'OI'IJ]EFI.E
Mutnoéa <0,02{ 0,36 [<0,02}<0,02|<0,02|<0,02|< 0,02 =1 NTU 53237'5“2:')81?
Koncentracija :
vodonikovif jona 7,94 (741 | 769 | 7,58 | 7,37 | 809 | 7,35 | 65-05 | PH | BASENISO
{pH-vrijednost) B - ' * ] )
UtroSak KMnO. e | BAS EN 150
(oksidativost)” <05 /<05|<05]<05)<05]|<05|<05]| <5 |mglo; 8467:2002_
Amonium, Nt | <0,10[<0,10[<010|<0,10[<0,10[<010[<0,10] <05 | moL | SMEAWZS
Hioridi - <50 |<50{<50]|<50]| 103 | 83 55 < 250* mg/l. | BAS iSO 9297:2002
8 rd
Nitrf, NO <0,01/<0,01[<0,01|<0,01|<0,01{<0,01|<0,01| soso~ | mgn | , SMEWWZF ~
g - rd
Nirati, NOs 21 | 25 [ 22 [ 22 | 72| 67 | 39 | ssor | mgn |  SVEWWZE
ekopovodiivost | 495 | 534 | 531 | 635 | 600 | 568 | 547 | s2500° | uSemt | BAS EN 27888:2002
, ) . ' ' ' A SMEVWW 237
Trihalometani-ukupni - - - - - 9,2 62 | s100 Mol 6232 B:2017
] rd
Hloroform - - - - = 1,8 <08 ) Mg/l séhzfsEmgfr
) rd
Bromdihlormetan - - - - - 1,8 1,5 - Ha/lL SSPZIISEZWBV\;S‘? 7
e
Dibromhlormetan - - - - - 2,1 1,8 - oL Sei\zngmgis?
R N rd
Bromoform - - - - - 34 3,1 - b/l Se':\z"gmg%

*Voda ne smije biti agresivna, .
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitratilf50+[nitritiy3<1, gdje uglaste zagrade oznadavaju koncentracije u mg/L za nitrate’ (NO3) | nitrite

+ (NOz), pri &emu granigna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

**Specifiéna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan.

BAS EN ISONEC 17026
ACCRE n;su:fl_o_
11-48-01 -

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www,.bata.gov.ba: registarski broj akreditacije LI-40-01
izvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjeétaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

Dokument se moZe reprodukovati | umnoZavati iskljugive u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe., Ocjena
izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispltivanja je izvan akreditovanog podrugja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1

e Tel: 051/491-800

Faks: 051/216-510, 215-751 0108
E}ZRS E-mail: info@phi.rs.ba
A ob: S Hire b

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZIGKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Identifikacionl broj | Naziv uzorka

47021V Voda za piée, uzorak br. 10

4703V Voda za pice, uzorak br. 11

Identiflkacioni broj / Utvrdena vrijednost

: . Referentna | Jedinica ' Metoda
Parametar 4702/V14703V| - - 3 " " | vrijednost | mijere ispitivanja
prihvatljiva za 9Co-Pt
Boja <25 (<25 - | - - . - | Tewbtaenin | shole UMH 053 ¢
promjensa
prihvaﬂjivg za
Miris Bez | Bez | - - - s el - | UMHOs4 0
i ) promiana X
T BASEN IS0
Mutnoda <0,02|<0,02] - - - - - s1 NTU 7027-1:2017
Koncentracija :
(oHurjenesg ras ) i i i ) 6.5-9,5" J'edpi’:lica Eﬁ?zggé?g
(pH-vrijednost) - ;
UtroZak KMnO, P R BAS EN IS0
oksidativnost) <05 (<05 - - - - - S5 [maLO:|  Teiera002
" N SMEWW 231
Amonijum, NH, <0,10(<0,10| - - - - - 505 | Mol | 4500-NHs D2017
Hloridi < 5,0 5,5 - - - - - < 250* mg/L | BAS [SQ 9297:2002
S j . SMEWW 234
Nitriti, NO <0,01[<001| - - - - - | SO50™ | moll | 4e00NO, B 2017
I ) : - SMEWW 231
Nitrati, NOy 23 | 42 - - - - - 550 Ml | 4500-NOy B:2017
'ﬂ:'g?!,’g;""d"“’“‘ 531 | 544 - - - - - $2500 | pSem' | BAS EN 27888:2002
. . . . SMEWWY 231
Trihalometani-ukupni - - - - - - - <100 HgfL 6232 B:2017
: SMEWW 234
Hloroform - - - - - - - - Ho/L 6232 B:2017
. : . SME! 23
Bromdihlommetan - - - - - - - - HolL 6232-%017
rd
Dibromhlormetan - - - = - - o B oL Sehznfmg? 7
: SME 234
Bromoform - - - - - - - - Mg/l 623%017

*Voda ne smije bitl agresivna,

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati}y50+[nitriti)/3<1, gdje uglaste zagrade oznadavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NCs} | nitrite
(NQz), pri éemu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L. u vodi na Izlasky iz uredaja za pripremu vode za piée.

***Specifitna jedinjenja su; hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan,

Utvrdene vrijednosti parametara su u
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene

'w.-.f-"- "
_ Qcﬁﬁ % Rezultate ovijer
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SUENASEAEE & Metoda nije akreditovana od strane By 'Aprema 'S EN ISO/IEC 17025;

B A A Spisak akreditovanih podrugja dostupan na wwWw Pate.qov ba; registarski broj akreditacije L1-40-01

o R lzvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo Zajedno,
ACCREDITATICN  Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljuivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe, Ociena
Tt pyiettaja o rezyltatima fizigko-hemijskih ispitivanfa je izvan akreditovanog podrudja.
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