n\\ : JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNOQ ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1
Tel: 051/491-600 0086
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mall: info@phi.rs ba
Web www.phirs.ba
_ SLUZBA ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU
 Broj izvjestaja o uzorku HH-7610/V/12/2023
Datum izdavanja izvjeStaja 22.12.2023.
Datum prijema uzorka 12.12.2023.
Identifikacioni broj uzorka 7610V
PODNOSILAC ZAHTJEVA: _
Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa; KOZARSKA br.87 , PRIJEDOR
Tel. :
Broj i datum podno$enja zahtjeva: REGULISANO LIGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA {ako je razli¢ito)
Naziv: S Adresa; Telefon:
' PODACI O UZORKU:
|_Naziv uzorka: VODA ZA PICE,uzorak br, 12
Proizvodad/adresa; ' CENTRALNI VODOVOD CRNO VRELO
Mjesto uzorkovanja: 0S "VUK KARADZIC" OMARSKA
Daturn uzorkeovanja; - 12.12.2023.
Uzorkovanje izvréio: INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO RS
Metoda uzorkovanja: BAS EN IS0O 5667-1:2008, BAS EN IS0 5667-3:2019,
) ) BAS EN IS0 18458:2008, BAS EN IS0 5657-5:2007
Napomene;

Izviesta) o uzorku sadrzi ukupno b siranica. Sastavne dijelove izvjestaja dine sljedeci izviestaji o
rezultatima igpitivanja:

1.1zvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1)
2. lzviesta) o rezultatima fizitko- hermijskih ispitivanja (1)
3.lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja (1)
4.Strucno mislienje na izvjestaj o rezultatima ispitivanja

*lzvjedtaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uyzorak dobijen od podnosioca zahtjevaivlasnika
uzorka rezultati s8 primjenjuju na uzorak chakav kake je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tagnost i potpunost dobijenih
informacija.

B A £ ¢ Motode nisu akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISQ/IEC 17025; Spisak akreditovanih podrudja
seneserarro | dostupan na www bata gov.ba, registarski broj akreditacije Li- 40-01
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TT{dacgy | Dokument se mede reprodukovati | umnoZavati iskljugive u cijelosti. Nije dozvoijena upotreba u reklamne svrhe.



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducica T

Tel: 051/491-600 008s
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba

- Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU
1ZVJESTAJ O UZORKU

| Broj izvje$taja o uzorku HH-7610/V/12/2023
Datum izdavanja izvjestaja 22.12.2023.
Datum prijema uzorka : 12.12.2023.
Identifikacioni broj uzorka 7610V
PODNOSILAC ZAHTJEVA! _
Naziv "vODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87 , PRIJEDOR
Tel:
Broj | datum podnosenja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razligito)
Naziv: . Adresa: Telefon:
PODACI O UZORKU: — ]
Naziv uzorka: VODA ZA PICE,uzorak br. 12
Proizvodat/adresa: . CF:NTRALNI VODOVOD CRNO VRELO
Mjesto uzorkovanja: ' 08 "WVUK KARADZIC" OMARSKA
Datum uzorkovanja: 12.12.2023.
Uzorkovanje izvrio, ' INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO RS
Metoda uzorkovanja. BAS EN ISO 5667-1:2008, BAS EN 1SO 5667-3:2019,
BAS EN 1SO 19458:2008, BAS EN I1SO 5667-5:2007
Napomene:

lzvjestaj o uzorku sadrZi ukupno 5 stranica. Sastavne dijelove izviestaja Cine sliededi izvjestaji o
rezuitatima ispitivanja:

1.izvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1)

2. Izvjestaj o rezultatima fiziGko- hemijskih ispitivanja (1) Q-’S'Tgll“:?nr{,}
3.1zvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja (1) "’\qf' M “’ﬁﬁ,\e

4.Strugno mislienje na izviestaj o rezultatima ispitivanja
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*lzviestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjevalviasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost dobijenih

informacija.
b CH ISCHEL ATE2E

B A o Metode nisu akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISONEG 17025; Spisak akreditovanih podrugja
MECHEDITATIN dostupan na www.bata gov.ba, registarskl broj akreditaciie LI- 40-01

NI T T Dokument se moZe reprodukovati | umnozavati iskljugive u cljelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVETVO
REPUBLIKE SRPSKE

~ 78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1
' Tel: 051/491-800 0090
Faks: 051/218-510, 215-761
“ E-mail; info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUGNO MISLJENJE NA 1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 20. 12. 2023,
ID broj: 7610/V

Na osnovu Izvjedtaja o rezultatima fizitko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja i struénog

razmatranja utvrdeno je da uzorak vode, pretis¢ena voda, ID broj 7610/V

ODGOVARA

prema propisima ¢lana 4. stav 112 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za
ljudsku potro$nju (Sluzbeni glasnik RS, br 88/17, 97/18 i 93/23) te se kao takva voda moZe

smatrati bezbjednom za potrogace. Nalazi u prilogu stru¢nog misljenja.
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Struéno misljienje se odnosi na analizirani uzorak. Siruéno misljenje je sastavni dio |zvjeStaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati | umnozavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA UUSTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Du&ica 1

Tel: 051/491-600 0090

» Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA [ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 20. 12, 2023.
ID broj: 7610/V

Na osnovu Izvjedtaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja 1 struénog

razmatranja utvrdeno je da uzorak vode, pre&iséena voda, ID broj 7610/V

ODGOVARA

prema propisima ¢lana 4. stav 112 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za
ljudsku potrosnju (Sluzbeni glasnik RS, br 88/17, 97/18 i 93/23) te se kao takva voda moze

smatrati bezbjednom za potrosage. Nalazi u prilogu struénog misljenja.
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ST “‘:/ specijalista higijene

Stru¢no mislienje se odnosi na analizirani uzorak. Stru&no mislienje je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se
korlstiti samo zajedno.Dokument se mo2e reprodukovati | umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe,
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
\ 78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1

g . Tel: 051/491-600
HZRS Faks: 051/216-510, 215-751 0270
P e F-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

1ZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj izvjestaja

HH-7610/v/12/2023

Identifikacioni brojuz

orka

7610V

Naziv uzorka

Voda za piée, uzorak br. 12

Datum uzorkovanja

12.12.2023,

Datum zavr$etka lzvjestaja

13.12.2023.

U" i okoline

Metoda uzorkovanja/konzervisanja

BAS EN IS0 5667-1:2008, BAS EN ISO 5667-3:2019, BAS EN
ISC 19458:2008, BAS EN 1SO 5667-5:2007

Komentar o uzimanju uzorka
{izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
Parametar Utvrdena vrijednost Referentna Jedinica mjere Metoda ispitivanja
vrijednost
Temperatura 9,8 - °C SMEWW 23M2550B:2017
vode
Rezidua 0,32 0,1- 0,5 mg/L BAS EN 1S07383-2:2018
dezinfekcionog
sredstva
(rezidualni hlor)

Metode dostupne na zahtjev klijenta
Ocjena rezultata ispitivanja:

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju Sl. glasnik RS br.
88/17 ,97/18 , 93/23

BAS PN IBNES TR

L-46-01

oMetode nisu akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; Spisak akreditovanih
podruéja dostupan na www.bata gov.ba, registarski bro] akreditacije LI-40-01
izvjedtaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je sastavni dio lzvjestaja o uzorku | mogu se Koristiti
samo zajedno. Dokument se moZe reprodukovati | umnoZavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba
u reklamne svrhe, Misienja/tumacenja navedena u ovom Izvjedtaju su izvan akreditovanog podrugja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1

(R — ] Tel: 051/491-600

I} YRS " Faks: 051/216-510, 215-751 0270
e E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

1ZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj izvjestaja HH-7610/V//12/2023
Identifikacioni brojuzorka 7610/

Naziv uzorka Voda za piée, uzorak br. 12
Datum uzorkovanja : 12.12.2023.

Datum zavrsetka lzvieStaja 13.12.2023.

L . "
U~ vi okoline

: - BAS EN SO 5667-1:2008, BAS EN SO 5667-3:2019, BAS EN
Metoda uzorkovanja/konzervisanja ISO 19458:2008, BAS EN 1SO 5667-5:2007

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
Parametar Utvrdena vrijednost Referentna Jedinica mjere Metoda ispitivanja
vrijednost
Temperatura ! 9,8 - °C SMEWW 2312550B8:2017
vode
Rezidua 0,32 0,1- 0,5 mg/L BAS EN 1S07393-2:2019
dezinfekcionog
sredstva
(rezidualni hior)

Metode dostupne na zahtjev kijjenta

Ocjena rezultata ispitivanja:

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju Sl. glasnlk RS br.

88/17 ,97/18 ,93/23 oL g
//f ;\m Pl ’f(, |
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v,’ \’-’y Dr*me\ef‘ Borka Kotur
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BASENISQUEE TTD2E | hpetode nisu akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; Spisak akreditovanih
) ' A podrucja dostupan na www.bata.gov.ba registarski broj akreditacije L1-40-01
|ZV]e§taj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti
BELRERITATY n, samo zajedno. Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati lskljuéwo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba
L4007 u reklamne svrhe. Midijenjaftumatenja navedena u ovom izvieStaju su izvan akreditovanog podrugja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dudiéa 1 0088
Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751
E-mail: info@phi.rs,ba Web: www.phi.rs.ba

LABORATORLJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU

IZVIESTAT O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITTVANJA

“ | Broj izvjedtaja: M-7610/V/12/2023

‘| Naziv uzorka:

Voda za piée, uzorak br. 12

] .afldentiﬁkacioni broj uzorka: 7610/V o
| Datum prijema uzorka u laboratoriju: | 13,12.2023. ‘ i
I Datum zavrietka ispitivanja: 18.12.2023.
: : ) o Uzorak pri prijemu ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC gl
: Fa"Je uzorka pri prijemu: 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolodkoj analizi.
Parametar Utvrdena | Referentna | Jedinica Metoda ispitivanja --
vrijednost | vrijednost mjere '
'___*Ukupne koliformne bakterije 0 0 100ml BAS EN IS0 9308-1:2015

. ,73 ljudsku potro¥nju (SL. Glasnik R. Srpske 88/17, 97/18 1 93/23, za pretiscene vode).

s

g

BAS EN ISO 5308-1/A1:2018

| ;"*Escherichia coli 0 0 100ml BAS EN ISO 9¢308-1:2015
BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
' £ *Broj kolonija na 37°C 0 <20 lml BAS EN IS0 6222:2003

! *Broj kolonija na 22°C 0 <100 Iml  BASENISO 62222003

! *Enterococci 0 0 100ml BAS EN ISO 7899-2:2003
- i* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,97/18193/23,za = !
“ipreidéene vode) c e
i

i

m . . . Ve - . . P . ) .. .
yrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene ~ %

' {Napomena: '
g
7
3 :
i R hEal B
g ¢ . Izvjestaj o rezulfatima ispitivanja ovjerava
' dr med. specijalista med. mikrobiologije sa_
: - parazitologijom: '
¥ Mr sc. Tatjana Markovi¢ * i
|MASENSQEGUTE ( Metode nisu akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17026; R
. !B A LN Spisak akreditovanih podru&ja dostupan na www.bata.gov.ba, registarski broj akreditacije L1 40-01 P i
' lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio Izvijestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedns. e

l‘pccmmrnmy

! o Dokument se moZe reprodukevati | umneZavati iskljudive u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
1 Ei-40.

Migljenjaftumadenja navedena u ovom izvjestaju su izvah akreditovanog podrugja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dudi¢a 1 0088
Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510,051/2135-751
E-mail: info@phi.rs.ba Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLQGLIU ' o ‘

o IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA S

Broj izvjeStaja: M-7610/V/12/2023 s

o Voda za piée, uzorak br. 12
| Naziv uzorka:

- ?Identifikacioni broj uzorka: 7610/V

: ?;:Datum prijema uzorka u laboratoriju: | 13,12.2023. l

| Datum zavr¥etka ispitivanja: 18.12.2023,
- ) o Uzorak pri prijemu ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC"
;‘itan;e uzorka pri prijemu: 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobioloskoj analizi,
Parametar Utvrdena | Referentna | Jedinica Metoda ispitivanja -
vrijednost | vrijednost mjere =
{ *Ukupne koliformne bakterije 0 0 100ml  BASENISO 9308-12015

BAS EN IS0 9308-1/A1:2018

SIS AR ¥

’;a *Escherichia coli 0 ] 100ml BAS EN IS0 9308-1:2015
BAS EN ISO 9308-1/A1:2018

I *Broj kolonija na 37°C 0 <20 1ml BAS EN 1SO 6222:2003
; *Broj ko]@nija na 22°C 0 <100 Iml BAS EN ISQ 6222:2003
_ *Enterococci 0 0 100ml BAS EN ISO 7899-2:2003

!

L.

f“‘ Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za [judsku potrognju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17, 9’7/ 18193/23, za -
' rpreélséene vode)

. . 7rdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene -
' 7a ljudsku potro¥nju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17, 97/18 1 93/23, za predidcene vode).

'\T‘q)omena. o
-3 . -
3
i -]

IzvjeStaj o.rezultatima ispitivanja ov_]eraw. . f
dr med. specuahsta med, mikrobiologije § s ‘

araz:tolog(i/l

Mr sc. Tat}ana Markovi¢

-4
F

oo
TV )

[SAS EN ISOIAEG 17825

uccu[nlnnn:

1.f L1-49-01

{ Netode nisu akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba, registarski broj akreditacije Li 40-01 .
Izvjedtaj o rezultatima mikrobiolodkih ispitivanja je sastavni dlo Izviestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno. ™
Dokument se moZe reprodukevati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Misljenja/tumadenja navedena u ovom izvjestaju su izvan akreditovanog podrugja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1

Tel: 051/491-600
Faks: 061/2186-510, 215-751

E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

0125

~ IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZIEKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ID:7610/V

| Broj izvjetaja

H-7610/v/12/2023

.Naziv uzorka

Voda za pi¢e, uzorak br.12

Identifikacioni broj uzorka 7610/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 13.12.2023.
Datum zavr3etka ispitivanja @~ | 14.12.2023.
| Parametar \}:-:j‘;'::::t | l‘a:%?:ﬁ::: - J?%t‘::a Metoda ispitivanja
|Boja <25 pﬂh;;:jjﬁ%z;?;;élﬁéﬂl "CoPt UMH 053 0
\iris Bez | beznewbisenn | - UMH 054 ¢
. —_— _ promjana
(Mutnoca : 5002, | =5 . NTU BAS EN ISO 7027-1:2017
|Utrosak KMnO4 {oksidativnost) <05 £5 mg/L Oz BAS EN ISO 8467:2002
Amonijuri, Nis?. <010 |, 505" mg/L SMEWW 234500-NHa D:2017
Hloridi. (v © <5,0 o S.250% mglL - - BAS IS0 9297:2002
Nitriti, NOz < 0,01 < 0,50 mg/L SMEWW 237 4500-NOz" B:2017
Nitrati, NOs 43 S50 | mg/lL | SMEWW 2394500-NO5 B:2017
Gvozde, Fe <50 <200 pgiL SMEWW 23 3500-Fe B:2017
Mangan, Mn <10 =50 pg/L. -BAS IS0 6333:2003
Elektroprovodijivost {na 20 °C) 469 . < 2500* MScm! BAS EN 27888:2002

* Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati)/50+[nitritiy351, gdje uglaste zagrade oznadavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NO3) i nitrite
-_(Noz‘). pri &emu grani&na vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. glasnik RS br.88/17, 9718 i

CE

BAS EN 130REC 17025

BAY

ASEREBETATION
T LEA001

Rezultate ovjerili herhijski analiticari:

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.qov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01

lzviestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno,
Dokument se moZe reprodukovati | umnoZavati iskljugivo u cijelostl. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podruéja. :
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' JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dutiéa 1
Tel: 051/491-600

Faks: 051/216-510, 215-751 0125
E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FiZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID:7610/V
Broj izvjestaja H-7610/V/12/2023
Naziv uzorka . Voda za piée, uzorak br.12
Identifikacioni broj uzorka 7610/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 13.12.2023.
Datum zavrietka ispitivanja | 14.12.2023.
Utvrdeina‘l,‘ .' | Réferéhfﬁa Jedinica P
Parametar vrijednost vrijednost mjere Metoda ispitivanja
L ) . prihvatljiva za potrodadall °Co-Pt Wb
Boja - _ <25 be:z g?:rn:‘?;tr‘&‘aajemh skale UMH 053 ¢
] ' . {prihvatljiva za goirodata i :
|Miris Bez bez neucbidajenih - UMH 054 ¢
: - | promiena :
|Mutno¢a ' -.80,02 '} <5 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonlkowh Jona ' e pH ' . '
|(ph-vrjednosty ‘ alooe 778, | 65-98" iedinica . BAS EN SO 10523:2013
{Utrosak KMnQ4 (oks:datlvnost) <0,5 =5 mg/L Oz BAS EN IS0 8467:2002
Amonijum, NH4* <0,10 .- 505 mg/L SMEWW 2394500-NH3 D:2017
Hloridi - ' <5,0 s 250* mg/L. BAS IS0 9297:2002
Nitriti, NOz < 0,01 = 0,50 mg/L SMEWWY 23 4500-NOz B:2017
Nitrati, NOa - 43 S50 . | mg/L | SMEWW 234 4500-NOs B:2017
Gvozde, Fe o <50 <200 ugiL SMEWW 23" 3500-Fe B:2017
Mangan, Mn | <10 < 50. ug/L BAS 1SO 6333:2003
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 469 = 2500* pScm™! BAS EN 27888:2002

*Voda ne smije biti agresivna,
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitratil/60+[nitriti}/3<1, gdje uglaste zagrade oznaéava]u koncentracije u mglL za nitrate (NOs?} i nitrite

{NOz), pri &emu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L uvodi na |zlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.
Utvrdene vrijednosti parametara su' u. granicama referentnih vrijednosti prema Prawfnlku (o}
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potroénju (Sl. glasnik RS br. 88!17 97/18 i
93/23).

Rezultate ovjerili gjski analitiéari:

Shuida za
Sanilary, mrrwu

EAICMRCIEEUAE & Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
B Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akredltacue LI- 40 (N
Izvjedtaj o rezultatima fi Z|6ko-hem|jsk|h Ispitivanja je sastavnl dlo Izvjestaja o uzorku i mogu se koristitrsar2
LokER Dokument se mo2e reprodukovati i umnoZavati |skljuéwo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrha Ocjena
L4001 jzviedtaja o rezultatima fizigko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja.
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