JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1

REPUBLIKE SRPSKE

Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0086
E-mail: info@phi.rs.ba
Web.: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

ARk

Broj izvjes§taja o uzorku

HH-5662-5663/\/09/2023

Datum izdavanja izvjestaja 25409.2023.

Datum prijema uzorka .A12.09.2023.
Identifikacioni broj uzorka 5662-5663/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87, PRIJEDOR
Tel:

Broj | datum podnodenja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)
Naziv; Adresa;

Telefon;

PODAC! O UZORKU:
Naziv uzorka:
Proizvodad/adresa;
Mjesto uzorkovanja:

VODA ZA PICE

CENTRALNI VODOVOD CRNO VRELO
DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja: 12:09.2023. 4. oy o7 ™
Uzorkovanje izvréio: KLIJENT '
Metoda uzorkovanja: -

Napomene;
Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzerkovanja
5662/V Voda za pi¢e, uzorak br.12 | OS "Vuk Karadzi¢” Omarska
5663/V Voda za piée, uzorak br.13 | Gradina , str "Suza”

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranica, Sastavne dijelove izvjestaja cine sliededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

1. lzvjeStaj o rezultatima fizitko- hemijskih ispitivanja (1)
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobicloskih ispitivanja (1 o
3. Stru¢no misljenje na izviestaj o rezultatima ispitr&&
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\

*lzviedtaj o Lzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjevalvlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kake je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tadnost | potpunost dobijenih

informacija.
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Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17028;

Spisak akreditovanih podruégja dostupan na www.bata.gov.ba: registarski broj akreditacije |_1-40-01
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugive u cijelosti, Nife dozvoljena upotreba u reklamne svrhe




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNQO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugica 1
Tel: 051/491-600 0090
- Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: Info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 25. 09, 2023,
ID broj: 5662-5663/V

Na osnovu IzvjeStaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobioloskih ispitivanja i struénog

razmatranja utvrdeno je da uzorci vode, pre€iscena voda, ID broj 5662-5663/V

ODGOVARAJU

prema propisima ¢lana 4. stav 112 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za
ljudsku potro$nju (Sluzbeni glasnik RS, br 88/17) te se kao takva voda MOZE smatrati

bezbjednom za potro$ade. Nalazi u prilogu struénog misljenja.

A
» — 2 ZLJEKAR SPECIJALISTA
- o e P

Lol
Dr med. Borka Kotur
specijalista higijene

Strugno misljenje se odnosi na analizirani uzorak. Struéno midljenje je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati | umnozavati isklju€ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svthe.
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1IZRS Faks: 051/216-510, 215-751 0108

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
¢ INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duciéa 1
Tel: 051/491-600

E-mail: info@phi.rs.ha
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjestaja: H-5662/V - 5663/V/09/2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 19.09.2023.
Datum zavr$etka ispitivanja: 21.09.2023.

Identifikacioni bro] | Naziv uzorka
56621V Voda za pice, uzorak br. 12
5663/V Voda za pice, uzorak br. 13
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna |Jedinica Metoda
Parametar 5662/V|5663/V - B - - - vrilednost | mjere ispitivanja
- prihvatlji\@ za oCo-Pt
Boja <25|<25| - - - - - e | skl UMH 053 ¢
promjena
prihvalliiva za
Miris Bez | Bez - - - - - | - UMH 054 ¢
premjena
BASENISO
Mutnoca <0,02(<0,02| - - - - - <1 NTU 7027-1:2017
Koncentracija . :
Vet I Rl N N N N B Kl 1
{pH-vrijednost) i
Utro8ak KMnO, : BASENISO
(oksiciativnost) <05 | <05 | - - - - - €5 |mgLlO2|  “a579002
" . SMEVWW 237
Amonijum, NH, <0,10{<0,10| - - - - - =05 ML | 4500-NH, D:2017
Hiorld| <50 <50 - - - - - < 250* mg/l | BAS 1809207:2002
o - o T SMEWW 237
Nitriti, NO <0,01(<0,01| - - - - - £ 0,50 Mgt | 4500-NO; B :2017
.y _ n SMEWW 237
Nitrati, NO; 46 | 47 - - - - - =50 myL | 4500-NOy B:2017
512";[)"?&‘;""“"“"’“ 454 | 457 - - - - . £2500* | uScm |BAS EN 27888:2002

*Yoda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [n|trat|1:‘50+[n|tr|t|].'351 gdje uglaste zagrade oznadavaju koncentracije u mg/L za nitrate {NOz) i i nitrite
(NO7), pri cemu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o

zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku petros

_' LSl glasnlk RS br. 88!1 7).

R

BAS EN1SOIEC 17626
e © Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/EC 17025;

ACEREDITATI 0N

Spisak akreditovanih podrucja dostupan na www.bata,gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
Izvjestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjedtaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljudivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena

SLEDE zyiedtaja o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja.
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