JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duéica 1

Tel: 051/491-600 0086
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvje$taja o uzorku HH-7904/V/01/2024
Datum izdavanja izvjestaja 10.01.2024.

Datum prijema uzorka 27.12.2023,
Identifikacioni broj uzorka 7904/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87 , PRIJEDOR
Tel

Broj i datum podndenja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA {ako je razligito)

Naziv: Adresa: Telefon:

| PODACI O UZORKU:
Naziv uzorka: VODA ZA PCEuzorak br. 12
Proizvaidadresa: CENTRALNI VODGVOD CRN O VRELO
Mjesto uzorkovanja: G5"VUK KARADT: OMARSKA
Datum uzorkovanja: 26.12.2023.
Uzorkovanje izvio: INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO RS
Metoda uzorkovanja: BAS EN ISO 5667-1:2008. BAS EN ISO 5667-3:2019,
BAS EN ISO 19458:2008 BAS EN IS0 5667-5:2007

Napomene:;

IzvjeSiaj 0 uzorku saddi ukupno 5 stranica. Sastavne dijelove izvjeiajadne sljede izviedtaji o rezultatima
ispitivanja:

1.1zvjedtaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1)

2. lzvjedtaj o rezultatima fiztko- hemijskih ispitivanja (1)

3.izvjedtaj o rezuitatima mikrobiolckih ispitivanja (1) .

4.3triino mifenje na izvjeitaj o rezultatima ispitivanja {é})ﬁ"’
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*lzviedta) o-uzorku i rezultati Ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobilen od podnosioca Zahtjevatvlasn

uzorka rezultat se primjenjuiu na uzorak onakay kako je primijien. Institut ne preuzima odgovornost za taénest | potpunost dobijer
informacija,
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Duéita 1

Tel: 051/491-600 : 0080

Faks: 051/218-510, 215-751
E-mail; info@gphi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA 1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVA NJ/

Datum: 05, 01. 2024,
1D broj: 7904/V

Na osnovu IzvjeStaja o rezultatima fizitko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja i struéno

razmatranja utvrdeno je da uzorak vode, preiséena voda, ID broj 7904/V

ODGOVARA

prema propisima ¢lana 4. stav 1 i 2 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene z
ljudsku potroSnju (Sluzbeni glasnik RS, br 88/17, 97/18 i 93/23), te se voda moZe smatra

bezbjednom za potrodate Nalazi u prilogu stru¢nog misljenja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

P 78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1
N Tel: 051/491-600 02
IJZRS Faks: 051/216-510, 215.751
- E-mail: info@phi.rs ba

Web: www.phi.rs. ba

SLUZBA ZA HIGIZENU

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj izvjestaja HH-7904/V/12/2023
Identifikacioni brojuzorka 7904/

Naziv uzorka : Voda za pi¢e, uzorak br, 12
Datum uzorkovanja ' 26.12.2023.

Datum zavr3etka Izvjestaja 27.12.2023.

Uslovi okoline -

: . BAS EN ISO 5667-1:2008, BAS EN 150 5667-3:0079_E
Metoda uzorkovanjalkonzervisanja ISO 19458:2008, BAS EN ISO 5667-5:2007
Komentar o uzimanju uzorka

{izgled uzorka, vremenske pritike na terenu i sl.) Sunéano

MJERENJA NA TERENU

Parametar Utvrdena vrijednost Referentna Jedinica mjere Metoda ispitiva
vrijednost

Temperatura 10,5 - °Cc SMEWW 23255
vode

Rezidua- 025 01- 056 mg/L. BAS EN 1SQ7393-
dezinfekcionog
sredstva
rezidualni hior)
Metode dostupne na zahtjev kijjenta
Ocjena rezultata ispitivanja:
Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za fjudsku potro$nju SI. glasnik RS br
88/17,971M8,93/23 :

RAABMISHER O | \vetode nisu akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISONIEC 17025; Spisak akreditovani
R: Am | podrgéj@ dostupan na www.bata.qov.ba registarski broj akreditaciie LI-40-01
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovaga Duisa |
Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510,051/2)5-751
E-mail: info@phirs.ba Web: www,phirs,ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBI OLOGIJU

3
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IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjestaja:

M-7904/V/1/2024

Naziv wzorka;

Voda za piée, uzorak br, 12

Identifikacioni bro j uzorka:

7904/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju: | 57 | 2.2023.

Datum zavr¥etka ispitivanja:

03.01.2024.

- ‘Stanje uzorka pri prijemu:

Uzorak pri prijemu ispunjava zahtjeve standarda BAS ENISO/AIEC ™
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiologkoj analizi.

Parametar Utvrdena | Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
' vrijednost | vrijednost mjere

g:*Ukupne koliformne bakterije 0 Q 100in] BAS EN ISO 9308-1:2015

i BAS EN ISO 9308-1/A1-2018

1

?*Escherichia coli 0 0 100m! BAS EN IS0 9308-1:2015

P ' BAS ENISO 9308-1/A1:2018

c *Broj kolonija na 37°C 0 =20 Iml BAS EN ISO 6222:2003
7 *Broj kolonija na 22°C 0 <100 1m] BAS EN IS0 6222:2003

' *Enterococci 0 0 l00ml  BAS ENISO 7899.2:2003

f

- #* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode

ipreifcene vode)

ngtvrdene vrijednosti JESU granicama referentnih vri

za ljudsku potrognju (S1. Glasnik R, Srpske 88/17, 97/18 i 93/23, za pretiséene vode),

{Napomena:

i
e
i

namijenjene za ljudsky potrosnju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17, 97/ 181 93/23,

jednosti prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenje: |

Lzvjestaj o rezultatima ispitivanja ovjer

T _dr .n_}ed.

specijalisia med. mikrobiologij
parazitologijom:

il

SARENROIC O 0 Metode nisu akreditovane od strans RATA nrama RAG EMI6ANEA 19has.

iMr sc. Tatjana Markovié



l JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
- INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugiga 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0125
E-mail: Info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA 2A ISPITIVANJE VODA

1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZ!éKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID:7904/
Broj izvjestaja H-7904/V/12/2023
Naziv uzorka Voda za piée, uzorak br.12
Identifikacioni broj uzorka 7904/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 27.12.2023,
Datum zavrsetka ispitivanja 28.12.2023.
Utvrdena | Referentna | Jedinica e
Parame;ar vrijednost | vrljednost mjere Metoda ispitivanja
. prihvalljiva za potrodada | OCO.. Pt
Boja <25 bez g?:;?;ﬁijamh skale UMH 053 ¢
o prihvalljiva za potroaca |
Miris Bez bez neusizzjenin - UMH 054 ¢
premiena
Mutnoda < 0,02 . <5 NTU BAS EN IS0 7027-1:2013
Koncentracija vodonikovih jona pH )
H-vrilednost) . 7,73 6,5 —-0,5* iedinica BAS EN ISQ 10523:2013
Utro$ak KMnOQ4 (oksidativnost) <05 <5 mg/L O; BAS EN 1SO 8467:2002
Amonijum, NH4* <0,10 <05 mg/L SMEWW 23494500-NH; D-2(
Hlorigi <50 < 250* mg/L BAS 1SO 9297:2002
Nitriti, NQ2 < 0,01 s 0,50 mg/L SMEWW 231 4500-NO2 B:2(
Nitrati, NO3 4.1 s b0 mg/L SMEWW 23 4500-NO5- B:2(
Gvozde, Fe <50 <200 po/L. SMEWW 231 3500-Fe B:20-
Mangan, Mn <10 <50 Hg/L BAS IS0 8333:2003
Elekiroprovodijivost (na 20 °C) 457 < 2500* HSem-! BAS EN 27888:2002

*Voda ne smije biti agresivna.
** Moraju se oslgurati takvi uslovi da {nitratiy50+[nitritiyas1, gdje uglaste zagrade oznacavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NO3) i
(NOz), pri &emu granicna vrijednost iznesi 0,10 mg/L. ¥ vodi na izlasky iz uredaja za pripremu vode za piéa.

Utvrdene vrijednosti Parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Praviinikt

zdravstvenoj ispravnosti vode hamijenjene za ljudsky potrodnju (Sl. glasnik RS br.88/17, 97/
93/23).
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