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SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HH-5221-5222/\//09/2023
Datum izdavanja izvjestaja 04.09.2023.

Datum prijema uzorka 29.08.2023.
Identifikacioni broj uzorka 5221-5222/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87, PRIJEDOR
Tel:

Broj i datum podnosenja zahtjeva: REGULISANQ UGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)

Naziv; Adresa; Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE
Proizvoda&/adresa: CENTRALNI VODOVOD CRNO VRELO
Mjesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA
Datum uzorkovanja; 29.08.2023.
Uzorkovanje izvréio: KLIJENT
Metoda uzorkovanja: - ?
Napomene:
Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja
5221V Voda za piée, uzorak br.12 | Omarska — crkva, brvnara
5222/ Voda za piée, uzorak br.13 | Gradina — STR "Suza"

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranica. Sastavne dijelove izvjetaja Eine sliededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

1. lzvjestaj o rezultatima fizi¢ko- hemijskih ispitivanja (1)

2. lzvjedtaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja (1)

3. Stru¢no mislienje na izvjestaj o rezultatima ispitivan] /(1 Tl
{)G\f\a,r-.' REFUR, /; ‘/:‘0/

':%\x YQ\

*lzvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnesioca zahtjevalvlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primlien. Institut ne preuzima cdgovornost za tagnost i potpunost dobijenih
informacija.
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0 Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanib podruéja dostupan na www.bata.qov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
Dakument se moZe reprodukovati | umnozavati iskijugive u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
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SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUGNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 04. 09, 2023.
ID broj: 5221-5222/V

Na osnovu Izvjeitaja o rezultatima fizi€ko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja i stru¢nog

razmatranja utvrdeno je da uzorci vode, prediséena voda, ID broj 522 1-5222/V

ODGOVARAJU

prema propisima &lana 4. stav 112 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za
ljudsku potrodnju (Sluzbeni glasnik RS, br 88/17) te se kao takva voda MOZE smatrati

bezbjednom za potrodade. Nalazi u prilogu strucnog mi§ljenja.
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Stru&no misljenje se odnosi na analizirani uzorak. Stru¢no misljenje je sastavni dio 1zvjetaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati | umnozZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u

reklamne svrhe.
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LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGLIU
IZVIESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKTH ISPITIVANJA SERLJE VODA

Broj izvjeitaja: M-5221/9/2023 Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci pri prijemu ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za
e . istupanje mikrobiologkaj
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 29.8.2023 pristupanje mikrobioloSkoj analizi
Datum zavrietka ispitivanja: 1.9.2023
Br. prot. Naziv uzorka Parametar > *Ukupne “Escherichiacoli  *Brojkolonijana  *Broj kolonija na *Enterococci *Sulfitoredukujuce U granicama
koliformne bakterije 37°c 22°C ’ kiostridife referentnih
Metoda > BAS EN BAS EN BASEN BASEN BAS EN UMMO8S ¢ vrijednost
ISO 9308- ISO 9308- ISO ISO ISO 7895-
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003
BAS EN BAS EN
ISO 9308- ISO 9308-
1/A1:2018 1/A1:2018
Ref. vrijednost > 01 160ml 0 u 100ml <20 ulm! <100 u 1ml 0 u 100ml 0u 100 ml
5221/V  Voda za pice, uzorak br. 12 0 0 0 0 0 0 DA
5222/V Vodazapice, :Nom.mw br. 13 0 0 0 0 0 0 DA

* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku .vo_HoWaz (SL Glasnik R. Srpske 88/17,za preiscene vode)
Utvrdivanje referentnib, vrijednosti je izve$eno prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro3nju (S1. Glasnik R, Srpske 88/17,za prefiscene vode)

Izvjesta] o rezuliatima ispitivanja ovjerava

dr med. specijalista med. Eﬁocmouomam sa

vﬁm&ﬁc_oﬁﬁ

..ma | ¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
p Spisak akreditovanih podrudja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01 Strana 1 od 1
” \zviestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

Et9 | Dokument se moZe reprodukovati | umnoZavati a;..% u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne mﬁsm.
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SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZIGKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Broj izvjestaja: H-5221/V i 5222/V/08/2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 29.08.2023.
Datum zavrSetka ispitivanja: 31.08.2023.
Identifikacioni broj | Naziv uzorka -
5221V Voda za piée, uzorak br. 12.
5222V Voda za pi¢e, uzorak br. 13
Identifikacionl broj / Utvrdena vrijednost .
Referentna [ Jedinica Metoda
Parametar 5221|6222V - - - - ~ | vrijednost | mjere ispitivanja
privatljiva za °Co-Pt
Boja <25 |<25]| - - - - - | revehiconns | skale UMH 053 ©
L promjena
prihvalljivg za
Miris Bez | Bez - - - - S il B UMH 054 ¢
promjena
BASEN IS0
Mutnoéa 0,11 | 0,14 - - - - - $1 NTU 7027-1:2017
Koncentracija i
Tracle . pH BAS EN ISO
fgﬂc’\ﬂ:}?ﬂzﬁf i 7,84 7'58 ) ) ) ) B 8.5-95 jedinica 10523:2013
Utrosak KMnO. BAS EN I1SO
(oksidativnost)4 <05 | <05 - - - - - =5 mglL O; 8467:2002
rd
Amonijum, NH,* <0,10|<0,10| - - - - - s05 mg/L 45%%{5\!:%:223017
Hlgridi <50 | <50 - - - - - s 250* mg/L | BAS IS09297:2002
rd
Nitriti, NO; <0,01|<001| - - - - - £0,50™ | mglL 453&5(%2;2017
- SMEWW 237
Nitrati, NO, 46 | 48 - - - - - =50 Mol | 4500-NOy B:2017
Elektroprovodiivast | 494 | 489 - - . - - | s2500* | yscm |BAS EN 27888:2002

na 20 °C)

* Voda ne smije biti agresivna.
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitratil/50+[nitriti)/3s1, gdjie uglaste zagrade oznadavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NO5) i nitrite

(NOg), pri emu granitna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na lzlasku iz uredaja za pripremu vode za pice,

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrognju (SI. glasnik RS.be88:

BAS EN ISONEE 17025
AT EREDITATI O
114001

© Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditovanih podrudja dostupan na www.bata.gov. ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
Izviedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja Je sastavni dio 12
Bokument se moze reprodukovati | umnoZavati iskljugivo u cljelosti,
izviestaja o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je izvan akredito

viestaja o uzorku | mogu se koristiti samo zajedno.
Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Qgjena
vanog podrudja.
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