JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNOQ ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dudida 1

Tel: 051/491-600 0086
Faks. 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phirs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja 0 uzorku HH-5976-5977/\//10/2023
Datum izdavanja izvjestaja 10.10.2023.

Datum prijema uzorka 03.10.2023,
Identifikacioni broj uzorka 5976-5977/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87 , PRIJEDOR
Tel

Broj i datum podnosenja zahtjeva: REGULISANQ UGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razligito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODAC! O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE

Proizvodad/adresa: CENTRALNI VODOVOD CRNO VRELO

Mjesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREZA

Datum uzorkovanja: 03.10.2023.

Uzorkovanije izvr§io: . KLWENT

Metoda uzorkovanja: -

Napomene,

Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja

5976/ Voda za pi¢e, uzorak br.12 | Omarska — oshovna &kola
5977V Voda za pi¢e, uzorak br.13 | Lamovita rezervoar

lzvjestaj o uzorku sadri ukupno 4 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja Cine sljededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

1. lzvjestaj o rezultatima fizitko- hemijskih ispitivanja (1)
2. lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja (1)
. islienj iZzvj ' ltatima ispitivatja-&
3. Stru¢no mislienje na izvjestaj o rezultatima sp%\ﬁgm >
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*lzviestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose sama na ispitivani uzorak., Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost debijenih

‘ informaci!a.

b 6N |8 ]
B A A Q Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
* ATt | Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-0
sctiepizaziod] | Dokument se moZe reprodukovati | umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljiena upotreba u reklamne svrhe
WAL 1




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

@
78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1

UZRS Tel; 051/491-600 0090
o Rnted _ Faks: 051/216-510, 215-751

E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www phirs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 10. 10. 2023.
ID broj: 5976-5977/V.

Na osnovu IzvjeStaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobiolokih ispitivanja i struénog

razmatranja utvrdeno je da uzorci vode, predi§éena voda, ID broj 5976-5977/V

ODGOVARAJU

prema propisima ¢lana 4. stav 112 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za
ljudsku potrodnju (SluZbeni glasnik RS, br 88/17) te se kao takva voda moZe smatrati
BEZBJEDNOM za potro$ade. Nalazi u prilogu stru¢nog misljenja.
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JEKAR SPECIJALISTA
o
Y {5)z&/
Dr med. Borka Kotur
specijalista higijene

Struéno mislienje se odnosi na analizirani uzorak. Struéno misljenje je sastavni dio Izvjetaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljudivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe,
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SLUZBA zA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjestaja: H-5976/V i 5977/V/10/2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 03.10.2023.
Datum zavr$etka ispitivanja: 05.10,2023.

Identifikacioni broj | Naziv uzorka
59761V Voda za piée, uzorak br. 12
59771V Voda za piée, uzorak br. 13
R T identifikagioni broj /. Utvrdena vrijednost S
Tran ‘ ' Referentha Jedinica Metoda
Parametar 5976/V|B977/V - - - - - vrijednost | mjere Ispitivanja
| _ ‘ . prlhvatliivg rza oCo-Pt
Boja" <25 | <25 - 1 - - - - | eusitmens | skals UMH 053 ¢
. e promjena
prihvalljivg za
Miris Bez | Bez - . - - S il B UMH 054 ©
) promjena
: BAS EN ISO
Mutnoca <0,02|<0,02( - - - - - =1 NTU 7027-1:2017
Koncentracija -

TLrEC: _ass | PH BAS EN ISO
E’S’S‘L’lﬂ‘é’&’éﬁé‘t’)" : e CAH i i l = [ 8595 |iedinica|  10523:2013
Utrodak KMnOy, BASENISO
oksidativhost) <05]<05| - - - - - S5 M0 asmzo002

; . SMEWW 231
Amonijum, NH, <0,10|<0,10 - - - - - s05 mg/L 4500-NH, D:2017
Hloridi <50 <50 - - - - - < 250 mg/L | BAS IS09297:2002

e " SMEWW 237
Nitriti, NO, <0,011<0,01| - - - - - <050 MO | 4500-NO; B 12017

Y . - - SMEWW 237
Nitrati, NO, 45 | 41 S R - S507 . moll | 4500-NOy B:2017
En':kzt[,°5g)"’°d”"'°5t 483 | 484 - - . . - £2500* | uSem™ | BAS EN 27888:2002

* Voda ne smije biti agresivna.

**Moraju se osigurat takvi uslovi da [nitratil/50+[nitriti)/3<1, gdje uglaste zagrade oznatavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NOy) i nitrite
{(NO7?}, prl &emu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodf na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pi¢e.

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. glasnik RS

Rezultate ovjerili

prema Pravilniku o
pr.88/17).

emijski analiti¢ari:
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¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; g LT \ﬂ“@‘?--‘
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba: registarski broj akreditacij&l;l?_d_@ﬂfﬁ/
lzviestaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorky | mogu se'Koristiti samo zajedno.
o Dokument se moze reprodukovati i umnozavati Iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklarmne svrhe. Ogjena
S8BT zyiestaja o rezultatima fiziko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja.
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