JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
78000 Benja Luka, Jovana Duéida 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0086
E-mail: info@phi.rs.ba
b Web: www.phirs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HH-6754-6755/V/11/2023
Datum izdavanja izvjestaja 13.11.2023.

Datum prijema uzorka 07.11.2023.
Identifikacioni broj uzorka 6754-6755/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87, PRIJEDOR
Tel:

Broj i datum podndienja zahtjgva: REGULISANO UGOVOROM
PODACI C VLASNIKU UZORKA (ako je razligite)

Naziv: Adresa; Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PLE

Proizvaliadresa: CENTRALNI VODOVOD CRNQ VRELO

Mjesto uzorkovanja: DISTRIBUTIVNA MREA

Datum uzorkovanja: 07.11.2023.

Uzorkovanje izviio: KLIJENT

Metoda uzorkovanja: -

Napomene:

Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovania

6754/ Voda za pie, uzorak br.12 | Omarska, B3"Vuk Karad#®
6755/V Voda za pie, uzorak br.13 Gradina, str Suza

lzvjestaj o uzorku saddi ukupno 4 stranica. Sastavne dijelove izvjedtajadine sljedel izviedtaji o rezultatima
ispitivanja: =

1. lzvije#taj o rezultatima fiztko- hemijskih ispitiva
2. lzvjedtaj o rezultatima mikrobiolckih ispitivan)

o " . + P

3. Siruno miienje na izvjedla) o rezultatima ispiti

*|lzvjedtaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtieva/vlasnika
uzarka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tadnost i potpunost dobijenih

informacija.
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Q Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljudive u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugic¢a 1
Tel: 051/491-600 0090

Faks: 051/216-510, 215-751 .

“ E-mail; info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA I1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 13. 11, 2023.
ID broj: 6754-6755/V

Na osnovu Izvjedtaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobioloskih ispitivanja i strunog

razmatranja utvrdeno je da uzorci vode, preti§éena voda, ID broj 6754-6755/V

ODGOVARAJU

prema propisima ¢lana 4. stav 1 i2 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za
ljudsku potro¥nju (Sluzbeni glasnik RS, br 88/17, 97/18 i 93/23) te se kao takva voda moze

smatrati bezbjednom za potro¥ale. Nalazi u prilogu stru¢nog misljenja.

Dr med. Borka Kotur
specijalista higijene

) ,
oF s B LJEK‘?SPECIJA JISTA
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Strugno migljenje se odnosi na analizirani uzorak. Struéno milienje je sastavni dio lzvje$taja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
rekiamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dué&iéa 1
Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 051/215-751 o Hmm
E-mail: info@phi.rs.ba, Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGHIU

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERLJE VODA

Broj izvjestaja: M-6754/11/2023 Stanje uzoraka pri prijemu; Uzorci pri prijemu ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 7.11.2023 pristupanje mikrobioloskoj analizi
Datum zavrSetka ispitivanja: 10.11.2023
Br. prot, Naziv uzorka Parametar > *Ukupne *Escherichiacoli  *Broj kolonija na *Broj kolonija na *Enterococci U granicama
koliformne bakterije 37°Cc 22°C referentnih
Metoda > BAS EN BAS EN BAS EN BASEN BAS EN vrijednosti
180 9308- IS0 9308- 1SO ISO IS0 7899-
1:2015 1:2015 6222:2003 6222:2003 2:2003
BAS EN BAS EN
ISO 9308- 1SO 9308-
1/A1:2018 1/A41:2018
Ref. vrijednost > 0 u 100ml 0 u 100ml <20 u iml <100 u 1md 0 u 100ml!
6754/ Voda za pice, uzorak br. 12 0 0 0 0 0 DA
6755/Vv Voda za pide, uzorak br: 13 0 0 0 0 0 DA

* Pravilnik o Naqmé?o:e ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (81 Glasnik R. Srpske 88/17, 97/18 i 93/23, za pretiicene vode)
Utvrdivanje Bmﬂga& vrijednosti je izvr¥enc prema Pravilnik o zdravstvenqj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potronju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17, 97/18 i mw_\mu za prediSéene vode)

HN&&H&. 0 RNES&EN mmw#?m&m ovj erava
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¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/EC 17025;

Spisak akreditovanih podru¢ja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI 40-01 Strana 1 od 1
Izviestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio 1zviestaja 0 uzotku | mogu se koristiti samo zajedno.

Dokument se moze reprodukovati | umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe.
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" JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
““INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE

78000 B

anja Luka, Jovana Dugi¢a 1
Tel: 051/491-600

e  Faks: 051/216-510, 215-751 O108
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SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA ‘
1ZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Broj izvjeStaja: H-6754/V { 6755/V/11/2023 _
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 07.11.2023.
Datum zavrSetka ispitivanja: 09,11.2023,
Identifikacioni broj | Naziv-uzorka
8754lV ‘Voda za pice, uzorak br, 12" -
6755/V Voda za piée, uzorak br: 13 -
Identltikacioni;broj / Utvidena vrijednost ‘
ISR LY RN IS S Referentna j Jedinica Metoda
Parametar 6754/V|6755/V| - - - - - vrijednost | ‘mjere | " ispitivanja
Coay el " O I T YT (O
Boja <25 | <25 - ol - |Tekbtnn | skale | UMH0S39
: __promjena - WEEEEREE
. R sy prihvailjivg za
Mis ool B8Z | Bez |- e - - - | Feutitaenin | - UMH 054 &
e G BTRT H TR v B : Eai T ' o Promm
i it foe - BAS EN 1ISO
Miifrioga 7 <0,02 |< 0,02 - - - - =1 [ NTY | z027-1:2017
Koneentracija S
T acE . _aie | PH BAS EN ISO
Er:ﬂovr:mmj;ra 735 | 744 | - - - - = | 8595 |iedinica | 10523:2013
UtroZak KMnO: . . BAS EN I1SO
(oksidativnost) <05| <05/ - - - - - S5 |mglO: “g4e7.2002
L ol
pmenkm i [<oo]<od0] - [+ | T e e | BN,
Hioridi .. <50 (<50 - - - - - < 250* mg/L | BAS ISO 8297:2002
B rd
Nitriti, NO <0,01/<0,01| - - - - - | 0507 | mglL 4530“’-‘5"0‘?—’“3%3017
. . o P SMEW‘UVz nd
Nitrati, NOs 48 | 47 | - . - - - <50 | Mol | 4so0n0s .3;3017
(E;§§B°Eg§"°d'l"-’°3‘ 488 | 492°| - . - - - | s2500%. | pScm" | BAS EN 27888:2002

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati]/50+[nitriti)/3=1, gdje uglaste zégré_dé oznadavaju koncent
{NOQy), pri emu graniéna viijédnost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za p

Utvrdene " vrijednosti .parametara su u granicama referentnih vrijednosti
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za |

BAS EN{SO/1GC 17025

lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja
Dokument se mo2e reprodukovati i imnozavati isk
izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akredito

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prem'é BAS EN ISO/IEC 17025; .
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.qov.ba; registarski broj akreditaclje LI-40-01
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‘racij'e w'mg/L za nitrate (NOz?) i nitrite
ripremu vode za pice.: L :

‘ prema Pravilniku o
judsku potrosnju (SI. glasnik RS B) .88/17).

Rezultate ovjerili

Grumtaly
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je sastavni dio Izvje$taja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Nije dozvoljena upotreba u teklamne svrhe, Ogjena
vanog podrudja.

ljugivo u cijelosti,
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