JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPURLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dudicéa 1

Tel: 051/491-600 0086
Faks: 051/216-510, 215-751

E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU
iZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja 0 uzorku HH-7604/V/12/2023
Datum izdavanja izvjestaja 22.12.2023.

Datum prijema uzorka 12.12.2023.
Identifikacioni broj uzorka 7604/

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa; , KOZARSKA br.87 , PRIJEDOR
Tel;

Broj i datum podnodenja zahijeva: REGULISANO UGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA {ako je razli¢ito)

Naziv; Adresa; Telefon:

PODAC! O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE,uzorak br. 6

Proizvodad/adresa: CENTRALNI VODOVOD

Mjesto uzorkovanja: DONJA DRAGOTINJA, REZERVOAR R3

Datum uzorkovanja: 12.12.2023.

Uzorkovanje izvrsio: INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO RS

Metoda uzorkovanja; BAS EN SO 5667-1:2008, BAS EN ISO 5667-3:2019,

BAS EN ISO 19458:2008, BAS EN IS0 5667-5:2007

Napomene:

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 5 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja Cine sljededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

1.1zvjesdtaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1)
2, lzvjestaj o rezultatima fizicko- hemijskih ispitivanja (1)
3.1zviedtaj o rezultatima mikrobicloskih ispitivanja (1)
4.Struéno mislienje na izvjestaj o rezultatima ispitivanja (1
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*lzvjedtaj o uzorku | rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjevalvlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primfien. Institut ne preuzima odgovornost za taénost I potpunost dobijenih

informacija.
BE ER lagﬁ sy
B ALY | ¢ Metode nisu akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; Spisak akreditovanih podrugja

scensorrai® | dostupan na www.bata.gov.ba, registarski broj akreditacije LI- 40-01
~Trangi | Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cljelosti. Nije dezveljena upotreba u reklamne svrhe.




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1

Tel: 051/491-600 0086
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HH-7604/V/12/2023
Datum izdavanja izvjestaja 22.12.2023.

Datum prijema uzorka 12.12.2023.
Identifikacioni broj uzorka 7604/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA!

Naziv "wODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87 , PRIJEDOR
Tel:

Broj | datum podnosenja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razlicito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE,uzorak br. 6

Proizvodat/adresa; CENTRALNI VODOVOD

Mijesto uzorkovanja: DONJA DRAGOTINJA, REZERVOAR R3

Datum uzorkovanja. 12.12.2023.

Uzorkovanje izvréio. INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO RS

Metoda uzorkovanja. BAS EN 1SO 5667-1:2008, BAS EN ISO 5667-3:2019,

BAS EN 1SO 19458:2008, BAS EN ISO 5667-5:2007

Napomene:

|zviedtaj o uzorku sadrzi ukupno 5 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja ¢ine sljededi izvieStaji o
rezultatima ispitivanja:

1.1zvjeétaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1)
2. 1zvjesétaj o rezultatima fizicko- hemijskih ispitivanja (1)/., TS
3.1zvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kin ispitivanja (1) oﬁ,\ RE
4.Strugno misljenje na izviedtaj o rezultatima ispitiva é‘zﬂ\)
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*|zviesta] 6 uzorku | rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak, Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjevalviasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za taénost i potpuniost dobijenih

0 Metode nisu akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEG 17025; Spisak akreditovanib podrugja

dostupan na www.bata.qov.ba, registarski broj akreditacije LI- 40-01 ‘
Dokument se mo2e reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

_ 78000 Banja Luka, Jovana Dugica 1
Tel: 051/491-600 0020
Faks: 051/216-510, 215-751
~ E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCGNO MISLJENJE NA I1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 20, 12. 2023.
ID broj: 7604/V

Na osnovu Izvjestaja o rezultatima fizicko-hemijskih i mikrobioloskih ispitivanja i struénog

razmatranja utvrdeno je da uzorak vode, nepregiséena voda, ID broj 7604/V

ODGOVARA

prema propisima ¢lana 4. stav 112 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za
ljudsku potro¥nju (SluZbeni glasnik RS, br 88/17, 97/18 i 93/23) te se kao takva voda moZe

smatrati bezbjednomza potrofade. Nalazi u prilogu struénog misljenja.
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Strugno midljenje se odnosi na analizirani uzorak. Strucno mi&ljenje je sastavni dio |zvjeStaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1
Tel: 051/491-800 0090
Faks: 051/216-510, 215-751
" E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUGNO MISLJENJE NA 1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 20. 12. 2023.
1D broj: 7604/V

Na osnovu Izvjestaja o rezultatima fizigko-hemijskih i mikrobioloZkih ispitivanja i stru¢nog

razmatranja utvrdeno je da uzorak vode, nepretiséena voda, ID broj 7604/V

ODGOVARA

prema propisima ¢lana 4. stav 1i2 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za
ljudsku potrosnju (Sluzbeni glasnik RS, br 88/17, 97/18 i 93/23) te se kao takva voda moZe

smatrati bezbjednomza potro3ace. Nalazi u prilogu struénog misljenja.
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Strugno midljenje se odnosi na analizirani uzorak. Struéno miglienje je sastavni dio lzvje$taja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokumeni se moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u

reklamne svrhe.

Strana 1 od |



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1

Q mmmmmmmmm , Tel: 051/491-600
\z 1JZRS " Faks: 061/216-510, 215-751

----------- = E-mail: info@phi.rs.ba

Web. www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA HIGIJENU

0270

1ZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj izvjestaja

HH-7604/v/12/2023

Identifikacioni brojuzorka 7604

Naziv uzorka Voda za pi¢e, uzorak br. 6
Datum uzorkovanja 12.12.2023.

Datum zavrsetka Izvjestaja 13.12.2023,

“-'slovi okoline

Metoda uzorkovanja/

konzervisanja

BAS EN |1SO 5667-1:2008, BAS EN IS0 5667-3;2019, BAS EN
IS0 19458:2008, BAS EN I1SO 5667-5:2007

Komentar o uzimanju uzorka
{izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
Parametar Utvrdena vrijednost Referentna Jedinica mjere Metoda ispitivahja
vrijednost
Temperatura 9,3 - °c SMEWW 23 2550B:2017
vode
Rezidua 0,31 0,1- 4,5 mg/L BAS EN ISO7393-2:2019
dezinfekcionog
sredstva
(rezidualni hlor)

Metode dostupne na zahtjev klijenta

OCciena rezul

tata ispitivanja:

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za fjudsku potro$nju Sl. glasnik RS br.
8817 ,97M8 , 93/23

Bag ENISONEL 17428

ACTRED ;u_.ﬁb- :
L3-40-01
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podrudja dostupan na www.bata.qov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
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OMetode nisu akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; Spisak akreditovanih

lzvjestaj o uzorkovanju i rezuitatima mjerenja na terenu je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i megu se koristiti
samo zajedho. Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba

u reklamne svrhe. Misljenjaftumadenja navedena u ovomn izvjestaju su izvan akreditovanog podruja.

Stranalod 1




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dudica 1

| g | Tel: 051/491-600
& IJZRS " Faks: 051/216-510, 215-751

~E-mail: info@phi.rs.ba
Web. www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

0270

1IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj izvjestaja

HH-7604/v/12/2023

Identifikacioni brojuzorka 7604V

Naziv uzorka Voda za pice, uzorak br. 6
Datum uzorkovanja 12.12.2023.

Datum zavrsetka Izvjestaja 13.12.2023.

">"Jovi okoline

Metoda uzorkovanja/

konzervisanja

BAS EN ISO 5667-1:2008, BAS EN ISO 5667-3:2019, BAS EN
SO 19458:2008, BAS EN IS0 5667-5:2007

Komentar 0 uzimanju uzorka
{izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

MJERENJA NA TERENU
Parametar Utvrdena vrijednost Referentna Jedinica mjere Metoda ispitivanja
vrijednost
Temperatura 9.3 - °Cc SMEWW 2372550B:2017
vode
Rezidua 0,31 0,1- 0,5 mg/L BAS EN 1S0O7393-2:2019
dezinfekcionog
sredstva
(reziduaini hior)

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Ocjena rezul
Utvrdene vr

BAS BN 1S0NEE ST02N

ACCRERITAFIOT}
————————T—rr———v—

L1-10-01

tata ispitivanja:
ilednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vede namijenjene za ljudsku potrognju Sl. glasnik RS br.
88117 ,97M8 ,93/23

¢Metode nisu akreditovane cd strane BATA prema BAS EN ISC/IEC 17025; Spisak akreditovanih

podrugja dostupan na www.bata qov.ba, registarski broj akreditacife L1-40-01

Izvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je sastavni dic lzvjestaja o uzorku | mogu se koristiti
samo zajedno. Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskfjucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba
u reklamne svrhe. Misljenjaftumadenja navedena v ovem izvjestaju su izvan akreditovanog pedrudja.

Stranalod1




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

e 78000 Banja Luka, Jovana Dugica 1 - 0088
( RS Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510,051/215-751 c
A — E-mail: info@phirs.ba Web: www.phi.rs.ba BUNISEN

LABORATORLJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGLIU

IZVIESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

‘Broj izvjeltaja: M-7604/V/12/2023

) Voda za pice, uzorak br. 6
/[-Naziv uzorka:

Identifikacioni broj uzorka: 7604/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju: | 13,12 2023,

Datum zavrietka ispitivanja: 18.12.2023. |
i o Uzorak pri prijemu ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
__.Stanje uzorka pri prijemu: 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiologkoj analizi.
Parametar Utvrdena | Referentna | Jedinica Metoda ispitivanja -~
vrijednost | vrijednost mjere '
1 *Ukupne koliformne bakterije 0 0 100ml BAS EN ISO 9308-1:2015
of BAS EN ISC 9308-1/A1:2018
i
*Escherichia coli 0 0 100ml BAS EN ISO 9308-1:2015
BAS EN ISO 9308-1/A1:2018 .
*Broj kolonija na 37°C 0 =20 1ml BAS EN IS0 6222:2003
*Broj kolonija na 22°C 0 <100 Iml BAS ENISO 6222:2003

k*Enterococci 0 0 100ml BAS EN IS0 7895-2:2003

e Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (Sl. Glasnik R. Srpske 88/17, 97/18'1 93/23: Za
prediScene vode) : .

]
H
i
1
wt

+" yrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene
-i7a ljudsku potroénju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17, 97/18 i 93/23, za pretiséene vode).

Napomena:
[
i
Tzviestaj o rezultatima ispitivanja ovjerava g
‘ dr med. specijalista med. mikrobiologije sa__ .
3 e, parazitologijom: !
. 0 ol
s - R . coL T
« g N%‘gc%Tat]ana Markovi¢ :
o ¢ ol SETUUI §

S

1. i |
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RAZERIRIEEIES  Metode nisu akredltovane od strane BATA prema BAS EN ISOAEC 17028;

B

Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba, registarski broj akreditacije LI 40-01

|zvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja je sastavni dio 1zvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati isklju€ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. woo
Misljenjaftumadenja navedena u ovom izvjestaju su izvan akreditovanog podrudja. : !

Strana 1 od 1
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

P 78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1 0088
. RS Tel: 051/491-600 Faks: 031/216-510,051/215-751
E-mail: info@phi.rs.ba Web: www.phi.rs.ba

LABdhATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGLIU

IZVIESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjestaja: M-7604/V/12/2023

. Voda za pice, uzorak br. 6
‘Naziv nzerka:

"{ Identifikacioni broj uzorka: 7604/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju: | 13,12.2023,

| Datum zavr¥etka ispitivanja: 18.12.2023.
: _ L Uzorak pri prijemu ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC |77 |
| Stanje uzorka pri prijemu: 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobioloskoj analizi. =
Parametar Utvrdena | Referentna | Jedinica Metoda ispitivanja
‘ vrijednost | vrijednost mjere
_l;.*Ukupne koliformne bakterije 0 0 100ml BAS EN ISO 9308-1:2015 :
BAS EN ISO 9308-1/A1:2018 ‘
*Bscherichia coli 0 0 100ml  BAS ENISO §308-1:2015
BAS EN IS0 9308-1/A1:2018 . . %
j -
| *Broj kolonija na 37°C 0 <20 1ml BAS EN IS0 6222:2003 "
‘| *Broj kolonija na 22°C 0 <100 tml BAS EN ISO 6222:2003

[

1,4;*Enterococci 0 0 100ml BAS EN ISO 7899-2:2003

- EISERFR -.‘\'
* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17, 97/181 93/23, #a E
rprediséene vode) . O

i - vtdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene
tZd ljudsku potrognju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17, 97/18 i 93/23, za pre€i&ene vode). : .
jNapomena: ‘

. 3

i Tzviestaj o rezultatima ispitivanja ovj erava
dr med, specijalista med. mikrobiologije ga,_
arazitologijom:

.....

BAS ENISORED 1T035

;BA A

ACELREDETATIOY

& Metode nisu akreditovane od strane BATA prema BAS ENISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podrudja dostupan na www.bata.gov.ba, registarski broj akreditacije LI 40-01
lzvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja Je sastavni dio |zvjetaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

Dokument se moZe reprodukovati | umnoZavati iskljudivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. ComL
Misljenja/tumadenja navedena u ovemn izvje$taju su izvan akreditovanog podrutja. :

. Strama 10dt !
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1
Tel; 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

0125

[JZRS

IZVJESTAJ O REZULTATIMA F [ZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID:7604/V

Broj izvjestaja

H-7604/V/12/2023

Naziv uzorka

Voda za piée, uzorak br.6

Identifikacioni broj uzorka 7604/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 13.12.2023.
Datum zavr8etka ispitivanja ' 14.12.2023.

Parametar ‘}j"tj‘;';?: :;:t %?i:.‘;'::;:: Jﬂ:‘: : a Metoda ispitivanja
Boja- <25 [T "Co-Pt UMH 053 o
Miris Bez | becnevosiaenn | - UMH 054 o

promjena

Mutnoéa <0,02 <5 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017
é‘:?‘\’ﬁ:;;;a:g:ﬂ" odonikovih jona 7,85 65-95" | dﬁr';:ca BAS EN ISO 10523:2013
UtroSak KMnQ4 (oksidativnost) <0,5 s5 mg/L O2 BAS EN ISQ 8467:2002
Amonijum, NH4* < 0,10 0,5 mg/L SMEWW 237 4500-NHs D:2017
Hioridi <50 < 250 mg/L BAS ISO 9297:2002
Nitriti, NO» < 0,01 < 0,50* mg/l. | SMEWW 23" 4500-NOz B:2017
Nitrati, NOs . 6,8 . < 50" mg/L SMEWW 23" 4500-NOy- B:2017
Gvoide, Fe© <50 <200 Ho/L SMEWW 237 3500-Fe B:2017
Mangan, Mn <10 <50 ug/l BAS ISO 6333:2003
Elektroprovodijivost (na 20 °C) 409 < 2500* pSem- BAS EN 27888:2002

* Voda ne smije biti agresivna.
** Moraju se osigurati takvi uslovi da

(NOy2), pri éemu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlas

parametara su u granicama referentnih vﬁjednosti
ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju (SI. glasnik

Utvrdene vrijednosti
zdravstvenoj
93/23),

ACCRLDITATION
TRt

< Metada nije akreditovana od strane BATA
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na
Izvjestaj o rezultatima fizi¢ko-hemijskih ispi
Dokument se moZe reprodukovati i umnoza
izviestaja o rezultatima fizidko-hemijskih isp

www bata.gov.ba;

tivanja Je sastavni

[nitrati)/50+[nitriti)/3=1, gdje uglaste zagrade ozna&avaju koncentracije u mg/l. za nitrate (NOg) i nitrite
ku iz uredaja za pripremu vode za pide.

prema Pravilniku o
RS br.88/17, 97/18 i
"

mijski analiti¢ari;

Rezultate ovjerili

. _Srua‘hn e
SaNiieny, huml;iu

. O
T
2y Fed g
L pust

prema BAS EN ISO/IEC 17025;

registarski broj akreditacije LI-40-01
dio lzvjestaja o uzorku i mogu
vati iskljulivo u cijetosti, Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
itivanja je izvan akreditovanog podrucja.

se koristiti samo zajedno.
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SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

0125

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID:7604/V

Broj izvjestaja

H-7604/V/12/2023

Naziv uzorka

Voda za pi¢e, uzorak br.6

Identifikacioni broj uzorka 76041V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 13.12.2023.
Datum zavr$etka ispitivanja 14.12,2023.

Utvrdena Referenf_ha Jedinica P
Parametar vrijednost | vrijednost mjere Metoda ispitivanja
i prihvatjiva za potrogaga | °C°_Pt
Boja <25 bez g?:rz?elizjamh skale UMH 053 ¢
prihvatliva za potro$aca |
Miris Bez boz neuabidajenih - UMH 054 ©
promjena

Mutnoca < (0,02 <h _ NTU BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona Qo E* pH )
(pH-vrijednost) o 7,85 6,6-95 jedinica BAS EN ISO 10523:2013
Utrogak KMnO4 (oksidativnost) <05 =5 -mgfL O BAS EN ISO 8467:2002
Amonijum, NHa* < 0,10 =05 mg/L SMEWW 237 4500-NH3 D:2017
Hloridi <50 < 250" mo/L BAS ISO 9297:2002
Nitriti, NO: < 0,01 s 0,50* mg/L SMEWW 23 4500-NOy B:2017
Nitrati, NOa 6,8 < 50** mg/L SMEWW 23 4500-NO3- B:2017
Gvozde, Fe < 50 <200 Hg/L SMEWW 23 3500-Fe B:2017
Mangan, Mn <10 .. - =50 Mg/l BAS ISQ 6333:2003
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 409 < 2500* HScm-! BAS EN 27888:2002

*Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitratil/50+[nitriti}31, gdje uglaste zagrade oznagavaju koncentracije u mgrL za nitrate (NO3) i nitrite
{NO;), pri éemu grani&na vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o

zdravstvenoj ispravnosti vode namijen

93/23).

BASENLOESUIN & Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

i Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata,qov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
ja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku | mogu se koristiti samo zajedno.
jugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ccjena
je izvan akreditovanog podruéja,

BA WA

ACEHEDITATIO

lzvjedtaj o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivan
Dokument se moZe reprodukovati | umnoZavati isk
L0011 jzvjedtaja o rezultatima fizigko-hemijskih ispitivanja

Rezultate ovjerili hemijski analiti¢ari:

jene za ljudsku potrodnju (SI. glasnik RS br.88/17, 97/18 i

)
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