JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duciéa 1

Tef: 051/491-600 0086
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HH-7414/\//01/2024
Datum izdavanja izvjestaja 04.01.2024.

Datum prijema uzorka 06.12.2023,
Identifikacioni broj uzorka | 7414/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa: KOZARSKA br.87, PRIJEDOR
Tel:

Broj i datum podnosenja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razlicito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE, uzorak br.6

Proizvodad/adresa: CENTRALNI VODOVOD

Mjesto uzorkovanja: REZERVOAR PASINAC

Datum uzorkovanja. 06.12.2023.

Uzorkovanie izvrSio: INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO RS

Metoda uzorkovanja: BAS EN I1SO 5667-1:2008, BAS EN IS0 5667-3:2019,

BAS EN ISO 19458:2008, BAS EN ISO 5667-5:2007

Napomene:
PERIODICNI PREGLED !

Izviestaj o uzorku sadrii ukupno & stranica. Sastavne dijelove izviestaja ¢ine sljededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

Izvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu, {
[zvjedtaj o rezultatima fizitko- hemijskih ispitivanja (!

lzvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja 1)
Struéno mlsljenje na izvjestaj o rezultatima :spltlva “?-A»_«.a-"- ‘ J\/
o ;o uzorl& obrio;
ez hlguenu
dlc Grujlc

BON

*|zviestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjevalvlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzerak onakav kake je primljen. Institut ne preuzima odgoveornost za taénost i potpuncst dobijenih

informaci!a.
A% ER 1S i
B A L% | © Metode nisu akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; Spisak akreditovanih podrugja

AL HERITATIE dostupan na www bata.gov ba, registarski broj akreditacije LI- 40-01
rrasege | Dekument se moZe reprodukovati i umnoZaveti iskljutivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVQO
REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1

UZRS Tel: 051/491-800 0090

gl .. Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIWENU

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 04. 01. 2024,
ID broj: 7414/V

Na osnovu IzvjeStaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobiolo¥kih ispitivanja i strudnog

razmatranja utvrdeno je da uzorak vode, prediséena voda, 1D broj 7414/V

ODGOVARA

prema propisima &lana 4. stav 112 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za
ljudsku potro¥nju (Sluzbeni glasnik RS, br 88/17, 97/18 i 93/23) te se voda moZe smatrati

bezbjednom za potrofage. Nalazi u prilogu struénog migljenja.

LJEKAR SPECIJALISTA
G
Dr med. Borka Kotur
specijalista higijene

Struéno misljenje se odnosi na analizirani uzorak. Stru&no mislienje je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe.
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JZRS

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dudéiéa 1

Tel: 051/491-600

Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU.

0270

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj izvjestaja

HH-7414///12/2023

Identifikacioni broj uzorka

7414/

Naziv uzorka

Voda za piée, uzorak br. 6

Datum uzorkovanja

5.12.2023.

6.12.2023.

Datum zavrietka lzvjesStaja

|; Uslovi okoline

| Metoda uzorkovanja/konzervisanja

BAS EN ISO 5667-1:2008, BAS EN ISO 5667-3:2019, BAS EN
ISO 19458:2008, BAS EN ISO 5667-5:2007

- | Komentar o uzimanju uzorka
izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.) Sunéano
MJERENJA NA TERENU
Parametar Utvrdena vrijednost Referentna Jedinica mjere Metoda ispitivanja
vrijednost
Temperatura 12,5 - °c SMEWW 2372550 B:2017
vode
Rezidua 0,25 0,1- 0,5 mg/L BAS EN I1SO 7393-2:2019
dazinfekcionog '
sredstva
(rezidualni hlor)

Metode dostupne na zahtjev kifjenta
Ocjena rezultata ispitivanja:

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju SI. glasnik RS br.
88/17,97M8, 93/23

‘{":"9
e T4
Q()giﬂ

Ovjera izvjestaja

Dr mied. Borka Kotur

¢ Metode nisu akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; Spisak akreditovanih
podru¢ja dostupan na www bata gov.ba, registarski broj akreditacije 11-40-01
izvjesta} o uzorkovanju | rezultatima mjerenja na terenu je sastavni dio Izvjestaja o uzorku | mogu se koristiti
samo zajedno. Dokument se moZe reprodukovati | umnoZavati iskfjugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba
u reklamne svrhe. Migljenja/tumadenja navedena u ovom izvjestaju su izvan akreditovanog podrugja.
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Republika Srbija
Gradski zavod za javno zdravlje Beograd
Centar za higijenu i humanu ekelogiju

ATC

01036 Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju
ABOPATOPYIZA 11108 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a _
3N ACHTUBAGE tel: 011 20' 78 620; faks: 011 32 35 080 0 301
www.zdravlje.org.rs
Braj: 23-12-4789
1IZVESTAJ O ISPITIVANJU Datum:  20.12.2023.

Naziv: Republika Srpska Javna zdravstvena ustanova Institut za javno zdravstvo
Adresa: Jovana Dugdiéa 1 78000 Banja l.uka
Zahtev / Ugovor:

Telefon / Fax:

Naziv: Voda za piée

ID uzorka: 23-12-4789

Cbjekat:

Lokacija: :

Adresa: . Brog 5L( - 4 q ?
Proizvodad - Viasnik: ety g {? ?073 i —
Uzorkovanje izvrsio: Stranka o

Vreme uzorkovanja:
Vreme prijema uzorka:  08.12.2023. 12:55:00
Metod uzorkovanja:

Ostali podaci o uzorku:  Oznaka uzorka:ID 7414/V

Pesticidi

Specifikacija/normativ:
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za |judsku potro8nju
{"SluZbeni glasnik RS", br. 88/17 i 97/18).

Primenjeno pravilo odludivanja: _
Pravilo 1 Zavoda: Pravilo podeljenog rizika {UKAS LAB 12 / Edition: 2 4 Reasons for Evaluating
Uncertainty)

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak,

Odricanje od odgovornosti:
Ne preuzima se odgovornost 2a taénost i potpunost dobuenlh informacija.

Report H

izdanje/izmena: 2/4, vazi od 23.06.2020. Strana 1od 3
Dokument se moZe reprodukovali | umnoZavati iskljucivo u celosti. Ne sme se upotrebljavati u reklamne svrhe.



Republika Srbija
Gradski zavod za javno zdravlje Beograd
Centar za higijenu i humanu ekologiju

/ nfacga Laboratorija za humanu okologiju i ekotoksikologiju
' ABOPATOPHIA 11108 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
3A{ggﬂmg§5ﬁ tol: 011 20 78 620; faks: 011 32 35 080
www.zdravlje.org.rs
Broj: 23-12-4789
IZVESTAJ O ISPITIVANJU Datum:  20.12.2023.

Parametar Vrednost MDK# + MN Standard/Metod
Pesticidi, GC/MSD
Ukupni pesticidi [wa/] . <0,05 0,5 0.1 YDM 0005 ™ .
Acetohlor [pafi] <0.05 VDM 0005 ™ .
Alahlor [ug/l] <0.05 0,1 0,01 VDM 0005 ™ .
Aldrin/Dieldrin [ug/] <0.01 0.1 0,02 VDM D005 ™ .

2 Atrazin [ughl <0.05 VDM 0005 .
Atrazin-desetll [ugfl] <0.06 VOM 0005 ™
DDT [ug/l] ' <0.05 0,1 0,02 VDM 0005 ™ .
Heksahlorbenzol [gh] <0.005 0,1 0,002 VDM 0005 * .
HeptahlarHeptahlorepoksid g <0.01 0.1 0,004 VOM 0005 ™ .
Lindan [ug/ <0.05 0.4 0,03 VDM 0005 ™ .
Metolahlor [Wgil] <0.05 DM 0005 **
Metribuzin [pg/l) <0.05 VDM 0005 ™
Mofinat [ugf <0.05- 0,1 0,008 VDM 0005 .
Permetrin [ug/ <0.05 0,1 0,02 YOM 0005 ™ .
Simazin [ug/) <0.05 0.1 0,01 VDM 0005 ™ .
Terbutilazin [ug/] : <0.05 VDM 0005 *
Des etil terbutiiazin {ug/1] <0.05 0.1 0,02 VDM 0005 ™ .
Triflurakin gl <0.05 0,1 0,001 VDM 0005 ™ .
DEET (N,N-dietil-m-toluamid) {ug/l <0,05 »ypM™ 0005
Dimetenamid [Hgf] <0,05 =yDm " 0005
Hiorotoluron [ug/) <0.05 DMt 0005
izoproturon [Mg/l} <(.05 =DM " 0005
Karbofuran [pg/l <0.05 =ypM " 0005
Pendimetalin [Lg/] <0.05 0,1 0,02 =yDW " 0005
Pentahlorfenoct [Hgh] <0.05 0,1 0,03 =DM " 0005
Piridat [ug/] <0.05 0,1 0,01 *yDM ™ 0005
Bertazon [gh] <0.05 0,1 0,04 SRPSENISC 1591309
Dinlorprop Mg <0.05 0,1 0,02 SRPSENISO  15913.09
2,4-D [ngfl <0.05 0,1 0,03 SRPSENISO 1591309
2,4,5-T gl <0.05 0,1 0,02 SRPSENISC  15913:09
2,4,5-TP [uof] ' <0.05 0,1 0,03 SRPSENISO  15913:09
2.4-DB [ug/l} P <0.05 0,1 0,04 SRPSENISO  15913:09
Mekoprop [Hg/} f’/> <(.05 0,1 0,02 SRPSENISO 1591309
MCPA [pgfll %.’ ’ <0.05 0,1 0,018 SRPSENISC  15913:09
MCPB [ug/l <0.05 0.1 0.02 SRPSENISO  15913:09
MCPP [ugh) <0.05 0,1 0,02 SRPSENISO  15913:09

fzdanjefizrmena: 2/4, vaZi od 23.06.2020. Strana 2o0d 3

Dokument se moée reprodukovati i umnoZavati iskifucivo u celosti. Ne sme sé upotrebljavati u reklamne svrhe.



Republika Srbija
Gradski zavod za javno zdravlje Beograd
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju
11108 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
tel: 011 20 78°620; faks: 011 32 35 080
www.zdravlje.org.rs

ATC
01-036

NABOPATOPWIA

IA WCNWNTUBAE
1SO/IEC 17025

Broj: 23-12-4789

Datum:  20.12.2023.
um 20.12.2023. |

- —————

1ZVESTAJ O ISPITIVANJU

() MDK - maksimaino dozvolfena koncentracija

(#) MN - prosirena merna nesigurmost primenjena na referentnu vrednost (MDK, MDV) za interval poverenja od 95% (K=2).

Ocena usaglasenosti: Rezultati fiziko-hemijskib ispitivanja su usaglaseni sa normativom (Pravilnik o
zdravsivenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro3nju ("Sluzbeni
glasnik RS", br. 88/17 i 97/18).) sa aspekta ispitivanin parametara i
primenjenog pravila odlugivanja.

Datum zavrdetka ispitivanja: 16.12.2023.

Odobrio:

Standard

Opis
N =yDM Parametar van obima akreditacije metode/This method is not acredited for this parameter
(1085 DM 0005 EPA method 525.2: Determination of Organic Compounds in Drinking Water by Liguid-Solid
Extraction and Capillary Column Gas Chromatography/Mass Spectrometry, revizija 2,1895
EPA method 625:Base/Meutrals and Acids-Semivolatile Organic Compounds by Isotope
[ Kraj izvestaja ]
Report H
e - S —
{zdanjefizmena: 2/4, vazl od 23.06.2020. Strana 30d 3

Dokument se moZe reprodukovali i umnozavati iskfjucivo u celosti. Ne sme se upotrebljavali u reklamne svrhe.



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

0125

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZIEKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ID: 74141V

Broj izvjestaja

H-7414/vi12/2023

Naziv uzorka

Voda za pice, uzorak br.6

Identifikacioni broj uzorka

7414N

Datum prijema uzorka u laboratoriju 06.12.2023.
Datum zavrietka ispitiv_anja 13.12.2023.
Parametar vlll':j‘:;::g:t %‘::;:'::;:? J-‘::i?::a Metoda ispitivanja
Boja <2,5 "”"ES‘Z“E;:‘;;%.Z}L‘L?E“‘” f&';t UMH 053 ¢
Miris Bez pﬂhg::jweauﬁl%:}:fiﬁéai - UMH 054 ¢
promjena
Mutnoéa < 0,02 <5 NTU BAS EN ISQ 7027-1:2017
gf’l_"“\’len';é?:g:t)" odonikovih jona 7,51 65-05 | BN | BASENISO 105232013
Utrodak KMnO (oksidativnost) <05 £5 mg/L O: BAS EN |SO 8467:2002
Ostatak poslije isparenja na 105 °C 295 - _mg/L SMEWW 232540 B:2017
Elektroprovodljivost (na 20 °C) 499 s2500* | uScm” BAS EN 27888:2002
Amonijum, NH4* < 0,10 <05 mg/L SMEWW 23 4500-NHs D:2017
Hloridi ' 5,5 < 250* mg/L BAS 1SO 9297:2002
Nitriti, NO2 < 0,01 s 0,50 mg/L SMEWW 23 4500-NOy B:2017
Nitrati, NO3 2.4 = 50** mg/L SMEWW 23 4500-NOs B:2017
Gvoide, Fe < 50 <200 MgiL SMEWW 23 3500-Fe B:2017
Mangan, Mn <10 =50 ug/l BAS ISO 6333:2003
DeterdZenti (anjonski) <50 <200 Hg/L BAS EN 903:2002
Aluminijum, Al <5 =200 Mg/l SMEWW 233113 B:2017
Trihalometani-ukupni 6,7 < 100* Mg/l SMEWW 236232 B:2017
Hloroform <05 - Ha/L SMEWW 2346232 B:2017
Bromdihlormetan 21 - 1 Mg/l SMEWW 236232 B:2017
Dibromhlormetan 1,9 - Hg/L SMEWW 236232 B:2017
Bromoform 2,7 - gl SMEWW 236232 B:2017

* Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati}/50+{nitritiy3<1, gdje uglaste zagrade ozhacavaju koncentracije u mgiL za nitrate (NOs) i nitrite
(NOz}, pri &emu grani¢na vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pide.

AR

93/23).
QAE_ E_N !59!]36 1TR2Y

BAW
Agcreuianio
T ilk400% .

Spisak akreditovanih podru&ja dostupa -
Izvjedtaj o rezultatima fizigko-hemijskih i
Dokument se moze reprodukovati i umno2a
izvjestaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanjae

Specifiéna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormatan, b

Utvrdene vrijednosti parametara su u gfgn
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjepé2s

yA00a i sashay

an akreditovanog podrugja,

Rezultate ovjerili h

Grppdrie 5
g R TEXH.

Y Ny 0 1zvjedtala o uzorku i mogu se kofistiti samo zajedno,
v ﬁ_klmé JCijelostl. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena

8kl analititari:

but

Strana 1 0od 1




JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

ST

: REPUBLIKE SRPSKE
L g e o1 78000 Banja Luka, Jovana Dugiéa 1 0088_;;_
: ,gg*RS Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-310, 051/215-751 B

E-mail: info@phi.rs.ba Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU MIXROBIOLOGIJU

IZVIESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Broj izviestaja: M-7414/V/12/2023

Voda za pice, uzorak br. 6

Naziv uzorka:

Identifikacioni broj uzorka: T414/V

'Datum prijema uzorka u laboratoriju: | 06.12.2023,

Datum zavretka ispitivanja: 11.12.2023.
) o Uzorak pri prijemu ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC
?tmle uzorka pri prijemu: 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo§koj analizi.
Parametar Utvrdena | Referentna | Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost | vrijednost mjere
 *Ukupne koliformne bakterije 0 0 100ml  BAS ENISO 9308-1:2015

BAS BN 1SO 0308-1/A12018 |

“*Fscherichia coli 0 0 100ml  BAS ENISO 9308-1:2015
BAS EN SO 9308-1/A1:2018
*Broj kolonija na 37°C 0 <20 iml BAS EN ISO 6222:2003 e
*Broj kolonija na 22;’C 0 <100 lml BAS EN IS0 62222003 )
)-;-*Enterococci 0 0 100mi BASENISO 7899-2:20()3

‘;:'* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17, 97/ 181 03/23, za (i?
reciscene vode) .

-tvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene
- za judsku potro¥nju (S Glasnik R. Stpske 88/17, 97/18 i 93/23, za preCiscenc vode). : e ¢

xNapomena:
!
Izvje$taj o rezultatima ispitivanja ovjerav:'.rwj .
2 med. specijalista med, mikrobiclogije 3
: parazitologijgm:
Mr sc. Tatjana Markovi¢
:

e

i
i
[SAEENTSORECTNE ¢ Metode nisu akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/EC 17026;
|[8 A Spisak akreditovanih podrudja dostupan na www.bata.gov.ba, registarski broj akreditacije L1 40-01
i lzvjestaj o rezultatima mikrobiolaskih ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
[ﬁ‘fm Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskijudivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. L Y S
i L4001 | \rsjienja/tumakenja navedena u ovom izvjestaju su izvan akreditovanog podrugja. !

o
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