INSTITUT ZA JAVNC ZDRAVSTYO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducica 1 :
. Tel: 051/491-600 0086
; RS Faks: 051/216-510, 215-751
DS M «  E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phirs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENY
IZVJESTAJ O UZORKU

\ JAVNA ZDRAVSTVENA USTANGVA

Broj izvjestaja o uzorku HH-7410/V/01/2024

Datum izdavanja izvjestaja 04.01.2024.
Datum prijema uzorka 06.12.2023.
Identifikacioni broj uzorka 7410/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA.
Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR

e Adresa: KOZARSKA br.87, PRIJEDOR

‘ Tel

Broj | datum podnogenja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM
PODACI Q VLASNIKU UZORKA (ako je razli¢ito)
Naziv; _ Adresa; Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE, uzorak br.2

Proizvodaé/adresa; CENTRALNI VODOVOD

Miesto uzorkovanja: GORNJA LJUBIJA, OSNOVNA SKOLA

Datum uzorkovanja: 06.12.2023.

Uzorkovanje izvrsio: INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO RS

Metoda uzorkovanja: BAS EN IS0 5667-1:2008, BAS EN 1SO 5667-3:2019,

BAS EN 1SO 19458:2008, BAS EN ISO 5667-5:2007
Napomeqe: '
PERIODICNI PREGLED !

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 8 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja &ine sljededi izvjestaji o
rezultatima ispilivanja:

1. lzvje$taj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na tergnif

2. lzvjestaj o rezultatima fizicko- hemijskih ispitivanjgr(d).x>
3. lzvjestaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja {1
4
5

lzviestaj o rezultatima podugovarada (3) !,

*lzvjedtaj o uzorku i rezuitati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak, Za uzorak dobijen od podniosioca zahijeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako J& primijen. Institut ne preuzima odgovornost za tadnost i potpunost dabijenih
informacija. :

BAS BN IOABS iy

B A i% | 0 Metode nisu akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; Spisak akreditovanih podrudja

ACRATOSTAT dostupan na www.bata.qov.ba, registarski broj akreditacije LI- 40-01
gt | Dokument se moZe reprodukovati § unozavati iskljuéivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.



. ! : JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
y'\ INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Duciéa 1
Tel: 051/491-600 0086
Faks: 051/216-510, 215-751

.. E-mail: info@phi rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU N

' Broj izvjestaja o uzorku HH-7410/v/01/2024
Datum izdavanja izviestaja 04.01.2024.

Datum prijema uzorka 06.12.2023.

Identifikacioni broj uzorka 7410V |
PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR

Adresa: KOZARSKA br.87, PRIJEDOR

Tel:

Broj i datum podnogenja Zahfjeva: REGULISANO UGOVOROM

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razligito)

Naziv: Adresa: Telefon:

L |
PODACI O UZORKU: ]
Naziv uzorka: SIROVA VODA , uzorak br.2
Proizvodac/adresa: CENTRALNI VODOVOD
Mjesto uzorkovanja: GORNJA LJUBIJA, OSNOVNA SKOLA
Datum uzorkovanja: 06.12.2023.

Uzorkovanje izvrsio: INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO RS
Metoda uzorkovanja: BAS EN ISO 5667-1:2008, BAS EN |30 5667-3:2019,
BAS EN ISO 19458:2008, BAS EN 1SO 5667-5:2007
Napomene:
PERIODICNI PREGLED |
_

lzvjestaj o uzorku sadri ukupno 8 stranica. Sastavne dijelove izvjestaja gine sljedeci izvjestaji o
rezultatima ispitivanja:

1. lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na tereny (1)
2. lzvjestaj o rezultatima fizidko- hemijskih ispitivanja (0

3. lzvjedtaj o rezultatima mikrobiologkih ispitivanja (1
4
5

lzvjestaj o rezultatima podugovaraéa (3) AT
Struéno misljenje na izviestaj o rezultatima i§

“lzvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivaniiFerak-Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjevatviasnika
uzorka rezuitati se primjenjuju na uzerak onakav kako fe primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tadnost | potpunost dobijenih
informacija. :

BAE I 130REE Srng
B AWEY | o metode nisu akreditovans od strane BaTA prema BAS EN ISO/IEC 17025; Spisak akreditovanih podrutja

seearpivarso® | dostupan na www bata.gov.ba, registarski broj akreditacije iI- 40-01 :
liangs | Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljuivo u cifelosti, Nije dozvoljena upotreba u reklamne svthe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

78000 Banja Luka, Jovana Dudiéa 1
" Faks: 051/216-510, 215-751

REPUBLIKE SRPSKE

Tel: 051/481-600 0090

E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 04. 01, 2024,

ID broj: 7410/V

‘Na osnovu IzvjeStaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja i struénog

razmatranja utvrdeno je da uzorak vode, pre€iS¢ena voda, ID broj 7410/V

ODGOVARA

prema propisima &lana 4. stav 1 1 2 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za

ljudsku potrodnju (SluZbeni glasnik RS, br 88/17, 97/18 i 93/23) te se voda moZe smatrati

bezbjednom za potrosage. Nalazi u prilogu stru¢nog misljenja.

A L
Dr med. Borka Kotur
specijalista higijene

LJEKAR PECI?JISTA

A
)Hvr AEE D2

Strugno migljenje se odnosi na analizirani uzorak. Strugno misljenje je sastavni dio lzvjestaja o uzorku [ mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskijudivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u

reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANCVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Ducic¢a 1

/__m.m— Tel: 051/491-600 0270
( I]ZRS Faks: 051/216-510, 215-751
i E-mall: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUZBA ZA HIGIJENU

1ZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj izvjestaja : HH-7410/V//12/2023
Identifikacioni broj uzorka 74100V
Naziv uzorka Voda za pice, uzorak br. 2
Datum uzorkovanja 5.12.2023.
Datum zavrsetka lzvjestaja 6.12.2023.

““lovi okoline -

. N BAS EN ISO 5667-1:2008, BAS EN ISO 5667-3:2019, BAS EN
Metoda uzorkovanjafkonzervisania SO 19458:2008, BAS EN 1SO 5667-5:2007
Komentar o uzimanju uzorka Sunéano
(izgled uzorka, vremenske prilike ha terenui sl.)
MJERENJA NA TERENU
Parametar Utvrdena vrijednost Referentna Jedinica mjere Metoda ispitivanja
vrijednost

Temperatura 11,8 - °C SMEWW 23142550 B:2017

vode

Rezidua 0,25 0,1- 0,56 mg/L BAS EN IS0 7393-2:2019

dezinfekcionog

sredstva

(rezidualni hlor}
Metode dostupne na zahtjev klijenta 0.4 ‘(
L¥ {

Ocjena rezultata ispitivanja:
Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju Sl. glasnik RS br.

88/17 ,97/18 , 93/23

AN s
i ©
O i iZvi i
[}} o oyt B Ovjera yyj?g.taja
R mE /S
bt 2w

Dr med. Borka Kotur

5 Metode nisu akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISC/IEC 17025; Spisak akreditovanih
podruéja dostupan na www.bata gov.ba, registarski bro| akreditacije LI-40-01

Izviestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristili
samo zajedno. Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavatl iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba
u reklamne svrhe. Midljlenjatumadenja navedena u ovom izvjedtaju su izvan akreditovanog podrugja.
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Republika Srbija
Gradski zavod za javno zdravlje Beograd
Centar za higijenu | humanu ekologiju

ATC

01636 Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju
NABGPATGPUIA 11108 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
34 NCMHTHBALE tel: 011-20 78 620; faks: 011 32 35 080 0 301
www.zdravlje.org.rs
Broj: 23-12-4785

IZVESTAJ O ISPITIVANJU Datum:  20.12.2023.

DA OCU 2
Naziv: Republika Srpska Javna zdravstvena ustanova Institut za Javno zdravstvo
Adresa: Jovana Dugiéa 1 78000 Banja Luka

Zahtev / Ugovor:

Telefon / Fax:

Naziv: Voda za piée

ID uzorka: 23-12-4785
Objekat:

tLokacija:

Adresa;

Proizvodac - Viasnik:

Uzorkovanije izvrsio: Stranka

Vreme uzorkovanja:

Vreme prijema uzorka: 08.12.2023. 12:55:00
Metod uzorkovanja:

Ostali podaci 0 uzorku: Oznaka uzorka:ID 7410/V

Pesticidi

Specifikacija/normativ:
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro3nju
("Sluzbeni glasnik RS", br. 88/17 i 97/18).

Primenjeno pravilo odlugivanja: _
Pravilo 1 Zavoda: Pravilo podeljenog rizika (UKAS LAB 12 / Edition: 2 4 Reasons for Evaluating
Uncertainty)

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Odricanje od odgovornosti:

Ne preuzima se odgovornost za taénost i potpunost dobijenih informacija. _

Za uzorak dobijen od korisnika, rezultati se primenjuju na uzorak.onakav kakav je primljen.
o y -

Raport H

lzdanje/izmena: 2/4, vazi od 23.06.2020.

Dokument se moZe reprodukovali i umnoZavali iskijucivo u celosti. Ne sme ge upotreb&'é#&'tf'u reklamne svrhe.

ey .
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Republika Srbija
Gradski zavod za javno zdravlje Beograd

Centar za higijenu i humanu ekologiju

ofoga Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju
JIABOPATOPHIA 11108 Beogmd, Bulevar despota Stefana 54a
3A HCHATHBAME tel: 011°20 78 620; faks: 011 32 35 080 O3
www.zdravlje.org.rs
Broj: 23-12-4785
IZVEéTAJ O ISPITIVANJU Datum:  20.12.2023.

Parametar Vrednost MDK® 4+ MN® Standard/Metod

Pesticidi, GC/MSD

Ukupni pesticidi [pg/] ‘ <0.05 0,5 0,1 VDM 0005 .
Acetohlor [pg/(] <0.05 VDM 0005 "
Alahior [lg/[} <0.05 0.1 0,01 VDM 0005 ™ |
Aldrin/Dieldrin [ug/] <0.01 0,1 0,02 VDM 0005 ™ .
Atrazin [pg/] <0.05 VDM 0005 ™
Atrazin-desetil [ug/] <0.05 VDM 0005 ™ |

DOT fug/l] <0.05 0,1 0,02 VDM 0005 ™ .
Heksahlorbenzol [ugfl] <0.005 0,1 0,002 VDM 0005 ®
Heptahlor/Heptahlorepoksid [lg/l] <0.01 0,1 0,004 VDM 0005 ™
Lindan [pg/] <0.05 0,1 0,03 VDM 0005 ™ .
Matolahlor [g)] - <0.05 VDM 0005 ™
Metribuzin [ig/I] <0.05 VDM 0005 * .
Molinat [ug/l] <0.05 0,1 0,008 VDM 0005 .
Permetrin [ug/(] <0.05 0,1 0,02 VDM 0005 '
Simazin [ug/] <0.05 0,1 0,01 VDM 0005 ™
Terbutilazin [ug/] <0.05 VDM 0005 ™ .

Des etil terbutilazin [ug/] <0.05 0,1 0,02 VDM 0005 ™
Trifluralin [pg/] <0.05 0,1 0,001 VDM 0005 ™ .

DEET (N,N-dietil-m-toluamid) [ug/] .<0,05 “yDM" 0005
Dimetenamid [ug/I] <0,05 *WOM " 0005
Hloroteluron [ug/] <0.05 DOM" 0005
Izoproturon [ug/]) <0.05 *yDM™ 0005
Karbofuran [pgit] ' <0.05 VDN "' 0005
Pendimetalin [ug/] <0.05 0,1 0,02 DM ™ 0005
Pentahlorfenol [ug/I} <0.05 0,1 0,03 VDM ™ 0005
Piridat [g/l) _ <0.05 0,1 0,01 “VDM™ 0005
Bentazon [pg/] <0.05 0,1 0,04 SRPSENISO  15913:09
Dihlorprop g/} <0.05 0,1 0,02 SRPSENISO  15913:09
2,4-D [pg] <0.05 0.1 0,03 SRPSENISO  15913:09
24.5-T [pg] <0.05 0,1 0,02 SRPSENISO  15913:09
2,4,5-TP [ugf] <0.05 0,1 0,03 SRPSENISO  15913:09
2,4-DB [ugh] ' <0.05 0,1 0,04 SRPSENISC  15913:09

Mekoprop [pg/l] <0.05 0.1 0,02 SRPS ENISO 1591309

MCPA [ug/] <0.05 0,1 0,018 SRPSENISO  15313:09
MCPB [pg/1] <0.05 0,1 0,02 SRPSENISO  15913:00
MCPP [ug/l] i <0.05 0,1 0,02 SRPSENISO  15913:09
. Raport H
{zdanjefizmena: 2/4, vaZi od 23.06.2020. Strana 2 od 3

Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskijucivo u celosti. Ne sme se upotrebijavati u reklamne svrhe.



) Republika Srbija
Gradski zavod za javno zdravlje Beograd
B s Centar za higijenu i humanu ekologiju
01036 Laboratorila za humanu ekologiju i ekotoksikologiju
IABOPATOPHIA 11108 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
3AAENATHBARE tel: 011 20 78 620; faks: 011 32 35 080 O 301

R

www.zdravlje.org.rs

Broj: 23-12-4785

IZVESTAJ O ISPITIVANJU Datum:  20.12.2023.

" MDK - maksimalno dozvaljena koncentraclia

UHY MN - prosirena merna nesigumost primenjena na referentnu vrednost (MOK, MDV) za interval poverenja od 85% (K=2).

Ocena usaglasenosti: Rezultati fizicko-hemijskih ispitivanja su usaglaSeni sa normativom {Pravilnik o
zdravstvenoj ispravnost! vode namijenjene za |judsku potroZnju ("SluZbeni
glasnik RS", br. 88/17.1 97/18).} sa aspekta ispitivanih parametara i
primenjenog pravila cdiudivanja.

Datum zavrdetka ispitivanja: 16.12.2023.

Odobrio: Vesna Milutinovié, spec. toksikoloske hemije

o

i f I
i il

Prim. dr Marina Mand?@‘l\p\iléﬂi oV

N
‘\\\‘.‘\
Ay
l

Jhigijene

-

0y

Standard Opis
{11} **VDM
(198 DM 0005

Parametar van ocbima akreditacije metodef/This method is not acredited for this parameter

EPA method 525.2: Determination of Organic Compounds in Drinking Water by Liquid-Solid
Extracticn and Capillary Column Gas Chromatography/Mass Spectrometry, revizija 2,1895
EPA method 625:Base/Neutrals and Acids-Semivolatile Organic Compounds by Isotope

[ Kraj izvestaja ]

Report H

izdanjedizmena: 2/4, vaZi od 23.06.2020. Strana 3o0d 3

Dokument se moZe reprodukovati | urnnoZavati iskijucivo u celosti. Ne sme se upotrebljavali u reklamne svrhe.



INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVS 1 VL

4 REPUBLIKE SRPSKE
g 78000 Banja Luka, Jovana Dutica 1 0088
; RS Ll 051/491-600 Faks: 051/216-510, 0517215751
- e E-mail: info@phirs.ba Web: www.phirs.ba
LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGLIU
(ZVIESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
Broj izvjestaja: | M-7410/V/12/2023 B
o Voda za piée, uzorak br. 2 S
Naziv uzorka:
Ldentifikacioni broj uzorka: . \ 7410/V N
I
Datum prijema uzorkau laboratoriju: \ 06.12.2023.
Datum zavrietka ispitivanja: ‘ 11.12.2023.
i . o Uzorak pri prijemut ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7 %
' Stan;e uzorka pri prijemu: _ 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiclogkoj analizi. |
- SR QR .
- ;
Parametar Utvrdena | Referentna Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost vrijednost mjere ' J
' !;*Ukupne koliformne bakterije 0 0 100ml BAS EN ISO 9308-1:2015 o L
' BAS ENISO 9308-1/A1:2018 - i
—
*Hscherichia col 0 0 looml  BASENISO 9308-1:2015 T
BAS EN ISO 9308-1/A1:2018 . . 4{
! #Broj kolonija na 37°C 0 <20 ml BASENTSO 62222003 _
i *Broj kolonija na 22°C 0 <100 Tml BAS EN ISO 6222:2003
i .
t.
§;~*E11terococci 0 0 100w BAS EN ISO 7899-2:2003

g* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjens za ljudskn potroSnju (Sl Glasnik R. Srpske 88/17, 97/ 18‘ i93/23, m
iprediscene vode)

Jivrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjens - o !
iza ljudsku potrosnju (SL. Glasnik R. Srpske 88/17, 07/18 1 93/23, za pretiscene vode). et

%Napomena:

!

H

Tzvjestaj © rezultatima ispitivanja ovj eravéi
dr med. specijalista med. mikrobiologije 83, ..
parazitolop?ijgm: '

sc. Tatjana Markovi¢ o

R EEGEE 1 ¢ Metode nisu akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISOJEC 17028;

B A LY Spisak akreditovanih podrugia dostupan na www. bata.gov.ba, registarski broj akreditacije LI 40-01
; Jzvjestaj o rezultatima mikrobioloskin ispitivanja je sastavni dio 1zvjestaja o uzorku i mogu se Koristiti same zajedne.
Dokurnent se moZe reprodukovati i umnozavati iskijudivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba U reklamne svrhe.
Miéljen}altumaéenja navedena u ovom jzvjestaju suizvan akreditovanog podrucja. Lo

|:f'»ccn.i-nn.«rlo,
I A

Seana 1 od:L ]
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
a REPUBLIKE SRPSKE
. 78000 Banja Luka, Jovana Dugi¢a 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751 0125

- BAENBSRRIEZE ) Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN\§01I_E—C 7025 K
0 01

E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba
SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA ID: 7410/V
Broj izvjestaja H-7410/V/12/2023
Naziv uzorka Voda za pi¢e, uzorak br.2
Identifikacioni broj uzorka 7410/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju 06.12,2023.
Datum zavrSetka ispitivanja 11.12.2023.
Parametar VL:,:j‘;rg:E:t 3‘:;::;? ;:ta‘ -J?:jie"::a Metoda ispitivanja
Boia N <25 ""“SZL"'E%EE‘%};?.?ET“‘ ng:;:t UMH 053 o
Miris Bez "”“.!:‘z"g;::%;%.?a}ﬁ:“i L ‘ UMH 054 ¢
[Mutnoca 450,02 <5 NTU BAS EN ISO 7027-1:2017
'é°£_3?:;é‘::g:t)"°d°"'k9‘"h ond | .. 788 .| 65-95* e d'?::ca BAS EN 1S0.10523:2013
Utro8ak KMnOa (oksidativnost) : <05 <5 mg/L Oz . BAS ENISO 8467:2002
Ostatak poslije isparenja na 105 °C 329 - mg/L SMEWW 2372540 B:2017
Elektroprovodijivost {(na 20 °C) 509 < 2500* HScm- BAS EN 27888:2002
Amonijum, NH4* <0,10 50,5 mg/L SMEWW 23" 4500-NHa D:2017
Hloridi 6,1 < 250* mg/L BAS ISO 9297:2002
Nitriti, NO2 _ | < 0,01 < 0,50 mg/L | SMEWW 237 4500-NQz B:2017
Nitrati, NOa 4,4 < 50** mg/L SMEWW 23 4500-NO3- B:2017
Gvozde, Fe <50 <200 Mg/l SMEWW 237 3500-Fe B:2017
Mangan, Mn <10 <50 ug/L BAS ISO 6333:2003
Deterdzenti (anjonski) < 50 <200 | ol _ BAS EN 903:2002
Aluminijum, Al .. 24 <200 pg/l SMEWW 233113 B:2017
Trihalometani-ukupni : 172 < 100* pa/L SMEWW 2396232 B:2017
Hioroform <0,5 - " Mg/l SMEWW 2376232 B:2017
Bromdihlormetan 22 - Mg/l SMEWW 2376232 B:2017
Dibromhlormetan 22 - pg/L SMEWW 236232 B:2017
Bromoform 2,8 - pglL SMEWW 2376232 B:2017

*Veda ne smije biti agresivna. E](‘ThL
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrau]!50+[mtnt|]l351 gdje uglaste zagraﬂé)omadh‘(laju koncantracua umg/l. za mtrate (NOs) i nitrite
(NO;), pri éemu graniéna vrijednost iznosi 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz ura \Jlé‘és prlnremu vtid,es; pice.

***Specifitna jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromai ér‘metan g, m, ‘fﬁ‘

Utvrdene vrijednosti parametara su u granicama 'rejerenﬁm\ 0r|j§d osti prema Prévilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku otrdénju [(SL gl snik RS br.88 1’7 97/18i
93/23), | ﬁ % mﬁﬁzﬁ?@a} oV, erlli,heﬂ- jski analitigari:

B A Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akredltacue
lzvjeSta) o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavm dio Izvjestaja o uzorku i mogu se korigtiti samo zajedno.
’“"“‘”‘U.' 2% Dokument se moZe reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena
Li-40-0%: izviestaja o rezultatima fi méko -hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrusja.
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